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Il Sistema di gestione ARPAT 
è certificato secondo la norma 

UNI EN ISO 9001 : 2008 
Registrazione n. 3198 - A 
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n. prot._                             cl. PT. 01.11.12/1.90                                                  del  12 settembre 2013 

a mezzo: (PEC)  

 
c.a.  Provincia di Pistoia 

Servizio Tutela Ambientale 
Piazza della Resistenza, 54 

51100 Pistoia 
provincia.pistoia@postacert.toscana.it 

 
Oggetto:  Inceneritore di Montale -  verifica SMCE agosto 2013 – trasmissione esiti analitici 
 
In data 7 e 8 agosto è stata effettuata una ispezione presso l’impianto in oggetto al fine di verificare 
la funzionalità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE) in esso installato. 
I valori rilevati, elaborati in laboratorio a partire dal 9 agosto come da verbale 011932013080801 e 
011932013080802, sono riportati negli allegati RRdP 2013-7041 (U.O. LAB AV Costa), e 2013-
3895 e 2013-3896 (U.O. LAB AV Centro) e riassunti nella tabella. 
Osserviamo che i valori relativi alle medie semiorarie degli ossidi di azoto emessi dalla Linea 1 nei 
periodi considerati risultano costantemente superiori al valore di 200 mg/Nm3 (valore limite 
giornaliero) pur non superando mai il valore di 400 mg/Nm3 (valore limite 30 minuti). 
Non disponiamo quindi di elementi sufficienti per contestare al gestore il superamento dei limiti 
autorizzati per questo inquinante anche se i valori riscontrati impongono una attenta valutazione del 
funzionamento complessivo dell’impianto non potendo escludere che la situazione osservata sia 
correlabile  con un possibile superamento del valore medio giornaliero.  
A tale proposito, rimandando alla vostra valutazione ulteriori considerazioni sui dati analitici 
acquisiti, riferiamo che questa Agenzia ha provveduto ad organizzare un nuovo campionamento 
della durata minima di 24 ore per stabilire l’evenienza di condizioni in contrasto con quanto 
disposto dalla normativa vigente e dalla AIA. 

  
Il Responsabile del Dipartimento  

ARPAT – Pistoia 
Dr. Claudio Coppi (*) 

 
(*) Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all’art. 1, co. 
1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in 
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la 
sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993 

 
 

 
Allegati: RRdP 2013-3895, 2013-3896, 2013-7041 

Tabella riepilogativa dei risultati acquisiti 


