RAPPORTO DM PROVA N° 2120052-002

Paginatdit

Spett.

LADURNER S.r.l.
Via Innsbruck, 33

Lucca, 20/02/2012

Tipo di analisi: Emissioni da sorgentc fissa Sigla emissionc: LINEA 2

Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: Impianti di Montale (PT)

Tipo di canpione: matrici da campionatere in continuo Sigta campione: Fiala 40

CARATTERISTICHE EMISSIONE (formite dal chente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sczione (m): 1,0 Aren sezione (mq): 0,785
Ossigene di riferimento (%): 11
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (foenite df dliente)

tnizio del prelievo: 3071272011 ore 17,17 Fine del prelicvo: 0470172012 ore 11,48

Durata effettiva del campionamenta: 98:07 (hh:mm) Data fine prova: 20/02/12

Volume aspirato (Nmc): 46,35 Ossigeno valore medio (%): 13,1
— ANALISI ESEGUITE

Descrizione, U.anis, Risultato + U (p=95%) § Limitt* Fattore dt TE Metodo di prova
2.3.7.8 TCDD ng/Nme <0,00004 .- ip_qn previsio I
H

1.2.3,7.8 PeCDD ngfNme < 000008 - 1000 previsto 0,5

1.2.3.4.78 HXCDD ng/Nme <0,00009 - non previsto ol

1.2.3.6.7.8 HxCDD ng/Nme <0,00009 .- 1on previsto 0.1

1.2.3.7.8.9 HxCDD, ng/Nme 0.00019 -- Inonprevist 0.1

1.2.3.4.6.7.8 HpCDD ng/MNme 0,00073 .- noB previsto om

1.2.3.46.7.890CDD ng/lme 0,00093 -- non previste 0,001

2.3.7.8 TCDF ng/Nme 0,00045 - non previsto o1

L RrerE UNUEN 1938.2:2006 +

12.3.78 PeCDF ngime 1 <0,00009 .- non previsie 005 UNITEN 1948-3-2007
2.3.4.7.8 PeCDE ng/Nme 000019 .. non previsto 0.5

1.2.3.4.7.8 HSCDF ng/MNme 0.00011 - nion previste 0.1

1.2,3.6.7.8 HxCDF ng/Nme 09,0007 - non previse ot

2.3.4.6.7.8 HXCDF ng/MNme 0.00019 .- {non previsto 0.1

1.2.3.7.8.9 HxCDF ng/Nme 000011 - oon prevista 0,1

1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ng/Nme 0.00045 - fon previsto 001

1.2,3.4.7.8.9 HpCDF ng/Nmg <0,00017 - Jnon previsto 001

1,2.3:4.6.1.8.9 OCDF ng/Nmg 0,00017 -- non previste 0,001

Somma PCD.DAPCDF** ngTEMNme 0,00043 +0,00012 0,1 - Caleolo

. DM 25:082000 SO GU n*

Somma LP.A** ug/ﬂmc < 0,3004 -- 10 223 230972000 All 4
* Riferimento: D Lgs 13305 * 1 aloa di M tli con di siferi

Note: per quanto riguarda i vatori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contribute di ciascuno al caicolo del parametro PCDD+ICDF ¢ stato considerato
pari alla weta del limite di quantificazione stesso. e i
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