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OGGETTO:

Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) — A.LLA. Ordinanza 2447 del 06.08.2010
Report mensile febbraio 2011

In riferimento a quanto prescritto al punto 12, paragrafo 3 “Prescrizioni Generali”, dell’'Allegato

tecnico/prescrizioni dell'Ordinanza in oggetto trasmettiamo allegati alla presente:

1. Report del mese di febbraio 2011 contenente:

a.

oo

risultati delle analisi dei campionamenti allemissione della linea 1 effettuati i giorni 7
e 8 febbraio 2011;

risultati dei monitoraggi in continuo effettuati tramite il sistema SMCE;

quantitativo di carbone attivo effettivamente immessi in ciascuna linea;

copia del certificato delle analisi effettuate dal laboratorio Ecol Studio Srl sui carboni
attivi forniti dalla ditta Norit Italia in data 15 febbraio;

risultati delle analisi effettuate sulla fiala del campionatore AMESA per la misura dei
microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) all'emissione in atmosfera delia linea
3 campionata nella prima quindicina del mese di gennaio 2011;

report funzionamento impianti;

risultati analisi campionamento PCDD-PCDF effettuato il giorno 4/2/2011
all’emissione della linea 3.

2. CD-ROM contenente la documentazione precedente ed i relativi dati in formato “excel”.

Con l'occasione si porgono
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1 Premessa

In data 30/10/2007 con ordinanza n. 2069, Prot. 135066, & stata rilasciata 'Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, alla ditta CIS s.r.l. per I'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione rifiuti con potenzialitd nominale pari a 120 t/g, ubicato nel Comune di Montale,
via W. Tobagi 16.

In data 25/11/2008 con ordinanza n. 2289, Prot. 212837, la predetta autorizzazione & stata
integrata e modificata e consente uno smaltimento pari a 150 t/g.

In data 29/04/2009, con Ordinanza n. 892, Prot. 68063, sono state volturate I'Ordinanza n. 2069
del 30/10/2007 e I'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, rilasciate alla soc. CIS s.r.l., alla soc.
Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner S.p.A. — Hafner S.r.l. con capogruppo la
Societa Ladurner S.p.A.

In data 6/08/2010 con ordinanza n° 2447, Prot. 115082, & stata modificata I'Autorizzazione
Integrata Ambientale con l'accettazione della procedura del “Reparto di Accettazione Rifiuti”,
riportata nell’Allegato A della predetta Ordinanza.

In data 16/12/2010 con ordinanza n° 3195, Prot. 176117, I'Autorizzazione Integrata Ambientale &
stata volturata alla societa ATI Ladurner Impianti srl-Hafner.

La soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner Impianti— Hafner & autorizzata quindi
alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Montale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati prodotti nel'ex ATO n.5 ora ricompreso nellATO Toscana Centro.

Fatte salve le esigenze di smaltimento dell’ ATO Toscana Centro e quanto previsto dal Piano
Interprovinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, L'ATI Ladurner - Hafner & inoltre
autorizzata allo smaltimento dei seguenti rifiuti, prodotti anche fuori dall’ ATO:

- rifiuti speciali non pericolosi comunque compatibili con il processo di incenerimento
appartenenti alle seguenti classi (CER): 020000, 030000, 040000, 070000, 080000,
120000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000;

- Rifiuti Ospedalieri Trattati (ROT), farmaci scaduti e sostanze stupefacenti.

| quantitativi massimi smaltibili nell'impianto non possono superare le 150 t/g.

Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale
del’'andamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo, sia sotto il profilo impiantistico.

Nello specifico a riguardo delle emissioni in atmosfera vengono riportati:

- analisi del monitoraggio in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente
alle medie giornaliere;

- risultati delie analisi effettuate sui carboni attivi consegnati in data 15 febbraio 2011;

- risultati dei campionamenti alle emissioni in atmosfera (macro e microinquinanti) della
Linea 1 esegquiti i giorni 7 e 8 febbraio 2011;

- risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo (AMESA) per la
misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera
della linea 3 relative alla prima quindicina del mese di gennaio 2011;

- risultati delle analisi del campionamento di PCDD-PCDF all’emissione della linea 3
effettuato il giorno 4 febbraio in applicazione dell’ “Istruzione di lavoro 19" di cui
all'allegato D dell'ordinanza 2447 del 6/8/10.

Relativamente all'andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono riportati:

- valori di portata dei carboni attivi;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate durante i “Fermo impianto”.
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2 Monitoraggio in continuo delle emissioni

In allegato A si riporta, per ciascuna linea in esercizio, una tabella riportante i risultati del
monitoraggio in continuo delle emissioni effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle

medie giornaliere.
Nessun parametro ha superato il valore limite previsto dalla normativa.

3 Campionamento discontinuo emissioni in atmosfera

In allegato E si riportano i risultati delle analisi sui campionamenti alle emissioni in atmosfera
(microinquinanti e macroinquinanti) della linea 1 eseguiti i giorni 7 e 8 febbraio 2011 dal laboratorio
Ecol Studio srl.

In allegato F si riporatno i risultati delle analisi del campionamento di PCDD-PCDF all’emissione
della linea 3 effettuato il giorno 4 febbraio in applicazione dell’ “Istruzione di lavoro 19” di cui
allallegato D dell'ordinanza 2447 del 6/8/10.

4 Carboni attivi

Nell'allegato B si riportano le medie orarie dei valori di portata ponderale dei carboni attiviimmessi
nei sistemi di abbattimento di ciascuna linea, rilevate dal Sistema di misura radar Solidflow.

Nell'allegato C si riporta il rapporto di prova, rilasciato dal laboratorio Ecol Studio s.r.l., relativo
all'analisi effettuata sul carbone attivo fornito dalla ditta Norit Italia in data 15 febbraio 2011.

5 Analisi fiale campionatore microinquinanti organici

In allegato D si riportano i risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore AMESA per la
misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera come
prescritto al punto 4 del paragrafo “Altre prescrizioni — emissioni in atmosfera” dell'Allegato
tecnico/Prescrizioni dell'Ordinanza dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia n. 2447 del
06/08/2010.

Vengono allegate le analisi della fiala campionate nella prima quindicina del mese di gennaio 2011
all’emissione della linea 3.
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6 Manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’impianto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riportante le date in cui I'impianto & stato fermato, le ore
di fermo impianto, il motivo e la tipologia dell'intervento e/o delle manutenzioni effettuate.

MOTIVO E TIPOLOGIA DATA ED ORA| DATA ED DI;:ERLALTAA
IMPIANTO DELL'INTERVENTO E/O DELLA DELLA ORA DEL FERMATA IN
MANUTENZIONE INTERRUZIONE| RIPRISTINO ORE
. - 2/1/2011 271212011 .
Linea 2 Fermata per pulizia linea ORE 10.00 ORE 17.00 1351:00
, - . , 1/2/2011 1/2/2011 .
Linea 3 Verifiche al sistema trattamento fumi ORE 6.00 ORE 21.30 15:30
Linea 3 Controlli e verifiche sistemi di 8/2/2011 9/2/2011 24:00
abbattimento ORE 19.30 ORE 19.30 :
Linea 1 Manutenzione varie alla linea 1 e parti 9/2/2011 13/2/2011 87-00
comuni ORE 17.30 ORE 8.30 )
. Manutenzione varie alla linea 3 e parti 10/2/2011 14/2/2011 .
Linea 3 comuni ORE 18.00 | ORE 2400 | 10200
. - , 21/2/2011
Linea 1 Verifica stato refrattario ORE 14.00 - -
Linea 2 Controllo maniche filtranti e messa a 28/2/2011 1/3/2011 33:30
punto analizzatori ossigeno ORE 13.00 ORE 23.30 )
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Allegati

Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3
Registro portata carbone attivo Linea 1,2 e 3

Rapporto di prova delle analisi sui carboni attivi

Risultati analisi fiale campionatore AMESA

Risultati analisi campionamenti emissioni in atmosfera

Risultati analisi campionamento PCDD-PCDF Linea 3 del 4/2/2011

TMOoOOW>» <~
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Allegato A

Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in
continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3
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Allegato B

Registro portata carbone attivo
[kg/h]

Linea1: FIT_1301/ _.PV_IN
Linea 2: FIT_2301/ .PV_IN
Linea 3: FIT_3301/_.PV_IN



FIT_1301/_PV_IN
01/02/2011 00.00.00
01/02/2011 01.00.00
01/02/2011 02.00.00
01/02/2011 03.00.00
01/02/2011 04.00.00
01/02/2011 05.00.00
01/02/2011 06.00.00
01/02/2011 07.00.00
01/02/2011 08.00.00
01/02/2011 08.00.00
01/02/2011 10.00.00
01/02/2011 11.00.00
01/02/2011 12.00.00
01/02/2011 13.00.00
01/02/2011 14.00.00
01/02/2011 15.00.00
01/02/2011 16.00.00
01/02/2011 17.00.00
01/02/2011 18.00.00
01/02/2011 18.00.00
01/02/2011 20.00.00
01/02/2011 21.00.00
01/02/2011 22.00.00
01/02/2011 23.00.00
02/02/2011 00.00.00
02/02/2011 01.00.00
02/02/2011 02.00.00
02/02/2011 03.00.00
02/02/2011 04.00.00
02/02/2011 05.00.00
02/02/2011 06.00.00
02/02/2011 07.00.00
02/02/2011 08.00.00
02/02/2011 09.00.00
02/02/2011 10.00.00
02/02/2011 11.00.00
02/02/2011 12.00.00
02/02/2011 13.00.00
02/02/2011 14.00.00
02/02/2011 15.00.00
02/02/2011 16.00.00
02/02/2011 17.00.00
02/02/2011 18.00.00
02/02/2011 19.00.00
02/02/2011 20.00.00
02/02/2011 21.00.00
02/02/2011 22.00.00
02/02/2011 23.00.00
03/02/2011 00.00.00
03/02/2011 01.00.00
03/02/2011 02.00.00
03/02/2011 03.00.00
03/02/2011 04.00.00
03/02/2011 05.00.00
03/02/2011 06.00.00
03/02/2011 07.00.00
03/02/2011 08.00.00
03/02/2011 09.00.00
03/02/2011 10.00.00
03/02/2011 11.00.00
03/02/2011 12.00.00
03/02/2011 13.00.00
03/02/2011 14.00.00
03/02/2011 15.00.00
03/02/2011 16.00.00
03/02/2011 17.00.00
03/02/2011 18.00.00
03/02/2011 19.00.00
03/02/2011 20.00.00
03/02/2011 21.00.00

4,31 Good
5,03 Good
4,72 Good
4,81 Good
4,98 Good
4,72 Good
4,61 Good
4,92 Good
5,02 Good
4,98 Good
5,02 Good
4,89 Good
5,06 Good
5,09 Good
5,04 Good
4,86 Good
4,68 Good
5,00 Good
5,06 Good
4,98 Good
4,99 Good
5,01 Good
4,98 Good
4,89 Good
5,05 Good
4,88 Good
4,93 Good
4,79 Good
4,48 Good
4,10 Good
5,07 Good
5,00 Good
4,89 Good
5,04 Good
5,06 Good
5,07 Good
4,96 Good
4,91 Good
5,08 Good
4,99 Good
4,98 Good
5,00 Good
4,99 Good
4,95 Good
4,99 Good
4,93 Good
5,06 Good
4,96 Good
4,98 Good
3,19 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
1,19 Good
4,91 Good
5,00 Good
4,98 Good
5,02 Good
5,00 Good
4,10 Good
2,11 Good
4,17 Good
4,81 Good
4,75 Good
4,06 Good
4,00 Good
3,60 Good
3,47 Good

FIT_2301/_PV_IN
01/02/2011 00.00.00
01/02/2014 01.00.00
01/02/2011 02.00.00
01/02/2011 03.00.00
01/02/2011 04.00.00
01/02/2011 05.00.00
01/02/2011 06.00.00
01/02/2011 07.00.00
01/02/2011 08.00.00
01/02/2011 09.00.00
01/02/2011 10.00.00
01/02/2011 11.00.00
01/02/2011 12.00.00
01/02/2011 13.00.00
01/02/2011 14.00.00
01/02/2011 15.00.00
01/02/2011 16.00.00
01/02/2011 17.00.00
01/02/2011 18.00.00
01/02/2011 19.00.00
01/02/2011 20.00.00
01/02/2011 21.00.00
01/02/2011 22.00.00
01/02/2011 23.00.00
02/02/2011 00.00.00
02/02/2011 01.00.00
02/02/2011 02.00.00
02/02/2011 03.00.00
02/02/2011 04.00.00
02/02/2011 05.00.00
02/02/2011 06.00.00
02/02/2011 07.00.00
02/02/2011 08.00.00
02/02/2011 09.00.00
02/02/2011 10.00.00
02/02/2011 11.00.00
02/02/2011 12.00.00
02/02/2011 13.00.00
02/02/2011 14.00.00
02/02/2011 15.00.00
02/02/2011 16.00.00
02/02/2011 17.00.00
02/02/2011 18.00.00
02/02/2011 19.00.00
02/02/2011 20.00.00
02/02/2011 21.00.00
02/02/2011 22.00.00
02/02/2011 23.00.00
03/02/2011 00.00.00
03/02/2011 01.00.00
03/02/2011 02.00.00
03/02/2011 03.00.00
03/02/2011 04.00.00
03/02/2011 05.00.00
03/02/2011 06.00.00
03/02/2011 07.00.00
03/02/2011 08.00.00
03/02/2011 09.00.00
03/02/2011 10.00.00
03/02/2011 11.00.00
03/02/2011 12.00.00
03/02/2011 13.00.00
03/02/2011 14.00.00
03/02/2011 15.00.00
03/02/2011 16.00.00
03/02/2011 17.00.00
03/02/2011 18.00.00
03/02/2011 19.00.00
03/02/2011 20.00.00
03/02/2011 21.00.00

0,17 Good
0,16 Good
0,14 Good
0,10 Good
0,01 Good
-0,11 Good
-0,19 Good
-0,19 Good
-0,22 Good
-0,13 Good
-0,11 Good
-0,11 Good
-0,11 Good
-0,11 Good
-0,11 Good
-0,14 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,16 Good
-0,16 Good
-0,18 Good
0,02 Good
0,07 Good
-0,01 Good
0,05 Good
-0,01 Good
0,01 Good
-0,07 Good
-0,16 Good
0,01 Good
-0,17 Good
0,18 Good
0,46 Good
-0,11 Good
-0,12 Good
-0,10 Good
-0,02 Good
0,09 Good
0,33 Good
0,25 Good
0,07 Good
0,00 Good
0,01 Good
-0,06 Good
0,11 Good
0,12 Good
0,08 Good
0,05 Good
0,04 Good
0,01 Good
0,15 Good
0,05 Good
-0,10 Good
-0,11 Good
1,46 Good
1,93 Good
0,96 Good
0,07 Good
0,01 Good
-0,01 Good
0,00 Good
-0,04 Good
0,00 Good
0,01 Good
0,00 Good
0,00 Good

FIT_3301/_PV_IN
01/02/2011 00.00.00
01/02/2011 01.00.00
01/02/2011 02.00.00
01/02/2011 03.00.00
01/02/2011 04.00.00
01/02/2011 05.00.00
01/02/2011 06.00.00
01/02/2011 07.00.00
01/02/2011 08.00.00
01/02/2011 09.00.00
01/02/2011 10.00.00
01/02/2011 11.00.00
01/02/2011 12.00.00
01/02/2011 13.00.00
01/02/2011 14.00.00
01/02/2011 15.00.00
01/02/2011 16.00.00
01/02/2011 17.00.00
01/02/2011 18.00.00
01/02/2011 19.00.00
01/02/2011 20.00.00
01/02/2011 21.00.00
01/02/2011 22.00.00
01/02/2011 23.00.00
02/02/2011 00.00.00
02/02/2011 01.00.00
02/02/2011 02.00.00
02/02/2011 03.00.00
02/02/2011 04.00.00
02/02/2011 05.00.00
02/02/2011 06.00.00
02/02/2011 07.00.00
02/02/2011 08.00.00
02/02/2011 09.00.00
02/02/2011 10.00.00
02/02/2011 11.00.00
02/02/2011 12.00.00
02/02/2011 13.00.00
02/02/2011 14.00.00
02/02/2011 15.00.00
02/02/2011 16.00.00
02/02/2011 17.00.00
02/02/2011 18.00.00
02/02/2011 19.00.00
02/02/2011 20.00.00
02/02/2011 21.00.00
02/02/2011 22.00.00
02/02/2011 23.00.00
03/02/2011 00.00.00
03/02/2011 01.00.00
03/02/2011 02.00.00
03/02/2011 03.00.00
03/02/2011 04.00.00
03/02/2011 05.00.00
03/02/2011 06.00.00
03/02/2011 07.00.00
03/02/2011 08.00.00
03/02/2011 09.00.00
03/02/2011 10.00.00
03/02/2011 11.00.00
03/02/2011 12.00.00
03/02/2011 13.00.00
03/02/2011 14.00.00
03/02/2011 15.00.00
03/02/2011 16.00.00
03/02/2011 17.00.00
03/02/2011 18.00.00
03/02/2011 19.00.00
03/02/2011 20.00.00
03/02/2011 21.00.00

4,42 Good
4,37 Good
4,43 Good
4,34 Good
3,13 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
0,06 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
0,01 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
1,68 Good
4,37 Good
4,38 Good
4,39 Good
4,40 Good
4,39 Good
4,37 Good
4,40 Good
4,38 Good
4,40 Good
4,40 Good
4,39 Good
4,43 Good
4,41 Good
4,39 Good
4,40 Good
4,40 Good
4,38 Good
4,40 Good
4,40 Good
4,41 Good
4,40 Good
4,38 Good
4,39 Good
4,40 Good
4,40 Good
4,39 Good
4,38 Good
4,40 Good
4 .40 Good
4,41 Good
4,41 Good
4,37 Good
4,43 Good
4,37 Good
4,40 Good
4,42 Good
4,39 Good
4,38 Good
5,51 Good
4,58 Good
4,47 Good
4,39 Good
4,39 Good
4,42 Good
4,36 Good
4,35 Good
4,40 Good
4,37 Good
4,41 Good
4,38 Good



03/02/2011 22.00.00
03/02/2011 23.00.00
04/02/2011 00.00.00
04/02/2011 01.00.00
04/02/2011 02.00.00
04/02/2011 03.00.00
04/02/2011 04.00.00
04/02/2011 05.00.00
04/02/2011 06.00.00
04/02/2011 07.00.00
04/02/2011 08.00.00
04/02/2011 09.00.00
04/02/2011 10.00.00
04/02/2011 11.00.00
04/02/2011 12.00.00
04/02/2011 13.00.00
04/02/2011 14.00.00
04/02/2011 15.00.00
04/02/2011 16.00.00
04/02/2011 17.00.00
04/02/2011 18.00.00
04/02/2011 19.00.00
04/02/2011 20.00.00
04/02/2011 21.00.00
04/02/2011 22.00.00
04/02/2011 23.00.00
05/02/2011 00.00.00
05/02/2011 01.00.00
05/02/2011 02.00.00
05/02/2011 03.00.00
05/02/2011 04.00.00
05/02/2011 05.00.00
05/02/2011 06.00.00
05/02/2011 07.00.00
05/02/2011 08.00.00
05/02/2011 09.00.00
05/02/2011 10.00.00
05/02/2011 11.00.00
05/02/2011 12.00.00
05/02/2011 13.00.00
05/02/2011 14.00.00
05/02/2011 15.00.00
05/02/2011 16.00.00
05/02/2011 17.00.00
05/02/2011 18.00.00
05/02/2011 19.00.00
05/02/2011 20.00.00
05/02/2011 21.00.00
05/02/2011 22.00.00
05/02/2011 23.00.00
06/02/2011 00.00.00
06/02/2011 01.00.00
06/02/2011 02.00.00
06/02/2011 03.00.00
06/02/2011 04.00.00
06/02/2011 05.00.00
06/02/2011 06.00.00
06/02/2011 07.00.00
06/02/2011 08.00.00
06/02/2011 09.00.00
06/02/2011 10.00.00
06/02/2011 11.00.00
06/02/2011 12.00.00
06/02/2011 13.00.00
06/02/2011 14.00.00
06/02/2011 15.00.00
06/02/2011 16.00.00
06/02/2011 17.00.00
06/02/2011 18.00.00
06/02/2011 19.00.00
06/02/2011 20.00.00

3,14 Good
3,29 Good
3,08 Good
4,44 Good
5,02 Good
5,04 Good
5,03 Good
4,93 Good
4,95 Good
4,76 Good
4,79 Good
5,62 Good
6,94 Good
7,36 Good
8,44 Good
7.36 Good
6,48 Good
5,45 Good
5,02 Good
476 Good
4,96 Good
4,94 Good
5,05 Good
4,99 Good
4,97 Good
5,04 Good
5,01 Good
4,94 Good
4,99 Good
5,01 Good
4,98 Good
4 58 Good
4,95 Good
4,95 Good
4,89 Good
4,91 Good
4,91 Good
5,04 Good
5,25 Good
5,41 Good
6,27 Good
5,86 Good
6,27 Good
5,40 Good
4,59 Good
4 89 Good
4,96 Good
5,00 Good
4,96 Good
5,04 Good
5,05 Good
5,04 Good
4,94 Good
4,99 Good
4,97 Good
5,04 Good
5,01 Good
4,98 Good
4,93 Good
5,07 Good
4,99 Good
4,95 Good
5,09 Good
5,03 Good
4,99 Good
5,01 Good
4,98 Good
4,86 Good
5,01 Good
4,74 Good
5,04 Good

03/02/2011 22.00.00
03/02/2011 23.00.00
04/02/2011 00.00.00
04/02/2011 01.00.00
04/02/2011 02.00.00
04/02/2011 03.00.00
04/02/2011 04.00.00
04/02/2011 05.00.00
04/02/2011 06.00.00
04/02/2011 07.00.00
04/02/2011 08.00.00
04/02/2011 09.00.00
04/02/2011 10.00.00
04/02/2011 11.00.00
04/02/2011 12.00.00
04/02/2011 13.00.00
04/02/2011 14.00.00
04/02/2011 15.00.00
04/02/2011 16.00.00
04/02/2011 17.00.00
04/02/2011 18.00.00
04/02/2011 19.00.00
04/02/2011 20.00.00
04/02/2011 21.00.00
04/02/2011 22.00.00
04/02/2011 23.00.00
05/02/2011 00.00.00
05/02/2011 01.00.00
05/02/2011 02.00.00
05/02/2011 03.00.00
05/02/2011 04.00.00
05/02/2011 05.00.00
05/02/2011 06.00.00
05/02/2011 07.00.00
05/02/2011 08.00.00
05/02/2011 09.00.00
05/02/2011 10.00.00
05/02/2011 11.00.00
05/02/2011 12.00.00
05/02/2011 13.00.00
05/02/2011 14.00.00
05/02/2011 15.00.00
05/02/2011 16.00.00
05/02/2011 17.00.00
05/02/2011 18.00.00
05/02/2011 19.00.00
05/02/2011 20.00.00
05/02/2011 21.00.00
05/02/2011 22.00.00
05/02/2011 23.00.00
06/02/2011 00.00.00
06/02/2011 01.00.00
06/02/2011 02.00.00
06/02/2011 03.00.00
06/02/2011 04.00.00
06/02/2011 05.00.00
06/02/2011 06.00.00
06/02/2011 07.00.00
06/02/2011 08.00.00
06/02/2011 09.00.00
06/02/2011 10.00.00
06/02/2011 11.00.00
06/02/2011 12.00.00
06/02/2011 13.00.00
06/02/2011 14.00.00
06/02/2011 15.00.00
06/02/2011 16.00.00
06/02/2011 17.00.00
06/02/2011 18.00.00
06/02/2011 18.00.00
06/02/2011 20.00.00

0,01 Good
-0,02 Good
-0,03 Good
-0,07 Good
0,00 Good

0,09 Good

0,06 Good
-0,06 Good
-0,02 Good

1,87 Good

1,63 Good
0,26 Good
-0,12 Good
-0,16 Good
-0.21 Good
-0,18 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,08 Good
-0,08 Good
-0,15 Good
-0,15 Good
-0,12 Good
-0,16 Good
-0,20 Good
-0,20 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,08 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

03/02/2011 22.00.00
03/02/2011 23.00.00
04/02/2011 00.00.00
04/02/2011 01.00.00
04/02/2011 02.00.00
04/02/2011 03.00.00
04/02/2011 04.00.00
04/02/2011 05.00.00
04/02/2011 06.00.00
04/02/2011 07.00.00
04/02/2011 08.00.00
04/02/2011 09.00.00
04/02/2011 10.00.00
04/02/2011 11.00.00
04/02/2011 12.00.00
04/02/2011 13.00.00
04/02/2011 14.00.00
04/02/2011 15.00.00
04/02/2011 16.00.00
04/02/2011 17.00.00
04/02/2011 18.00.00
04/02/2011 19.00.00
04/02/2011 20.00.00
04/02/2011 21.00.00
04/02/2011 22.00.00
04/02/2011 23.00.00
05/02/2011 00.00.00
05/02/2011 01.00.00
05/02/2011 02.00.00
05/02/2011 03.00.00
05/02/2011 04.00.00
05/02/2011 05.00.00
05/02/2011 06.00.00
05/02/2011 07.00.00
05/02/2011 08.00.00
05/02/2011 09.00.00
05/02/2011 10.00.00
05/02/2011 11.00.00
05/02/2011 12.00.00
05/02/2011 13.00.00
05/02/2011 14.00.00
05/02/2011 15.00.00
05/02/2011 16.00.00
05/02/2011 17.00.00
05/02/2011 18.00.00
05/02/2011 19.00.00
05/02/2011 20.00.00
05/02/2011 21.00.00
05/02/2011 22.00.00
05/02/2011 23.00.00
06/02/2011 00.00.00
06/02/2011 01.00.00
06/02/2011 02.00.00
06/02/2011 03.00.00
06/02/2011 04.00.00
06/02/2011 05.00.00
06/02/2011 06.00.00
06/02/2011 07.00.00
06/02/2011 08.00.00
06/02/2011 09.00.00
06/02/2011 10.00.00
06/02/2011 11.00.00
06/02/2011 12.00.00
06/02/2011 13.00.00
06/02/2011 14.00.00
06/02/2011 15.00.00
06/02/2011 16.00.00
06/02/2011 17.00.00
06/02/2011 18.00.00
06/02/2011 19.00.00
06/02/2011 20.00.00

4 45 Good
4,32 Good
4,42 Good
4,40 Good
4,39 Good
4,17 Good
2,78 Good
2,95 Good
3,30 Good
3,75 Good
4,31 Good
4,40 Good
4 .44 Good
4,35 Good
4,39 Good
4,39 Good
4,39 Good
4 41 Good
4,47 Good
4,30 Good
4,37 Good
4,37 Good
4,42 Good
4,33 Good
4,40 Good
4,40 Good
4,38 Good
4,36 Good
4,36 Good
4,28 Good
3,11 Good
2,57 Good
2,69 Good
2,75 Good
3,07 Good
3,13 Good
4,13 Good
4,46 Good
4,34 Good
4,38 Good
4,37 Good
4,37 Good
3,78 Good
3,10 Good
3,19 Good
2,91 Good
3,03 Good
2,48 Good
2,32 Good
2,40 Good
2,46 Good
2,64 Good
2,32 Good
2,22 Good
2,33 Good
2,60 Good
2,71 Good
2,73 Good
2,76 Good
3,20 Good
3,78 Good
4,37 Good
4,18 Good
3,35 Good
2,89 Good
2,96 Good
3,03 Good
2,61 Good
2,37 Good
2,38 Good
2,29 Good



06/02/2011 21.00.00
06/02/2011 22.00.00
06/02/2011 23.00.00
07/02/2011 00.00.00
07/02/2011 01.00.00
07/02/2011 02.00.00
07/02/2011 03.00.00
07/02/2011 04.00.00
07/02/2011 05.00.00
07/02/2011 06.00.00
07/02/2011 07.00.00
07/02/2011 08.00.00
07/02/2011 09.00.00
07/02/2011 10.00.00
07/02/2011 11.00.00
07/02/2011 12.00.00
07/02/2011 13.00.00
07/02/2011 14.00.00
07/02/2011 15.00.00
07/02/2011 16.00.00
07/02/2011 17.00.00
07/02/2011 18.00.00
07/02/2011 19.00.00
07/02/2011 20.00.00
07/02/2011 21.00.00
07/02/2011 22.00.00
07/02/2011 23.00.00
08/02/2011 00.00.00
08/02/2011 01.00.00
08/02/2011 02.00.00
08/02/2011 03.00.00
08/02/2011 04.00.00
08/02/2011 05.00.00
08/02/2011 06.00.00
08/02/2011 07.00.00
08/02/2011 08.00.00
08/02/2011 09.00.00
08/02/2011 10.00.00
08/02/2011 11.00.00
08/02/2011 12.00.00
08/02/2011 13.00.00
08/02/2011 14.00.00
08/02/2011 15.00.00
08/02/2011 16.00.00
08/02/2011 17.00.00
08/02/2011 18.00.00
08/02/2011 19.00.00
08/02/2011 20.00.00
08/02/2011 21.00.00
08/02/2011 22.00.00
08/02/2011 23.00.00
09/02/2011 00.00.00
09/02/2011 01.00.00
09/02/2011 02.00.00
09/02/2011 03.00.00
09/02/2011 04.00.00
09/02/2011 05.00.00
09/02/2011 06.00.00
09/02/2011 07.00.00
09/02/2011 08.00.00
08/02/2011 09.00.00
09/02/2011 10.00.00
09/02/2011 11.00.00
09/02/2011 12.00.00
09/02/2011 13.00.00
09/02/2011 14.00.00
09/02/2011 15.00.00
08/02/2011 16.00.00
09/02/2011 17.00.00
09/02/2011 18.00.00
09/02/2011 19.00.00

5,02 Good
4,83 Good
4,94 Good
5,03 Good
4,97 Good
4,99 Good
4,91 Good
5,00 Good
4,95 Good
5,04 Good
4,96 Good
5,03 Good
4,97 Good
5,00 Good
5,15 Good
0,00 Bad

0,00 Bad

4,47 Good
4,82 Good
5,07 Good
4,98 Good
4,90 Good
5,06 Good
5,05 Good
4,98 Good
5,02 Good
5,04 Good
4,96 Good
5,07 Good
4,69 Good
4,93 Good
5,14 Good
4,86 Good
5,08 Good
4,68 Good
4,17 Good
3,83 Good
3,45 Good
4,95 Good
4,84 Good
4,70 Good
4,58 Good
4,82 Good
4,82 Good
4,43 Good
5,00 Good
4,97 Good
4,95 Good
5,01 Good
4,87 Good
4,56 Good
4,52 Good
4,03 Good
4,36 Good
4,46 Good
4,47 Good
4,17 Good
4,21 Good
4,22 Good
441 Good
4,58 Good
5,05 Good
5,00 Good
4,54 Good
5,03 Good
5,07 Good
4,92 Good
4,86 Good
1,99 Good
-0,27 Good
-0,27 Good

06/02/2011 21.00.00
06/02/2011 22.00.00
06/02/2011 23.00.00
07/02/2011 00.00.00
07/02/2011 01.00.00
07/02/2011 02.00.00
07/02/2011 03.00.00
07/02/2011 04.00.00
07/02/2011 05.00.00
07/02/2011 06.00.00
07/02/2011 07.00.00
07/02/2011 08.00.00
07/02/2011 09.00.00
07/02/2011 10.00.00
07/02/2011 11.00.00
07/02/2011 12.00.00
07/02/2011 13.00.00
07/02/2011 14.00.00
07/02/2011 15.00.00
07/02/2011 16.00.00
07/02/2011 17.00.00
07/02/2011 18.00.00
07/02/2011 19.00.00
07/02/2011 20.00.00
07/02/2011 21.00.00
07/02/2011 22.00.00
07/02/2011 23.00.00
08/02/2011 00.00.00
08/02/2011 01.00.00
08/02/2011 02.00.00
08/02/2011 03.00.00
08/02/2011 04.00.00
08/02/2011 05.00.00
08/02/2011 06.00.00
08/02/2011 07.00.00
08/02/2011 08.00.00
08/02/2011 09.00.00
08/02/2011 10.00.00
08/02/2011 11.00.00
08/02/2011 12.00.00
08/02/2011 13.00.00
08/02/2011 14.00.00
08/02/2011 15.00.00
08/02/2011 16.00.00
08/02/2011 17.00.00
08/02/2011 18.00.00
08/02/2011 19.00.00
08/02/2011 20.00.00
08/02/2011 21.00.00
08/02/2011 22.00.00
08/02/2011 23.00.00
09/02/2011 00.00.00
09/02/2011 01.00.00
09/02/2011 02.00.00
09/02/2011 03.00.00
09/02/2011 04.00.00
09/02/2011 05.00.00
09/02/2011 06.00.00
09/02/2011 07.00.00
09/02/2011 08.00.00
08/02/2011 08.00.00
09/02/2011 10.00.00
09/02/2011 11.00.00
09/02/2011 12.00.00
09/02/2011 13.00.00
09/02/2011 14.00.00
09/02/2011 15.00.00
09/02/2011 16.00.00
09/02/2011 17.00.00
09/02/2011 18.00.00
08/02/2011 19.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
0,32 Good
0,06 Good
0,03 Good
0,37 Good
0,23 Good
0,09 Good
-0,09 Good
0,00 Bad

0,00 Bad

-0,22 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,20 Good
-0,13 Good
-0,10 Good
-0,11 Good
-0,08 Good
-0,10 Good
-0,10 Good
-0,12 Good
-0,19 Good
-0,18 Good
-0,18 Good
-0,19 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
0,71 Good
0,29 Good
0,00 Good
-0,17 Good
-0,05 Good
0,04 Good
-0,08 Good

06/02/2011 21.00.00
06/02/2011 22.00.00
06/02/2011 23.00.00
07/02/2011 00.00.00
07/02/2011 01.00.00
07/02/2011 02.00.00
07/02/2011 03.00.00
07/02/2011 04.00.00
07/02/2011 05.00.00
07/02/2011 06.00.00
07/02/2011 07.00.00
07/02/2011 08.00.00
07/02/2011 09.00.00
07/02/2011 10.00.00
07/02/2011 11.00.00
07/02/2011 12.00.00
07/02/2011 13.00.00
07/02/2011 14.00.00
07/02/2011 15.00.00
07/02/2011 16.00.00
07/02/2011 17.00.00
07/02/2011 18.00.00
07/02/2011 19.00.00
07/02/2011 20.00.00
07/02/2011 21.00.00
07/02/2011 22.00.00
07/02/2011 23.00.00
08/02/2011 00.00.00
08/02/2011 01.00.00
08/02/2011 02.00.00
08/02/2011 03.00.00
08/02/2011 04.00.00
08/02/2011 05.00.00
08/02/2011 06.00.00
08/02/2011 07.00.00
08/02/2011 08.00.00
08/02/2011 09.00.00
08/02/2011 10.00.00
08/02/2011 11.00.00
08/02/2011 12.00.00
08/02/2011 13.00.00
08/02/2011 14.00.00
08/02/2011 15.00.00
08/02/2011 16.00.00
08/02/2011 17.00.00
08/02/2011 18.00.00
08/02/2011 19.00.00
08/02/2011 20.00.00
08/02/2011 21.00.00
08/02/2011 22.00.00
08/02/2011 23.00.00
09/02/2011 00.00.00
09/02/2011 01.00.00
09/02/2011 02.00.00
09/02/2011 03.00.00
08/02/2011 04.00.00
09/02/2011 05.00.00
09/02/2011 06.00.00
09/02/2011 07.00.00
09/02/2011 08.00.00
09/02/2011 09.00.00
09/02/2011 10.00.00
09/02/2011 11.00.00
09/02/2011 12.00.00
09/02/2011 13.00.00
09/02/2011 14.00.00
09/02/2011 15.00.00
09/02/2011 16.00.00
09/02/2011 17.00.00
09/02/2011 18.00.00
09/02/2011 19.00.00

2,53 Good
2,43 Good
2,18 Good
2,67 Good
1,95 Good
2,47 Good
2,81 Good
2,33 Good
3,27 Good
2,18 Good
1,91 Good
2,10 Good
3,23 Good
4,51 Good
5,05 Good
0,00 Bad
0,00 Bad
1,16 Good
2,20 Good
7,56 Good
5,24 Good
4,35 Good
4,21 Good
4,25 Good
4,30 Good
4,10 Good
4,03 Good
3,72 Good
3,65 Good
2,99 Good
3,15 Good
3,64 Good
3,71 Good
3,62 Good
3,28 Good
3,67 Good
3,97 Good
3,84 Good
3,61 Good
3,68 Good
3,40 Good
3,92 Good
3,55 Good
3,41 Good
3,35 Good
3,72 Good
3,81 Good
0,19 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,03 Good
-0,03 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
0,11 Good
4,92 Good
4,36 Good
4,19 Good
4,03 Good
4,06 Good
4,09 Good
4,25 Good



09/02/2011 20.00.00
09/02/2011 21.00.00
09/02/2011 22.00.00
09/02/2011 23.00.00
10/02/2011 00.00.00
10/02/2011 01.00.00
10/02/2011 02.00.00
10/02/2011 03.00.00
10/02/2011 04.00.00
10/02/2011 05.00.00
10/02/2011 06.00.00
10/02/2011 07.00.00
10/02/2011 08.00.00
10/02/2011 09.00.00
10/02/2011 10.00.00
10/02/2011 11.00.00
10/02/2011 12.00.00
10/02/2011 13.00.00
10/02/2011 14.00.00
10/02/2011 15.00.00
10/02/2011 16.00.00
10/02/2011 17.00.00
10/02/2011 18.00.00
10/02/2011 19.00.00
10/02/2011 20.00.00
10/02/2011 21.00.00
10/02/2011 22.00.00
10/02/2011 23.00.00
11/02/2011 00.00.00
11/02/2011 01.00.00
11/02/2011 02.00.00
11/02/2011 03.00.00
11/02/2011 04.00.00
11/02/2011 05.00.00
11/02/2011 06.00.00
11/02/2011 07.00.00
11/02/2011 08.00.00
11/02/2011 09.00.00
11/02/2011 10.00.00
11/02/2011 11.00.00
11/02/2011 12.00.00
11/02/2011 13.00.00
11/02/2011 14.00.00
11/02/2011 15.00.00
11/02/2011 16.00.00
11/02/2011 17.00.00
11/02/2011 18.00.00
11/02/2011 19.00.00
11/02/2011 20.00.00
11/02/2011 21.00.00
11/02/2011 22.00.00
11/02/2011 23.00.00
12/02/2011 00.00.00
12/02/2011 01.00.00
12/02/2011 02.00.00
12/02/2011 03.00.00
12/02/2011 04.00.00
12/02/2011 05.00.00
12/02/2011 06.00.00
12/02/2011 07.00.00
12/02/2011 08.00.00
12/02/2011 09.00.00
12/02/2011 10.00.00
12/02/2011 11.00.00
12/02/2011 12.00.00
12/02/2011 13.00.00
12/02/2011 14.00.00
12/02/2011 15.00.00
12/02/2011 16.00.00
12/02/2011 17.00.00
12/02/2011 18.00.00

-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,20 Good
-0,25 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,24 Good
-0,08 Good

1,01 Good
-0,26 Good
-0,26 Good
-0,27 Good

09/02/2011 20.00.00
09/02/2011 21.00.00
09/02/2011 22.00.00
09/02/2011 23.00.00
10/02/2011 00.00.00
10/02/2011 01.00.00
10/02/2011 02.00.00
10/02/2011 03.00.00
10/02/2011 04.00.00
10/02/2011 05.00.00
10/02/2011 06.00.00
10/02/2011 07.00.00
10/02/2011 08.00.00
10/02/2011 09.00.00
10/02/2011 10.00.00
10/02/2011 11.00.00
10/02/2011 12.00.00
10/02/2011 13.00.00
10/02/2011 14.00.00
10/02/2011 15.00.00
10/02/2011 16.00.00
10/02/2011 17.00.00
10/02/2011 18.00.00
10/02/2011 19.00.00
10/02/2011 20.00.00
10/02/2011 21.00.00
10/02/2011 22.00.00
10/02/2011 23.00.00
11/02/2011 00.00.00
11/02/2011 01.00.00
11/02/2011 02.00.00
11/02/2011 03.00.00
11/02/2011 04.00.00
11/02/2011 05.00.00
11/02/2011 06.00.00
11/02/2011 07.00.00
11/02/2011 08.00.00
11/02/2011 09.00.00
11/02/2011 10.00.00
11/02/2011 11.00.00
11/02/2011 12.00.00
11/02/2011 13.00.00
11/02/2011 14.00.00
11/02/2011 15.00.00
11/02/2011 16.00.00
11/02/2011 17.00.00
11/02/2011 18.00.00
11/02/2011 19.00.00
11/02/2011 20.00.00
11/02/2011 21.00.00
11/02/2011 22.00.00
11/02/2011 23.00.00
12/02/2011 00.00.00
12/02/2011 01.00.00
12/02/2011 02.00.00
12/02/2011 03.00.00
12/02/2011 04.00.00
12/02/2011 05.00.00
12/02/2011 06.00.00
12/02/2011 07.00.00
12/02/2011 08.00.00
12/02/2011 09.00.00
12/02/2011 10.00.00
12/02/2011 11.00.00
12/02/2011 12.00.00
12/02/2011 13.00.00
12/02/2011 14.00.00
12/02/2011 15.00.00
12/02/2011 16.00.00
12/02/2011 17.00.00
12/02/2011 18.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,19 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,19 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,06 Good
-0,21 Good
-0,19 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,21 Good
-0,22 Good

09/02/2011 20.00.00
09/02/2011 21.00.00
09/02/2011 22.00.00
09/02/2011 23.00.00
10/02/2011 00.00.00
10/02/2011 01.00.00
10/02/2011 02.00.00
10/02/2011 03.00.00
10/02/2011 04.00.00
10/02/2011 05.00.00
10/02/2011 06.00.00
10/02/2011 07.00.00
10/02/2011 08.00.00
10/02/2011 09.00.00
10/02/2011 10.00.00
10/02/2011 11.00.00
10/02/2011 12.00.00
10/02/2011 13.00.00
10/02/2011 14.00.00
10/02/2011 15.00.00
10/02/2011 16.00.00
10/02/2011 17.00.00
10/02/2011 18.00.00
10/02/2011 19.00.00
10/02/2011 20.00.00
10/02/2011 21.00.00
10/02/2011 22.00.00
10/02/2011 23.00.00
11/02/2011 00.00.00
11/02/2011 01.00.00
11/02/2011 02.00.00
11/02/2011 03.00.00
11/02/2011 04.00.00
11/02/2011 05.00.00
11/02/2011 06.00.00
11/02/2011 07.00.00
11/02/2011 08.00.00
11/02/2011 09.00.00
11/02/2011 10.00.00
11/02/2011 11.00.00
11/02/2011 12.00.00
11/02/2011 13.00.00
11/02/2011 14.00.00
11/02/2011 15.00.00
11/02/2011 16.00.00
11/02/2011 17.00.00
11/02/2011 18.00.00
11/02/2011 19.00.00
11/02/2011 20.00.00
11/02/2011 21.00.00
11/02/2011 22.00.00
11/02/2011 23.00.00
12/02/2011 00.00.00
12/02/2011 01.00.00
12/02/2011 02.00.00
12/02/2011 03.00.00
12/02/2011 04.00.00
12/02/2011 05.00.00
12/02/2011 06.00.00
12/02/2011 07.00.00
12/02/2011 08.00.00
12/02/2011 09.00.00
12/02/2011 10.00.00
12/02/2011 11.00.00
12/02/2011 12.00.00
12/02/2011 13.00.00
12/02/2011 14.00.00
12/02/2011 15.00.00
12/02/2011 16.00.00
12/02/2011 17.00.00
12/02/2011 18.00.00

3,99 Good
3,70 Good
3,91 Good
3,85 Good
3,88 Good
3,44 Good
4,77 Good
5,25 Good
4,65 Good
4,36 Good
4,18 Good
4,56 Good
4,41 Good
4,63 Good
5,42 Good
6,32 Good
5,95 Good
7.31 Good
6,42 Good
7,77 Good
4 80 Good
4,12 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
4,30 Good
-0,02 Good
0,48 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
0,21 Good
6,82 Good
5,40 Good
2,62 Good
2,44 Good
2,26 Good
2,18 Good
2,46 Good
2,57 Good
2,44 Good
2,41 Good
2,30 Good
2,23 Good
2,15 Good
2,13 Good
2,10 Good
2,15 Good
5,04 Good
5,39 Good
0,50 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
1,48 Good
2,15 Good



12/02/2011 19.00.00
12/02/2011 20.00.00
12/02/2011 21.00.00
12/02/2011 22.00.00
12/02/2011 23.00.00
13/02/2011 00.00.00
13/02/2011 01.00.00
13/02/2011 02.00.00
13/02/2011 03.00.00
13/02/2011 04.00.00
13/02/2011 05.00.00
13/02/2011 06.00.00
13/02/2011 07.00.00
13/02/2011 08.00.00
13/02/2011 09.00.00
13/02/2011 10.00.00
13/02/2011 11.00.00
13/02/2011 12.00.00
13/02/2011 13.00.00
13/02/2011 14.00.00
13/02/2011 15.00.00
13/02/2011 16.00.00
13/02/2011 17.00.00
13/02/2011 18.00.00
13/02/2011 19.00.00
13/02/2011 20.00.00
13/02/2011 21.00.00
13/02/2011 22.00.00
13/02/2011 23.00.00
14/02/2011 00.00.00
14/02/2011 01.00.00
14/02/2011 02.00.00
14/02/2011 03.00.00
14/02/2011 04.00.00
14/02/2011 05.00.00
14/02/2011 06.00.00
14/02/2011 07.00.00
14/02/2011 08.00.00
14/02/2011 09.00.00
14/02/2011 10.00.00
14/02/2011 11.00.00
14/02/2011 12.00.00
14/02/2011 13.00.00
14/02/2011 14.00.00
14/02/2011 15.00.00
14/02/2011 16.00.00
14/02/2011 17.00.00
14/02/2011 18.00.00
14/02/2011 19.00.00
14/02/2011 20.00.00
14/02/2011 21.00.00
14/02/2011 22.00.00
14/02/2011 23.00.00
15/02/2011 00.00.00
15/02/2011 01.00.00
15/02/2011 02.00.00
15/02/2011 03.00.00
15/02/2011 04.00.00
15/02/2011 05.00.00
15/02/2011 06.00.00
15/02/2011 07.00.00
15/02/2011 08.00.00
15/02/2011 09.00.00
15/02/2011 10.00.00
15/02/2011 11.00.00
15/02/2011 12.00.00
15/02/2011 13.00.00
15/02/2011 14.00.00
15/02/2011 15.00.00
15/02/2011 16.00.00
15/02/2011 17.00.00

-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
5,23 Good
4,55 Good
4,83 Good
4 41 Good
4,74 Good
4,63 Good
4,34 Good
5,02 Good
4,90 Good
4,46 Good
4,43 Good
4,37 Good
4,36 Good
4,30 Good
4,98 Good
4,94 Good
4,82 Good
4,18 Good
4,07 Good
4,33 Good
4,32 Good
3,97 Good
4,08 Good
4,07 Good
4,27 Good
4,18 Good
4,07 Good
4,10 Good
4,03 Good
3,92 Good
3,88 Good
4,35 Good
4,33 Good
4,41 Good
4,61 Good
4,68 Good
4,61 Good
3,91 Good
4,06 Good
3,38 Good
3,66 Good
3,55 Good
3,71 Good
3,79 Good
3,73 Good
3,82 Good
3,82 Good
3,85 Good
3,82 Good
3,54 Good
4,02 Good
3,94 Good
4,19 Good
4,59 Good
4,83 Good
4,76 Good
4,91 Good
5,17 Good
4,94 Good
4,97 Good
5,02 Good
5,06 Good
5,08 Good
5,07 Good

12/02/2011 19.00.00
12/02/2011 20.00.00
12/02/2011 21.00.00
12/02/2011 22.00.00
12/02/2011 23.00.00
13/02/2011 00.00.00
13/02/2011 01.00.00
13/02/2011 02.00.00
13/02/2011 03.00.00
13/02/2011 04.00.00
13/02/2011 05.00.00
13/02/2011 06.00.00
13/02/2011 07.00.00
13/02/2011 08.00.00
13/02/2011 09.00.00
13/02/2011 10.00.00
13/02/2011 11.00.00
13/02/2011 12.00.00
13/02/2011 13.00.00
13/02/2011 14.00.00
13/02/2011 15.00.00
13/02/2011 16.00.00
13/02/2011 17.00.00
13/02/2011 18.00.00
13/02/2011 19.00.00
13/02/2011 20.00.00
13/02/2011 21.00.00
13/02/2011 22.00.00
13/02/2011 23.00.00
14/02/2011 00.00.00
14/02/2011 01.00.00
14/02/2011 02.00.00
14/02/2011 03.00.00
14/02/2011 04.00.00
14/02/2011 05.00.00
14/02/2011 06.00.00
14/02/2011 07.00.00
14/02/2011 08.00.00
14/02/2011 09.00.00
14/02/2011 10.00.00
14/02/2011 11.00.00
14/02/2011 12.00.00
14/02/2011 13.00.00
14/02/2011 14.00.00
14/02/2011 15.00.00
14/02/2011 16.00.00
14/02/2011 17.00.00
14/02/2011 18.00.00
14/02/2011 19.00.00
14/02/2011 20.00.00
14/02/2011 21.00.00
14/02/2011 22.00.00
14/02/2011 23.00.00
15/02/2011 00.00.00
15/02/2011 01.00.00
15/02/2011 02.00.00
15/02/2011 03.00.00
15/02/2011 04.00.00
15/02/2011 05.00.00
15/02/2011 06.00.00
15/02/2011 07.00.00
15/02/2011 08.00.00
15/02/2011 09.00.00
15/02/2011 10.00.00
15/02/2011 11.00.00
15/02/2011 12.00.00
15/02/2011 13.00.00
15/02/2011 14.00.00
15/02/2011 15.00.00
15/02/2011 16.00.00
15/02/2011 17.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,08 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,18 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,12 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,15 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

12/02/2011 19.00.00
12/02/2011 20.00.00
12/02/2011 21.00.00
12/02/2011 22.00.00
12/02/2011 23.00.00
13/02/2011 00.00.00
13/02/2011 01.00.00
13/02/2011 02.00.00
13/02/2011 03.00.00
13/02/2011 04.00.00
13/02/2011 05.00.00
13/02/2011 06.00.00
13/02/2011 07.00.00
13/02/2011 08.00.00
13/02/2011 09.00.00
13/02/2011 10.00.00
13/02/2011 11.00.00
13/02/2011 12.00.00
13/02/2011 13.00.00
13/02/2011 14.00.00
13/02/2011 15.00.00
13/02/2011 16.00.00
13/02/2011 17.00.00
13/02/2011 18.00.00
13/02/2011 19.00.00
13/02/2011 20.00.00
13/02/2011 21.00.00
13/02/2011 22.00.00
13/02/2011 23.00.00
14/02/2011 00.00.00
14/02/2011 01.00.00
14/02/2011 02.00.00
14/02/2011 03.00.00
14/02/2011 04.00.00
14/02/2011 05.00.00
14/02/2011 06.00.00
14/02/2011 07.00.00
14/02/2011 08.00.00
14/02/2011 09.00.00
14/02/2011 10.00.00
14/02/2011 11.00.00
14/02/2011 12.00.00
14/02/2011 13.00.00
14/02/2011 14.00.00
14/02/2011 15.00.00
14/02/2011 16.00.00
14/02/2011 17.00.00
14/02/2011 18.00.00
14/02/2011 19.00.00
14/02/2011 20.00.00
14/02/2011 21.00.00
14/02/2011 22.00.00
14/02/2011 23.00.00
15/02/2011 00.00.00
15/02/2011 01.00.00
15/02/2011 02.00.00
15/02/2011 03.00.00
15/02/2011 04.00.00
15/02/2011 05.00.00
15/02/2011 06.00.00
15/02/2011 07.00.00
15/02/2011 08.00.00
15/02/2011 09.00.00
15/02/2011 10.00.00
15/02/2011 11.00.00
15/02/2011 12.00.00
15/02/2011 13.00.00
15/02/2011 14.00.00
15/02/2011 15.00.00
15/02/2011 16.00.00
15/02/2011 17.00.00

4,43 Good
1,15 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,02 Good
-0,03 Good
-0,03 Good
-0,03 Good
0,53 Good
0,60 Good
0,36 Good
0,18 Good
0,01 Good
2,45 Good
6,06 Good
5,78 Good
6,20 Good
4,57 Good
4,57 Good
4,19 Good
5,48 Good
6,49 Good
4,80 Good
10,48 Good
4,69 Good
4,28 Good
4,28 Good
3,88 Good
4,69 Good
3,77 Good
6,70 Good
8,83 Good
17,68 Good
16,77 Good
8,17 Good
5,40 Good
7,82 Good
5,22 Good



15/02/2011 18.00.00
15/02/2011 19.00.00
15/02/2011 20.00.00
15/02/2011 21.00.00
15/02/2011 22.00.00
15/02/2011 23.00.00
16/02/2011 00.00.00
16/02/2011 01.00.00
16/02/2011 02.00.00
16/02/2011 03.00.00
16/02/2011 04.00.00
16/02/2011 05.00.00
16/02/2011 06.00.00
16/02/2011 07.00.00
16/02/2011 08.00.00
16/02/2011 09.00.00
16/02/2011 10.00.00
16/02/2011 11.00.00
16/02/2011 12.00.00
16/02/2011 13.00.00
16/02/2011 14.00.00
16/02/2011 15.00.00
16/02/2011 16.00.00
16/02/2011 17.00.00
16/02/2011 18.00.00
16/02/2011 19.00.00
16/02/2011 20.00.00
16/02/2011 21.00.00
16/02/2011 22.00.00
16/02/2011 23.00.00
17/02/2011 00.00.00
17/02/2011 01.00.00
17/02/2011 02.00.00
17/02/2011 03.00.00
17/02/2011 04.00.00
17/02/2011 05.00.00
17/02/2011 06.00.00
17/02/2011 07.00.00
17/02/2011 08.00.00
17/02/2011 08.00.00
17/02/2011 10.00.00
17/02/2011 11.00.00
17/02/2011 12.00.00
17/02/2011 13.00.00
17/02/2011 14.00.00
17/02/2011 15.00.00
17/02/2011 16.00.00
17/02/2011 17.00.00
17/02/2011 18.00.00
17/02/2011 19.00.00
17/02/2011 20.00.00
17/02/2011 21.00.00
17/02/2011 22.00.00
17/02/2011 23.00.00
18/02/2011 00.00.00
18/02/2011 01.00.00
18/02/2011 02.00.00
18/02/2011 03.00.00
18/02/2011 04.00.00
18/02/2011 05.00.00
18/02/2011 06.00.00
18/02/2011 07.00.00
18/02/2G11 08.00.00
18/02/2011 08.00.00
18/02/2011 10.00.00
18/02/2011 11.00.00
18/02/2011 12.00.00
18/02/2011 13.00.00
18/02/2011 14.00.00
18/02/2011 15.00.00
18/02/2011 16.00.00

4,57 Good
4,89 Good
4,80 Good
4,70 Good
3,37 Good
3,87 Good
4.41 Good
4,81 Good
4,40 Good
4,03 Good
4,01 Good
4,56 Good
4,16 Good
3,56 Good
3,95 Good
4,60 Good
4,31 Good
4,69 Good
4,20 Good
4,06 Good
4,05 Good
4,09 Good
3,75 Good
4,00 Good
3,91 Good
3,74 Good
3,77 Good
3,84 Good
4,70 Good
4,60 Good
4,68 Good
4,27 Good
3,91 Good
3,94 Good
3,99 Good
3,94 Good
3,66 Good
3,03 Good
3,41 Good
3,11 Good
3,06 Good
3,45 Good
3,58 Good
3,23 Good
3,39 Good
3,15 Good
2,74 Good
2,64 Good
2,88 Good
2,70 Good
2,43 Good
2,50 Good
2,53 Good
2,43 Good
2,88 Good
3,14 Good
2,64 Good
2,69 Good
2,91 Good
2,80 Good
3,15 Good
3,95 Good
4,73 Good
3,95 Good
4,91 Good
4,94 Good
5,02 Good
6,40 Good
5,08 Good
4,73 Good
4,97 Good

15/02/2011 18.00.00
15/02/2011 19.00.00
15/02/2011 20.00.00
15/02/2011 21.00.00
15/02/2011 22.00.00
15/02/2011 23.00.00
16/02/2011 00.00.00
16/02/2011 01.00.00
16/02/2011 02.00.00
16/02/2011 03.00.00
16/02/2011 04.00.00
16/02/2011 05.00.00
16/02/2011 06.00.00
16/02/2011 07.00.00
16/02/2011 08.00.00
16/02/2011 09.00.00
16/02/2011 10.00.00
16/02/2011 11.00.00
16/02/2011 12.00.00
16/02/2011 13.00.00
16/02/2011 14.00.00
16/02/2011 15.00.00
16/02/2011 16.00.00
16/02/2011 17.00.00
16/02/2011 18.00.00
16/02/2011 19.00.00
16/02/2011 20.00.00
16/02/2011 21.00.00
16/02/2011 22.00.00
16/02/2011 23.00.00
17/02/2011 00.00.00

- 17/02/2011 01.00.00

17/02/2011 02.00.00
17/02/2011 03.00.00
17/02/2011 04.00.00
17/02/2011 05.00.00
17/02/2011 06.00.00
17/02/2011 07.00.00
17/02/2011 08.00.00
17/02/2011 08.00.00
17/02/2011 10.00.00
17/02/2011 11.00.00
17/02/2011 12.00.00
17/02/2011 13.00.00
17/02/2011 14.00.00
17/02/2011 15.00.00
17/02/2011 16.00.00
17/02/2011 17.00.00
17/02/2011 18.00.00
17/02/2011 18.00.00
17/02/2011 20.00.00
17/02/2011 21.00.00
17/02/2011 22.00.00
17/02/2011 23.00.00
18/02/2011 00.00.00
18/02/2011 01.00.00
18/02/2011 02.00.00
18/02/2011 03.00.00
18/02/2011 04.00.00
18/02/2011 05.00.00
18/02/2011 06.00.00
18/02/2011 07.00.00
18/02/2011 08.00.00
18/02/2011 09.00.00
18/02/2011 10.00.00
18/02/2011 11.00.00
18/02/2011 12.00.00
18/02/2011 13.00.00
18/02/2011 14.00.00
18/02/2011 15.00.00
18/02/2011 16.00.00

-0,22 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

15/02/2011 18.00.00
15/02/2011 19.00.00
15/02/2011 20.00.00
15/02/2011 21.00.00
15/02/2011 22.00.00
15/02/2011 23.00.00
16/02/2011 00.00.00
16/02/2011 01.00.00
16/02/2011 02.00.00
16/02/2011 03.00.00
16/02/2011 04.00.00
16/02/2011 05.00.00
16/02/2011 06.00.00
16/02/2011 07.00.00
16/02/2011 08.00.00
16/02/2011 09.00.00
16/02/2011 10.00.00
16/02/2011 11.00.00
16/02/2011 12.00.00
16/02/2011 13.00.00
16/02/2011 14.00.00
16/02/2011 15.00.00
16/02/2011 16.00.00
16/02/2011 17.00.00
16/02/2011 18.00.00
16/02/2011 19.00.00
16/02/2011 20.00.00
16/02/2011 21.00.00
16/02/2011 22.00.00
16/02/2011 23.00.00
17/02/2011 00.00.00
17/02/2011 01.00.00
17/02/2011 02.00.00
17/02/2011 03.00.00
17/02/2011 04.00.00
17/02/2011 05.00.00
17/02/2011 06.00.00
17/02/2011 07.00.00
17/02/2011 08.00.00
17/02/2011 09.00.00
17/02/2011 10.00.00
17/02/2011 11.00.00
17/02/2011 12.00.00
17/02/2011 13.00.00
17/02/2011 14.00.00
17/02/2011 15.00.00
17/02/2011 16.00.00
17/02/2011 17.00.00
17/02/2011 18.00.00
17/02/2011 19.00.00
17/02/2011 20.00.00
17/02/2011 21.00.00
17/02/2011 22.00.00
17/02/2011 23.00.00
18/02/2011 00.00.00
18/02/2011 01.00.00
18/02/2011 02.00.00
18/02/2011 03.00.00
18/02/2011 04.00.00
18/02/2011 05.00.00
18/02/2011 06.00.00
18/02/2011 07.00.00
18/02/2011 08.00.00
18/02/2011 08.00.00
18/02/2011 10.00.00
18/02/2011 11.00.00
18/02/2011 12.00.00
18/02/2011 13.00.00
18/02/2011 14.00.00
18/02/2011 156.00.00
18/02/2011 16.00.00

5,57 Good
5,90 Good
4,94 Good
4,25 Good
4,80 Good
7,84 Good
6,03 Good
5,19 Good
4,13 Good
4,39 Good
4,40 Good
4,02 Good
4,37 Good
4,37 Good
4,43 Good
4,40 Good
4,31 Good
4,47 Good
4,36 Good
4,60 Good
411 Good
4,31 Good
3,95 Good
5,25 Good
8,86 Good
6,49 Good
4,10 Good
4,35 Good
4,13 Good
8,61 Good
3,60 Good
4,65 Good
5,10 Good
3,98 Good
3,35 Good
3,41 Good
4,91 Good
6,03 Good
4,13 Good
6,66 Good
5,18 Good
5,79 Good
7,07 Good
10,67 Good
6,63 Good
3,82 Good
3,72 Good
3,84 Good
3,30 Good
3,90 Good
4,15 Good
4,17 Good
3,88 Good
4,04 Good
4,13 Good
4,20 Good
4,04 Good
5,51 Good
3,91 Good
3,67 Good
0,99 Good
3,54 Good
4,14 Good
4,68 Good
7,59 Good
4,44 Good
4,94 Good
4,29 Good
5,63 Good
6,65 Good
5,39 Good



18/02/2011 17.00.00
18/02/2011 18.00.00
18/02/2011 19.00.00
18/02/2011 20.00.00
18/02/2011 21.00.00
18/02/2011 22.00.00
18/02/2011 23.00.00
19/02/2011 00.00.00
19/02/2011 01.00.00
19/02/2011 02.00.00
19/02/2011 03.00.00
19/02/2011 04.00.00
19/02/2011 05.00.00
19/02/2011 06.00.00
18/02/2011 07.00.00
19/02/2011 08.00.00
19/02/2011 03.00.00
19/02/2011 10.00.00
19/02/2011 11.00.00
19/02/2011 12.00.00
19/02/2011 13.00.00
18/02/2011 14.00.00
18/02/2011 15.00.00
19/02/2011 16.00.00
19/02/2011 17.00.00
18/02/2011 18.00.00
18/02/2011 19.00.00
19/02/2011 20.00.00
19/02/2011 21.00.00
19/02/2011 22.00.00
19/02/2011 23.00.00
20/02/2011 00.00.00
20/02/2011 01.00.00
20/02/2011 02.00.00
20/02/2011 03.00.00
20/02/2011 04.00.00
20/02/2011 05.00.00
20/02/2011 06.00.00
20/02/2011 07.00.00
20/02/2011 08.00.00
20/02/2011 09.00.00
20/02/2011 10.00.00
20/02/2011 11.00.00
20/02/2011 12.00.00
20/02/2011 13.00.00
20/02/2011 14.00.00
20/02/2011 15.00.00
20/02/2011 16.00.00
20/02/2011 17.00.00
20/02/2011 18.00.00
20/02/2011 19.00.00
20/02/2011 20.00.00
20/02/2011 21.00.00
20/02/2011 22.00.00
20/02/2011 23.00.00
21/02/2011 00.00.00
21/02/2011 01.00.00
21/02/2011 02.00.00
21/02/2011 03.00.00
21/02/2011 04.00.00
21/02/2011 05.00.00
21/02/2011 06.00.00
21/02/2011 07.00.00
21/02/2011 08.00.00
21/02/2011 09.00.00
21/02/2011 10.00.00
21/02/2011 11.00.00
21/02/2011 12.00.00
21/02/2011 13.00.00
21/02/2011 14.00.00
21/02/2011 15.00.00

4,99 Good
4,80 Good
4,13 Good
4,56 Good
4,60 Good
4,45 Good
3,73 Good
4,16 Good
4,92 Good
4,60 Good
4,10 Good
4,21 Good
4,03 Good
3,90 Good
4,23 Good
4,50 Good
4,36 Good
4 87 Good
5,01 Good
5,00 Good
5,06 Good
5,89 Good
5,45 Good
4,90 Good
4,67 Good
4 96 Good
475 Good
4,48 Good
4,50 Good
4,47 Good
4,78 Good
4,91 Good
4,91 Good
4,86 Good
4,68 Good
4,40 Good
4. 60 Good
4,26 Good
4,26 Good
4,12 Good
3,93 Good
3,83 Good
4,13 Good
4,36 Good
3,91 Good
4,82 Good
4,58 Good
3,68 Good
3,82 Good
4,22 Good
3,92 Good
3,39 Good
3,49 Good
3,46 Good
3,37 Good
3,21 Good
3,21 Good
3,22 Good
3,24 Good
3,05 Good
3,02 Good
3,06 Good
3,07 Good
3,32 Good
3,37 Good
4,30 Good
4,62 Good
4 93 Good
2,55 Good
-0,27 Good
-0,27 Good

18/02/2011 17.00.00
18/02/2011 18.00.00
18/02/2011 19.00.00
18/02/2011 20.00.00
18/02/2011 21.00.00
18/02/2011 22.00.00
18/02/2011 23.00.00
19/02/2011 00.00.00
19/02/2011 01.00.00
18/02/2011 02.00.00
19/02/2011 03.00.00
19/02/2011 04.00.00
19/02/2011 05.00.00
19/02/2011 06.00.00
19/02/2011 07.00.00
19/02/2011 08.00.00
19/02/2011 09.00.00
19/02/2011 10.00.00
19/02/2011 11.00.00
19/02/2011 12.00.00
19/02/2011 13.00.00
18/02/2011 14.00.00
19/02/2011 15.00.00
19/02/2011 16.00.00
19/02/2011 17.00.00
19/02/2011 18.00.00
19/02/2011 19.00.00
19/02/2011 20.00.00
19/02/2011 21.00.00
19/02/2011 22.00.00
19/02/2011 23.00.00
20/02/2011 00.00.00
20/02/2011 01.00.00
20/02/2011 02.00.00
20/02/2011 03.00.00
20/02/2011 04.00.00
20/02/2011 05.00.00
20/02/2011 06.00.00
20/02/2011 07.00.00
20/02/2011 08.00.00
20/02/2011 09.00.00
20/02/2011 10.00.00
20/02/2011 11.00.00
20/02/2011 12.00.00
20/02/2011 13.00.00
20/02/2011 14.00.00
20/02/2011 15.00.00
20/02/2011 16.00.00
20/02/2011 17.00.00
20/02/2011 18.00.00
20/02/2011 19.00.00
20/02/2011 20.00.00
20/02/2011 21.00.00
20/02/2011 22.00.00
20/02/2011 23.00.00
21/02/2011 00.00.00
21/02/2011 01.00.00
21/02/2011 02.00.00
21/02/2011 03.00.00
21/02/2011 04.00.00
21/02/2011 05.00.00
21/02/2011 06.00.00
21/02/2011 07.00.00
21/02/2011 08.00.00
21/02/2011 09.00.00
21/02/2011 10.00.00
21/02/2011 11.00.00
21/02/2011 12.00.00
21/02/2011 13.00.00
21/02/2011 14.00.00
21/02/2011 15.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,16 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,09 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

18/02/2011 17.00.00
18/02/2011 18.00.00
18/02/2011 19.00.00
18/02/2011 20.00.00
18/02/2011 21.00.00
18/02/2011 22.00.00
18/02/2011 23.00.00
19/02/2011 00.00.00
19/02/2011 01.00.00
18/02/2011 02.00.00
18/02/2011 03.00.00
18/02/2011 04.00.00
18/02/2011 05.00.00
19/02/2011 06.00.00
19/02/2011 07.00.00
19/02/2011 08.00.00
18/02/2011 09.00.00
19/02/2011 10.00.00
19/02/2011 11.00.00
19/02/2011 12.00.00
18/02/2011 13.00.00
19/02/2011 14.00.00
18/02/2011 15.00.00
19/02/2011 16.00.00
18/02/2011 17.00.00
18/02/2011 18.00.00
18/02/2011 19.00.00
19/02/2011 20.00.00
19/02/2011 21.00.00
19/02/2011 22.00.00
18/02/2011 23.00.00
20/02/2011 00.00.00
20/02/2011 01.00.00
20/02/2011 02.00.00
20/02/2011 03.00.00
20/02/2011 04.00.00
20/02/2011 05.00.00
20/02/2011 06.00.00
20/02/2011 07.00.00
20/02/2011 08.00.00
20/02/2011 09.00.00
20/02/2011 10.00.00
20/02/2011 11.00.00
20/02/2011 12.00.00
20/02/2011 13.00.00
20/02/2011 14.00.00
20/02/2011 15.00.00
20/02/2011 16.00.00
20/02/2011 17.00.00
20/02/2011 18.00.00
20/02/2011 19.00.00
20/02/2011 20.00.00
20/02/2011 21.00.00
20/02/2011 22.00.00
20/02/2011 23.00.00
21/02/2011 00.00.00
21/02/2011 01.00.00
21/02/2011 02.00.00
21/02/2011 03.00.00
21/02/2011 04.00.00
21/02/2011 05.00.00
21/02/2011 06.00.00
21/02/2011 07.00.00
21/02/2011 08.00.00
21/02/2011 09.00.00
21/02/2011 10.00.00
21/02/2011 11.00.00
21/02/2011 12.00.00
21/02/2011 13.00.00
21/02/2011 14.00.00
21/02/2011 15.00.00

7,77 Good
6,39 Good
6,96 Good
6,51 Good
4,36 Good
4,64 Good
5,93 Good
5,19 Good
4,67 Good
6,90 Good
6,87 Good
5,98 Good
3,14 Good
4,41 Good
3,90 Good
4,84 Good
5,86 Good
6,83 Good
7,47 Good
6,84 Good
5,84 Good
6,17 Good
7,82 Good
7.80 Good
8,16 Good
8,11 Good
4,88 Good
5,45 Good
4,64 Good
3,08 Good
2,56 Good
5,75 Good
10,07 Good
3,85 Good
2,81 Good
4,38 Good
3,44 Good
4,04 Good
3,62 Good
3,82 Good
4 56 Good
4,03 Good
4,04 Good
4,47 Good
4,29 Good
4,45 Good
4,44 Good
4,31 Good
4,97 Good
4,89 Good
4,75 Good
4,18 Good
4,39 Good
3,08 Good
4,27 Good
3,86 Good
4,13 Good
4,40 Good
3,93 Good
4,38 Good
5,11 Good
5,30 Good
3,92 Good
10,22 Good
16,13 Good
11,17 Good
10,73 Good
9,55 Good
7,48 Good
7,66 Good
4,63 Good



21/02/2011 16.00.00
21/02/2011 17.00.00
21/02/2011 18.00.00
21/02/2011 19.00.00
21/02/2011 20.00.00
21/02/2011 21.00.00
21/02/2011 22.00.00
21/02/2011 23.00.00
22/02/2011 00.00.00
22/02/2011 01.00.00
22/02/2011 02.00.00
22/02/2011 03.00.00
22/02/2011 04.00.00
22/02/2011 05.00.00
22/02/2011 06.00.00
22/02/2011 07.00.00
22/02/2011 08.00.00
22/02/2011 09.00.00
22/02/2011 10.00.00
22/02/2011 11.00.00
22/02/2011 12.00.00
22/02/2011 13.00.00
22/02/2011 14.00.00
22/02/2011 15.00.00
22/02/2011 16.00.00
22/02/2011 17.00.00
22/02/2011 18.00.00
22/02/2011 19.00.00
22/02/2011 20.00.00
22/02/2011 21.00.00
22/02/2011 22.00.00
22/02/2011 23.00.00
23/02/2011 00.00.00
23/02/2011 01.00.00
23/02/2011 02.00.00
23/02/2011 03.00.00
23/02/2011 04.00.00
23/02/2011 05.00.00
23/02/2011 06.00.00
23/02/2011 07.00.00
23/02/2011 08.00.00
23/02/2011 09.00.00
23/02/2011 10.00.00
23/02/2011 11.00.00
23/02/2011 12.00.00
23/02/2011 13.00.00
23/02/2011 14.00.00
23/02/2011 15.00.00
23/02/2011 16.00.00
23/02/2011 17.00.00
23/02/2011 18.00.00
23/02/2011 19.00.00
23/02/2011 20.00.00
23/02/2011 21.00.00
23/02/2011 22.00.00
23/02/2011 23.00.00
24/02/2011 00.00.00
24/02/2011 01.00.00
24/02/2011 02.00.00
24/02/2011 03.00.00
24/02/2011 04.00.00
24/02/2011 05.00.00
24/02/2011 06.00.00
24/02/2011 07.00.00
24/02/2011 08.00.00
24/02/2011 09.00.00
24/02/2011 10.00.00
24/02/2011 11.00.00
24/02/2011 12.00.00
24/02/2011 13.00.00
24/02/2011 14.00.00

-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,20 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,25 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,21 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,18 Good
-0,23 Good
-0,25 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,26 Good
-0,21 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
0,12 Good

21/02/2011 16.00.00
21/02/2011 17.00.00
21/02/2011 18.00.00
21/02/2011 19.00.00
21/02/2011 20.00.00
21/02/2011 21.00.00
21/02/2011 22.00.00
21/02/2011 23.00.00
22/02/2011 00.00.00
22/02/2011 01.00.00
22/02/2011 02.00.00
22/02/2011 03.00.00
22/02/2011 04.00.00
2210212011 05.00.00
22/02/2011 06.00.00
22/02/2011 07.00.00
22/02/2011 08.00.00
22/02/2011 09.00.00
22/02/2011 10.00.00
22/02/2011 11.00.00
22/02/2011 12.00.00
22/02/2011 13.00.00
22/02/2011 14.00.00
22/02/2011 15.00.00
22/02/2011 16.00.00
22/02/2011 17.00.00
22/02/2011 18.00.00
22/02/2011 19.00.00
22/02/2011 20.00.00
22/02/2011 21.00.00
22/02/2011 22.00.00
22/02/2011 23.00.00
23/02/2011 00.00.00
23/02/2011 01.00.00
23/02/2011 02.00.00
23/02/2011 03.00.00
23/02/2011 04.00.00
23/02/2011 05.00.00
23/02/2011 06.00.00
23/02/2011 07.00.00
23/02/2011 08.00.00
23/02/2011 09.00.00
23/02/2011 10.00.00
23/02/2011 11.00.00
23/02/2011 12.00.00
23/02/2011 13.00.00
23/02/2011 14.00.00
23/02/2011 15.00.00
23/02/2011 16.00.00
23/02/2011 17.00.00
23/02/2011 18.00.00
23/02/2011 19.00.00
23/02/2011 20.00.00
23/02/2011 21.00.00
23/02/2011 22.00.00
23/02/2011 23.00.00
24/02/2011 00.00.00
24/02/2011 01.00.00
24/02/2011 02.00.00
24/02/2011 03.00.00
24/02/2011 04.00.00
24/02/2011 05.00.00
24/02/2011 06.00.00
24/02/2011 07.00.00
24/02/2011 08.00.00
24/02/2011 09.00.00
24/02/2011 10.00.00
24/02/2011 11.00.00
24/02/2011 12.00.00
24/02/2011 13.00.00
24/02/2011 14.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

21/02/2011 16.00.00
21/02/2011 17.00.00
21/02/2011 18.00.00
21/02/2011 19.00.00
21/02/2011 20.00.00
21/02/2011 21.00.00
21/02/2011 22.00.00
21/02/2011 23.00.00
22/02/2011 00.00.00
22/02/2011 01.00.00
22/02/2011 02.00.00
22/02/2011 03.00.00
22/02/2011 04.00.00
22/02/2011 05.00.00
22/02/2011 06.00.00
22/02/2011 07.00.00
22/02/2011 08.00.00
22/02/2011 09.00.00
22/02/2011 10.00.00
22/02/2011 11.00.00
22/02/2011 12.00.00
22/02/2011 13.00.00
22/02/2011 14.00.00
22/02/2011 15.00.00
22/02/2011 16.00.00
22/02/2011 17.00.00
22/02/2011 18.00.00
22/02/2011 19.00.00
22/02/2011 20.00.00
22/02/2011 21.00.00
22/02/2011 22.00.00
22/02/2011 23.00.00
23/02/2011 00.00.00
23/02/2011 01.00.00
23/02/2011 02.00.00
23/02/2011 03.00.00
23/02/2011 04.00.00
23/02/2011 05.00.00
23/02/2011 06.00.00
23/02/2011 07.00.00
23/02/2011 08.00.00
23/02/2011 09.00.00
23/02/2011 10.00.00
23/02/2011 11.00.00
23/02/2011 12.00.00
23/02/2011 13.00.00
23/02/2011 14.00.00
23/02/2011 15.00.00
23/02/2011 16.00.00
23/02/2011 17.00.00
23/02/2011 18.00.00
23/02/2011 19.00.00
23/02/2011 20.00.00
23/02/2011 21.00.00
23/02/2011 22.00.00
23/02/2011 23.00.00
24/02/2011 00.00.00
24/02/2011 01.00.00
24/02/2011 02.00.00
24/02/2011 03.00.00
24/02/2011 04.00.00
24/02/2011 05.00.00
24/02/2011 06.00.00
24/02/2011 07.00.00
24/02/2011 08.00.00
24/02/2011 09.00.00
24/02/2011 10.00.00
24/02/2011 11.00.00
24/02/2011 12.00.00
24/02/2011 13.00.00
24/02/2011 14.00.00

12,60 Good
10,02 Good
13,85 Good
10,92 Good
4,15 Good
6,27 Good
5,43 Good
4,94 Good
3,90 Good
3,02 Good
5,29 Good
3,87 Good
4,45 Good
3,86 Good
4,96 Good
4,10 Good
7,08 Good
6,03 Good
6,26 Good
7,29 Good
6,24 Good
7,45 Good
6,15 Good
5,38 Good
5,81 Good
4,93 Good
5,64 Good
5,56 Good
4,29 Good
3,70 Good
4,03 Good
4,82 Good
5,75 Good
4,30 Good
3,04 Good
4,24 Good
419 Good
5,90 Good
5,40 Good
4,94 Good
4,32 Good
5,70 Good
6,08 Good
6,44 Good
6,05 Good
6,36 Good
5,40 Good
3,98 Good
4,57 Good
5,42 Good
4,69 Good
4,21 Good
4,25 Good
4,27 Good
4,04 Good
3,60 Good
5,21 Good
3,69 Good
5,04 Good
4,84 Good
3,95 Good
5,67 Good
5,00 Good
4,15 Good
6,17 Good
7,62 Good
8,62 Good
6,30 Good
6,84 Good
4,23 Good
5,34 Good



24/02/2011 15.00.00
24/02/2011 16.00.00
24/02/2011 17.00.00
24/02/2011 18.00.00
24/02/2011 19.00.00
24/02/2011 20.00.00
24/02/2011 21.00.00
24/02/2011 22.00.00
24/02/2011 23.00.00
25/02/2011 00.00.00
25/02/2011 01.00.00
25/02/2011 02.00.00
25/02/2011 03.00.00
25/02/2011 04.00.00
25/02/2011 05.00.00
25/02/2011 06.00.00
25/02/2011 07.00.00
25/02/2011 08.00.00
25/02/2011 09.00.00
25/02/2011 10.00.00
25/02/2011 11.00.00
25/02/2011 12.00.00
25/02/2011 13.00.00
25/02/2011 14.00.00
25/02/2011 15.00.00
25/02/2011 16.00.00
25/02/2011 17.00.00
25/02/2011 18.00.00
25/02/2011 19.00.00
25/02/2011 20.00.00
25/02/2011 21.00.00
25/02/2011 22.00.00
25/02/2011 23.00.00
26/02/2011 00.00.00
26/02/2011 01.00.00
26/02/2011 02.00.00
26/02/2011 03.00.00
26/02/2011 04.00.00
26/02/2011 05.00.00
26/02/2011 06.00.00
26/02/2011 07.00.00
26/02/2011 08.00.00
26/02/2011 09.00.00
26/02/2011 10.00.00
26/02/2011 11.00.00
26/02/2011 12.00.00
26/02/2011 13.00.00
26/02/2011 14.00.00
26/02/2011 15.00.00
26/02/2011 16.00.00
26/02/2011 17.00.00
26/02/2011 18.00.00
26/02/2011 19.00.00
26/02/2011 20.00.00
26/02/2011 21.00.00
26/02/2011 22.00.00
26/02/2011 23.00.00
27/02/2011 00.00.00
27/02/2011 01.00.00
27/02/2011 02.00.00
27/02/2011 03.00.00
27/02/2011 04.00.00
27/02/2011 05.00.00
27/02/2011 06.00.00
27/02/2011 07.00.00
27/02/2011 08.00.00
27/02/2011 09.00.00
27/02/2011 10.00.00
27/02/2011 11.00.00
27/02/2011 12.00.00
27/02/2011 13.00.00

-0,21 Good
-0,26 Good
-0,22 Good
-0,19 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,25 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,22 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,14 Good
-0,18 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,18 Good
-0,24 Good
-0,25 Good
-0,25 Good
-0,23 Good
-0,22 Good
-0,26 Good
-0,25 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,24 Good
-0,23 Good
-0,21 Good
-0,21 Good
-0,20 Good
-0,21 Good
-0,17 Good
-0,16 Good
-0,18 Good
-0,17 Good
-0,20 Good
0,28 Bad

-0,22 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,17 Good
-0,22 Good
-0,19 Good
-0,17 Good
0,30 Bad

-0,24 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good

24/02/2011 15.00.00
24/02/2011 16.00.00
24/02/2011 17.00.00
24/02/2011 18.00.00
24/02/2011 19.00.00
24/02/2011 20.00.00
24/02/2011 21.00.00
24/02/2011 22.00.00
24/02/2011 23.00.00
25/02/2011 00.00.00
25/02/2011 01.00.00
25/02/2011 02.00.00
25/02/2011 03.00.00
25/02/2011 04.00.00
25/02/2011 05.00.00
25/02/2011 06.00.00
25/02/2011 07.00.00
25/02/2011 08.00.00
25/02/2011 09.00.00
25/02/2011 10.00.00
25/02/2011 11.00.00
25/02/2011 12.00.00
25/02/2011 13.00.00
25/02/2011 14.00.00
25/02/2011 15.00.00
25/02/2011 16.00.00
25/02/2011 17.00.00
25/02/2011 18.00.00
25/02/2011 19.00.00
25/02/2011 20.00.00
25/02/2011 21.00.00
25/02/2011 22.00.00
25/02/2011 23.00.00
26/02/2011 00.00.00
26/02/2011 01.00.00
26/02/2011 02.00.00
26/02/2011 03.00.00
26/02/2011 04.00.00
26/02/2011 05.00.00
26/02/2011 06.00.00
26/02/2011 07.00.00
26/02/2011 08.00.00
26/02/2011 09.00.00
26/02/2011 10.00.00
26/02/2011 11.00.00
26/02/2011 12.00.00
26/02/2011 13.00.00
26/02/2011 14.00.00
26/02/2011 15.00.00
26/02/2011 16.00.00
26/02/2011 17.00.00
26/02/2011 18.00.00
26/02/2011 19.00.00
26/02/2011 20.00.00
26/02/2011 21.00.00
26/02/2011 22.00.00
26/02/2011 23.00.00
27/02/2011 00.00.00
27/02/2011 01.00.00
27/02/2011 02.00.00
27/02/2011 03.00.00
27/02/2011 04.00.00
27/02/2011 05.00.00
27/02/2011 06.00.00
2710212011 07.00.00
27/02/2011 08.00.00
27/02/2011 09.00.00
27/02/2011 10.00.00
27/02/2011 11.00.00
27/02/2011 12.00.00
27/02/2011 13.00.00

-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,21 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

24/02/2011 15.00.00
24/02/2011 16.00.00
24/02/2011 17.00.00
24/02/2011 18.00.00
24/02/2011 19.00.00
24/02/2011 20.00.00
24/02/2011 21.00.00
24/02/2011 22.00.00
24/02/2011 23.00.00
25/02/2011 00.00.00
25/02/2011 01.00.00
25/02/2011 02.00.00
25/02/2011 03.00.00
25/02/2011 04.00.00
25/02/2011 05.00.00
25/02/2011 06.00.00
25/02/2011 07.00.00
25/02/2011 08.00.00
25/02/2011 09.00.00
25/02/2011 10.00.00
25/02/2011 11.00.00
25/02/2011 12.00.00
25/02/2011 13.00.00
25/02/2011 14.00.00
25/02/2011 15.00.00
25/02/2011 16.00.00
25/02/2011 17.00.00
25/02/2011 18.00.00
25/02/2011 19.00.00
25/02/2011 20.00.00
25/02/2011 21.00.00
25/02/2011 22.00.00
25/02/2011 23.00.00
26/02/2011 00.00.00
26/02/2011 01.00.00
26/02/2011 02.00.00
26/02/2011 03.00.00
26/02/2011 04.00.00
26/02/2011 05.00.00
26/02/2011 06.00.00
26/02/2011 07.00.00
26/02/2011 08.00.00
26/02/2011 09.00.00
26/02/2011 10.00.00
26/02/2011 11.00.00
26/02/2011 12.00.00
26/02/2011 13.00.00
26/02/2011 14.00.00
26/02/2011 15.00.00
26/02/2011 16.00.00
26/02/2011 17.00.00
26/02/2011 18.00.00
26/02/2011 19.00.00
26/02/2011 20.00.00
26/02/2011 21.00.00
26/02/2011 22.00.00
26/02/2011 23.00.00
27/02/2011 00.00.00
27/02/2011 01.00.00
27/02/2011 02.00.00
27/02/2011 03.00.00
27/02/2011 04.00.00
27/02/2011 05.00.00
27/02/2011 06.00.00
27/02/2011 07.00.00
27/02/2011 08.00.00
27/02/2011 09.00.00
27/02/2011 10.00.00
27/02/2011 11.00.00
27/02/2011 12.00.00
27/02/2011 13.00.00

5,45 Good
5,32 Good
4,64 Good
3,17 Good
3,39 Good
5,62 Good
3,567 Good
4,58 Good
3,91 Good
4,14 Good
5,64 Good
5,67 Good
5,60 Good
4,30 Good
4,87 Good
5,43 Good
5,28 Good
8,43 Good
9,84 Good
9,91 Good
9,23 Good
9,98 Good
10,13 Good
8,37 Good
9,01 Good
9,27 Good
6,54 Good
10,50 Good
9,68 Good
4,65 Good
5,72 Good
4,43 Good
4,91 Good
6,06 Good
5,60 Good
4,05 Good
5,30 Good
6,23 Good
7,04 Good
4,84 Good
6,13 Good
9,72 Good
10,36 Good
11,91 Good
11,11 Good
11,52 Good
11,92 Good
11,35 Good
10,19 Good
8,80 Good
9,57 Good
9,07 Good
9,74 Good
9,78 Good
8,66 Good
8,99 Good
8,81 Good
8,17 Good
7,90 Good
8,98 Good
8,87 Good
8,17 Good
9,22 Good
8,54 Good
7,85 Good
6,70 Good
4,21 Good
7,32 Good
8,562 Good
6,42 Good
5,06 Good



27/02/2011 14.00.00
27/02/2011 15.00.00
27/02/2011 16.00.00
27/02/2011 17.00.00
27/02/2011 18.00.00
27/02/2011 19.00.00
27/02/2011 20.00.00
27/02/2011 21.00.00
27/02/2011 22.00.00
27/02/2011 23.00.00
28/02/2011 00.00.00
28/02/2011 01.00.00
28/02/2011 02.00.00
28/02/2011 03.00.00
28/02/2011 04.00.00
28/02/2011 05.00.00
28/02/2011 06.00.00
28/02/2011 07.00.00
28/02/2011 08.00.00
28/02/2011 09.00.00
28/02/2011 10.00.00
28/02/2011 11.00.00
28/02/2011 12.00.00
28/02/2011 13.00.00
28/02/2011 14.00.00
28/02/2011 15.00.00
28/02/2011 16.00.00
28/02/2011 17.00.00
28/02/2011 18.00.00
28/02/2011 19.00.00
28/02/2011 20.00.00
28/02/2011 21.00.00
28/02/2011 22.00.00
28/02/2011 23.00.00

-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,23 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,26 Good
-0,24 Good
-0,26 Good
-0,24 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good
-0,27 Good

27/02/2011 14.00.00
27/02/2011 15.00.00
27/02/2011 16.00.00
27/02/2011 17.00.00
27/02/2011 18.00.00
27/02/2011 19.00.00
27/02/2011 20.00.00
27/02/2011 21.00.00
27/02/2011 22.00.00
27/02/2011 23.00.00
28/02/2011 00.00.00
28/02/2011 01.00.00
28/02/2011 02.00.00
28/02/2011 03.00.00
28/02/2011 04.00.00
28/02/2011 05.00.00
28/02/2011 06.00.00
28/02/2011 07.00.00
28/02/2011 08.00.00
28/02/2011 09.00.00
28/02/2011 10.00.00
28/02/2011 11.00.00
28/02/2011 12.00.00
28/02/2011 13.00.00
28/02/2011 14.00.00
28/02/2011 15.00.00
28/02/2011 16.00.00
28/02/2011 17.00.00
28/02/2011 18.00.00
28/02/2011 19.00.00
28/02/2011 20.00.00
28/02/2011 21.00.00
28/02/2011 22.00.00
28/02/2011 23.00.00

16,37 Good
11,34 Good
3,08 Good
3,22 Good
3,34 Good
3,48 Good
3,63 Good
3,66 Good
3,68 Good
3,75 Good
3,78 Good
3,76 Good
3,73 Good
3,71 Good
3,61 Good
3,60 Good
3,68 Good
3,68 Good
3,75 Good
3,88 Good
4,15 Good
4,05 Good
4,03 Good
1,03 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good
-0,22 Good

27/02/2011 14.00.00
27/02/2011 15.00.00
27/02/2011 16.00.00
27/02/2011 17.00.00
27/02/2011 18.00.00
27/02/2011 19.00.00
27/02/2011 20.00.00
27/02/2011 21.00.00
27/02/2011 22.00.00
27/02/2011 23.00.00
28/02/2011 00.00.00
28/02/2011 01.00.00
28/02/2011 02.00.00
28/02/2011 03.00.00
28/02/2011 04.00.00
28/02/2011 05.00.00
28/02/2011 06.00.00
28/02/2011 07.00.00
28/02/2011 08.00.00
28/02/2011 09.00.00
28/02/2011 10.00.00
28/02/2011 11.00.00
28/02/2011 12.00.00
28/02/2011 13.00.00
28/02/2011 14.00.00
28/02/2011 15.00.00
28/02/2011 16.00.00
28/02/2011 17.00.00
28/02/2011 18.00.00
28/02/2011 19.00.00
28/02/2011 20.00.00
28/02/2011 21.00.00
28/02/2011 22.00.00
28/02/2011 23.00.00

6,01 Good
7.32 Good
6,94 Good
6,43 Good
6,97 Good
7,65 Good
7,39 Good
10,75 Good
7,60 Good
7,64 Good
8,14 Good
7,70 Good
9,15 Good
9,29 Good
10,49 Good
12,27 Good
11,97 Good
12,54 Good
12,71 Good
13,96 Bad
15,72 Good
16,02 Good
15,88 Good
14,65 Good
12,72 Good
12,69 Good
11,39 Good
11,09 Good
11,38 Good
10,72 Good
12,37 Good
12,22 Good
13,77 Good
11,78 Good



Allegato C

Rapporto di prova delle analisi sui carboni
attivi
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Rapporto di 2110667-001

prova n®:

Descrizione: Carbone attivo fornito in data 15/02/2011 dalia Ditta Norit  Spettabile:
Italia LADURNER IMPIANTI S.R.L.

VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (B2)

Acceltazione: 2110667

Data Prelicvo: 15-feb-11

Data Arrivo Camp.:  15-feb-11 Data Inizio Prova;  15-feb-11

Data Rapp. Prova:  21-feb-11 Data Fine Prova:  21-feb-11

Luogo Prelicvo: cl/o Stabilimento di Montale (PT)

Prelevatore: A cura e sotto la responsabilita del cliente
Prova Metodo um Risuitato Lim.Max.
Indice di iodio CEFIC Methodes de controle d'evaluation des 827
charbons actifs 1989 par 2.3
Umidita CEFIC Methodes de controle d'evaluationdes % 1,5
charbons actifs 1989 par 3.2
Ceneri a 650°C CEFIC Methodes de controle d'evaluationdes % s.s. 9
charbons actifs 1989 par 3.3
Densitd apparente CEFIC Methodes de controle d'evaluation des  kg/m* 33

charbons actifs 1989 par 1,1

Il presente rapporto NON pud essere riprodolto parziaimente salvo approvazione scrifta del laboratorio
| risultali riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione solloposto a prova.

Pagina 1\1
ECCOL STUDIO SR L. - LABORATORIO) ANALIST QUALITA - SICUREZZA  AMBIENTE - FORMAZIONE
VIA DEI BICHI, 293 - 55100 LUCCA (ITALIA) - TEL. +39 0583 40011 - FAX +39 0583.400300

SEDE LEGALG: VIALE S. MICHCGLE www.ecolstudio.com - info@ccolstudio com
DEL CARSD, & .t pin



Allegato D

Risultati analisi fiale campionatore AMESA
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Spett,
LADURNER IMPIANTIL S.r.L
Via Innsbruck, 33

RAPPORTO D1 PROVA N° 2110198-001

Lucca, 0870372011 - Bolvs 4
Tipo di analist: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 3

Prelievo eseguito da; a cura del cliente L.uogo del prelievo: Impianti di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 45

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Area sczione (mq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)

Inizio del prelievo: 30/12/2010 ore 13.28 Fine del prelievo: 17/01/2011 ore 16.01

Durata effettiva del campionamento: 333:55 (hh:mm} Data fine prova: 28/02/2011

Yolume aspirato (Nmc); 200,8 Ossigeno valore medio (%) 11
— ANALIST ESEGUITE

Descrizione U.mis, Risultate  + = U (p=95%)*** {  Linsiti* Fattore di TE __Metodo di prova |
2.3.7.8 TCDD ng/Nme 0,00539 -- 10N previsto !

1.2.3.7.8 PeCDD ng/Nme 0,02807 - non previsio 0.5

1.2.3.4.7.8 I IxXCDD ng/Nme 0,01552 - non previsto or

1.2.3.6.7.8 HxCDD ng/Nme 0,04052 .- non previsto 0.1

1.2.3.7.8.9 HxCDD ng/Nme 0,01910 .- non_previsto ol

1.2,3.4.6.7.8 HpCDD ng/Nine 0,13365 e inonprevisto I oer

1.2.3.4.6.7.8.9 OCDL) ng/Nme 0,11234 -~ non_previsto _f),()Ol

2.3.7.8 TCDF __.bg/Nmc 0,01522 -- non previslo __(2'_1_ ________ ] )

"1 UNEEN 1948-2:2006

1.2.3.7.3 PeCDF ng/Nmic 0,02010 -- noN previsto 0.05 + UNIEN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDF ng/Nme | 0,04809 e non previsio 0.5

1.2.34.7.8 1IXCDF ng/Nme 1 0,02522 -- non previsto § 0.1

1.2.3.6.7.8 HxCDF ng/Nme 0,03480 - non previsto or

2.3.4.6.7.8 [IxCDF ng/Nme 0,05308 -- non previsto _2*_'__

1.2.3.7.8.9 HxCDF N ng/Nme __+  0,00555 .- nonprevisto 1 0.1

1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ng/Nme 006032 - non previsto 0.01
L234789MpCDE L ngNme ! 000530 i oo inonprevisto | 001

1.2.3.4.6.7.8.9 OCDF . ng/Nme 0,01122 - non previsto 0.001 ]
Somma P.C.D.DAP.C.D.F** ngTEMNme 0,06750 +0,0189 .0 i . Calcolo

. DM 25/0842000 SO GU n®

Somma L.P.A ** pg/Nme 0,004 ] L D i 20900004 |
* Riferimento: [3L.gs 13305 ¢ | vilori di concentrazione sano eorvelli con 1ossigeno di niferimento

Nate; per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quamificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, it contributo di ciaseuno al caleolo del parametro PCDID+PCDF ¢é stato considerato
pari alla metd del limite di quantificazione stesso.

***+Considerato quanto riportato nella appendice B del metodo UNI EN 1948-3- 2006, m pasticolare al punto 8.3 1 (Esampl = 11 1%0) ¢
fase analitica ung mcertezza pari al 28%. Tale incenezza & associata al risultato analiico ottenuto da ECOL STUMIO Srl

&>
><€oordumlorkt? ‘Sclmr;

Dot ssa €1 1@1 (mlm i

AN
W presente rapporto NON pud essere tiprodotto parzralmente salvo approvazione seritta del Ln\ommno
{ nsullati riportat suf presente rapperto riguardana 1l solo camprone soltoposto a prova \\‘ / -~

OO STUDHOY S 12010 EABORATORID ANATIAL LI FIA SHUREZZA - AMBIENTT FORMN A LTONT
VIA DE) BICHI, 293 - 55100 LUCCA {(ITALIAY « TEL. «38 0883 400711 - FAN 39 0883 400300
] SULE TULHCHELE weew o neolstudic. oot - andndecolstindiao. com




Allegato E

Risultati analisi campionamenti emissioni in
atmosfera
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (B2)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 18/02/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall’azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno
regime,

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Numero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linee di campionamento: Bocchello A lato Nord Est

1l presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo appravazione scritta del laboratario. Pag 1 di 28
MO S.10/A Rev. 2 det 20/01/11
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39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Diametro al punto di prelievo (m): 1
Area della sezione di misura (mq): 0,785
Composizione del gas (% vol): 0,: 10,4 €0y 9,1 Ny 80,5 H0: 14,5
Massa molare media (M) (kg/m"): 0,747
Pressione atmosferica (Pbar) (kPa): 101,52
Fattore di taratura del tubo di Pitot (a) : 0,681
ui (mys) = 129*a*(0pi* Te. /Pe,i* M )¢ Gue = U*A
i Pressi
aﬁorlz?“n;ento Ten;ze(:(a;: ra ;::7:;01: dlnae:\sic:nzp velocitd u {m/s)
(kPa) () (Pa)*
diametro 1 4 459,15 101,5 172,5 17,7
13,3 459,15 10L,5 2034 19,3
26 459,15 104,5 149,3 16,5
50 459,15 101,5 195,0 18,9
74 461,15 101,5 236,5 20,8
86,7 462,15 101,5 201,9 19,2
96 462,15 101,5 238,0 20,8
media -> 460,3 101,5

(*) laTein ciascun punto non differisce piu del 5% dal valore medio defla Te nella sezione di misurazione
La dP differisce in ciascun punto pit di 25Pa rispetto al valore medio della pressione nella sezione di misurazione

Velocita media u (m/s) = 19

Portata volumica nelle condizioni di esercizio q, . (mc/h) = 53694

Portata volumica nelle condizioni di riferimento g, , (Nmc/h) = 31926

Portata volumica secca nelfle condizioni di riferimento q,, (Nmc/h) = 27297

Giudizio

Analisi effettuate come previsto
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - & i parametri contraddistinli dal simbolo al fato sono fuosi limite.

Pag 2 d1 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (B2)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della composizione del gas secondo la UNI EN 15058:2006 (CO); UNI 10878:2000 (NOx); UNI
EN 14789:2006 (02); UNI EN 14790:2006 (vapore acqueo); 1SO 12039:2001 (CO,)

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento; Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 18/02/11

Data rapporto di prova: 08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal Responsabile
incaricato dall'azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto,
variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Principio del campionamento:

la determinazione dell'ossigeno (O,) presente nell'effluente gassoso emesso nell'atmosfera da condotti e ciminiere si basa sul
principio del paramagnetismo.

la determinazione del monossido di carbonio (CO) si basa sul principio NDIR,

la determinazione del biossido di carbonio (CO,) si basa sul principio NDIR.

la determinazione del biossido di zolfo (SO,) si basa sul principio NDIR.

la determinazione degli ossidi di azoto (NOx) si basa sul principio della chemiluminescienza.

La determinazione dei gas presenti nell'effluente gassoso awviene utilizzando lo strumento Horiba PG 250 W

I presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvarione scritta det laboratorio. Pag 3 dh 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Caratteristiche dello strumento: tempo di risposta NO CO 02: 200s ; limite di rilevabilita NOx CO: + 2,0% del range; limite di
rilevabilita 02 £ 0,2% del range; lack of fit NOx CO: 2,0% del range; lack of fit 02: + 0,3% del range; zero drift NOx CO: +
2,0 % del range/24h; span drift CO NOx: * 2% del range/24h; zero drift 02 + 0,2_%, span drift 02: + 0,2% del range/24h;
sensibilita alla pressione atmosferica NOx CO: + 3% del range /2KPa; sensibilita alla pressione atmosferica 02: £1,5% del
range/KPa sensibilita alla temperatura ambiente NOx CO: £ 3% del range/10K; sensibilita alla temperatura 02: + 0,3% del
range/ 10K; sensibilita alla tensione NOx CO: + 2% del range/10V; sensibiiita alila tensione 02: + 0,1% del range/ 10V;
Interferenti NOx CO: + 4 % del fondo scala; interferenti 02: 0,2% volume; prova di tenuta: positiva; dev.std di ripetibilita in
iaboratorio allo zero NOx CO: + 1,0%del range; dev.std di ripetibilita in laboratorio allo zero 02: + 0,2% del range; dev.std di
ripetibilita in laboratorio allo span NOx CO: £2,0% del range; dev.std di ripetibilita in laboratorio allo span 02: + 0,2% del

range.
Campo di applicazione:  €0=3,5-190 mg/Nm’ - NO=1- 860 mg/Nm?> - 0,=0,65-21,2%

La linea di campionamento & costituita da un sistema con estrazione, filtrazione e trasporto campione a caldo.
La determinazione del vapore acqueo (H20) contenuto nei fumi si basa sul principio gravimetrico. La linea di campionamento &
costituita da un sistema con estrazione, filtrazione e trasporto campione a caldo e, se necessario, configurato per il rispetto

dellisocinetismo.

Concentrazione e caratteristiche dei gas utilizzati per Ia calibrazione: CO=159ppm - NO 499ppm - 02=20,9%
Risultati della calibrazione effettuata sul sito di campionamento: positivi

Caratteristiche del sistema di condizionamento utilizzato: peltier

Descrizione delle operazioni di regolazione eseguite prima e dopo il campionamento per la linea di campionamento e per
I'analizzatore: effettuazione test ZERO e SPAN

Identificazione della sezione di misura e descrizione del/i punto/i di campionamento: vedere sezione " Determinazione della
portata e della velocita”

i preseme rapporto NON pud essere riprodotto parziaimente satvo approvarione scritta det laboratorio. Pag 4 di 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (B2)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Risultati analitici

Temperatura (°C) 187
Velocitd (m/s) 19
Pressione (kPa) 101,5
Vapore acqueo
Data prelievo 07/02/2011
Data fine prova 07/02/2011
Ora start  stop 15.20 15.50
Durata (min) 30
Quantita H20 (%) 14,5
Efficienza (%) 1
Volume campionato (L) |136
Temperatura {°C) 15 O, di riferimento (%): 11
Descrizione u.m, 1° prelievo 2° prelievo  |3° prelievo  [media dev.std. limite
Data prelievo 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011
Data fine prova 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011
Ora start stop 12,40 13.40( 13.40 14.40( 14.40 15.40
Durata effettiva |min 60 50 60
0, Y% 10,2 10,3 10,1 10,2 0,1
CO, % 9,4 9,3 9,4 9,4 0,1
o 0, rif. | mg/Nm? 6 7 6 6 1 100
NO, come NO, O, rif. | mg/Nm® 92 85 g8 88 4 400
co g/h 191 218 191 200 6 no previsto
NO, g/h 2702 2484 2621 2602 110 non previsto
Nota: "Nm’" 8 riferito 8l volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa
Giudizio
1l campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05
(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - » i paramelri conlraddistiati dat simbolo al falo sono fuori limile.
1l presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del labosatorio. Pag 5di 28
MD S.10/A Rev. 2 def 20/03/11
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Analisi emissioni in atmosfera

Controllo Ufficiale

Determinazione delle polveri secondo [a UNI EN 13284-1:2003

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 10/02/11

Data rapporto dl prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazionl: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall‘azienda, gll impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

I campionamento & stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. I} campionamento si & svolto in condizioni
isocinetiche.

N

11 presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorin. Pag 6 di 28
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RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): effettuato

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: positivo

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A,
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (82)

Numero linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Posizione linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Punti di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Profilo della velocita: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001"

Profilo della temperatura: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001"

Analisi di laboratorio eseguite da: Da S. Martino/Meini

Composizione del gas (% vol): vedere sezione " composizione del gas*
Misura della velocita : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S
Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm
Temperatura di pre-condizionamneto dei filtri (°C): 180 (1h)
Temperatura di post-condizionamneto dei filtri (°C): 160 (1h)

Correzione del pesi apparenti: effettuata

Dimensioni della sezione di misura (m): 1

Area della sezione di misura (mq): 0,785

Diametro ugello (¢cm): 5 5 5
Temperatura di filtrazione (°C): 15

Massa molare media (M) (kg/Kmole): 0,747

Vapore acqueo (%) 14,5

It presente rapporto NON pub essere riprodotto parzialmente saivo approvazione scritta del laboratorio.
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RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Risultati analitici

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

0, misurato (%): 10,4

Descrizione u.m, 1° prelievo  [2° prelievo  [3° prelievo  |media |dev. std. limite
Data prelievo 07/02/2031 07/02/2011 07/02/2011
Data fine prova 10/02/2011 10/02/2011 10/02/2011
Ora start stop 11.25 12,25 |12.58 13.58 (14.28 15.28
Durata effettiva min 60 60 60
Volume campionato Niityi 721 712 700
Rispetto condizioni isocinetiche st sl sl
Grado di isocinetismo medio % 14,43 12,62 10,82
Massa delle polveri sui filtro mg 0,04 0,05 0,05
Massa delle polveri a monte del filtro  |mg < 0,03 < 0,03 < 0,03
MPT O2rif. |mg/Nm® [o,06 0,06 0,06 0,06 0 30
MPT g/h 1,64 1,91 1,91 1,82 0,16 non previsto
\Elore di bianco complessivo mg/Nm* | < 0,04
Nota: "Nm™" 8 riferito al volume di gas secco compionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa
Nota: dati grezzi disponibili ¢/o ! laboratorio di Fcol Studio
Giudizio

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti

dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05
(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - » i parametri contraddistinti dal simbolo al Jato sono fuori limite.

Pag 8 dh 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione dell'amissione totale di metalli secondo UNI EN 14675:2004

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizlo analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 27/02/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con | limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dallazienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

1l campionamento € stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. 1l campionamento si & svolto in condizioni
isocinetiche.

w.

1l presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Pag 9 di 28
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Procedura analitica:

L'effluente viene campionato in modalita isocinetica dal condotto. 1l materiale particellare del volume di gas campionato

Identificazione filtro :

Tipo di filtro : piano

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

R86 R14

Materiale del filtro : fibra di quarzo

R98

Tipo soluzione assorbente : HNO; ( 3.3%), H,0; (1.5%).

MD 5.10/A Rev. 2 del 20/01/11
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Descrizione u.m, Valore bianco |LOQ
di campo

Data prelievo 07/02/2011

Data fine prova 27/02/2011

Ora start stop 11.20 12.20

Durata effettiva min 60

Diametro ugello mm 6

Volume campionato  [NLitri 936,3

Flusso aspirazione I/min 16,5

Antimonio (5b) mg/Nm® |< 00053 0,0053

Arsenico (As) mg/Nm® [< 0,000 0,0005

Cadmio (Cd) mg/Nm® |< 00011 0,0011

Cobalto (Co) mg/Nm* [< 00053 0,0053

Cromo mg/Nm? |< 0,083 0,0053

Manganese (Mn) mg/Nm® < 0,003 0,0053

Nichel (Ni) mg/Nm® |< 00053 0,0053

Piombo (Pb) mg/Nm® [< 00053 0,0053

Rame (Cu) mg/Nm® |< 00053 0,003

Tallio (T1) mg/Nm® < 00053 0,0053

Vanadio (V) mg/Nm® < 00053 0,0053

11 presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Spett.
LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)
RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Risultati analitici
0, di riferimento (%): 11 0, misurato (%): 10,4
Descrizione um. 1° prelievo _ |2° prelievo  |3° prelievo media |dev. std. limite
Data prelievo 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011
Data fine prova 27/02/2011 27/02/2011 27/02/2011
Ora start stop 11.20 12.20 |12.40 13.40{14.30 15.30
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm 6 6 6
Volume campionato NLitri  [88s 913 1011
Flusso aspirazione I/min 15,6 16,1 17,9
Antimonio (Sb) 0, rif, mg/Nm3 < 0,0052 < 0,0051 < 0,0046 < 0,0025 (0,00015 non previsto
Arsenico (As) 0, rif.  Jmg/Nm? )< 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 <0,00025 0 non previsto
Cadmio (Cd) O, rif.  |mg/Nm? |0,0042 0,002 <0,0009 0,0022  [0,0019 Aon previsto
Cobalto (Co) O, rif. |mg/Nm® |< 0.0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 |0,00015 non previsto
Cromo (Cr) O, rif.  Img/Nm?® [<0.0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 [0,00015 non previsto
Manganese (Mn) O, rif.  |mg/Nm? |< 60,0052 < 0,005t <0,0046 <0,0025 [0,00015 non previsto
Nichel (Ni) O, rif.  |mg/Nm?® [<0,0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 |0,00015 non previsto
Piombo (Pb) 0, rif.  |mg/Nm® [< 0,0052 < 0,005t < 0,0046 <0,0025 |0,00015 non previsto
Rame (Cu) 0, rif.  [mg/Nm? |<0,0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 (0,00015 non previsto
Tallio (TI) O, rif. |mg/Nm?® |<0,0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 |0,00015 non previsto
Vanadio (V) O, rif.  [mg/Nm® |< 0,0052 < 0,0051 < 0,0046 <0,0025 |0,000t5 non previsto
(Cd + 1) O, rif. mg/Nm? [0,0068 0,00455 0,00275 0,0047 0,002 0,05
(Cd+ 1) g/h 0,2005 0,13455 0,081 0,1387 [0,0599 non previsto
(5b+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Mn+Ni+V) 0, rif, mg/Nm? |< 0,02105 < 0,02065 < 0,01865 < 0,010040,00065 0,5
(Sb+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+Mn+Ni+V) g/h < 0,6245 < 0,60545 < 0,54675 < 0,2961{0,02025 noR previsto

Nota: ‘N é riferito al volume df gas secca campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa

Giudizio
Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme al valori limite di emissione previsti
dalla sequente autorizzazione: DLgs 133/05

(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - B i paramelri contraddistinti dal simbolo al Jate sono fuor limite.

N
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della concentrazione di mercurio totale secondo UNI EN 13211:2003 + UNI EN ISO

17852:2009
Impianto; stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A
Data prelievo: 07/02/11
Data inizio analisi: 07/02/11
Data fine analisi: 01/03/11
Data rapporto di prova;  08/03/11
Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impiantc e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall'azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento € stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. Il campionamento si & svolto in condizioni
isocinetiche,

\

1l presenta rapporto NON pubd essere riprodatts parzialmente salvo approvazione scritta del taboratoria, Pag 12628
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (BZ)
RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Procedura analitica.
L'effluente viene campionato in modalita isocinetica dal condotto. Il materiale particellare del volume di gas
Identificazione filtro : R86 Ri4 R98
Tipo di filtro : piano
Materiale del filtro : fibra di quarzo
Tipo soluzione assorbente : KMnOy4 ( 2% m/m), H,504 (10% m/m)
Risultati analitici
0, di riferimento (%): 11 0, misurato (%): 10,4
Descrizione u.m. 1° prelievo  [2° prelievo |3° prelievo |media |dev. std. limite
Data prelievo 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011
Data fine prova 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011
Ora start stop 11.20 12.2012.40 13.40 |14.30 15.30
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm 6 6 6
Volume campionato NLitri (48,8 51,7 61,7
Flusso aspirazione I/min 0,9 09 1,1
Hg bianco di campo mg/Nm? |0.0051 0,0051 0,0051
Hg 0, rif.  |mg/Nm® |< 0,0047 0,0109 <0,0038 0,0051 0,0051 0,05
Hg g/h < (,1398 0,3223 < 0,1106 0,1492 0,1501 non previsto

Nota: “Nm”" & riferito al volume di gas secco campionatoe normallzzato alla T = 273 K, P=101,3 kPa

Giudizio
Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - W i parametri contraddistinti dal simbolo sl fato sono fuori limite.

1i presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta def laboratorio. Pag 13di 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione di composti inorganici del cloro e del fluoro sottoforma di gas e vapore espressi come HCI
e HF secondo il DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All I1. Detreminazione di HBr e PO4 secondo
il DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All II

stabilimento di Montale (PT)

Impianto:
Linea 1-Bocchello A

Identificazione della posizione del campionamento:

Data prelievo: 07/02/11
Data inizio analisi: 07/02/11
Data fine analisi: 01/03/11
Data rapporto di prova;  08/03/11
Prelievo eseguito da: Pieraml-Casillo

Piano di campionamento: RT1342,.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall’azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui sl & dovuto far ricorso: nessuna

Analisi di laboratorio eseguite da: Santi/Da S, Martino

11 presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del faboratorio. Pag 14 dt 28
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0, di riferimento (%): 11

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Risultati analitici

0; misurato (%): 10,4

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (BZ)

Descrizione u.m. 1° prelievo  [2° prelievo  [3° prelievo  |media [dev. std. limite
Data prelievo 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011

Data fine prova 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011

Ora start stop 11.50 12,50 [13.10 14,10 (14,30 15.30

Durata effettiva min 60 60 50

Volume campionato NLitri - (291 31 29,3

Flusso aspirazione I/min 0,5 0,5 0,5

HCl O, rif.  |mg/Nm? (3.1 22 3,7 3 0,8 60

HF O, rif.  |mg/Nm? |09 0,6 1 0,8 02 40

HBr O, rif.  |mg/Nm? (<03 <03 <03 <0,15 ] foN previsto
PO, O, rif, mg/f\lm3 <05 <0,5 <05 < 0,25 0 non previsto
HCi g/h 90,1 65,5 109,2 88,3 21,9 non previsto
HF g/h 27,3 16,4 30 24,6 7.2 non previsto
HBr g/h <82 <82 <82 <4, 0 non previsto
PO, g/h < 13,6 < 13,6 < 13,6 <68 0 non previsto

Nota: "Nm’" é riferito al volume di gas seccco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101, 3kPa

1l campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti

Giudizio

(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia, -

dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

» | paramelri contraddistinti dal simbelo al late sono fuori limite.

1l presente rapporto NON pub essere riprodotta parzialmente salvo approvazione scritta def laboratorio. Pag 1540128
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A,
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione di SOx secondo il DM 25/08/2000 G.U. n®223 del 23/09/2000 All I

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/03/11

Data fine analisi: 07/03/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU, Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall‘azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Analisi di laboratorio esequite da: Da S. Martino/Meini

1l presente rapporto NON pub essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta del laboratorio. Pag 16 di 28
MD 5.10/A Rev. 2 del 20/01/11

OO STUDIO 5 R LABORATORIO ANATISL - DUALITA  SICURLAZA AMBIENTI PFORAMAZIONT
YAA DU BICHT, 203 - SR 1D0 UKL T AT A PR 3 PR AT L P AKX 39 GRA 00300

SEOQE LUGALD v g
DL CABRG, 4 i

Eene s W 6o




fed

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Risultati analitici

O, di riferimento (%): 11 0, misurato (%): 10,4
Descrizione um.um)1° prelievo  |2° prelievo  [3° prelievo  |media |dev. std. limite
Data prelievo 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011
Data fine prova 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011
Ora start stop 11.50 12.50 |13.10 14.10 |14.30 1530
Durata effettiva min 60 60 60
Volume campionato NLitrl  |206 16,6 232
Flusso aspirazione I/min 0.4 03 0,4
SO, come SO, 0, rif.  |mg/Nm® [129 14,7 14 13,9 0,9 200
50, come SO, g/h 379,4 434 412,2 08,5 27,5 non previsto

Nota: "Nm?”" 8 riferito al volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101, 3kPa

Giudizio
Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzatl, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

(*} le prove cosi contrassegnate al fianco del risuitato non sono accreditate Accredia. - » i parametri contraddistinli dal simbolo al lato sono fuori fimite.

Il presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorlo. Pag 17 ¢i 28
MD 5.10/A Rev. 2 det 20/01/11
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (82)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione del carbonio organico totale (COT) secondo la UNI EN 13526:2002

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 08/02/11

Data inizio analisi: 08/02/11

Data fine analisi: 08/02/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall'azienda, gll impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto & monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

QOperazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

La determinazione del COT nell'effluente gassoso avviene utilizzando un COV analyzer FID 2001/C PCF Elettronica
(tempo dl risposta 1s al 95% del fondo scala; limite di rilevabilita: + 0,4% de) range; deviazione di linearita: +1% del
fondo scala; zero drift:+ 1% del fondo scala; span drift: £ 1% del fondo scala; Rumore di fondo: * 0,2% del fondo

scala).

Descrizione della linea di campionamento: Sonda Filtrata, Linea Riscaldata che entra direttamente nello strumento

Concentrazione e caratteristiche dei gas utilizzati per la calibrazione: Propano 97,1 ppm

I presente rapporto NON pub essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta del faboratorio. Pag 18 i 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Caratteristiche del sistema di condizionamento utilizzato: sonda Filtrata, Linea Riscaldata che entra direttamente nello
strumento.

Descrizione delle operazioni di regolazione eseguite prima e dopo il campionamento per la linea di campionamento e
per I'analizzatore: La verifica di Taratura ha dato esito positivo, non € stato necessario eseguire regolazioni

Risultati analitici

0, di riferimento (%): 11 Q, misurato (%): 10,4
Descrizione u.m. 1° prelievo  [2° prellevo (39 prelievo  |media |dev. std. limite
Data prelievo 08/02/2011 08/02/2011 08/02/2011
Data fine prova 08/02/2011 08/02/2011 08/02/2011
Ora start stop 12.25 13.2513.25 14.25[14.25 15.25
Durata effettiva min 60 50 60
coT O, rif.  |mg/Nm’® |13 1,1 1,2 1,2 0,1 b1}
CoT g/h 38,1 32,7 354 354 2,7 non previsto

Nota: “Nm”" é riferito af volume di gas secco campionato normalizzato aila T = 273K, P=101,3kPs

Giudizio
1l campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

(*) le prove cosi contrassegnate af fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - ® i parameltri conlraddistinti dal simbolo al lato sono fuori limite.

1 presente rapporto NON pud essere eiprodotto parzialmente salvo approvazione scrilta del laboratorio. Pag 19di 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della concentrazione di PCDD/PCDF
(UNIEN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006)
e di PCB DL {UNI EN 1948-4:2010)

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchello A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 18/02/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10
Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative; termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal Responsabile
incaricato dall’azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto,
variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

1 presente rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. Pag 204di 28
MD S.107A Rev. 2 del 20/01£11
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (B2Z)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

1. RAPPORTO DI CAMPIONAMENTO

1.1 Informazioni di misurazione
Ora del prelievo: 8.58 16.58

1.2 Informazioni di base
Concentrazione PCB DL attesa nel campione (ng/Nm?): le concentrazioni rilevate sono nell'ordine di grandezza di quelle attese

Concentrazione PCDD/PCDF totali attesa nel campione (ng I-TEQ/Nm® : le concentrazioni rilevate sono nell'ordine di grandezza di

quelle attese

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal Responsabile
incaricato dallazienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

1.3 Dichiarazione
Per PCDD/PCDF e PCB DL il campionamento & stato eseguito in conformita alla UNI EN 1948-1:2006, su almeno due linee di
campionamento

In caso di campionamento non conforme a UNI EN 1948-1:20086, si fornisce la seguente motivazione; campionamento eseguito su

n.1 diametro causa effettuazione prova in doppio sull'aitro bocchello;

1.4 Precisione
1l laboratorio ha calcolato fa propia ripetibilita ed incertezza di misura utilizzando I'approccio metrologico (1SO 20988:2007)

1l presente rappoito NON pud essere riprodotto parzial salvo approvazione scritta del laboratorio.
D 5.10/A Rev, 2 det 20/01/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A,
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
1.5 Dati relativi all'effluente gassoso
Altezza condotto/camino da terra (m): 40
Area sezione di misura {mq): 0,785
Geometria del condotto/camino: Circolare
Posizione di misura nel condotto: vedere sezione "determinazione della velocita e della portata secondo la
UNI 10169:2001"

Gas Concentrazione (%) Metodo di misura
Ossigeno riferimento (G, rif, %) 11

Ossigeno (O, %) 10,4 UNI EN 14789:2006
Biossido di carbonio (CO,, %) 91 150 12039:2001
Vapore acqueo (%) 145 UNI EN 147902006
Massa volumica (kg/m>) 0,747 UNI EN 10169:2003
Pressione statica (kPa) 1015 UNI EN 10169:2003
Pressione atmosferica (kPa) 101,52 UNI EN 10169:2003
Profilo di velocita vedere sezione "velocita e portata”

Profilo di temperatura vedere sezione ‘velocita e portata"

1.6 Linea di campionamento
Il campionamento é statao eseguito con il metodo del "filtro/condensatore”

Strumentazione utilizzata: sonda riscaldata, tubo di Darcy, termometro Delta OHM HD 2114P.0, sistema refrigerante per condensa,
campionatore Tecora mod. Isostack Basic, analizzatore di O2 Horiba (Paramagnetico)

1.6.1 Schema della linea di campionamento
Identificazione ditale filtrante : 2110520-001

Tipo filtro : ditale

Materiale ditale : fibra di vetro

Dimensioni ditale (cm?): 2,5x10

Efficienza del ditale attestata dal costruttore: come da metodo

1 presente rapporto NON pud essere riprodotto parzi salvo app sceitta del laboratorio. Pag 224di 28
MO 5.10/A Rev. 2 del 20/01/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
Identificazione resina : XAD-2 (prelavata secondo la procedura descritta in UNI EN 1948-1:2006 app. C)
Tipo resina : copolimero polistirene-divinilbenzene
Quantita resina (g): >30g
Diametro portaresina (mm): 30
Lunghezza portaresina (mm): 150 (riempito totalmente)

Identificazione condensatore : 2110520-001
Tipo condensatore : a serpentina
Dimensioni condensatore (mm): o.d. 100, altezza 130 (avvolgimenti 10 circa)

1.7 Dati di campionamento

Materiale ugello: vetro

Diametro ugello (mm): 5

Materiale sonda: acciaio rivestito internamente di vetro

Diametro sonda (mm): 150 circa

Lunghezza sonda (m): 1

Temperatura sonda (°C); 110

Temperatura fumi (°C);  187,1429

Distanza ugello-filtro (m): circa 1,5

Distanza ugello-condensatore (m): 1,6

Velocita del flusso attraverso il filtro (m/s): 0,16

Velocita del flusso attraverso la resina adsorbente (m/s): 0,27
Temperatura massima al filtro durante it campionamento (°C): 110
Temperatura massima al condensatore (°C): 14

Temperatura massima alla resina adsorbente durante il campionamento (°C): 14
Temperatura media al contatore di volume (°C): 18

Pressione al contatore di volume (kPa): 101,5

Volume di effluente campionato (m?) : 5,804

Volume di effluente campionato a 273K, 101,3KPa, O, rif, riferito al gas secco (Nm?): 5,457
Grado di isocinetismo (UNI EN 13284-1:2003): 7,897

Flusso (I/min secco): 12,1

Polveri (mg/Nm®): 0,07

Risultati della prova di tenuta prima e dopo it campionamento: la linea di campionamento & a tenuta

1.8 Marcatura \/\
Comparto soggetto a spike: ditale

Quantita soluzione standard di campionamento: 100yl

Qualitd soluzione standard di campionamento: come da specifiche metodo

1l presente rapporta NON pubd essere riprodotto parzialmente salvo approvaziane scritta del laboratorio. Pag 234t 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

2. TI
Data inizio analisi: 09/02/2011
Data fine analisi: 15/02/2011

2.1 Informazioni di misurazione
Determinazioni analitiche eseguite da Ecol Studio Stl: Dott.ssa Da S. Martino, Dott.ssa Meini, Dott.ssa Bianchini, Dott.ssa Tabucchi

2.2 Dichiarazione

L' analisi del parametro PCDD-PCDF é stata eseguita in conformita alla UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006. L' analisi de!
parametro PCB DL ¢ stata eseguita in conformita alla UNI EN 1948-2:2006 e UNI EN 1948-4:2010

1l laboratorio per rendere i tempi dell'analisi compatibili con le esigenze del Cliente, per limitare i costi e soprattutto al fine di
garantire la salvaguardia della salute degli operatori ha deciso di utilizzare la tecnica di estrazione che utilizza I'Accellerated Solvent
Extraction (ASE) invece del soxhlet. Tale variazione al metodo di riferimento & stata opportunamente validata dal laboratorio.

2.3 Precisione

1| laboratorio ha calcolato la propia ripetibilita ed incertezza di misura utilizzando I'approccio metrologico (150 20988:2007)

2.4 Immagazzinamento dei campioni

Trasporto: il campione & stato conservato alla T =~ 25°C al buio

Laboratorio: il campione & stato conservato alla T = 25°C al buio

Data in cui & iniziata la conservazione del campione: 07/02/2011

2.5 Estrazione, concentrazione, analisi del campione
Concentrazione degli standards di estrazione aggiunti: come da metodo

Data in cui sono stati applicati gli standards di estrazione : 09/02/2011
Volume finale dopo la concentrazione (ml): 0,1

Data in cui sono stati applicati gli standards di recupero: 15/02/2011

Ora in cui sono stati applicati gli standards di recupero: 18.00

Data in cui sono stati iniettatii gli standards di recupero: 15/02/2011

Ora in cui sono stati iniettatii gli standards di recupero: 18.00

Volume dell'estratto iniettato (ml): 1

1i presente rapporto NON pud essere riprodotto parzi salvo approvazione scritta del laboratorio, Pag 29 4128
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1
PCDD-PCDF e recuperi di campionamento (SS), estrazione (ES) e di siringa (IS) di PCOD-PCDF (**Cy,)
Metodo di prova : UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006
Descrizione Risultato +U Limite S5 % (ES % |IS % |Bianco | nv
Data prelievo 07/02/2011 p=95% di
Data fine prova 15/02/2011 **) cag\k?o
Ora start stop*** himin 8.58 16.58
Durata effettiva min 480
Diametro ugello mm 5
Vofume campionato NLitrl 5456,8
Flusso aspirazione I/min 12,1

3 3 1 ng I- ng [-
otziome? | g g | mizone T | e
2,3,7,8 TCDD < 1,70E-03 < 1,70E-03 (#) |1 non previsto 8 1 1,736:03  [1,73E-03
1,2,3,4 TCDD 100
1,2,3,7,8 PeCDD 3,11E-03 6,23E-03 0,5 non previsto 92 1,736-03  ]1,73€-03
1,2,3,4,7,8 HxCDD 4,81E-04 4,81€-03 0,1 non previsto 87 346E-04  |346E-04
1,2,3,6,7,8 HxCDD 7,45E-04 7,45€-03 0,1 non previsto 79 3,46E-04  [3,46€-04
1,2,3,7,8,9 HxCDD 6,04E-04 6,04€-03 01 non previsto 100 3,46E-04  [3,46E-04
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD 2,78E-04 2,78E-02 0,01 non previsto 102 6,926-05  [6,92€-05
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD 3,408-05 3A0E-02 0,001 nen previsto 153 ¥ 6,90E-06  (6,90E-06
2,3,7,8 TCDF 3,58E-04 3,58E-03 0,1 non previsto 101 173604 |1,736-04
1,2,3,7,8 PeCDF 2,59E-04 5,18£-03 0,05 non previsto (54 1,736-04  [1,736-04
2,3,4,7,8 PeCDF 4,34E-03 8,68E-03 05 non previsto 105 1,736:03  |1,73E-03
1,2,3,4,7,8 HxCDF 5,66E-04 5,66E-03 0,1 non previsto 81 3,466-04  [3,46E-04
1,2,3,6,7,8 HxCDF 5,85E-04 5,85€-03 0,1 non previsto 75 3,466-01  (3,46E-04
2,3,4,6,7,8 HxCDF 1,59€-03 1,59€-02 01 non previsto 79 346E-04  (3,46E-04
1,2,3,7,8,9 HxCDF 6,70€-04 6,70E-03 0.1 non previsto |57 3,466-04  |3,46E-04
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF 1,56€-04 1,56E-02 0,01 non previsto 78 6,92E-05  {6,92€-05
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 1,236-04 1,23€-02 0,01 non previsto (60 6,92€-05 [6,92€-05
1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF 1,90E-05 1,90E-02 0,001 non previsto 158 1 6,90E-06  |6,90E-06
sommatoria 0, rif. TE':;;"“, 0,0156 + 00002 |0

Nota: "M’ @ riferito af volume di 0as secco campionato normalizzato aia T = 273K, P=101,3kPa
n.d": concentrazione non compresa nel range di applicazione dellincertezza calcolata daf laboratoria

™

1l bianco di campo deve essere < 10% rispetto al valore limite di emissione

(***) periodo interruzione;

(**) Tl recupero & accettabile se: campionamento (S5%) >50%; estrazione (ES%): S0<tetra-esa sostituite < 130; 40<epta-octa sostituiti<130
(¢) Commento al recupero: dato ottenuto dalle indagini aggiuntive effettuate a causa del recupero anomalo ottenuto per il congenere stesso nella prima analisi del campione.
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev.1

Bifenilipoliclorurati diossina simili (PCB DL) e recuperi di campionamento (SS), estrazione (ES) e di siringa (I5)

di PCB DL marcati (°Cy,)
Metodo di prova: UNI EN 1948-4:2010

Descrizione Risultato +y k [SS ES 1S Bianco | nv
. di
Data prelievo 07/02/2011 p=95% % % % campo
Data fine prova 07/03/2011 (**)
Ora start stop*** 8.58 16.58
Durata effettiva min 480
Diametro ugello mm 5
Volume campionato NLitri 5456,8
Flusso aspirazione I/min 12,1
. AgWHO- | ngWHO-
(02if) | (021D
2,3,4,4-TeCB (60) 63
2,3',4',5-TeCB (70} 100
3,3',4,4-TBC(77) < 1,55E-05 < 0,155 1,00E-04 [+  1,396-05 (2,5 54 8,64E-08  |8,64E-08
3,4,4',5-TBC (81) < 1,50E-06] < 5,00E-03 3,00E-04 |t 1,326-05 2,5 58 2,59607  [2,59€-07
2,3,3',4,4'-PeCB (105) 4,65€-05 1,55€+00 3,00E-05 |+  2,66E-05 (2,0 107 2,596-08  [2,59E-08
2,3,3',5,5-PeCB (111) 100
2,3,4,4',5-PeCB (114) < B,40E-06 < 2,80E-01 3,00E-05 |+  4,65E-06 |24 55 2,59E-08  [2,59E-08
2',3,4,4',5-PeCB (123) < 5,40E-06 < 1,80€-01 3,00E-05 (¢ 4,65E-06 (2,0 19 2,596-08  [2,59E-08
3,3',4,4',5-PeCB (126) < 4,00E-03 < 4,00E-02 1,00E-01 |+  3,41E-03 (2,4 76 8,64E-05  |8,64E-05
3,3,4,5,5'-PeCB (127) 95
2,3',4,4',5-PeCB (118) 1,736-04 5,76E+00 300605 |+ nd 2,0 7 1,56-07  |1,56E-07
2,3,3',4,4',5-HxCB (156) 9,34€-05 1,456+00 3,00E-05 [+  3,94E-06 (2,0 35t 2,50€-08  |2,50E-08
2,3,3',4,4',5"-HxCB (157) < 6,75€-06 < 2,25€-01 3,00E-05 [+  nd 2,0 45 2,506-08  [2,59E-08
2,3,3',4,5,5'-HxCB (159) 4 !
2,3',4,4',5,5-HxCB (167) 1,08¢-05 3,60E-01 3,00E05 |+  4,43E-06 (2,0 6 ! 2,59E-08  |2,59E-08
3,3',4,4,5,5'-HxCB (169) 3,06E-04 1,02€-02 3,006-02 |t 9,96E-04 (2,8 29 1 2,59€-05  |2,59E-05
2,2',3,3',4,4'-HpCB (170) 100
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (189 9,82E-06 3,27€-01 3,00E-05 [t 2,266-06 (2,0 2 2,50E-08 | 2,59¢-08
Nota: "Nm3"é riferito al volume di gas secco campionato norimalizzato alla T = 273K, P=101, 3kPa
'n.d" concentrazione non compresa nel range di applicazione dellincertezza calcolats dal laboratorio
{**) 1 recupero & accettabile se: campionamento (SS%) >50%; 40 <estrazione {(ES%})< 120. 1l simbolo “I" indica il non rispetto delle precedenti condizioni
Giudizio
1l campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti;
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05
() te prove cosi contrassegnate al fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - W | parametri contraddistinti dal simbolo al lato sono fuori fimite.
Pag 26 di 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-tev.1
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione degli Idrocarburi policiclici Aromatici secondo il
DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All 111

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1-Bocchelio A

Data prelievo: 07/02/11

Data inizio analisi: 07/02/11

Data fine analisi: 18/02/11

Data rapporto di prova:  08/03/11

Prelievo eseguito da: Pierami-Casillo

Piano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10
Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile incaricato dall'azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione deli'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Analis| eseguite da: Dott. Stocchi

1l presente rapporto NON pud essere riprodotta parzialmente salva approvazione scritta del laboratorio. Pag 27 di 28
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110520-001-rev,1

Risultati analitici

0, di riferimento (%): 11 0, misurato (%): 10,4
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Metodo di prova : DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All 111
Descrizione u.m. Risultato limite
Data prelievo 07/02/2011
Data fine prova 25/02/2011
Ora start stop 8.58 16.58
Durata effettiva min 480
Diametro ugello mm 5
Volume campionato NLitri (54568
Flusso aspirazione Ymin |12
Benzo(a)antracene O, rif.  |ug/Nm? [< 0017
Benzo(b)fluorantene O, rif.  [pg/Nm3 |< 0,017
Benzo(k)fluorantene O, rif.  {pg/Nm? <0017
Benzo(j)fluorantene O, rif.  |ug/Nm? [< 0017
Benzo(a)pirene O, rif. ug/Nm3 < 0,017
Dibenzo(a,h)pirene O, rif.  |ug/Nm? [< 0017
Dibenzo(a,e)pirene 0, rif.  [pg/Nm? |<0.017
Dibenzo(a,l)pirene O, rif.  |pg/Nm? [< 0017
Dibenzo(a,)pirene Oy vif.  {ug/Nm? |<0017
Dibenzo(a,h)antracene O, rif.  |pg/Nm? <0017
Indeno(1,2,3-c,d)pirene O, rif.  |ug/Nm? [< 0017
IPA totali ug /Nm? | < 0,005 10

Nota: ‘Nm”" é riferito al volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa

Giudizio
1l campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

Coordinatore del Set'r@re,

A Dott.ssa Chlari@'éttal

1

(*} le prove cosi contrassegnate al fiance del risultato non sano accreditate Accredia, - » i parametri contraddistinti dal simbolo at lato sono fuori l(mlte( Nl ‘\ ;
&)
A
11 preseate rapporto NON pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del faboratorio, . .3\ -
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Allegato F

Risultati analisi fiale campionamento del
4/2/2011 PCDD-PCDF Linea 3
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (82)

RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1
Analisl emissionl In atmosfera
Controllo Interno

Determinazione della portata a della velocita secondo la UNI 10169:2001

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del camplonamento: Linea 3-Bocchello G lato Ovest
Data prelievo: 04/02/11

Data Inizio analis: 04/02/11

Data fine anallsl: 10/02/11

Data rapporto di prova:  28/02/11

Prelievo eseguito da: Pieraml-Coscl

Plano di campionamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: Verifica richiesta dal cliente per PCDD/PCDF

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal
Responsabile Incaricato dallazienda, gli implantl hanno funzionato In manlera regolare ed In condizioni dl pieno
regime.

Eventuall particolarita rilevate nel corso delle misurazionl, notazion| circa la conduzione delliimpianto @ monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazionl non citate nel metodo di riferimento a cui s! @ dovuto far ricorso: adottato un affondamento di 10cm
anziché 6¢m per [l primo affondamento a causa della presenza della tubazione all'interno della parete interna del
condotto. La profondita del bocchello in relazione alle caratteristiche delle sonde utilizzate per i prefievo non _

permette affondament! inferlori a 10cm.

Numero linee di campionamento: 1

Posizione linee di camplonamento: Bocchello G lato Ovest

1 presente rapparto NON pud essere tiprodotto parziafmente salvo approvatione scritta del laboratorio. Pag 1 v 10
MO 5.107A Rev. 2 del 20/01/31
PO STUINMO SR - FABORANTORIO ANALILST - ('),ll:\l,l’l':\ S SICUREZZN ANMBIENUE - TTORNAZIONE
VIA DET BICHI, 293 - 55100 LUCCA (JTALIA) - TEL. +39 0583.40011t - FAX +39 058232.400300
BhiGe, oAl 2 B WICHELE www.ecolstudio.com - info@ccolstudio.com

DEL CAREL), < - LA



r""’
‘wu)
STUDIO

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTQO DI PROVA N°2110483-001 rev.1

Diametro al punto di prelievo (m): 1
Area della sezione di misura {(mq): 0,785
Composizione del gas (% vol): Oy 11,9 €Oy 8,1 0y 80 H,0: 19,7
Massa molare media (M) (ka/m*): 0,745
Pressione atmosferica (Pbar) (kPa): 101,3
Fattore di taratura del tubo dl Pitot (a) : 0,681
wi (mys) = 129*a*(dpi* Te/Pet* M )" Guo =U*A
al’fon(::'n;ento Temp:lr(a)t‘ura Te statica Pe (kPa) d;r;amlca 8p  |velocitd u (m/s)
(Pa)*
dlametro 1 q 449,15 1013 144,0 16,2
133 449,15 101,3 1500 16,6
2% 449,15 10,3 1340 15,6
50 449,15 1013 156,0 16,8
74 449,15 101,3 125,0 151
86,7 449,15 101,3 19,0 14,7
96 448,15 101,3 1340 15,6
media -> 449,2 101,3

(*) laTein ¢lascun punto non differisce pitt del 5% dal valore medio della Te nella sezlone di misurazione
la dP I ¢lascun punto non differisce pit di 25Pa rispetto al valore medio della presslone nella sezione di misurazione

Velocita media u (m/s) = 15,8

Portata volumica nelle condizionl di eserdzio q, . (mc/h) = 44651

Portata valumica nelle condizionl di riferimento q,,, (Nmc/h) = 27149

Portata volumica secca nelle condizionl di riferimento g, (Nmc/h) = 21801

Gludizio

Analis| effettuate come previsto
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

1l Coordigq ,edel Settore
Dqtt ssa 1aa’q\Gattau

(*) le prove cosi contrassegrate al flanco del risultato non sono accredilate Accredia, -

1t presente rapporto NOK pud essere riprodotto parzialmente satvo approvatione scritia del laboratatlo. Pag 2 di 10
MO 5.10/A Rev. 2 de 20/01/11
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1
Analls! emissionl In atmosfera
Controllo Interno

Determinazione della concentrazione dl PCOD/PCDF
{(UNIEN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 -+ UNI EN 1948-3:2006)
e di PCB DL (UNI CEN/TS 1948-4:2007)

Impianto: stabilimento di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionramento: Linea 3-Bacchello G fato Ovest
Data prelievo: 04/02/11

Data inizio analisi: 04/02/11

Data fine analisi: 10/02/11

Data rapporto di prova:  28/02/11

Prelievo eseguito da: Pieraml-Cosci

Piano di camplonamento: RT1342.CG.AMB Rev.2 del 05/10/10

Scopo delle misurazioni: Verifica richiesta dal cllente per PCDD/PCDF

Caratteristiche dellimpianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU, Come dichlarato dal Responsabile
incaricato dall'azienda, gli Impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolaritd rilevate nel corso defle misurazioni, notazioni circa la conduzione dellimplanto a monte del condotto,
variazioni durante la conduzione delle misurazionl: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cul sl & dovuto far ricorso: campionamento esegulto su n.1 diametro causa
effettuazione prova in dopplo sull'altro bocchello; .

¥

1l presente rapporto NON pud essere riprodotto parziatmente $atvo approvazione scritta Jel laboratarlo. Pag 3 d 10
1D S.10/A Rev, 2 del 20/01/11
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LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1

POR
1.1 Informazioni di misurazione
Ora del prelievo: 8.50  16.50

1.2 Informazioni di base
Concentrazione PCDD/PCDF totall attesa nel camplone (ng I-TEQ/Nm™: 0,02

Caratteristiche dellimpianto e del processo e condizioni operative: termovalorizzatore RSU. Come dichiarato dal Responsabile
incaricato dall'azienda, gli impianti hanno funzionato In manfera regolare ed in condizioni di pieno regime.

1.3 Dichiarazlione
Per PCDD/PCDF e PCB DL il camplonamento & stato esegulto In conformitd alla UN] EN 1948-1:2006, su almeno due linee di

campionamento

In caso di campiohamento non conforme a UNI EN 1948-1:2006, si fornisce la seguente motivazione: campionamento eseguito
su n.1 diametro causa effettuazione prova in dopplo sull'altra bocchello;

1.4 Precisionea
I taboratorio ha calcolato la propila ripetibilita ed incertezza di misura utilizzando 'approccio metrologico (ISO 20988:2007)-

1 presente rapposto NON pubd essere riprodotto partiaimente salve approvatione scitta del laboratorio. Pag 44 O
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Area sezione di misura (mq):
Geometria del condotto/camino:

vy
= C ¢

ST

\...}l
U D1 0O

E@

umwm

A 4

RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1
1.5 Dati relativi all'effluente gassoso
Altezza condotto/camino da terra (m): 40

0,785
Circolare

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

Posizione di misura nel condotto: vedere sezione “determinazione della velocitd e della portata secondo la

UNI 10169:2001"

Gas Concentrazione (%) Metodo di misura
Ossigeno riferimento (O, rif, %) (11

Ossigeno (O,, %) 11,9 UNI EN 14789:2006
Biossido di carbonio (CO;, %) 81 IS0 12039:2001
Vapore acqueo (%) 197 UNI EN 14790:2006
Massa volumica (kg/m*) 0,745 UNI EN 10169:2003
Pressione statica (kPa) 1013 UNI EN 10169:2003
Pressione atmosferica (kPa) 1013 UNT EN 10169:2003
Profilo di velocita vedere sezione "velocita e portata”

Profilo di temperatura vedere sezione “velocitd e portata"

1.6 Linea di campionamento

Il campionamento & stato esegulto con il metodo de! "filtro/condensatore"

Strumentazione utilizzata: sonda riscaldata, tubo dl Darcy, termometro Delta OHM HD 2114P.0, sistema refrigerante per

condensa, campionatore Tecora mod. Isostack Baslc, analizzatore di O2 Horiba (Paramagnetico)
ﬁ( )/
\ Q‘

1 presente rapporto NON pud essere tiprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del taborateno. Pag Sdi 10
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RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1

1.6.1 Schema della linea di campionamento
Identificazione ditale filtrante : 2110483-001

Tipo filtro : ditale

Materlale ditale : fibra di vetro

Dimensioni ditale (cm?): 2,5x10
Efficienza del ditale attestata dal costruttore: come da metodo

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (BZ)

Identificazione reslna ; XAD-2 (prefavata secondo la procedura descritta in UNI EN 1948-1:2006 app. C)

Tipa resina ! copolimero polistirene-divinllbenzene
Quantita resina (g): >30g

Diametro portaresina (mm): 30

Lunghezza portaresina (mm): 150 (riempito totalmente)

Identificazione condensatore : 2110483-001

Tipo condensatore: a serpentina
Dimensioni condensatore (mm}: 0.d. 100, altezza 130 (avvolgimenti 10 circa)

1.7 Dati di campionamento

Matertale ugello: vetro

Diametro ugello (mm): S

Materlale sonda: accialo rivestito internamente di vetro
Diametro sonda (mm): 150 circa

Lunghezza sonda (m): 1

Temperatura sonda (°C): 110

Temperatura fumi (°C): 176

Distanza ugello-filtro (m): circa 1,5

Distanza ugello-condensatore (m): 1,6

Velocita del flusso attraverso Il flltre (m/s): 0,12

H presente rapporte NON pud essere riprodotto pardalmente salvo approvazine sciitta del laboratoro.
HO S.107A Rev, 2 dat 20/01/13
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RAPPORTO DX PROVA N°2110483-001 rev.1

Velocitd del flusso attraverso la resina adsorbente (m/s): 0,20
Temperatura massima al filtro durante il campionamento (°C): 110
Temperatura massima al condensatore (°C): 14

Temperatura massima alla resina adsorbente durante ll camplionamento (°C): 14

Temperatura media al contatore di volume (°C): 34
Pressione al contatore di volume (kPa): 101,3

Volume di effluente campionato (m%): 4,555
Volume di effluente camplonato a 273K, 101,3KPa, O, ff, riferito al gas secco (Nm®): 4,051

Grado di isocinetismo (UNI EN 13284-1:2003): -3,977
Flusso (I/min secco): 9,5
Polver! (mg/Nm®): <1,0

Risultati della prova di tenuta prima e dopo Il camplonamento: fa linea df campionamneto & a tenuta

1.8 Marcatura

Comparto soggetto a spike: ditale o
Quantitd soluzione standard di campionamento: 100yl

Qualita soluzione standard di campionamento: come da specifiche metado

sCritla ded Rboratorio. Pag 2 di I

11 presente rappasto NON pubd essere riprodotto parzidimente salvd app
#D 5.00/A Rev. 2 del 20/01/41
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LADURNER IMPIANTT S.p.A.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO (BZ)
RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1
2 PO
Data inizio analisi: 07/02/2011
Data fine analisi: 09/02/2011
2.1 Informazioni di misurazione
Determinazioni analitiche eseguite da Ecol Studio Srl: Dott.ssa Nora Da S, Martino, Dott.ssa Valentina Blanchini

2.2 Dichlarazione

L' analisi del parametro PCDD-PCDF é stata esequita in conformita alla UNT EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006. L' analisi del
parametro PCB DL & stata eseguita in conformita alla UNI EN 1948-2:2006 e UNI CEN\TS 1948-4:2007

1t laboratorio per rendere | temp! dell'analisi compatibill con le esigenze del Cliente, per limitare i costi e soprattutto al fine di
garantire la salvaguardia della salute deglt operatori ha deciso di utilizzare la tecnica di estrazlone che utllizza FAccellerated
Solvent Extractlon (ASE) invece del soxhlet, Tale variazione af metodo di riferimento & stata opportunamente validata dal

laboratorio.

2.3 Precisione
1t laboratorio ha calcolato fa propla ripetibiiith ed incertezza di misura utllizzando 'approcclo metrotogico (1SO 20988:2007)

/
2.4 Immagazzinamento del camploni
Trasporto: Il campione & stato conservato alla T = 25°C al bulo j
Labaratorio: il campione é stato conservato alla T s 25°C al buio
Data in cui & iniziata la conservazione del camplone: 04/02/2011
2.5 Estrazione, concentrazione, analisi del camplone
Concentrazione degli standards di estrazione aggiunti: come da metodo
Data in cul sono stati applicati gli standards di estrazione : 07/02/2041
Volume finale dopo la concentrazione (ml}: 0,1
Data in cui sono stati applicati gli standards di recupero: 09/02/2011
Ora in cui sono stati applicati gll standards di recupero: 18.00
Data in cul sono stati iniettatii gYi standards di recupero: 09/02/2011
Ora in cul sono statl inlettatii gli standards di recupero: 18.00
Volume delf'estratto iniettato (ul): 1
1) presente rapporto NON pub essere figrodotto parziaimente salvo appr fone scritta del lab Pag 8di 1O
HD 5.30/A Rev. 2 dei 20/01/1t
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VIA INNSBRUCK, 33
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RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1
PCDD-PCDF e recuperi di camplonamento (SS), estrazione (ES) e di siringa (IS) di PCOD-PCOF (1°C,,)
Metodo di prova : UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006
Descrizione Risultato £y Limte  |SS % |ES % |IS % | Bianco) nv
Data prelievo 04/02{2011 p=95% carc'r‘:po
Data fine prova 09/02/2011 (**) (*)
Ora start  stop*** h:min 8.50 16.50
Ourata effettiva min 480
Diametro ugello mm s
Volurme campionato NLitri 1050,5
Flusso aspirazione (/min 95
u.m, TErg/:Jm’ 'Eg,"% eQ | ‘(gg%‘"‘l Teg:{m’ Tclgn:m’
(02 fify (02 if) | (02 rif)

2,3,7,8 TCDD 2,71E-03  [2,716-03 1 non rchtesto non previsto 62 271603 12,71E-03
1,2,3,4 TCOD 100
1,2,3,7,8 PeCDD 516E:03  [1,03E-02 05 non richiests | non previsto 56 271603 |2,71€:03
1,2,34,7,8 HxCDD 787604 [7,676-03 0.1 nontichiesto  |non previsto 59 SA3E-04  [5,436-04
1,2,3,6,7,8 HxCDD 1,49€-03  |1,49€.02 01 nonrichiesto  |non previsto 54 SA43E-04  |5436-04
1,2,3,7,8,9 HxCDD 543604 [S43E-03 0,1 nonlcheste  [aon previsto 100 SA3E-04  |5,43E-04
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD 1,07€-03  [1,076-01 0,01 nonrichlesta  [non previsio 62 1,09€-04  1,09€-04
1,2,3,4,6,7,8,9 OCOD 112604 |1,126-01 0,001 nonrichiesto  [non previsto a2 1,098-05  |1,096-05
2,3,7,8 TCDF 136E-03  (1,386-02 0,1 nontichiesto  Inon previsto 2l 271601 |2,71E04
1,2,3,7,8 PeCDF 5,83€-04 1,17€-02 0,05 non richiesto non previsto |18 1 2,ME-D4  |2,71E-04
2,3,4,7[8 PeCOF 9,22E-03 1,84€-02 0,5 non richieste non pravisto 64 2,71E-03  |2,71E-03
1,2,3,4,7,8 HXCDF 1,30E-03  |1,30€-02 0,1 nonrichiesto  [non previsio |se SA436-01  [S,43€-04
1,2,3,6,7,8 HXCOF 133603 |1,338-02 0,1 nondchiesto  |non previsio 54 SAJE-D4  |5436-04
2,3,4,6,7,8 HxCDF 1,986-03  [1,98£-02 0,1 non richlesto non previsio 56 S43E-04  [543E-0¢
1,2,3,7,8,9 HxCDF 513€-04 5,43€-03 0,1 non richiesto noaprevisio |9 o SA43E-04  |543E-04
1,2,34,6,7,8 HpCDF 309604 13,09E-02 0,01 fon fichieste non previstio 62 1L,09E-04  |),00E-D4
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 1,096-04  |1,096-02 0,01 nonrichiesto  [nongravisto |6 1 1,096-01  |1,09E-04
1,2,3,4,6,7,8,9 OCOF LI0E-05  (1,10E-02 0,001 noatlchlesto  [aon previsto 82 1,096-05  |1,09¢-05
sommatoria 0, rif. Te?z%.m’ 0,0286 aondicMleste |01 \
Aota: ‘W’ é riterito al volume df aas secco camplonato normalizzato alfa T = 273K, P=101,3kPa \ .

n.d" concentrazione non compresa nel range df applicazione delfincertezza calcolata 03l laboratorio A
(*) liblanco di campo deve essere < 10% rispetto al vatore limite di emissione {***) periodo interruzione: \)
(**) Iirecupero & accettabite se: camplonamento {SS%) >50%; estrazione (ES%): 50 <tetra-esa sostituite <130; 40 <ept3-octa sostituiti<130

10 5.10/A Rev. 2 600 200011 1 presente 1apporto NON pud essere ripiodotte parralimente salvo approvazione scritta def labaratorio. P29 9110
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RAPPORTO DI PROVA N°2110483-001 rev.1

Gludizio

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valorl limite di emissione previsti
dalla seguente autorizzazione: DLgs 133/05

Coordinatore del Settore
Dott.ss?‘ Clj-uara Gattai
.‘l

L P ) \‘
Cy diagg ‘Q o

(*) le prove cosl contrasseguate al fianco del risultate non sono accreditate Accredia, - » | paramstr contraddisti® daf simboto al fato sone fuod mite,  *

1) presente rapporto NON pud essere riprodotto parrial Salva app lone s¢ritta det faboratorio. Pag 104 10
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