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OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) — A.LA. Ordinanza 2447 del 06.08.2010
Report mensile Settembre 2011

In riferimento a quanto prescritto al punto 12, paragrafo 3 “Prescrizioni Generali”, dell’Allegato

tecnico/prescrizioni dell’'Ordinanza in oggetto trasmettiamo allegati alla presente:

1. Report del mese di Novembre 2011

2 CD-ROM contenente la documentazione precedente ed i relativi dati in formato elettronico
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1 Premessa

In data 30/10/2007 con ordinanza n. 2069, Prot. 135066, & stata rilasciata I'Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, alla ditta CIS s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione rifiuti con potenzialita nominale pari a 120 t/g, ubicato nel Comune di Montale,
via W. Tobagi 16.

In data 25/11/2008 con ordinanza n. 2289, Prot. 212837, la predetta autorizzazione e stata
integrata e modificata e consente uno smaltimento pari a 150 t/g.

In data 29/04/2009, con Ordinanza n. 892, Prot. 68063, sono state volturate 'Ordinanza n. 2069
del 30/10/2007 e I'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, rilasciate alla soc. CIS s.rl, alla soc.
Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner S.p.A. — Hafner S.r.l. con capogruppo la
Societa Ladurner S.p.A.

In data 6/08/2010 con ordinanza n° 2447, Prot. 115082, & stata modificata 'Autorizzazione
Integrata Ambientale con I'accettazione della procedura del “Reparto di Accettazione Rifiuti”,
riportata nell’Allegato A della predetta Ordinanza.

In data 16/12/2010 con ordinanza n° 3195, Prot. 176117, I'Autorizzazione Integrata Ambientale &
stata volturata alla societa ATl Ladurner Impianti sri-Hafner.

La soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner Impianti— Hafner & autorizzata quindi
alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Montale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati prodotti nel’ex ATO n.5 ora ricompreso nelllATO Toscana Centro.

Fatte salve le esigenze di smaltimento dell’ ATO Toscana Centro e quanto previsto dal Piano
Interprovinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, L’ATI Ladurner - Hafner & inoltre
autorizzata allo smaltimento dei seguenti rifiuti, prodotti anche fuori dall’ ATO:

- rifiuti speciali non pericolosi comunque compatibili con il processo di incenerimento
appartenenti alle seguenti classi (CER): 020000, 030000, 040000, 070000, 080000,
120000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000;

- Rifiuti Ospedalieri Trattati (ROT), farmaci scaduti e sostanze stupefacenti.

| quantitativi massimi smaltibili nell'impianto non possono superare le 150 t/g.

Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale
dell’andamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo, sia sotto il profilo impiantistico.

Nello specifico a riguardo delle emissioni in atmosfera vengono riportati:

- analisi del monitoraggio in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente
alle medie giornaliere;

- risultati delle analisi effettuate sui carboni attivi consegnati in data 18/11/ 2011,

- risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo (AMESA) per la
misura dei microinquinanti organici (PCCDD, PCDF, e IPA) sulle emissioni in
atmosfera;

- risultati delle analisi dei campionamenti dei microinquinanti effettuati il giorno
17/11/2011 allemissione delle linee 1 e 3.

Relativamente all’andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono riportati:\

- registrazioni controlli impianto carbone attivo;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate durante i “Fermo impianto”.
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2 Monitoraggio in continuo delle emissioni

In allegato A si riporta, per ciascuna linea in esercizio, una tabella riassuntiva riportante i risultati
del monitoraggio in continuo delle emissioni effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle
medie giornaliere.

Nessun parametro ha superato i valori limite previsti.

3 Campionamento discontinuo emissioni in atmosfera

In allegato E si riportano i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio Ecol Studio sui
campionamenti alle emissioni in atmosfera (microinquinanti e macroinquinanti) eseguiti nel giorno
17/11/2011.

4 Carboni attivi

A partire dal giorno 11 marzo 2011 in ottemperanza a quanto richiesto dal Servizio Tutela
Ambientale della Provincia di PT (nota prot. n° 34154 del 10/3/2011) & stata riattivata la
“Procedura di controllo dei carboni attivi” di cui all’Ordinanza n® 2069 del 30/10/2007, paragrafo 5.2
dell’Allegato 2, non piu applicata, come previsto dall’'ordinanza stessa, a seguito dellinstallazione
dei misuratori di portata.

Questa prevede il controllo orario da parte di un operatore dell’'effettivo passaggio di carbone
attivo.

La predetta procedura e stata inoltre integrata prevedendo mensilmente e in occasione
del’avviamento di una linea, l'effettuazione di controllo, mediante pesatura, della quantita di
carbone effettivamente immessa dalla coclea di dosaggio con linverter del motore di rotazione
della coclea dosatrice impostato a frequenza costante.

In allegato B vengono riportate copie dei moduli di registrazione dei controlli effettuati.

Nell'allegato C si riportano i rapporti di prova, rilasciati dal laboratorio Ecol Studio s.r.l., relativi alle
analisi effettuate sul carbone attivo fornito dalla ditta Norit Italia il 18/11/2011.

5 Analisi fiale campionatore microinquinanti organici

In allegato D si riportano i risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore AMESA per la
misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera come
prescritto al punto 4 del paragrafo “Altre prescrizioni — emissioni in atmosfera” dell’Allegato
tecnico/Prescrizioni del’Ordinanza dellAmministrazione Provinciale di Pistoia n. 2447 del
06/08/2010 e successive modifiche di cui all’'ordinanza n. 3195.
Vengono allegate le analisi delle fiale campionate come segue:

-~ nella prima quindicina del mese di Ottobre 2011 all’emissione della linea 2; fiala 38;
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6 Manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’impianto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riportante le date in cui I'impianto & stato fermato, le ore
di fermo impianto, il motivo e la tipologia dell'intervento e/o delle manutenzioni effettuate.

MOTIVO E TIPOLOGIA DATA ED ORA| DATA ED DI;JS_ALTAA
IMPIANTO DELL’INTERVENTO E/O DELLA DELLA ORADEL | oelLA
MANUTENZIONE INTERRUZIONE| RIPRISTINO ot
LINEA 1 MALFUNZIONAMENTO HARDWARE | 29/11/2011 ] ]
ANALIZZATORE ORE 17.30
_ . . 16/10/2011
LINEA 2 Linea ferma (marcia linea 1 e linea 3) ore 09.30 - -

N.B. L'orario dell'interruzione e ripristino sono riferite all'ora solare.

Allegati

7
A
B.1
B.2
C
D
E

Repart Novembre 2011 Revisione 0
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Risultati analisi fiale campionatore AMESA
Risultati analisi campionamenti emissioni in atmosfera
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Allegato A

Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in
continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3



Data di stampa: 01/12/2011 10.10.45 pag. 1/2
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI HCL CO Polveri NOx HF S02 THC 02 Secco
MARCIA [mg/Nm3} [mg/Nm3} [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%]
01/11/2011 48 2,7 3,0 0,0 152,5 0,00 32 0,5 10,38
02/11/2011 48 3,5 4,3 0.0 150.0 0,00 3,8 0,6 10,62
03/11/2011 48 24 53 0,0 153,9 0,00 3.9 0,6 10,59
04/11/2011 48 2,9 5.8 0,0 150,8 0,00 3,8 0,5 10,52
05/11/2011 48 4,3 46 0,0 153,1 0,00 4,0 05 10,44
06/11/2011 48 3,2 51 0,0 154,8 0,00 4,0 0,5 10,48
07/11/2011 48 3,1 4,5 0,0 154,9 0,00 3,6 0,5 10,45
08/11/2011 48 14 4,9 0,0 155,9 0,00 32 0,5 10,69
09/11/2011 48 1,7 3,2 0,0 159,6 0,00 29 0.5 10,51
10/11/2011 48 1,7 5.1 0,0 158,5 0,00 3,9 0,5 10,76
11/11/2011 48 29 45 0,0 160,0 0,00 37 0,5 10,72
12/11/2011 48 3.9 3.2 0.0 158,9 0,00 27 0,5 10,39
13/11/2011 48 3,7 0,8 0,0 169,2 0,00 2.2 0,4 10,04
14/11/2011 48 3,7 0,2 0,0 166,4 0,00 25 04 9,79
15/11/2011 48 3.4 *{Inv.>5} 0,9 * {Inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 155,2 * {Inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 2,1 * {Inv.>5} 0,5 * {Inv.>5} 9,41 * {Inv.>5}
16/11/2011 48 2,3 *{lnv.>5} 1,5 * {Inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 159,6 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 2,1* {Inv.>5} 0,5 * {inv.>5} 9,34 * {Inv.>5}
17/11/2011 48 3,0 2,4 0,0 164,1 0,00 4,9 0,5 9,54
18/11/2011 48 4,0 1.9 0,0 163,8 0,00 4,9 0,5 9,44
19/11/2011 48 33 24 0,0 160,6 0,00 5,0 0,5 9,55
20/11/2011 48 43 2.2 0,0 161,7 0,00 4,9 0,5 9,46
21/11/2011 48 3,9 2,7 0,0 161,9 0,00 52 0,5 9,65
22/11/2011 48 3,6 1,8 0.0 162,5 0,00 5.6 0,6 9,59
23/11/2011 48 33 2,9 0,0 164,1 0,00 6,0 0,5 9,80
24/11/2011 48 2,1 21 0,2 161.1 0,00 53 0,5 9,75
25/11/2011 48 2,1 2.1 0,0 161,3 0,00 5.0 0,5 9,69
26/11/2011 48 2,2 2,3 0,0 169,7 0,00 5,0 0,6 9,70
27/11/2011 48 25 2,2 0,0 160,3 0,00 4.9 0,6 9,56
28/11/2011 47 2,0 * {Inv.>5} 3.0 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 161,9 * {inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 5,0 * {Inv.>5} 0,6 * {Inv.>5} 9,67 * {Inv.>5}
29/11/2011 35 1,8 * {inv.>5} 3.4 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 160,3 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 5,0 * {Inv.>5} 0,6 * {lnv.>5} 9,77 * {Inv.>5}
30/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -~ - -- - -- - - -
Media Mensile 3,0 {96,4%} 3,1 {96,4%} 0,0 {96,4%} 158,8 {96,4%} 0,00 {96,4%} 4,1 {96,4%} 0.5 {96,4%} 10,03 {96,4%}
Valori validi 1329 1329 1328 1329 1329 1329 1329 1329
M.24h > Limite 0 [¢] 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida ! = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE

1d% = Indice di disponibilita in %




Data di stampa: 01/12/2011 10.10.49

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO Temp. Fumi Portata Fumi Pressione H20 Temp Post 02 Post Combustione|
[°C] fKNm3/h] [mBar] [%] Combustione [%]
°Cl
01/11/2011 164 21,062 1003 15 958 8,62
02/11/2011 164 20,833 1003 14 942 9,04
03/11/2011 164 20,392 1003 14 946 8,96
04/11/2011 162 20,136 1002 14 948 8,89
05/11/2011 164 20,562 1002 14 959 8,95
06/11/2011 165 20,785 1002 14 962 8,99
07/11/2011 167 20,898 1003 15 953 8,73
08/11/2011 171 20,942 1004 15 932 9,00
09/11/2011 166 20,041 1004 15 956 8,74
10/11/2011 168 20,596 1003 13 937 9,23
11/11/2011 168 20,683 1004 13 944 9,17
12/11/2011 175 21,627 1005 14 973 8,65
13/11/2011 180 22,801 1005 15 1011 8,15
14/11/2011 185 23,635 1004 15 ~ 1026 7,94
15/11/2011 189 24,708 * {Inv.>5} 1003 14 * {inv.>5} 1004 8,25
16/11/2011 191 25,187 * {Inv.>5} 1003 15 * {Inv.>5} 1016 7,97
17/11/2011 192 25,374 1004 14 1009 8,12
18/11/2011 194 25,743 1004 14 1012 8,03
19/11/2011 194 25,880 1004 14 1002 8,17
20/11/2011 195 25,964 1004 14 1012 8,09
21/11/2011 193 25,937 1003 14 998 8,42
22/11/2011 191 26,119 1003 14 1020 8,32
23/11/2011 192 26,383 1004 14 1012 8,50
24/11/2011 192 26,259 1005 14 1018 8,31
25/11/2011 191 26,318 1005 13 1018 8,34
26/11/2011 191 26,203 1005 14 1012 8.40
27/11/2011 191 26,056 1004 14 1019 8,12
28/11/2011 193 26,635 * {Inv.>5} 1004 14 * {Inv.>5} 1004 8,56
29/11/2011 191 26,755 * {Inv.>5} 1004 13 * {Inv.>5} 994 8,69
30/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- -- - - - -
Media Mensile 181 {99,6%} 23,504 {96,6%) 1004 {99,6%} 14 {96,6%} 986 {99,9%} 8,53 {99,9%}
Valori validi 1373 1331 1373 1331 1376 1376
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida Il = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n°® medie 24h > del LIMITE DI LEGGE
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Data di stampa: 01/12/2011 10.14.57 pag. 1/2

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI HCL CcO POLV NOx HF S02 THC 02
MARCIA [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3} [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%]
01/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
02/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
03/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
04/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
05/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
06/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
07/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
08/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
09/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
10/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
11/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
12/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
13/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
14/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
15/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
16/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
17/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P, N.P. N.P.
18/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
19/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
20/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
21/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
22/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
23/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
24/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
25/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
26/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
27/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
28/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
29/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
30/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- - -- - - -- - -
Media Mensile N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Valori validi ¢ 0 0 0 0 0 0 0
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida ! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
N.C. = Media non calcolata { } = % valori validi considerati per il calcolo della media 1d% = Indice di disponibilita in %

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE D! LEGGE



Data di stampa: 01/12/2011 10.14.59

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO 02 Postcombustione Temp. Temperatura Portata Pressione H20
%] Postcombustione °C] [KNm3/h] [mbar] [%]
rCl
01/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
02/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
03/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
04/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
05/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
06/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
07/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
08/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
09/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
10/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
11/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
12/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
13/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
14/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
15/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
16/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
17/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
18/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
19/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
20/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
21/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
22/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
23/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
24/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
25/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
26/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
27/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P, N.P.
28/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
29/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
30/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- - - - -- -
Media Mensile N.P. N.P N.P. N.P. N.P. N.P.
Valori validi 0 0 0 0 0 0
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida 1l = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n® medie 24h > del LIMITE DI LEGGE
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Data di stampa: 01/12/2011 10.17.12 pag. 1/2
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI (o{0] Polveri NOx HF S02 THC 02 Secco Temp. Fumi
MARCIA [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%) [°C]
01/11/2011 48 27,2 0,0 154,3 0,00 1,8 1,5 10,44 167
02/11/2011 48 28,0 0,0 154,1 0,00 31 1,6 10,54 168
03/11/2011 48 26,0 0,0 154,5 0,00 1,6 1,5 10,57 169
04/11/2011 48 27,8 0,0 153,5 0,00 1,7 1,5 10,41 171
05/11/2011 48 30,4 0,0 153,56 0,00 1,8 1,4 10,36 170
06/11/2011 48 32,3 0,0 153,9 0,00 1,9 1,3 10,24 174
07/11/2011 47 34,6 0,0 154,5 0,00 28 1,5 10,51 174
08/11/2011 48 25,0 0,0 154,5 0,00 11 15 10,65 171
09/11/2011 48 24,5 0,0 154,5 0,00 1,6 1,6 10,53 174
10/11/2011 48 25,8 0,0 154,5 0,00 1,7 1,6 10,49 174
11/11/2011 48 29,4 0,0 154,3 0,00 2,2 1,7 10,46 174
12/11/2011 48 30,7 0,0 154,0 0,00 1,6 1,6 10,57 171
13/11/2011 48 21,9 0,0 153,3 0,00 2,2 1,6 10,68 165
14/11/2011 48 21,9 0,0 1541 0,00 2,1 1,6 10.56 162
15/11/2011 48 15,9 0,0 144,4 0,02 2,5 1,6 10,16 161
16/11/2011 48 14,2 0,0 154,6 0,00 3,1 1.8 10,64 162
17/11/2011 48 17,1 0,0 154,3 0,00 34 1,9 11,66 162
18/11/2011 48 12,8 0,0 153,8 0,00 2,2 1,9 11,77 162
19/11/2011 48 15,8 0,0 153,3 0,00 2,7 1,9 11,60 164
20/11/2011 48 15,6 0,0 154,5 0,00 2,5 1,9 11,57 163
21/11/2011 48 14,1 * {inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 154,4 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 4,6 * {Inv.>5} 1,9 * {Inv.>5} 11,47 * {Inv.>5} 163
22/11/2011 48 11,8 0,0 154,2 0,00 6,9 1,9 11,47 166
23/11/2011 48 9,6 0,0 154,4 0,00 7.6 1,9 11,66 171
24/11/2011 48 12,6 0,0 153,8 0,00 7.4 1,7 11,02 173
25/11/2011 48 12,9 0,1 154,4 0,00 7,1 1,7 11,09 167
26/11/2011 48 16,3 0,0 154,3 0,00 8.0 1,8 11,26 170
27/11/2011 48 11,1 0,0 154,1 0,00 76 1,9 11,26 169
28/11/2011 48 9,0 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 112,5 * {Inv.>5} -0,24 * {Inv.>5} 5,7 * {inv.>5} 1,4 * {inv.>5} 12,30 * {Inv.>5} 172
29/11/2011 48 10,2 * {Inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 154,8 * {Inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 7,5 * {Inv.>5} 2,1 * {Inv.>5} 11,38 * {Inv.>5} 171
30/11/2011 48 9,2 0,0 1517 0,00 7.7 2,0 11,39 173
Limite Mensile - - - - - - - -
Media Mensile 19,9 {97,3%} 0,0 {97,2%} 152,5 {97,3%} -0,01 {97,3%} 3.7 {97,3%} 1,7 {97.3%} 10,95 {97,3%} 168 {100,0%}
Valori validi 1400 1399 1400 1400 1400 1400 1400 1439
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida Il = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n®° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE




Data di stampa: 01/12/2011 10.17.15

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO Portata Fumi Pressione H20 102 Post Combustione Temp. Post HCL
[KNm3/h] [mBar] [%] %] Combustione [mg/Nm3]
r’c
01/11/2011 21,597 1001 18 5,53 906 0,5
02/11/2011 21,442 1001 18 5,63 899 2,5
03/11/2011 21,348 1001 18 5,65 899 1.2
04/11/2011 21,117 1000 18 5,64 900 1,5
05/11/2011 21,022 1000 19 5,63 899 21
06/11/2011 21,994 999 19 5,55 912 1,8
07/11/2011 22,183 1001 19 5,83 903 24
08/11/2011 21,695 1001 18 6,00 904 1.6
09/11/2011 21,420 1001 19 578 902 2,6
10/11/2011 21,472 1001 19 5,71 904 29
11/11/2011 21,810 1001 19 5,57 906 1.8
12/11/2011 21,018 1003 19 5,64 899 2,0
13/11/2011 19,007 1003 19 5,66 890 1.5
14/11/2011 17,972 1002 19 5,52 883 0.4
15/11/2011 17.899 1001 17 5,57 883 0,6
16/11/2011 17,560 1001 19 5,41 883 0,9
17/11/2011 17,565 1002 19 5,30 882 1,5
18/11/2011 17,643 1002 19 5,36 884 0,3
19/11/2011 17,966 1002 19 5,20 883 0,8
20/11/2011 17,435 1002 19 5,30 885 0,7
21/11/2011 17,223 * {lnv.>5} 1001 20 * {Inv.>5} 5,24 886 0,8 * {inv.>5}
22/11/2011 17,794 1001 19 5,39 890 0,5
23/11/2011 18,829 1001 19 5,45 903 0,5
24/11/2011 19,712 1002 19 5,38 904 0,8
25/11/2011 18,230 1002 19 5,33 884 0,3
26/11/2011 19,198 1003 19 5,48 885 1,2
27/11/2011 18,770 1003 19 5,39 889 1.7
28/11/2011 19,558 * {Inv.>5} 1002 19 * {lnv.>5} 5,58 892 0,5 * {Inv.>5}
29/11/2011 19,385 * {Inv.>5} 1002 18 * {Inv.>5} 5,69 880 1,1 * {Inv.>5}
30/11/2011 19,629 1003 19 5,51 888 0,3
Limite Mensile - - - - - -
Media Mensile 19,677 {97,4%} 1001 {100,0%} 19 {97,4%} 5,53 {100,0%} 894 {100,0%} 1,3 {97,3%}
Valori validi 1401 1439 1401 1439 1439 1400
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida It = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata
M

.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE

Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
{'} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
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Allegato B.1

Moduli registrazione controlli giornalieri
immissione Carbone Attivo
M2317_1



M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

. LADURNER

L e e ch oty oo
Solied ANLAGEN-IMPIANTI

Capoturno  =A CLTT S
Data T O  Tumo @614 01422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 0 no In marcia: Osi Ono In marcia: @si_ 3 no
coniolo | “carveps. | Now | Ore T Pessagaio Note | contoto | e’ | Note
1% ora 04 3| @st Ono Osi Ono 5 3 ®si Ono
2Zora |20 |@s Ono Osl Ono Oy.3~| ®si Oro
3% ora 67\?5,’0 @si Ono Osi Ono 0‘930 @®si Ono
4° ora W?;’O @®si Ono Ost Ono p?% ®si Ono
5% ora 10.%0 | ®si B no Osl Ono wéj &@s Ono
6*ora /4. 30 @®s Ono Osi Ono UA50 | @si ano
7*ora ’{Z'))Q @s Ono Osi Ono /7%3 @si Ono
8%ora |53, |@si Ono Osi Ono /f% @si Ono
Firma capotu \ﬁw
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 7 Pagina 1:ii 71

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN-IMPIANTI
Capotumo ARCALEOL. DAOIELE
Data QA= AN- 200 Tumo 614 W14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_0no In marcia: Osi_ M no tn marcia: @si_ 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone Note controfio carbone Note
1% ora A420 | ®st Ono Osl Ono ALAO | ®si Ono
2% ora AB,20 | Bsi Ono Osl Ono ASAO | ®si Ono
3*ora Ap30 | BWsi Ono Osi Ono AbAO | ®si Ono
“oa INI20 | Bsi Ono Osi Ono AJLAO | s Ono
5% ora AB,20 | Msi Ono Osi Ono )18,4'0 ®si Ono
6% ara A9 30 | ®si Ono Osl Ono A94QD | msi Ono
7% ora 20130 Wsi Dno Osi Ono 20,40 Bsi Ono
8ora {9430 | Wsi Ono Osi Ono 20,40 | ®si Ono
Firma capoturno~f 24 V%mpianw ..........................................
Z .
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

i ANLAGEN- “IMPIANT!

Capoturno
Data O“( //(/( / CL/. .............. Tume 0614 (01422 ®226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_Ino In marcia: Osi B no In marcia: @si_ 3 no
conteto | "camore | M0 |y | Tomsmsge [ e | O Teesssono [
1° ora ZZBQ Bs Ono asi Ono ZZ/LO @si Ono
2° ora ZBL\@ @si Ono Osl Ono 2330 @si Ono
Bora {24 20| @si Ono Osi Ono Zh 30| @si Ono
4 ora O/{ ]() @si Ono Osi Ono 94/70 Bsi Ono
5% ora thO @si Ono Osi Ono 0210 @si Ono
6% ora ;@370 @si Ono Osi Ono 9%, ﬁ’ @si Ono
7% ora @ML\C @si Ono Osi COno 0[44§ @si Ono
8ora 104 20| Bsl Ono Osi Ono ©9 Q| ®si ano
Firma capoturno m\_m D/ Viz?'f{ onsabile Impianto ...
L,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1

M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

FY LADURNER

ANLAGEN ~IMPIANTI

Capoturno

Data

2. 2001

Turno @614 01222 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: Osi Ono In marcia: @si (I no
wx?égllo P::r?ogn%b Note eonof:ino p::rﬁ)%?eio Note COI?(;?)IIO P:asrﬁsgo Note
Tora 6320 |®s Ono Osi Ono 450 | @i ano
2 ora ’Zﬁ@ ‘s.i L'!no sl Do ~ ;7,30 ®si Ono
3% ora 8.3@ @si Ono Osi Ono 8.%,0 @si Ono
4 ora %50 @si Ono Osi Ono 9,30 | @si Ono
5 ora. /0‘56 @si Ono | Osi Ono 10,20 | @si Ono
6° ora {Lgov @si Ono Osi Ono 11,320 | @si Ono
7% ora {2,20 |@si Ono Osi Ono 17,30 | @si Ono
8 ora {3.30 | @si Bno fIsi Ono 13,20 | ®&si Ono

LY \
Firma capoturno Wﬁfl 3
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capotumo LT T
. S TP o
Data =2 A 4 Tumo [6-14 @14-22 31226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si 3 no In marcia: CJsi @ no In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Nete controlio carbone Note
Tora | A2 |@st Do Osi One /2| sl Ono
2% ora /5%0 @si Ono Osl Ono ABZ0 | @i Ono
Soa | /720 | @si Ono Osi Ono ,{5@ &si Ono
o {/725| @si Bno Osl Ono LA 4> | @si Ono
Soa /02| @ ano sl Ono 1§30 | @ ane
6% ora ,/({ﬁ‘a.o @si Dno Osl Ono j’f%@ @si Ono
Tora 170 20 @ ono Osi Ono 22 39| @si Ono
8 ora 2//50 ®s Ono Osl Ono Z7.55| @si Ono
Firma camﬂm%g Visto Asabile impianto ...,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 s Pagina 1 di 1
: o

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
Capotumo ARCANGIOL.  DANELE
Data L2 AAZ20AA Tumo (36-14 (11422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
Inmarcia: @si Ino Inmarcia: O si M no In marcia: 8 si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
contralia carbone Note controlio carbone Nate controflo ; carbgne e
fora 22,20 | ®sl Ono Cisl Ono 22,40 | st Ono
Zora {2320 | @sl Ono Osl Ono 23,40 | Msi Ono
3% ora ©0,30 | Bsi Ono st Ono ©0,480 | Msi Ono
4o joA30 | Bsi Ono Osl Ono ©AAO | Msi Ono
5 ora gz,}o‘ &si Ono Ost Ono 02,40 | Bsi Ono
6° ora jex20 | ms ano Osi Ono j03,40 | Bsl Ono
7% ora ig;g.‘go Bsi Ono Osi Ono O4,40 | Msi Ono
8ora 03530 | Bsi Ono Osi Ono t@s,:&o Bsi Ono
_,»/
Firma capoturno mthm
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1



M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

(1]

LADURNER

Capoturno
Data @/dﬁ(//@f Lo Tumo @6-14 (1422 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Bsi I no In marcia: A si_@ no In marcia: @si_Jno
cor?t::ﬂo Passa%g;o Nate ,eor?tr:)llo P::rs!;gngelo Piote eor?t:iﬂo P::szgnggo Note
1“0:3 | (,‘6:20' ®s Ono | Osi One (&35 | st Ono
2 ora '07.'59’!53 3 no \ f3si Ono / j07:25 | Mst Ono
3% ora OF20 | Bsi Ono \Q! Ono //\ é Q>3¢5 | st Ono
4ora 103130 | Bsi Bno Dsi\c{ny % &1:25 | msi Ono
Son (% |@s A as g\ § 40:40 | ms Ono
Soa L4 30 B Ono //si G ne \% A7 | s Ono
7" ora ‘/{Z: 20 | Bsi Ono / Osi Ono \ A2 351 @sl Ono
8% ora ?13:2‘9 8sl Ono Osi Ono \ J5S5_?—4&L§ino
Firma capoturno Wf Visto Responsabile Impianto ... f.... 4

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN-1MPIANTI
Capoturno 5ENDU‘H
Data Q=11 2011 ... Turmo  (16-14 @422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: (3 si Mno In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Qra Passaggio Ora Passaggio
controlio | carbagn% Note controfio carbaag:-ne Nots controflo cgrbone Note
Tora | {4 20 | @st Bno asl Ono o 14.30 | ®s Do
2° om 1/5,50'.51 03 no Osl Ono § 15.30 | @si Oino
/’\'l\
8ora | {(.30|@si Ono Os Ono | T 76:30 | @si Ono
4% ora /ﬁg@ @®si Ono Osi One N ‘/7,%0 @si Ono
& ora {Blgai.si Oino Ost Onp Qi 18.30 | @si ano
eora {79, 30 ‘5; 3 no Osl Ono 79 30! @si Ono
T"ora 120.20 | @st Ono Osl Ono 20,30 | @si Ono
gora {24 20| ®si Ono Osi Ono £1.50| @si Ono
Firma capoturno . F&’) 4‘-* ...................... Visto Responsabile Impianto .......
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

hd ANLAGEN

% LADURNER

-IMPIANT!

.........................................

Data 5 JJW/ Tumo 0O6-14 1422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_C3 no In marcia: Jsi_ 8 no In marcia: @si_O no
cor(r)t;;lo | Passagi‘g;o Note cor?tf:lio P:asriaaﬁo Nots cor?t;zllo P;srsbi%%o Note
1" ara /"/k L X Gno Osl Qno ) .§I O no
2% ora Zf% ®si Cno Osi Ono g Z;?ﬁ @si Ono
3% ora 030 @si Ono Ost Ono & 03& @®s Ono
“oa |/ 25 |@si Ono Osi Ono L /30 | @s ano
5 ora 7{\,3 ®si Ono | Osl Ono ? e ®si Ono
6* ora 53\9 Fsi Ono As Ono | O <20 | @s Ono
7% ora A%O @s Ono Osi Ono 4\5\9 &s Ono
8oa 15 2, |@st Ono Osi Ono 5.3, | @si Ono
Firma wp@umo% Visto Respensabile Impianto ... ... A S

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Pagina 1 di 1

EITM mAle

Capoturno
Data @[‘l‘/”/ZO’M Tumo ®6-14 01422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (I no In margia: (0 si @ no In marcia: 8si_ O no
1% ora | 0640 | B8 Do Osl Ono Oéfo @si Ono
2% ora ‘0%740 @sl Grno Osi Ono § O7%0| st Ono
3% ora 0838 ¥si Ono O3si Ono Q§ Qé);o #Msi Ono
4 ora ‘Ogg@ ®si Ono Osl Ono \ 0%23 | @si ane
5% ora ';{0}\7( @si ano dst Ono | Q‘S {045 | @si Ono
6ora (/25 ’éi O no Os Ono | QD (1 (8 | ®si ano
7"ora {12 35 | s Gno Osi Ono (276 | @si Ano
8ora |3 7( |®@sl Ono Osi Ono (325 | ®@si Ono
Firma capoturno ../, W b7 Visto Responsabile Impianto ........
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

se

LADURNER

bt

Capoturno
Data 904 /// / ou.... Turno  06-14 ®14-22 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: 8si_ 3 no In marcia: O si &no In marcia: @si O no
co;?t;‘zﬁa ‘P;sgabgh%o Note oor?t::ue P::rstaao%wgem Note cogt:illo P::rsbaggeio Note
1% ora /{[(55 ¢si Dnio Osl Ono /.,/4/(0 @si Ono
2 ora ,{5:_35 ®si Ono \ Osi Ono /{ AS52 %) #si Ono
Sora | f6:30 | Bsi Ono \%i O no %g A3S | Bsi Ono
o A75  msi Ono Dsi\g\ny/ \} A€:25 | msi Ono
Sora | AK 70 | @Bsi Ono asi (\§ AL 30| Bsi Ono
6° ora _/5:35 ®si Ono sl Ono V) A9:35] @si Ono
7oa KO i75 | met ano Os Ono 20:26| @si cno
8'ora |24.35| @si Ono / Osi Ono \ 2 %p| @si Ono

Firma capoturno ..

Visto Responsabile impianto
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO PN LADURNER
ANLAGEN - IMP!ANTI
Capoturno &END’N‘
Data 04-4/‘297{ Tumo (16-14 01422 026
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_CIno In marcia: (si_ @no in marcia: @ sl 0 no
Ora Passaggio QOra Passaggio Ora Passaggio
controlio | @ carbone Note controlio carbone Note controllo carbane Note
ora |99 20| @8l Ono Osi Ono 2),50| @i Ono
2% ora 23150 @si ano Osl Ono § 28,30 @s Ono
3% ora 0.5%0 |@s Ono Csi Ono % O30 @si Ono
4% ora -/‘,;o Qs Do Osi Ono Q? -{‘ 30 | @si Ono
5% ora @,3()‘.5} Ono Osl Ono <\§ 2,30 | @s Ono
3 - - A 4
6° ora 2. % |@si Ono Osi Ono 3,30 @si Ono
7® ora 4 20| @si COno Osi Ono L{-,ZO @ ano
8 ora 530! @si 3no Os] Ono é,}c !fi O no

. 13
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno ARCALGNOLY. . DAELE.
Data QS A= 20AA o Turmo ®6-14 01422 O226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: T si M no In marcia: 8si_J no
conioto | “care | Nete | O T Passasge T e
1ora { G AQ | @8l Ono Osl Ono 6,38 l sl CIhno
Zora 13135 |@si ano Osl Ono 3,30 | Bsi Ono
3 ora » 8,40 | Bsi Ono Osi Ono <\$ 8,20 | ®msi ano
4% ora 9,1%0 Bsi Ono Ost Ono T g‘ 3O | 8@si Ono
o 11040 | 85 O asl ane ¢ |02 | ane
6era I AN 4O !sr O no Osl Ono Q§‘ AL | 851 Ono
7% ora A AD | Bst Ono Osi Ono A2,30 | Bsi Ono
8ora N} AQ | Bsi Ono Osl Ono A3R0 | @si Ono

Firma capotumq’

Visto Responsabile impiaftto .... [ \/.. 3
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

S vicetuethonmmmh oot

Capoturno LG\ [/ 1 (STl C)Q
Data Q;/U/'ZO“(“( Tumo 0614 #1422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: O si @ no In marcia: @si O no
oo | "o | Moo | o [T | e |G TPamwme | g
1" ora (1(70 ®si Ono | Osi Ono 4 4Q | msi Ono
2% ora [7[,0 ®s Ono Osl Ono (535 | ®st ano
3% ora (630 @si Ono Ost Ono N 16 ;8 @si Ono
“om |7 /0| ®si Bro Osi Ono [T30 | msi ano
5 ora [850 ®si Ono st Clno _§ [9 ho | @si tno
6° ora (9407 &s oo fisi Ono Qj (370 | @si Ono
7ora |20AhS | @mst ano Osi Ono 2097 | @si Ono
goa | 7( 35| msi Ono Csi Ono 2[25 | ®s Ono

Firma capoturno é@/\_,\&,@/z({
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno RTINS Lo o
Data 05//“/0/0( Tume 3614 (11422 ®22.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ st Ino In marcia: (I si_ @ no In marcia: 8 si (J no
Ora Passaggio Ora Passaggio ' Ora Passaggio
| controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
1% ora Z2:35| @sl Ono Osi One 2220 | Bsi Ono
2* ora Z2:25) @sl Ono o \\ Osl Ono 9 2%:30 | 88l Ono
3 Py i \l o / § » si Ono
ora s35| Bsi Ono s no N €0:2p0 | @
4ora JOf235| @si Ono , USW —L A:30 | @si Ono
Sora {02235 @si Qno Osi n& § 02325 | @si Ono
6°ora {03:30 | @si Ono | si Ono QS O3Zs | msi Ono
*ora {0u:25 |@si Ono Osi Ono %0 | @si Ono
8ora OS2 0 | ®si Ono Osl Ono O5:30| Bsi Ono

Firma capoturno . // ///[%%% Visto Responsabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 5 LADURNER
¢ ANLAGEN-IMPIANT!
e y .
Capoturno QWW ..................
Data (—////5@//// Tumo @614 01422 031226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: 3 si @ no In marcia: @si ) no
. Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlla carbone Note controllo carbone Note controflo ’ carbone Note
1Pora | 06 3o | ®@si Ono Osl Ono G <> | ®sl Ono
Poa | o7 %o | @l Ono Osl Ono N\ 107 2| @sl Ono
3? i Ost O / si Ono
ora 0L 30| ®si Ono sl Ono (\g UJny .
4 ora 09‘50 ®si Ono Osl Ono ~i {072 @s Ono
“a N . ‘ . G i On
Sora | /04, | @si Ono Osl Ono N /D 20 | @ o
6'ora L/ 25| @si Ono Osi Ono QS LA/ 3o | ®si Ono
Tora L 35 |@psi Ono Osi Ono )@go &si Ono
8%ora 142 2p | @sl Ono Osi Ono #/3.30| @si Ono

Firma capoturne="7—....... <5 Visto Responsabile impianto . ../, .. M\,
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

i

LADURNER

ANLAGEN-ITMPIANT!

Capoturmo ARCARGIOL. DA SeLE
Data Qo= AAT20AN .. Tumo (1614 W14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: C1si M no in marcia: 8 si_ O no
Ora Passaggio Ora Passaggio y Ora Passaggio
controlle | carbone Note controllo | carbone Note controllo |  carbone Note
1% ora A&DO | @sl Ono Osi Gno AL 2S | ®si Ono
2% ora /\6,30 Ssi Ono Osi Ono g ,\5,35 ®si Ono
3% ora Ao, 20 | Bsi Ono Osi Ono (—-\§ Ao A5 | ®si Ono
4 ora AL, | Bst Bne Gsi Ono — AL 25 | @si Ono
5% ora A, 20 | Wsi Ono Osl Ono g ABAL | Wsi Ono
6% ora \A%SO Bsi Ono Osl Ono Qi A9, 35 | ®si Ono
7% ora 120, 20 | Msl Ono Osl Ono 20,25 | ®si Ono
8ora 90,20 | ®si Ono Osi Ono 20,3 | @si Ono

Firma capoturn

Visto Responsabile impianto ... [\ /. 7
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
cwona DL LLA MARES
Data OCO/“/ZL)/{V( Turno 614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si Ino In marcia: Osi @no In marcia: @si O no
Ora Passaggio O Passaggi Ora Passaggio
controlio carbo?'le Nfﬂe aont‘:;lio carii%%o Note controllo carbane Note
Tora §27(5 | @st Ono Osi One | Bsl Ono
2% ora 23[8 @si Ono Osl Ono Q Z% o | @st Ono
Soa 1244 Bsi Ono Osi Ono S L4Ll| msi Ono
#oa 0120 |@si 3o Osi Ono % 0126 | msi ano
5% ora QZZO Bsi Ono Osi Ono \.3 OZ;O @sl Ono
6° ora quo @si Ono Osl Ono Q§) 0320 | @si Ono
- 5 T -
7% ora Q(‘l7§ Bsi Ono Osi Ono O)’lﬁﬁ @Bsi Ono
gora |05 0| Bsi dno Osi Ono D530 | @si ano
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno - l/’Q (’A"%/ ..........................
Data }'44*/(‘4 Tumo @6-14 01422 1226
L_inea 1 Linea 2 Linea 3
5 In glarma: B si Ono In marcia: O si @ no In marcia: @si O no
ra assaggio y Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone ‘ Note controlio carbone Note controlio carbone Note
1*ora |} / asi Ono asi 3
6. 2s si Ono | 6(23 &@si Cno
2% ora '7‘{ BS Bsi COno Osl Ono Q '}lgo @si Ono
ora {8, 75 |@si Ono Ost Ono é 3‘4L #si Ono
i P
) )
#om 19 o4 |Bsi Ono Osl Ono | 1 Y13 | @si ano
5 ora 1[013{ @sl Ono Osi One 3 491(31 Bsi Ono
i)
6° ora 44, $C| Bsi Ono Ost Ono Q{ /M,SQ Bsi Ono
—
7% ora 424(&{, @si Ono Osi Ono 42 3% Bsi Ono
!
8'ora 142,43 |Bsi Ono Osi Ono e
Firma capoturno % . N .............. y
3
e . —
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ‘ l-A .m.p. ﬂ.&ﬂﬁg
bd ANLAGEN - TMPIANTI
Capoturno jﬂﬁw
Data waﬂ Tune 0614 @14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: (si @no In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
‘ contrallo carbone Note controllo carbone Note controfio carbone Note
1% ora 143| @ st Ono Osi Gne A 30| @sl Ono
Zora | /52, | @si Gno Osi Ono ) 4K Zo | ®si Oro
3% ora /Kép ®si Ono Ost Ono (,\g %}{Q ®si COno
§ L Wy
4 ora # @si Ono Osi Ono /,/fj @si Ono
v T i
Soa | (0 25| ®si Ono Ost Ono ‘g 3| @si Ono
6° ora WD)Q @si Ono ‘ Osi Ono \S\ /?Df’ @si Ono
7% ora 20 ))3 @si Ono Msi Ono Zp?},o @®si Ono
8ora 7M1 |@si Ono Osl Ono 01 2. | ®si Ono

Firma capoturno . /... ... S el Visto Responsabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO % LADUR.'!E_R
ANLAGEN-IMPIANTI
Capoturno 85%““{( ....... et
Data OF-, f /‘29 7'{ ..................... Tumo 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
nmarcia: @si (3 no In marcia: Ol si @no In marcia: @si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
’ controfla carbone Note controlio carbone hote controllo carbone Note
1" ora 22‘30 ®si Ono asl Ono 22.30 | @si Ono
Zora 1922 30| @si Ono Osl Ono % 23.30| @si Ono
ora 10,30 | @si Ono Ost Ono @ O:. %0 | @si no
“oa |4 30 | @si Ono Osi Ono Aw\ 1,20 | @si Ono
' : ~y
5° ora 215/0 @si Ono Ost One Lo 2,;0 ®@si Ono
6° ora gl% ®si Ono sl Oneo <4 3,:)’0 @s Ono
7% ora 44‘ 30 | @st ano Osi Ono § 4 30| @si Ono
8% ora 5‘30 @s Ono Osi Ono ~NJ S(BO

) o«
Firma capoturno M‘z‘&
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&
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Branettifancesco

Capoturno
Data “M/M Turno $6-14 01422 03226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si 3 no In marcia: O si @no In marcia: @ si O no
Ora Passaggio ! Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone Note controilo carbone Note
Tora 1Bgo | st Ono \ Osl Ono 4% | &si ano
2% ora ‘Of:gg ®si Cino \ Osl Ono / W:Z,S ®si Ono
A,
3 ora twss Ssi Ono ¥ O no / Of. 40| ®msi Ono
1 4
4ora 103:20 | Bsi Ono Osi 093.25| @si Ono
5ora JAD.10p | ®si Ono 0ist fAno \ 40:3%0| ®si Ono
6'ora [ M:25 | msi ono sl Ono AM:Z20! Bsi Ono
Tora JA2:20 | @si Ono Osi Ono \ AZ:30| 8si Ono
8'ora §13:15 msi ino Osl Ono A3:20 | BsiBno

Firma capoturno M
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
{ ANLAGEN-1TMPIANTI
Capoturno \/Q(A%(
Data 3‘44"(’( Tumo (6-14 ®W14-22 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si I no In marcia: D1 si & no In marcia: @si 3 no
Ora | Passaggi o Pa i i
4 controlio carbfr?em Note cont;’guo :asriaagnge,‘o Note cor?tﬁﬂo P(?asrsbﬁgem Note
"o |/, 00 |Bsi Ono Osl Ono N¢,25 | @si Ono
Pora U5, 4 | ®si ano Osl Ono 15,24 | Bsi Bno
3 ora //6/40 &si Ono Osi Ono {é, Zs|@s Ono
4 L - .
ora ,{3ﬂ4g @si Cno Bn Omo | ¢ 4%.{ ]‘15 Bsi Ono
5 ora 42(62 Bsi Ono F \/\) Gsiéﬁéuu {318{ s Ono
6tora 149 40| @si Bno L Osl Bno 49[58/ B@si Ono
7% ora 2,0 Zj Bst Ono Osi Ono ZO.Z}' ®si Ono
8" ora 24({6 Bsi Ono Osi Ono 24{44_ #@si Ono

Firma capoturno M .........................
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e

Z s st avdoncothos b

Capoturno 54//”"/

Data

Turne 614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_ (Ino In marcia: (I si @no In marcia: @si 1 no

oegtgﬂo Pfaﬁigf Note GOf?t:gﬂQ Pm%ge@ Note eor?t;iﬂo Pssérsbao%geio it
1" ora _7/60 "s‘i Ono Osl One 25 ’.si O no
2Zora 17524 | @si Ono Osi Ono 5% | @si Ono
Fora () 30|@si Ono Ost Ono 0 30 | ®si Ono
4 ora //50 ®si Ono Osi Ono /7 | @si ano
5 ora /@ &s Ono Osl Mno 720 | @sl Ono
6oz 13 25 |@si Ono Osi Ono 5 3o | @i Ono
Tora 1430 |@s Ono Osl Ono 4.3, |@si Ono
8ora 472, | @si Ono Osi Ono {5_0 ®s Ono

Firma mp@uﬁ % esponsabile mpianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

[

LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

Capotuno L LLA e TUAVECS
0 N\
Data E)/H / ZOV{/( Turme  @6-14 (31422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si CIno In marcia: (¥si @ no In marcia: @si O no
Ora Passaggio y Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controflo carbone Mote controfio carbone Note

1° ora Oééo @si Ono Osi Ono 0640| @si ano

2oa o770 |@si @no Osl Ono 0 {30 8si Bno

3 ora 0820 Bsi Ono Osl Ono 08 30 | @si ano

foa }O0%20 | msi ono Osl Ono 0930] asi ano

5ora |40 19 | @si ano Osi Ono {0 /O| sl Bno

Sora A4 3L | @s Bno Osi Ono A1 30| @si ano

7% ora A2 hY | Bst Ono Osi Ono AZLY| @si Ono

gora [ /4Y720 | Bsi Ono Osi Ono (570 | @si ano

Firma capoturno ...
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M2317_1 / CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ,E/ JO{ LADURNER
/- B ANLAGEN-IMPIANTI
Capoturno \34“”@/75]‘:
Data QAA4/2044.. .. o ceu miuzm ome
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (1no In marcia: Osi 8 no In marcia: 8 si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone ’ Note controfio carbone Note
1% ora Al O 8t Ono \ Osi One /,(4:35 @sl Ono
@ e l . 3 ! y . Bl |
2% ora ,{5_’5 @si Gno \\le Ino / A5:40 | Bsi Ono
Foa 1AG:3g| @si Gno \w Ono A€ :28| Msi Ono
« y .
4 ora ,{ZZS @si Ono Osl Yo Af:30 Bsi Ono
5% ora /li.}o ®si Ono asl Ane \ 4&:&5 @si Ono
6% ora ,{3:Z5 €si One /si O no \ A3: 2| s ono
7*ora 120: 20| ®si ano Osl Ono \ 20:24 ®si Ono
8ora | 2(:20 | sl CIno Osl Ono 230 #si Ono
Firma capoturno ., /. (4. J<...... Visto, ponsabile Impianto ..o
Z
7 . S
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN-1TMPIANTI

Capoturno \/Q’\A""k
Data Soateaa Tumo 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Bsi Ono In marcia: (3 si B no In marcia: B si (3 no
contecto e’ Note contrato Pf:riaé%g;o Note contatio Feoegto Note
1 ora ~ aa(é((é @si Ono \ Osi Ono Za;g sl Ono
2* ora 23/214 Bsi OGno \\ Ost Ono ‘177140 Aisi Ono
3 ora 24‘52"7‘ @&si Ono é\e{ﬂno (?/ 2 @si Ono
“oma 1 1,/2 | Bsi Ono DSIW 41{6 Bsi Ono
Soa |2 42 |@si ano G%nca\ Z,OQ @si Ono
Soa 13 G3 msi Ono /ési Ono \ 3 S4| ®st Ono
roa 1/ T | B ono / Osi Ono \ b A (| Bsi ano
goa {532 |@s Ono Os Ono N S50 | ®si Ono
anacapoturnog/{/O’OQA/Q Wekﬂmn&
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

{ LADURNER

ANLAGEN-1MPIANTI

Capoturno ARWC’* ‘ Q/«-I . MAJIE/-— e
Data AQZ AN 2004 Tumo M6-14 (011422 (3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si no In marcia: Osi_ M no In marcia: @ si_ (3 no
g el I R = N R o
1% ora | 06,20 | ®st Ono Osl Ono 06,35 | Esi Ono
2% ora kﬂ' 30 | ®sl Gno Osl Ono EX,35 | @si Ono
3° ora i@s/ 20 | Bsi Ono Osi Ono 08 25 | &@si Ano
4ora | O23,20 | ®si Ono Osi Ono 08,35 | ®si Ono
5% ora LD, 20 | Bsi Ono Osl One A0, 35| @si Ono
8ora {4, 20 | ®sl Ono Osi Ono A, 2% | Bsl Ono
7% ora N2,30 | Bsl Ono Osi Ono 12,38 | Bsi Ono
8°ora {A3,30 Osl Ono A3 25 | #si Ono
Firma capoturn
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

4 ANLAGEN-IMPIANTI

Capotumo ML L DL IVL ) E/THL
Data ( O /“/ZO/{M( Turno 06-14 @1422 [¥226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: @si Ono In marcia: O si no In marcia: 8 si_ 0 no
cor?t;zllo P:asiao%‘geio Note oo:?t:zilo P(?:r?;%%io Note cor?t;iﬂo Ps:rsbé:)%%io Note
1% ora [Z( 30 Bsi Ono Osl Ono (hho | @si Ono
2% ora [3;0 @si Ono Osl Ono {SLLO &si Ono
3*ora [6[,'0 @si Ono Osl Ono lé}o @si Ono
4 ora (?30 @si Ono Osi Ono 17—1\0 @si Ono
5 ora [gZO @si Ono Osi Ono [82,7 8si Ono
6" ora IQZO @si Ono Os Ono 1870) @si ano
Tora 20370 @sl Ono Osi Ono COLD| Bsi Ono
gora |2) 26| @sl Ono Osi Ono 220 | @si Ono
Firma capotumo ../ AT O™ Visto Z{nsabue INPIBALO ...,
4 |
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

W LADURNER

ANLAGEN-IMPIANT]

7z

Capoturno cAsE N ~L LA € S
Data /(O/M/ZOJ«L Tumo 00614 01422 22.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: #si 3 no In marcia: (sl @ no In marcia: 49 si 0 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
1% ora 22:30 | ®si Cno Osi One 22.58 @si Ono
Zora {73. 20| ®si Gno \‘Dsl Ono / 23:25| @sl Ono
Sora jom:28| @si Ono N 3 no / 00.20| 8si Ono
4ora {O4.20 | @si Ono O4:22| @si Ono
5% ora Q2: 30| 8si Ono 02:2%| @si Do
6° ora 0350 @si Mno 93:35 | ®si Ono
7"ora  }OGL: 30! Bsi Oino / O si Oc: 3P| Bsi no
gora | 0S:30 | ®si Ono J Osi OS:2¢| ®si Ono

Firma capoturno /‘Wﬁ
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno
Data W//Zﬂ%/ Turno  @B-14 (11422 [22g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: (3 si no In marcia: @si_ (1 no
- Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone i controllo carbone Note
1% ora 06’5’%0 ®si Ono Osi Ono kAo | @si Ono
2* ora OF 3| ®si Grno Osi Ono L 50| st Oro
3% ora 0830 &si Ono O3st Ono 000,39 ®si Ono
Yoma 109 25| Wsi Ano Osi Ono OF 2> | @si Ono
5% ora @ 3> |@si Ono st QOne L. &7 @si Ono
goa /(35 @st Bno Osl Gno AL | @st B0
7" ora £ 30 |@st Bno Osi Ono 2% |@si Ono
8ora {5.4> | Bsi Ono Osi Ono /553 ®si Ono
Firma capoturno—== Visto R ite Impianto ..................ccooe i
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN I MPIANTI
Capoturno ARCALOL | DANELE
Data AN A= 20AA. Tumo  (16-14 W1422 1226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Msi [Ino In marcia: O'si M no In marcia: 8si [Jno
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controtio carbone Note controlio carbone Nete controfio carbone Note
1% ora Ak, 30O | @si Ono Osi One AR5 @si Ono
Z'ora 14530 | @si Gno Osl Ono AR5 | Bsl Ono
8ora  fAp, 3O | E@si Ono Oslt Ono Ap,>% | msi Ono
4° ora )\xlgo Bsi Ono Osi Ono A’(—,SS B@si Ono
5% ora AB O | Bsi no Ost One AR,25 | sl Ono
8ora  {A330 | @si Bno Gsl Ono A8,3% | ®si Ono
Tora 120,30 | ®si Ono Osi Ono 190,35 | ®si Ono
8ora 2820 |®si Ono Osl Ono 20,35 | ®si Ono

Visto nsabile impianto
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

Capoturno 2N (L LA/ LU VIS
Data "f /(, ”/{’{’Z/O ’L"t Tumo (06-14 01422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: Osi @ no In marcia: @ si_ (3 no
| cogt;ﬁﬂo P:as;aogéio Note cot?t;?)}lo Pc?asrsbao%geio Neto cor?t:illo P.a;rs&gnggo Note
1% ora ZZBO Bsi One Osi One L35 | ®st Ono
Zoa 12335 |@si Ono Osl Ono 2340 | sl Ono
3% ora ZL‘ZO ®si Ono Osl Ono ZL(}’O ®si Ono
#ora 104{%0]| ®si Ono Osi Ono Q'{QO ®si Ono
Soa {6 240| @si Ono Osi Ono ©L30| msi ano
6 ora ‘9333’ @si Ono Osi Ono @3410 @si Ono
Tora {042 ®si ano Osi Ono OU 30 Bsi ano
8% ora O;Z ®si Ono Osl Ono 9518 @si Ono
Firma capoturno WU«OJZ 6 e Impianto ..............o.ooooeee s,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
{

f'{'\}
(1]

BN 2

LADURNER

Proctionctiiveonhiodh nlschrelerd
ANLAGEN-IMPIANT!

Vapme.

Capoturno
Data A2z ddmd A Tumo @614 01422 0226
1
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si I no ﬁg marcia: Osi Bno In marcia: 8si Jno
co;?tgzﬂo P:asrsbao?go Note conot:rzno ;2 P:asiaoﬁio Note cor?tzllo Ps:fbao%geio Note
1% ora é}%(p B Ono | @si ono Vg(gé &si Ono
2° ora Fs2 |msi ano jDsi O no | ?—cXOaSI 03 no
3 ora 8{@ 8si Ono Osi Ono 3,32 ®si Ono
#oa 7,42 |®si ano Osi Ono Y14 | Bsi ano
5 ora 40[ 20 | &si Gno | C! st Ano WO, 4% Bsi Ono
8'ora  }74, o4 |#si Ono I}D si ljno A4, {{7 &8s Ono
7ora M, 43 |Bst Ono Osl Ono A2, 44| Bsi ano
8oa 47 40 |Bsi Ono bsi O no 43’/6 ®@si Ono

Firma capoturno ..s

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO I-MADURNER,
ANLAGEN-IMPIANT!
Capoturno CB'éj ........ é{/ ................. "
Data A< // //CO A Turmo  (36-14 @@ 14-22 (3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @@ si CIno In marcia: O si_ @no In marcia: @si_(J no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
1% ora A 3 | @i Ono Osi Ono /Cgo @®si Ono
Pora § .4 25 | @si Gno Osi Ono 572, | i Ono
3 ora //{—39 @®si Ono Osi Ono ,//fb ®si Ono
#om 17730 | @®si Bno Osi Ono //V«% ®si Ono
& ora. 4L %0 | ®si Ono Osi Ono . 3| ®si Ono
6° ora ﬁ%@ &si Dno Osi Ono 7 %0| ®si Ono
7 ora %5\7 @si Ono Osi Ono AP 30 | Ono
gora 12145 | @si Ono Osi Ono 221 30 | @si Ono
Firma capoturno .
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO . LADURNER
AN&AGEN lMPlANTI
Capoturno ARCALGIOLY. DAOIELE
Data AL AN 2004 Tume 3614 (11422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si O no In marcia: O1si 8 no In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controflo carbone Note controflo carbone Note
1fora 9230 | ®st Ono Osi Oneo 2928 @si Ono
2% ora 2330 | ®si Ono Osi Ono 2235 | @si Ono
3% ora LE0,20 | Bsi Ono Osi Ono 00,35 | ®si Ono
4 ora ©OA20 | Bsi Ono Ost Ono OA,25 | Bsi Ono
Sora 10220 | ®si Gno Osl Ono 02,25 | msi Ono
6" ora 03,20 | Bsi Ono 3si Ono ©3,35 | Bsi Ono
Tora 104,20 | Msi Ono Osi Ono O35 | @si Ono
8ora JO520 [ MBsi Ono Osi Ono ©535 | @si Ono
Firma capoturno [z Visto Resgdpsabile Impianto ... ... ..
4 Pagina 1 di 1
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO y

19 W 'y

AGEN-1MPIANTI

LA

qm—

Capoturno BMNET“T
Data /(3//“/20/{4.

Tumo  #6-14 014-22 D226

Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_ I no In marcia: Osi_ O no In marcia: @'si_(J no
cor?t;?:;llo P:asrsb?)gnﬁo Note 1 cor?t?fﬂlo P:-asrsba:)g'%io Note cor?trriﬂo P(?asrst‘)?]geio Note

Tora [O6:30| Bsi Qno Osi Ono &:85 ®si Ono

Zora |0F:00 | ®si ano Osl Ono / OF:35 ®si Ono

Fora {Of:3¢| @si Ono \%i O no / Of:%3¢| @si ano

4® ora B:3p| @si Ono 3si Wno ¢ &0_’:% Ws Ono

5'ora }40:8%0| ®si Ono Osi Ano N AD-31| B8si Ono

6'ora 1M: 3S| @si Ono /si Ono \ AL.%8 | ®si Ono

7"ora |A2:20| @®si Ono / Osi Ono \ AL:AL| msi Ono

8% ora /(3‘-36 &8s Ono Osi Cno \ Ad.% ®si Ono

Firma capoturno Wp&an& ...........................................
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 7 .  Pagnatdi1
3 i
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ‘Q‘ !.&Anssl;! Bﬂgunﬁ
Capoturne |, (//ér lAﬂ/[ ...........................
Data 4$~//“/‘4“/ Tumo  [16-14 ®1422 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Msi_ O no In marcia: O si @ no In marcia: @ si 0 no
cor?t‘l:zﬂo Pc?:rst;ghgeio Note eor?t’:aoilo P::rﬁﬁo Note cpr?t\r'iuo P::riaoglgeio Note

1 ora 44(5;1, B9 Gno Osl Ono /4/04 ®si Ono

Zora {45,/ {|Bsi ano Osl DOro A5, 20 | sl Ono

3 ora -{é/ﬁ) #si Ono Osi Ono ‘/1(//,’2, Esi Ono

4% ora 13, SelBsi Ono ; Osi Ono /ﬁhSo @si Ono

Yo |75 Sp | @si Gno Ost Ono /{%\SS Bsi Ono

eoa /0S| Bsi Ono | Osl Ono /M, 44| @si oo

7" ora 2\9150 @si Ono Osl Ono 7.0‘4%,Bsi O no

8 ora 24/4{4 Asi Ono Osl Ono Z'{,fo{ @si Ono

Firma capoturno ..... y(/ A Visto'ﬁeznsabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 'y MMD URNMER.
d ANLAGEN-IMPU\NTI
>
Capoturno ¢ A o j .............
Data T3 A A Tumo 0614 0142 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3no In marcia: 3 si no In marcia: @Psi 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Note controflo carbone Note
1Tora L7273 | @& Ono Osi @no //ﬁc @si Ono
Zora {73 25| @si Ono Ost Gno £5 3 @si Ono
Foa [0 3 |@si Ono Ost Ono 0,35 | @si Ono
“oa | /230 | ®si Ono Osi Ono A 20| @ Ono
oa | 735 |easi gno Osi Ono L~ 35 | @si ano
8oz {530 |@si Dno Osl Ono 3 30| @si Ono
7% ora 430 | @st Ono Osi Ono 4»59 @si Ono
8ora 14720 | @si Ono Osi Ono 430 | @si Ono
Firma capoturno% Vi?ée ensabile Impianto ...
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

A LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

3ETTiA MAREs

Capoturno :
Data /Lf/”/“ Tumo M6-14 01422 B226
' Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si Gno In marcia: O si @ no In marcia: @ si 3 no
cor%rrzifo P:asr?cg}geio Note car?t:ille P:asri;%geio Note car?t;zﬂo Ps;f;g:%o Note
1% ora | oézfo s One Osl One . Qé 30| @sl Ano
2 ora (QXZQO ®si Cino Ost Ono Qi% @si Ono
3®ora Qg ;O ®si Ono Osl Ono OgLLO @si Ono
“ora | (992§ @si Ono Osi Ono QSZO @si Ono
5 ora QﬂO;? ®si Ono Osl One AO30| #si Ono
8oa (40 | ®si Bno Osi Ono A3 @si Ono
Tora  } 4720 | Bsi TOno Osl Ono /{Z[,to.ﬂsi T no
8 ora (579 | @si Ono Osi Ono J%ng @si Ono
Firma capoturno . &A%/ _U’Oz‘/ ViS/t/ﬁ sabile Impianto ...
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

bunawcle.

Capoturno
Data //{//61/%/ Tumo (16-14 @14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_ Ono In marcia: C1si W no In marcia: @si 0 no
BN A AL I T N
1ora §.¢4-28 | @ Bno Osi Ono AT .éi O no
ZPora | 4554 |@si ano Osi Ono A5:us | @si Ono
3% ora A6:30 [@si Ono Osi Ono 4232 | @si ano
4’ ora 47:25 | @si Bno Osi Ono A7:30 | @ si Ono
5 ora. 120 | @si d’no Ost COno A£:75 |@si Ono
stora }A8:25 @s Cno Osi Ono A9 30 | @si ano
7% ora 2:25 | @st Ono Cisi Ono Zo:20 | @si Ono
8 ora A:25 | @si Ono Osi Ono S:20 |@si Ono
Firma capotumo“é/m ............... Vist% bile Impianto. ...
. Jar”
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN-IMPIANT!
Capotumo \/A\A“’“ .
Data ALz Aad- a4 Tumo D614 01422 B226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
Inmarcia: @si CIno In marcia: O si M no In marcia: @ si_O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio wba::gne Note controllo carbane Noto controflo carbone Note
1* ora R ls | ®si Ono Osi Ono « 33 @si Ono
" ]
2° ora 83/440 S8si Ono st Ono “29'3% Bsi Ono
Fora K4, S3|Msi ano Osi Ono Q(F‘Sn ®si Ono
4 ora /{I S¢ |Mmsi Orno Ost Ono /{' Sa ®si Ono
5 ora 2,52 |msi ano Osi Ono 2‘ SO | st Ono
6% ora )71 3} ®st Ono sl Ono %t 25 | ®msi Ono
7 ora 9‘2"‘5 ®|si Ono Osi Ono 42/49 Msi Cno
8 ora g(.,/% @si Ono Osi Ono 5:4§ @si Ono
A/ o2
Firma capoturno ... _..2X... O"'\SL«..) Visto ite Impianto ..............ccc.c oo,
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO %?% &QHQNEE

ARUAGE NI NBIAN T

Capoturno ARCAUC*\O[A BAOECE
Data A=A 200 Tumo @614 1422 gaog
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: l st Ono In marcia: Cl si_ @no In marcia: l si Ono
contglo i Note | oo oo Note contrgte o Note
1" ora 0620 | ®si Ono Osl Ono 06235 | Msi Ono
2%ora o1,20 | sl Ono Osi Ono 1,25 | ®si Ono
3 ora B, | Wsi Ono Osi Ono . 08,35 | ®si Ono
4% ora 3,30 | Wsl Ono Osi Ono 02,23 | ®si Ono
5% ora A0, 20 | Wsi Ono Osi Ono » AD,35 | ®si Ono
6° ora AA R0 | Bsi Ono Osi Ono AA, 3G | @Sl Ono
7% ora A2,30 | ®si Ono Osi Ono A2,25 | @si Ono
8%ora A330 | ®si dno Osl Ono A3,235 | ®si Ono
Firma capoturno ST VistyResgdnsablle tmpianto .
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO M 5&22
Capoturno BG( T(A/k ..... M A'/‘(&)
Data /9 ....... ” ...... {( ....................... Turno 0614 @1422 g 22-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no in marcia: Jsi_ @ no In marcia: & si Jno
contoto | anmet® | o contralo | s Note | contrao | "emes®® | ot
1% ora (Z,lgo Bsi Ono Osi Ono l‘t;? @si Ono
2% ora l;;o Bsi Ono Osi Ono [S}é @si Ono
3% ora [éZo @si Ono Osi Ono ) /6;0 ®si Ono
4% ora [7 ZO Bsi Ono Osi Ono !?;O @si Ono
5° ora 1?30 &si Ono Osi Ono A [&’ZS ¥sl Ono
6° ora 191\8 @si Ono Osl Ono f94o ®sl Ono
Tora |20 gO Bsi Ono Osi Ono 2020 | ®si dno
8% ora 7(25 ®si Ono Osi Ono : 2[ 20| ®si Ono

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ABLAGEN i MBIAKT!

Capoturno  LIAINEWT (RANCGESCD
Data ASfulaus . Tumo 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: 8 si J no In marcia: O si ®no In marcia: @ si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
1% ora 2¢:20| ®st Ono ) Osi Ono 22:33 ®si Ono
] ] L ]
2% ora 23:80 (#si Ono \ Osi Ono 23:32| ®si Ono
S ]
3% ora ©O: 5| ®si Dno @:’s ®si Ono
] ]
4*ora 0430 | ®si ano &(1,5 ®si Ono
] ]
5° . 1 . .
ora OZ-S'S ®si Ono L OZ.;S ®si Ono
6% ora 03;4‘2 ®si Ono E si Ono 03990 ®si Ono
EE—— . S
77ora 1 OW:YO| s oo ; Osl Ono 0‘(3L @s! Ono
S 8 -
8ora |0S:¢0 ®s Ono / Osi Ono 0S:25| @si Ono
po—
Firma capoturno .. 4 <. .. Visto/Znsabile IMPIENtO ...
’ (e
M2317_1 Rev. 0 de| 16/03/2011 // / Pagina 1 di 1

M2317_1

S

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

b

LADURNER

ARLAGEN I MBTAK T

Capoturno b Lo o.
Data A A Tumo @614 01422 (3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: O si @no In marcia: @si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note

Tora 12725 | @si Ono Osi Cno & 30 | @st Ono
A

2% ora G 30 @s ano Osi Ono 7 Z 3o | ®si Ono
L | S

3% ora 049_ 30 @si Ono Osi Ono of 39 &s Ono
L N 9O —_

4% ora Ofég ®si Ono Osi Ono O?ﬁo @®si Ono
I ]

§ora | /) %) | @si Ono asl Ono 0% | @i ono
]

6° ora /,/,50 & ono Osi Ono /f»//)o ®s Ono

R . S

Tora |42 30| @s ano Osi Ono LfZ.%- | @si Ono
S ] ]

8ora | /3 O | @si Ono Osi Ono 432> ®@si ano

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
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M2317_1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO C{LADURNER
- ARLAGEN-TMBIANT)
Capoturno AW&\ oLy O AL \EC =
Data Aoz M= 2044 Tumo 0614 ®1422 [J226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
n marcia: 8si (Jno In marcia: Osi 8 no In marcia: 8si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
1% ora Ad, 20 | #si Ono Osl Ono Al ®si Ono
L] |
2%ora AS,30 | ®si Ono Osi Ono A5,34 | ®si Ono
I - ] ]
3%ora AG, 3O | ®si Ono Osi Ono Ab. RS | 8si Ono
] ]
4% ora AL30 | ®si Ono Osi Ono ALAA | ®si Ono
SRR
5" ora A9, 30 | Bsi Ono Osl Ono AD215 | Wsi Ono
6% ora A%, 30 | ®si Ono Osl Ono AR 25 | msl Ono
7% ora 20, 30 | ®si Ono Ost Ono 20,35 | ®si Ono
] v ]
8% ora 24,30 | ®si Ono Osl Ono : 21,35 | ®si Ono
Firma capoturnd \W lrhpianto ...........................................
<N
M2317_1 Rev. 0 de} 16/03/2011 / Pagina 1 di 1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

N

LADURNER

ARUAGEN | MBIAKT)

m

Capoturno BGIT\/L\‘MA/Z'Q)
Data (é ...... L (7// 2044 ............ Tume 0614 01422 mg226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_(J no In marcia: Jsi_#no In marcia: ®si_(J no
oot | "G | e || T | e | O e |
1% ora ZL;O ®s Ono Osl Bno 2220 | @st Ono
Zoa 122, 0| s Ono Osi Ono 0530 | ®si Ono
ora |24 50| @si ano Osi Ono 2425 @si ano
4ora | O( 25| @si Ono Osl Ono 0125 | #@si ono
S%ora 1 OZ.2) | @si Ono Ost Ono o Z?O ®si Ono
6% ora O%;O #s ono Osl Ono 03({0 ®si Ono
7ora Q%720 | ®s Ono Osi Ono OleQ @si Ono
8% ora 9520 @s Ono Osi Ono ©530 @si Ono

Firma capoturno

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO f"l | MQHEHEE
LN e &#Liﬁiﬂ-luﬂlhﬂl’l
.- .
Capoturno BO/(//QCG?’I [ (/’ ERNC "7"(/()
Data AF 4« (Zo(A. Tumo  @6-14 01422 (3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si Jno In marcia: O3 si no In marcia: @si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
1% ora Qéjo ®si Ono Osi Ono &ﬁ,ﬁ) ®s Ono
| ]
2%ora U7 30 ®si Ono Osi Ono ()’,j 2 | ®si Ono
N | ]
ora |y 30 #si Ono dsi Ono o 30 ®¥si Ono
L ] I S N —
4% ora 03. 39 | ®si Ono Osit Ono 07.30 ®s Ono
] ]
5% ora ’W'?O ¥sl Ono Osl Ono 40;& ®si Ono
S . ]
6° ora 4/357 ®si Ono Ost Ono %/ 30 | @sl Ono
/ - R
?oa Y730 |@s ano Osi Ono /250 | msi ano
S ] ]
8%ora /4.9 ®sl Ono Osi Ono 5.3p ®si Ono
Firma capotumo == (AL Z‘-’/ Tt VistoRegponsabile impianto ...
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

(T LADURNER

ABUAGEN I MBIANTI

Capotuno A2 NI I e
Data %7 W ..... (:0%/ ........... Tumo G614 @14-22 22§
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @Psi I no In marcia: O si @no In marcia: @ si J no
contrglo v Note controll fonvioe Note contrglo it Note
1% ora ,/df() &®si Ono Osi Ono /ﬁﬁ? @si Ono
2° ora /3720 | @si Ono Osi Ono ,/{-30 @si Ono
3%ora ’/z/éa ®si Ono Osi Ono /ﬁ,} @si Ono
4% ora /4 «% ®si 0no Osl Ono c//z/éj s Ono
Soa | /9 2| @si Ono Osi Ono /f%o ®s Ono
6% ora W % | @s Ono Ost Ono A3, | @ ono
7% ora %\5_0 & Ono Ost Ono Zﬂﬁj & oOno
8ra  [7/.4, | @S Ono Osi Ono 7L | @si Ono
Firma capoturno :E Vist?/ nsabile lrﬁpianto ...........................................
: Zpy/
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO b &&gg"msﬁ
Capotumo  ARCALXAOLL DAGIELE
Data AF AN 200 Tumo 06-14 (11422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: ®si_ (3 no in marcia: O'si_Mno In marcia: l si_Ono
oor?tiiﬂo P:ars?;ﬁo Note cor?tzzlla Pca:r%aogrgc Note ! cog)tgilo P::n?bao%gelo Note
Toa 19720 | @8 Ono ' Osl One 2224 | ®st Ono
2ora {23 20| ®si Ono Osl Ono 23,35 | 8sl Ono
Fora JOO,20 | Bsi Ono Osit Ono 00,35 | Msi Ono
4 ora FO)\,%O ®si Ono Osi Ono ©A,35 | #si Ono
5 ora 62,?)0 |si Ono Osi Ono !02‘35 ®@si Ono
6% ora 03,20 léi CIno Osi Ono '@3,55 ®si Ono
} Tora 04,20 | ®Msi Ono Osi Ono 04,35 | 8si Ono
1 som 05,30 | ®si Ono Osl Ono O5 25 | Mst Ono
| Firma capoturno . % sponsabile Impianto ............
’ Pagina 1 di 1
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO val E-ﬁggflﬂga
Capoturno )%%ND/M/ ..........................
Data 18- 11~ Z.Q.f. ............. Tumo @614 31422 [O22g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: ¥si O no In marcia: O 'si @no In marcia: @si (3 no
oo | "SR | o | | T [ v | oo Pt
ora | £.20 | ®@s Ono Osi Ono 630 | #si Ono
2% ora /;Z[ 20 | @st Ono Osi Ono "Z,%O ®si Ono
ora [ £ 30 |@si ano Osi Ono & 20 wsi ane | |
4% ora ?1 30 | Wsi Dno—\ Osi Ono ] ?‘30 @si Ono ]
5% ora . 30 |@si Ono Osi Ono 10,30 | ®st Ono
6° ora 77,30 | @si Ono Osi Ono 17.%0 | @ s Ono
7° ora 172,20 | @s tlno Osi no 12130 ®s Jno
8° ora /%{50 Vs Ono Osi Ono | {5150 @si Ono ]
Firma capoturno f% ........... ﬂx ................... Visto R bile lrﬁpianto ...........................................
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ﬁ MQERKER
ARLAGEN - lMulkNY!
Capoturno —-—-B%w 5 ............
Data /fﬁ/’/ ......................... Turno  O6-14 @422 [oog
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: (3 si 0 In marcia: @51 O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note .| controllo carbone Note contrallo carbone Note

Tora LZ20 | @s ono Osi Ono ,%70 @®si Ono

2%ora ﬁﬁ@ @®s 0o Osi Ono %ﬁo &®s Ono

3%ora //’6\9 .si O no Osi Ono _ { ZZ & ano

4% ora /7%0 @i Ono Osi 3 no Mdg ®s Ono

5%ora /V? 0 | ®si gno Osi Ono A /fip @ Ono

6° ora M ZJ ®s gno Osi Ono ﬁﬁg @®si Ono

7 ora 0. 50 ®s ono Osi Ono e xy) ®s ono

8% ora .()/50 @s ono Osi Ono gf/ﬁ Ms ono

Vis§6 Regponsabile lrﬁpianto ...........................................
L{'//
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO m M RNER
- ARLAGE NI MBIANT)

Capoturno B 0[(/%/”{( FOBO V%éo

Data //y/// 2@’(’( ............ Tumo 0614 001422 @226

Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: 3 si no In marcia: @ sl J no

Sy ol I O o I I i
1% ora 77 30| ®si Ono Osi Ono Z22-30 ®si Ono
2%ora |72.39 | @si Ono Osi Ono 75-32 | @si Ono
3% ora 00 . 3D 8si Ono Osi Ono ) 0o.20 | @si Ono
4ora |o/.30 | ®si Ono Osi Ono oL. 35 | @si Ono
5o lvz.30 | ®@si Ono Osl Ono _ ©2-30 | @si Ono
6°ora w2 20 ®si Ono Osi Ono 03.3 | sl Ono
Tora 0430 |ms Ono Osl Ono -3 | Bsi Ono
8ora 10%30 | msi Ono Ost Ono 05.20 | @sl Ono

7
Firma capoturno . ALeor Visto Resp/&bile Irhpianto ...........................................
i
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

A LADURNER

<4 ARLAGEN - I MPTAN T

Capoturno B& l/(/U/L\ ..... Mﬂ&
Data l?)‘/(/t“ ZO’(A ........... Turmo  @6-14 01422 o22g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: .si O no In marcia: .si no In marcia: @si O no
conroto | "o | New | O e Note | conirat | "em®® | Note
1% ora (Q(QZ{Z #si Ono Osl Ono 0630 | #s1 Ono
2% ora 0?35 #s Ono Osi Ono OF40| ®si ano
3% ora Og?o #s Ono Osl Ono , 08;0 ®si Ono
w ®si Ono Ost Ono 09397 @s Ono
5'ora |40 ZS #s ono Osl Ono _ /(O;O ¥s! Ono
8ora (4370 | @5 Ono Ost Ono A14p | #st ano
7ora 4720 | #s Ono Osi Ono /{250 ®si Ono
8 ora %30 | @s dno Osi Ono "[32@ ®sl Ono
Firma capoturno . LA/L?/) Uf Vist?é nsabile Irhpianto ...........................................
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ANLAGEN-IMPIANT]

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno Sriiia a4 AL B
Data /{.QM/M Tumo (36-14 M1422 01226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: @l si_ 1 no In marcia: (1si @no |~ng1arcua:’ si_Jno
i O Passaggio Ora assaggio Not
oor?;;aa Pmﬁo Note cont:zho :arbe%% Note controfio carbone ote

1Pora | fle2teD ‘Csik Fno Osi Ono /I;!J} #si Ono

2ora JAS:4S| @5 Ono \ sl Ono / AS:43 | Bsl Ono

ora A :37 ®si Ono \sl O no / AC:3S @si Ono

Coa [ATV:26| @si Ono A¥2y, | ®s Ono

5% ora ,fJ}o @si Ono 4:33‘ $s Ono

: : i O
8%ora 149:35  @si Ono AY:39| @si ano
. 1 D
7% ora 20:35 | @st Ono 20:327| #si Ono
. i Ono
8ora j2U:2C|@Psi Ono 426 @
—
Firma capotumo . M .W 174 Visjo Regponsabile Impianto ...
= A
y/ -
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M2317_1

LADURNER

ARUAGEN . TRPIAR T

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO m

Bom/ﬁc‘d/fn ‘ ﬂgﬂs EVtco

Capoturno  (9WaCClhn VoAb eo
Data A ()20 Tumo 0614 01422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia; . si Ono In marcia: D si_@no In marcia: @ si 3 no
contrato | "eoned®® [ Note contrallo | ' esaggio Note | contralo | | miaggio Note
1* ora 2230 8si Ono Osl Ono 2230 | #si (o
] S L
2*ora 2% 3@ @si Ono Osi Ono 2% ;f ®si Ono
R ] —
ora PO-3H | @ O no Osi Ono 00-22 | &si o no
] ] ] -
4% ora 0{30 &si Ono Osi Ono 0L-32 | ®si Ono
L ] ] ]
5%a 197.-3p | @si Ono Osi Ono (02-30| @si Ono
] A
6% ora 02-20| @si Ono Osi Ono 02-30 | ®sl Ono L\
7ora X34 | g Ono Osi Ono Ole-30 | @'si Ono
] L] L
8ora P5-30 | @si Ono Osi Ono 05-30 | @si Ono
Firma capoturng, Vist sponsabile Irﬁpianto ...........................................
Y2
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LADURNER

ARUAGEN -1 MATANTI

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

6

‘Capoturno AW{ OL\M&“ELQ
Data 20 A= 200 Tumo  W6-14 01422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: O'si @ no In marcia: sl J no
e il R P o Nole | contollo | emmae® | Note
1"ora 106,20 | ®si Ono Osi Ono 06, 25 s Ono
2ora O%,30 | @si Ono Osi Ono O1,35 | ®sl Ono
3" ora ©%,20 | ®si Ono Osi Ono ©8,35 | ®si Ono
4° ora 3,20 | ®si Ono Osi Ono ©3%,35 | ®si Ono
5%ora |40 20 | ®si Ono Ost Ono A0, 35 | ®sl Ono
6% ora AA 30 | Bsi Ono Osi Ono AARS | Msi Ono
7" ora A2,30 | ®sl Ono Osi Tno A2,235| @si Ono
8% ora A320 | ®si dno Osi Ono A3,235 | ®si Ono
Firma capoturno |, Visto R//s sabile lrﬁpianto ...........................................
Vot
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"SLLADURNER

4 ARLAGEN TMBIANT)

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno B Gﬁ[ /I-/{ D-‘L/T[Z'%

Data 20 A4 44

.................................................. Turno 06-14 @14-22 (1226

Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: Jsi M no In marcia: @ sl 0 no

convalo | o | Note |02 Pl R P e
tora [[420 | @s ano Osi Ono 14 20| ®si ono
2%ora [5%0 Bsi Ono Osi Ono [5;5 @si Ono
3% ora [GZO @si Ono Osl Ono ) [630 @si Ono
4% ora “(?ZO Bsi Ono Osi Ono [t40 | @si ono
5% ora «(880 ®si Ono Osl Ono _ [(Q}O ®si Ono
6° ora /(830 @sl Ono Osi Ono 1%20 Bsl Ono
7" ora ZO;O @sl Ono Osi Ono ZQZS ®si Ono
8%ora Zi;O @si Ono Osi Ono 2140 ®si Ono

Firma capoturno .. (,(,0/2 (’/ Wsty%t%,piamo ...........................................

"/
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
—
Capoturno Loshas 274 4 /mm‘?
Data 20/,«/“ Tume (1614 (11422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
Inmargia: @si (I no In marcia: C¥si @ no In marcia: @si_Ono
cortmia e Note i frrnnd Note | controllo | e Note
1% ora W 22:830| 85 Ono V N Osi Ono / 22:33| 8@si Ono
2%ora 123%:35 | @si ano Os! Ono / 23:%2| @si Ono
3% ora 0D:L5 | @si Ono st Ono / o:28 | msi Ono
4 oma ’01:33 ®si Bno 6{:35)| @si no
Soa [02:30 | @5 Do 02:33 | @si Ono
8ora  fn1:65 | @si Do 03:.62 | ®si O .no
T'ora  }O4: %0 | sl Ono / Osi Ono \ 0L:32 | @si Ono
8% ora 0S:20 | 8si Ono J Cst Ono 0S:25 | @i Ono

e

Firma capoturno AN W VistoResporsabile IMpianto ................cccoevevveiiiioeeeiiiin,
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

% LADURNER

A ARUAGEN T RFTANT)

Capotumo =LA LT S5
Data ~ 7. A EOH Tumo @614 01422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: _ si_ Ono In marcia: D si_@no In marcia: ,si O no
conioto | " | Note | O oy Note | contoto | "o | note
1% ora 06 30 ®si Ono Osi Ono Q/",% @®si O no
2% ora oZm @s Ono Osi Ono 4{,50 ®si Ono
3% ora 0835 |@si ano Osi Ono _ W?C» @si Ono
4% ora ?30 ®si Ono Osi Ono ?Z? ®si Ono
Sora L7230 | @si Ono Osi Ono LZ(7-%) | @st Ono
6 ora ,//50 ®s Ono Osi Ono A 3> | @®si Cno
ora | /7 35 @®s Ono Osi Ono A2 35| i O no
8° ora 432 |@si Ono Osi Jno /3 2> | @si Ono
Firma capoturno 7.7 s N S Visto Responsabile Impianto ...
L
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Y %g%%%%
Capoturno ARCALGAOLY... DAOIELE
Data 2A= M 20AA oo Tumo (614 ®1422 1226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: ﬂ si Ono In marcia: l'_'l si Bno In g;z’scgg; si_ Ono
wnot;grﬂo P:asriigngem Note cor?ﬁ‘raallo P::r?;%gexo Note cor?tlzﬂo ‘ carbone Note
1% ora ; A, 20 ®si Ono Osi One | ;’\’)“?’5 Ssl Ono
2%ora ja5 30 | @si Ono Osl One A5,3% | @sl Ono
ora jAp,20 | Bsi Ono Bsi Ono Al, 3% | @si Ono
“om  JAL30 | Bsi Ono Qs Ono AL,2% | @si Ono
5% ora A8,30 'lsi I no Ost Ono A8,2% | #si Ono
6°ora 1 4%,20 | @si Ono Osl Ono A9,34 | ®sl Ono
Tora 190,30 | sl Ono Osi Ono 20,35 | Bsi Ono
8ora |24 30| 8sl Ono Osl Ono 24,25 | sl Ono
Firma capoturno Visto RG%Z Impianto .............cccoooeiiiee
7 Pagina 1 di 1h
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO % !LAQ“RNER

ANLAGEN-i1MPIANTI
Capoturno B @( r[/[«' m/{ ﬂ,@)

.................................................

Data Turno 086-14 014-22 m22-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si Mno In marcia: O si_ @ no In marcia: @si [ no
= e T o e N e
ora {72/ ho| @8 Gno | Osi Ono , %3 | mst ano
2% ora 2%/\,@ ®si Ono Osi Ono 2550 | sl Ono
3 ora Z/C(SO @si OIno Osi Ono 24[20 @si Ono
4’ ora @V{AO Bsi Ono ; Ost Ono QO'(;O gsi Ono
5" ora 02/50 @si Ono Ost Ono ©221,0 @si Ono
6" ora 0340 &si Cno Osl Ono @;;O @si Ono
ora JOU 30| Bst ano Osi Ono OU4o| @si ano
8% ora Qg}; @si Ono Osi Ono 0580 Bsi Ono

—
Firma capoturno ML/\/W@

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di- 1\

N

Capoturno (//4 (A i

Data 2?“”/4-4/{ ................... Tumo W64 01422 22
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ sl Ino In marcia: (3 sj B no In marcia: 8si O no
cor?t;illo P:asrsbao%\geio . Note conot:?)llo P:asrsba;%ggo Note corc't)tl;zllo P::rsbigngeio Note

Toa |G 10 (®si ano Osi Ono 6,27 | @s ano |
2% ora 71 24 @si Ono Osi Ono ?—(/l? MBsl Ono
3% ora 8\86 8sl Ono | - | osi oo | 8’{’28/ @si Ono
“oa |10 /0 |@s oo Ost Ono 24 | ®si ano
5% ora {0/.2 & 8 s Cl\no Osl Ono . ’{UI %0 @si Ono
6° ora f{l4:)- 8 s O no Osi Ono 4414? &si Ono
7° ora 4&_( 2¢ 8sl Ono | . Osl Ono 4{1 (€4 @si Ono
8ora |f3,/ > Bsl Ono Ost Ono /(3,4& Bsi Ono

: Visto Re%ﬁlle Impianto ...
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Ma Pagina 1 di 1




M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO . mnu&ﬂgn
ool ANLAGEN-IMPIANTI
Capoturno ﬁxﬂ’ AJ oo
Data ~<L Al Tumo (1614 @142 (322.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (I no In marcia; (J si @no In marcia: @si O no
o e o L e o I e
1% ora ,/4_30 ®si Ono Osi Ono | AT @si Ono
2 ora —/f-ﬁo ®si Gno Osi Ono /{gg ®s Ono
3 ora /6~ 30 | @si Ono Osi Ono ,(50 & Ono
“om L7 Z0 | @si Ono Osi Ono A7 %0 | @ Ono
5% ora ,/350 @si Ono Osi Ono VA4 &si Ono
6° ora ,/?35 ®si Ono ' Osi Ono /Qb @®si CIno
7" ora 50-;) @si Ono Osi Ono | #s ano
8 ora Z/f%ﬁ ®si CIno Osl Ono 2| @ Ono
Firma capoturno 777 ... .. \74(?5%313 abile impianto ...
77 W |
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno ARCALGOL.. AOELE

Data C2I AN AN Tume 06-14 01422 =226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 1 no In marcia: (1si M no In marcia: 8 si_(J no
cor?tigne P:asi%i%geio Note . co;?t:zﬂo P::f&%geio Note eor?tlr'iﬂo P::rsbacg‘geio Note
1% ora k 22,23 | Bsi Ono | Osl Ono 22135 @si Ono
Zora Ioaac | ®si Ono Osi Ono 2335 | Msi One
3ora | ©0,20 | Bsi Ono Osi Ono ©O325 | Msi Ono
4 ora tg;x,g,o 8si Ono Osl Ono OARS | Bsi Ono
5% ora IQZ:?-"O ®si Ono Osi Ono O©2,25 | st Ono
6%ora OR300 | Msi Ono Osl One ©3,35% | 8si Ono
7% ora ;04,50 ®si COIno 3si Ono Oa,26 | Bsi Ono
8 ora !05,50 &si O no » ‘ Cisi Ono ©535 | #si Ono
/ 7
Firma capoturno ' e Visto Regpoanisabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN-IMPIANT}

s

Capoturno
Data C2lulou ... Tumo ®614 11422 [226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si CIno In marcia: (1si @ no In marcia: 8 si Jno
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
’ controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note

1% ora “,33 ®si Ono \ Osi Ono // 0:u2| @si ano

2% ora 0¥:2¢ | ®si Ino \\ Osl Ono // O¥: 72| ®si Ono

Fora lof:34 | @si Ono \S%\Dno / O0f:3¢ | ®si Ono

§ 2]
7

4* ora 3: 4P| ®si Dno O si 93:52 | @si Ono

5% ora Ad: 35 | @si COno E}u//ﬂ/n&\\ AD: 3¢ | Bsi Ono

6°ora ] A:2S | Msi Ono si Ono \\\ M:.29 &8s Ono

7°ora 4%:%30 | Wsl Ono / Osi Ono \\ At:8z | ®si Ono

N
8% ora AS: 2 | 8si [Ino / Osi Ono A3:2%3 | @si Ono
Firma capotumo ... f M FToiiioiics VisjdResponsabile impianto ...
< S
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
Capoturno V’Q(AH/
Data 2/%“//4V’/4 Tumo  (16-14 1422 [322-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
n marcia: @si 3 no In marcia: O si @ no In marcia: 8si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbo%?e Note controllo carbone Note ; controllo carbone Note
1% ora 4/4()78 @si Ono Osi One 44,&3 @ si Ono
2% ora 4?12/5 @si COno (sl Ono /5,02 | sl Ono
3% ora /ée@}. @si Ono B3si Ono %/25‘ dsi Ono
o |/1,20|Bsi ano Osi Ono %z 4’6 Bsi Ono
Soma /%, LS| @si Ono Osi Ono //&g«{ Msi COno
6° ora {Q[QQ, Asi Ono Osi One A?JQS Bsi Ono
7 ora 29((‘5 Bsi Ono Osl Ono W, L] ®s Ono
8% ora 2-{(6{) &si Ono Osi Ono Z/f, 5,{ @si Ono
Firma capoturno W‘sﬁs?%sam;i;npianm ...........................................
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO /¢S LADURNER

ANLAGEN-TMPIANT!

Capoturno ARCARLENOL... DAIELE..

Data 2BAM20AA Tumo 1614 01422 m226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: (1si @ no In marcia: @ si O no
| 0032340 P?:fbig:mﬂo Nate contallo i Note controllo ooy Note
1% ora 22,20 | ®si Ono Osi Ano 22,25 | @sl Ono
2% ora 23,20 | ®si Gno Osi One 23345 | @sl Ono
3% ora 100,20 | ®si Ono Osl Ono OO,3% | Msi Ono
4ora  JOA,30 | Bsi Ono Osi Ono 0A,35 | Bsi Ono
5ora 102,20 | ®si Ono Osl Ono 02,28 | ®si Ono
6° ora 1@?,’30” ®si Ono \ Osl Ono O3, 35 | Bsi Ono
7ora {04,230 | Bsi Ono Osi Ono 04,25 | Bsi Ono
8ora 0% 20 | @si Oino 4 Csi Ono O5,35 | #si Ono

Firma capoturno L M7 oo Vi onsabile IMPIanto ..............c.o.coooeeio oL
bz’
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 ,

Pagina 1 di 1

W LADURNER

ANLAGEN-1MPIANT]

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno BETT[ A L (9’( A’ ‘K()O

pata L4~A4- 2044

Tume @6-14 (014-22 0226

Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si CIno In marcia: O si @ no In marcia: 8 si_ O no
oo | " | Moo | oo | P [ e | Om T e |
toa 100727 @si ano Osi Gne 10635 | st ono
2®ora Og;; Bsi Ono Ost Ono @'ZZ(O ®si Ono
Foa OS0! ®si Bno Osi Ono 0850 @si Ono
#oa O30 @sti Bno _ Osi Ono ©8C0| @si ano
5° ora 40!,,0 @si Ono Osl Ono ‘/{032 @sl Ono
6° ora y{-{jo ®|si Ono | Osi Ono 41QL @si Ono
Tora k{2 30| @si CIno Osl Ono 4228 @si Ono
Bora | A34()| @si Ono Osi Ono 1240 | ®si Ono

<

m Y N
Fimqacapotumo...'m (/L\/ &7/ Vist spoasabile Impjanto ........................

.......................................
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

P o s bortadonthoadmmmocky

Capotumno
Data Turne 06-14 ®1422 0 22-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si I no In marcia: (si @no In marcia: @ si 0J no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Note controlio carbone hais
Tora | A4:35 @si Ono Osi Bno £6:3f| ®si ano
2ora | AS:20| @si ano Osi Ono / ASYU | st Ono
Fora [A6:20| @si Ono si Ono / A€:22 | asi ano
"4
“ora [A7: 70| @si Bno DSW AL:2L| @si ano
5% ora 41:50 @si ano Gs%\ 4(55 ®si Ono
6° ora ,{’:]f @si Ono si Ono \ .{,:}g ®s Ono
7% ora 20:20 @si Ono Osi Ono \ 20:¢, | @si Ono
8% ora &.g,z @si ino Osl Ono Z(Z’ ®si Ono
Firma capoturmo ... /. }13 abile impianto ...
<
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 7 Pagina 1 di 1
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M2317 1 CONTROLLO lMMiSSlC@NE CARBONE ATTIVO
Capoturno : \/JQ.:( AT e
Data LQ’///('//{ (Tumo (614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (3 no - Inmarcia: O si @no In marcia: I si_ Ono
Ora Passaggio Ora | Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbo%e Note controlio: carbone Note controflo carbone
[ T
1% ora ?2(3’2 Bsi Ono Osl Ono 22138’ @si Ono
j 1
Zora {0 4p.| Bl Ono 3l Osl Ono 3 34| Wst Oro
3% ora 90130 kusi 03 no 1 Osi Ono 00,26 | ®si Ono
4ora §4, 40 | Bsi Ono 4 Osi Ono 4158 s Clno
5 ora 2:5& B®si Ino | Osi One Z\S\Q @si O no
goa D 3, |@st cno | osi ano 3, b0 | @sl Ono
7% ora 4/44 Bsi Ono Osi Ono 4 fy| B Ono
8" ora 3?22 Brsi Ono Osl Ono S AR | #@si Ono
| 1
Al "] .
Firma capoturno %AW .......... bile Impianto
)
Pagina 1 di 1
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 :




M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

se

LADURNER

ANLAGEN-1MPIANTI

Capoturno AWQL\ . DAU IE(—E_
Data 25 AN20M Tumo  M6-14 01422 03226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia; l si_Cdno In marcia: Cl si Bno In marcia: l si_ O no
’ oor?t‘:;uo P::rsb%gh%m Note eaftx)t';zllo P::rsbaegng;o Note con?t:illo P::riignge‘o Note
1" ora 0.0 | ®si Ono | 3si Oneo 06,35 | #si Ono
Zora 103,30 | ®sl Gno Osl Ono 61,2 | ®@sl Ono
ora 109,20 | ®si Ono Ost Ono 08,35 | #si Ono
4ora fe8,30 | ®si Ono Ost Ono ©3,35 | Bsi Ono
5% ora A0, 3C | Msi Ono Ost Ono AO, 2% | Bsi Ono
B%ofa  JAA, 20 | Esi Ono | Osl One A, 25 | ®si Ono
Tora  }A2,30 | ®si Ono Osi Ono A2,25 | Bsi Ono
8ora 3,30 | ®si Ono Osi Ono A3,25 | Bsi Ono
Firma capoturno;. %ﬂ ponsabile Impianto ...
o
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / / Pagina 1 di 1

M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

YLADURNER

&.d ANLAGEN -IMPIANT]

Capoturno e T
Data 2 5—’(‘{‘29/{/( Tume O6-14 ®1422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si O no in marcia: Osi @no In marcia;!si O no
oo | "ot | e | O e [ e [ on T e |
1ora {4y zz_k @si Ono | Osi One |20 | @st Ono
2* ora f[j“;g @si Ono Osl Ono 1540 | @st Ono
3% ora [él? #si Ono Osi Ono /625' @si Ono
& ora [£30| #si oo st Ono [£20 | @si Ono
5° ora [820 #si Ono Osl Ono (8}0 8si Ono
6° ora 'f%%s; ®si Ono Gsl Ono [820| Bsi ano
T°ora | ‘ZOZO ®si Ono Osi Ono ¢9O30| msi ano
8% ora L0 | Bsl Ono Osi Ono 2025 | ®si Ono
Firma capoturno ... Vis fle nplanto ..................ooooeiee
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / - / Pagina 1 di 1
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

/¢ LADURNER

b d ANLAGEN-TMPIANT]

Capoturno
Data Turno 06-14 01422 @296
Linea 1 Linea 2 / Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: OIsi @ no In marcia: 8si 3 no
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo  carbone controllo carbone
Tora }77:20 | 88 Ono N Gno / 22:%7 | Msi dno
2% ora 2320 | ®si ano Dsi\q;ﬁo / 23.75 $s Ono
y.

3% ora w'-O?- @si Ono Osi O 0‘9!@ @®si Ono

4 ora ol 25 ®si Ono Dsi/l{no &530 ®si Ono

5 ora OL: Lo 8si Ono 94 Ono \ 02:A3 | @si Ono

6% ora 05:,50 $si Ono //Bsi O no \ 03:32 | @si Ono

Toa | OWl | @si ano / Osi Ono \ QU: D | @si ano

g ora |05, o @si Ono Osl Ono 05:25.| ®si Ono

Firma capoturno % e onsabile Impianto
z—

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

{LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

Data '/( WW Tumo #86-14 (1422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si (3 no In marcia: EI si #no In marcia: I si_Ono
cor?t:gao P:asrsbao%geio Note oor?t‘:zilo P&mﬁo Note cor?t?iﬂo P:asriiiﬂo Note
Toa {20 | @si Ano Osi One ‘ 630 | @si ano
2" ora OF 20| @si Gno Ost Ono OF7 %, ®st Ono
3% ora Ofﬁ-() @®si Ono st Ono ﬁf@ ®si Ono
“oa 109 35| @st ano Osi Ono ©9- 3, | @ Ono
soa |2 | s Bno Osi Ono 202 | @si Ono
ora {4 2 |@si Ono Osl One 7/ 3> | ®si Ono
Tora L7 25 | @st Gino Osi Ono 445 | @si aOno
g'ora /3.3 | ®si Ono Osi Ono 13,20 | @si Ono

Firma capoturno

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di 1




M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

{ LADURNER

#.4 ANLAGEN-1MPIANT]

Capoturno AR OL DAUELe
Data ez M= 200 Tumo (1614 ®1422 022.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ (3 no In marcia: (si M no in marcia: 8 si_(J no
cor?t’x:zuo Pcaasliig{;‘%io Note eof?tzgﬂo P:asrsbig?eio Note ’ cor?t;illo P::rsti)gn%o Note
o 4,20 | Bl Gno ' Osi Gno Ak>5 | Msi Ono
2% ora )\5, 20 | @si Ono O3sl Ono A535% | #sl Ono
8ora UL20 | msi Ono Osi Ono AL, >5 | Msi Ono
4% ora 1,30 | ®si 3o Osi Ono )\‘4,35 @si Ono
5% ora ,kS, >0 | msi Gno Osi Ono AB,25 | Bsi Ono
6° ora A%’ 30 | ®si Gno Bsi Ono A9, 25 | #si Ono
7% ora 20,30 | Bsi Ono Osi Ono 20,35 | @si Ono
8ora }21,20 | ®@si Ono Cisl Ono 24,35 | 8si Ono
Firma capoturno janto ....................
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO m LADURNER
ANLAGEN-IMPIANTI
Capotumno gETT' /\"t ...... H A’ﬂ“eo
Data 26“/[/(‘2/0/(( . Tume O6-14 01422 ®22e
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si O no In marcia: Osi @no In marcia: 8si_ O no
oo | e | New | Ora Cearons. Note | controto | e’ | ot
1° ora zlqo s Ono Osi Ono 2030| ®st ano
2% ora quotsi 0 no Osl Ono 2330 | ®@si Ono
3 ora 2/({30 ®si Ono Osl Ono 2({20 @si Ono
“oa o 25| msi ano Osi Ono @'{ZQ ®si Ono
Sora 10220|®si ano Osl Mno Q230 msi ano
eoa 10330 ®si ano Osl Ono O340 Bsi ano
Tora FO4 (0| Bsl Ono Osl Ono O 35| msi ano
8% ora @548 Bsi Ono Osi Ono 05?22 | ®si Ono
Firma capoturno .. Visto Re%
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Vs / " Paginatdil



M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 7% LADURNER
4 ANLAGEN-1MPIANT!
Capoturno \/A/llQ’Y’((
Data ZQ-'4/{'“{'/( Tumo @6-14 114-22 03 22-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si Ono Inmarcia: Osi & no In marcia: @si O no
Ora Passaggio Ora Passaggi Ora Passaggio
controlio carboghe Note controllo | ! carbogg'ns:o Note controflo carbone Note
1% ora 6146 @Bsl Do C#si O no 6{% @Wst Ono
2% ora 7»7!50 @si Ono g}si Ono '?1425 Bsi Ono
3% ora }"14.} @si Ono Osi Ono S(L{-S @si Ono
4° ora ?/ZO @si Ono C;!si O no ?/Z'Z Msi Ono
5% ora /{0/,/?‘ @si Ono Gsi Ono [0 /3 | ®si Ono
6" ora 44)’/5 ®/si Ono Osl Ono M AL | st ano
7" ora 42( SF| ®si ono Osi Ono 42t§§ @si Ono
8 ora 3,3 % Bsl Ono Oisl Ono 43‘7)@ @si Ono
M2317_1 Rev. 0 de! 16#03/20'!1 ) Pagina 1.di 1

LADURNER

e ANLAGEN-TMPIANTI

Capoturno
Data T SOt Tumo (614 1422 [226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 1 no In marcia: O'si @no In marcia: @si_0J no
contollo | "corm | Mot | Ora oo Note | comtoto | emoea® | Mot
1° ora /4,%/3 ®s! Ono Osi One . ,/450 &sl Ono
2% ora «/{ﬁ\j @si Ono Osi One 73 3o | ®sl Ono
3* ora v/s 5\9 ®si Ono Osi CIno AL 3ol ®si ano
o | 1130 | ®@si Bno Osi Ono 17 35 | s Ono
Sora | /02, |@si dno Osl Ono 78 % #s Ono
6° ora /[4/20 ®si Dno Osi Ono , % | @si Ono
7% ora zﬂﬁo @®si Ono Osi Ono 22 35| Wsi Ono
gora /2| @si oo Osl Ono K7 25 | @si ano
Firma capotumvi% Visto Re: e impj
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1




M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN- TMPIANTI

Capoturno ARCALIGAOLA Daviece
Data oMM Tumo (1614 1422 w22
Linea 1 Linea 2 Linea 3 \
In marcia: @si 3 no In marcia: CIsi M no In marcia: @ si Jno
convolo | ey | Note | O oo Note | contoto | emss® | note
1°qra 22,30 | 88l Ono Osi Ono 22,38 | Asi bno
Zoa {2330 | ms Ono Osl Ono 2335 | ®si Ono
3P ora CO, 230 | Bsi Ono Osi Ono ©0,35 | ®si Ono
¥ora  JoA, 0o Bsi Ono Osi Ono ©4,35 | Msi 0Ono
5 ora. OQ,BO ®si Ono Ost One ©2,2%5 | Bsl Ono
6ora 03,30 | ®si Ono Osi Ono k93,55 Msi COno
7"ora o420 | ®si Ono Osi Ono O4,25 | @si Ono
8ora 105320 | Wsi Ono Osi Ono 05,35 | Wsi Ono
wm ...........................................
7 Pagina 1 di 1

{ LADURNER

ANLAGEN-1M IMPSANTI

M2317_1

Capoturno E .................... V{/
Data Tumo @614 (01422 3226
Linea 1 ‘K Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: O si @ no In marcia: @ si_ 0 no
oer?t:fiﬂo P::rsli)%geio Note confro P:asrizgngeb Not corc't)t;iﬂo P::rsbi%%io Note
1"ora 106:2S| @st Ono \\Cisl fino / 0629 @si Ono
Zom 1of:sy | ®si Gno oY Ono OF: 3| @si Ono
3% ora wzs ®si Ono 0 si o¢: 33 @si ano
4* ora 03:2S | @®si Ono Ost An 09:29| @si Ono
5ora {4D:20 | ®si Oino %Qnﬁ A0.22| @si Ono
6% ora ‘,a:u_‘ Céi ¥ no //Clsf Ono \ M 24| &8st Ono
7% ora A2:20 | @st Ono / Osl Ono \ A2:25| @si Ono
8% ora t‘43=zo ®si Cino Osi Ono 43:25| @si Ono
Firma capoturne . W Visto R le Impianfo ...,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / / Pagina 1 di 1



M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO . LAQ!!&NER
dod ANLAGEN-IMPIANTI
Capotumo l/‘A’iA’ PUL
Data S A Tuno 0614 ®1422 0226
Linea 1 © Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si 3 no Inmarcia: Osi ®no In marcia: @si Jno
Ora Passaggio Ora Passaggio ' Ora Passaggio
controlio carbone Note ; controlio carbone Note controfio carbone Note
1% ora /{‘/45 Bsi Ono Osi Ono ,/4/56 Bs Ono
2 ora L, o4 | Bsi Ano sl One /fsl’z% @si Ono
3% ora ‘{ész Bsi Ono CSsi Ono 466} @si Ono
4% ora 4q(§0 @si Ono !f@lsi O no /[}\g% &si Ono
Sora 14333 | @si Ono E?si Ono /{%LH Msi Ono
6% oral 4?/3%. ®si Ono d}si Ono /{Q‘%Q ®Wsi Ono
7% ora 8@<5'5’ #si Ono tsi Ono &@lg% Msi Ono
8" ora 24(24‘ Asl Ono Osl Ono U, Y| Bsi Ono
Firma capoturno ...<>3 .\ Q/V.Q/(A.) | Visto Resonagbile Impianto ................
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO F® LADURNER
ANLAGEN-IMPIANT]
Capoturno j /4// /// ‘ . 5 ..........
Data /OP /// co /// Turne 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: (3 si_ @ no In marcia: @si 0 no
conmto | "’ | v | | ol [ gy | 0w Pt T
1° ora ?,f}o ®si Ono Osl One 223 | @st Ono
2% ora (—350 ®si Ono Osi Ine 25 %5 | @st ano
Foa {J 2o | @si Ono Osi Ono 0. 20 | @si tno
“om 10f30| @si Ono Ost Ono 0/ % | @si Ono
5% ora OZ 20 | @si Gno Osi Ono 0 35| @si Ono
6% ora ng ®si Ono Osi Ono 0ff5 | @si Ono
Tora Y0430 |@si Ono Osl Ono 0430 | @si Ono
8% ora 0520 |@si Ono Osi Ono 05-30 @si Ono

...........................................

M2317_1 Rev. 0 de! 16/03/2011
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO % LADURNER

ANLAGEN-IMPIANT]

Data 29“4“{'5—04’( Tume @614 1422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: Osi_ @ no In marcia: @ si O no
cor?t;zllo P:asrsti)%geio Note co;?t:zno Pf;ri;gngeb Note cor?t;?)llo P::rsb?:%%o Note
1" ora *0638 8¢ Ono | Osi One | OGZO $isi Cino
2% ora 0746 ®si Ono Ost Ono @?42 @si Ono
Foa 10330 | @si oo Osi Ono 08 ¢o| Bsi ano
4o 1020 @si Ono Osi Ono @8@ s Ono
5% ora 40,{& Bsi Ono Osl Ono «{OZO @si Ono
sorm L{{20|®s Bno | Osi Ono A{ 30| Bt Ano
7oa {2 40| st Bno Osl Ono L2 49| st ano
8% ora [‘77§O Bsi Ono Osi Ono lz 10| Bsi Ono
Firma capoturno .. /.. (/L/UA((/ \ﬁstownm
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 - Pagina 1 ;;;
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO P LADURNER
ANLAGEN-IMHANT’
Capoturno BENDINI
Data 2= M= 2001 . Tumo 614 ®1422 M226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si O no In marcia: C1si_ @ no In marcia: @sl 0 no
coniolo | e | Now | Ora oy Note | contrato | | eameoe Note

1* ora 16.%0 | @si Gno Osi Ono 1430 | @i Gno

2ora | /530 | @si ano Osl Dno 15,30 | @si Ono

Foa /4,20 | @si Ono Osi Ono {6.30 | @s ano

4° ora /?,50 @si Ono Osi Ono {7.30 | @si ano

Sora [/£ 30 |@si Ono [N FERMATA | Osl Ono 1830 | @si o

6° ora 79,20 | @si Bno “ Ost Ono 19,20 @®si Ono

7% ora ,?0,30 Q@si Ono q Osi Ono 20.%0 | @si Ono

8ora 12{,30 | @si Ono 4 Osi Ono 2130 ®s Oro

Firma capoturno 6&%!« Vist %pianw ...........................................
Ve > e

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1



M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno VQ‘A*” ...............................
Data Ao Tumo (614 (31422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: OIsi & no In marcia: Csi 8 no In marcia: M si_ J no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo | “jecarbone Note controllo carbone Note
T
1*ora Osl Ono Osi Ono ?Ztgé Bsi Ono
2%ora Osi Ono @sl Ono 23,34 | Bsl Ono
+

3*ora Osi Ono E%s‘t 3 no 2-4,/71 @si Ono

. . n , .

4° ora Osi Ono Ei}%si O no /1(23 #Bsi Ono

5% ora Osi Ono Ost Ono R.0S| ®si Ono

&* ora Osi Ono Osi Ono 3,0 ®si ano

7% ora Osi Ono I‘J}Si Ono 4(06 Bsi Ono

8% ora Osi Ono Osl Ono 5‘44 Bsi Ono

Firma capoturno S/(/.O/t)w Vist% onsabile Impianto ...
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 . Pagina 1 di 1
i

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO m LMA’LLEB
ANLAGEN - IMPIANTI
Capotumo ARCALIGAQLA .. PALIGELE.
Data 308208 Tumo @614 (1422 D226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: 3 si @ no In marcia: O'si_ M no In marcia: @ sl 0 no
1° ora Osi Ono Osl One 06,30 | Msi Ono
2% ora Osl OAno Ost Ono ‘@1,30 Msi Ono
3*ora Osi Ono Oslt Ono ©8,30 | #si Ono
4 ora Osi Ono Osi Ono 09,30 | ®si Ono
5% ora Osl Ono Osl Cno A0, 230 | Bsi fino
6° ora Osi CIno Os Ono AL 230 | #si Ono
7% ora Ost Ono Osi Ono A2,30 | Bsl aOno
8% ora Osi Ono A3,30 | ®si Ono
Vi esponsabile impianto

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capotuno 2 10 ML IVMCCo
30/ 1 | 2044
Data Turno 06-14 ®@14-22 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: (3si & no In marcia: 03 si no In marcia: 8 sl Ono
Ora Passaggio Ora Passaggio ) Ora Passaggio
controlio carbone Note controlfo carbone Note controllo carbone Note

1% ora Osl Ono Osi Gne |4 20| @st Ono

2% ora Osi Gno Osl One ls 30 @si Ono

3*ora Osi Ono Osi Ono [6 L'O @si Ono

4° ora Osi Ono Osi Ono I+ 30| ®si ano

5% ora Osi Ono Osl Ono Lg LTO Esi Ono

6° ora Osi Ono Osi Bno 1830 @si Ono

7% ora Osi Ono Osi Ono 2020!| @si ano

8% ora Osi Cno Osl Ono 2025| ®si Ono

Firma capoturno &,@I -’V\.(Q-Vif Q;f W& Impianto .
7 -

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1

- - -
cwoumo  DRUNETTL [RANCESCQ
Data 301M/ oM, .. Tume C6-14 (01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: (3si MW no In marcia: C1si_ @ no In marcia: @ si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Not
controlio |  carbone Note controllo |  carbone Note controllo | _carbone ote
1% ara Osi Ono /i Osi Gno 2235 @si Ono
2" ora Osi @no / \ Osl Ono / 22:2 | ®si Ono
3% ora wi 0O no \w 0O no / Co:% | @si Ono
y .
4" ora O si ’ Osi Rng OL'3p | Bsi Ono
: i 1 no ’ Bsi Ono
5 ora ‘sz Ds/\\ 02:32
6° ora /Zéi M no \ /si O no \ ©3:35| ®s Ono
7" ora / Osi Ono \ Osi Ono \ 04:20 | Bsi Ono
8% ora Osi Ono \Z Osi Ono OC:22 | ®si Ono
Firma capoturno ... I =" oo Vistb RésPonsabile Imypianto ...
M2317_1 Rev. Q del 16/03/2011 Pagina 1 di 1




Allegato B.2

Moduli registrazione controlli portata
Carbone Attivo
M2317_2



M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO

LADURNER

Manutentore @@UQ A ZU \. ﬁbz ISvEN

Data \«\:\xmo\l Linea &1 02 03

1% prova Y m«c_qm 3° prova 4* prova

-Ora prova

hoatig 4 EE i, B 4 - 3 > ' .
M..mmmnga,am.ﬁ@m di alméno 2 prove ilervillate da-4<8 ore’ : hh:mm n. .V - Q m % U O

Frequenza rotazione coclea Hz : b\w | OQ\M

Durata prova /  minuti \aﬁv, &\O,

_mmnmamﬁ carbone dosato n - grammi | %O 5 %m:uvm

=60
£:1000

ka/h

. M;wcnm.»m_“om.&ozm aftivo i) Q=

Firma Manutentore ..

R A e N R e I G U T A P IY

imwﬂw N mw,\ o QQ Amxo&ma: Pagina 1 di 1



ANLAGEM- IMPIART

M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO

Manuientore

Data

Tprova | 2° prova 3° prova 4" prova

Ora prova

| | . - hh "
-Eseguire un tolate di aimend 2 prove intervallate da 4-8 ore hh:mm O Q0 ! \N @

: wmsacwaum rotazione coclea : Hz , mmw m &

‘Durata prova B { i minuti \5, \ﬁ%
- Quantita carbone dosato i m i grammi m E V , m A.O NW

| Portata carbone attivo fp 80
| Portata carbone attivo 9= ong

ka/h

Firma Manutentore ...

AST T

<mm8w~mmmnoammgm maﬁmmao e "

T LTIt 0 AR O 4 AP 8 4 i

Pagina 1 di 1



M2317 2

Manuteniore \\G gk.O ;q\o W\J

............................

Data w\%\\: 120 \K

Linea

w1 Oz

s

CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIV

a3

| ANLAGEN-IRPIANTYS

2° prova

3% prova

4° prova

. Ora prova

. Eseguire un totale di aimeno 2 prove inlervallate da 4-8 ore

fh-mm

A5 G3

Frequenza rotazione coclea

Hz

: Durata prova

minuti

Quantita carbone dosato

m . grammi

Portata carbone attive

P A1 60
L) =t e kah
E 71000 g

Visto Capo iﬂﬂo \\ hk&«,m Responsabile Impiantd— =
\\ \b,mmw Yt

Firma Manu

\¥” y = < D :




M2317_2 CONTROLLC PORTATA CARBONE ATTIVO

R e S ———— e e e B e ) VAL - MENAE X <

.................................................

Data mmw. :«\ mo\K

i

Linea T11 B2z O3

1% prova 2° prova 3° prova 4" prova

- Cra prova

~ . . — b ,
. Eseguire un totate di aimeno 2 prove intervallate ca 4-8 ore hh:mm \* \A . \M > \A m N m

. Frequenza rotazione coclea Hz @O MWO

Durata prova { unut qr 2 {
‘ P * AC o

 Quantita carbone dosato m grammi Mnnufﬂ\ %\DO

L me60 — . o
rtat b i § ) = e Ko/t | ; Ch o
ewuo ata carbone attivo 0 77000 kg/h U.Q&Q UﬂQQ )

Firma Manute

-

-

,&;w\\\
Visto Capo Impianto ...

\ag Responsabile impianto .r.;.wz\.awﬂw.\uwm

M2317_2 Rev. 0 del 16/03/2011



M2317 2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO
......................................... et ey R NS

Manutentore \/\u HT;PN@ (Vﬁ@ ﬁoo

Data 23 1M 120 M

ANLAGEM - 158PIAKYS

Linea o1 932z &3

1% prova 2° prova 3° prova 4* prova

QOra prova

ta prova N e . hhomm @@
- Eseguire un totate di aimeno 2 prove intervallate da 4-8 ore : 5 ~

- Frequenza rotazione coclea Hz My% m 5

o i
 Durata prova { L minul \* o' \A O

Quantita carbone dosato m grammi \“\\ lo mwﬁ»o

L m-60 Qs o
i = kg/y s y i
;monmnm carbone attivo ¢ F1000 g m:,.:\v@nu U%\DO

Firma Mandufentore

ASS 577 isto Responsabile impiantf S

Visto Omuo\iﬁ anto ..
-

M2317_2 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1



Allegato C

Rapporto di prova delle analisi sui carboni
attivi



Test Report n® 2115948-001 of 02/12/2011 VOB10- Rev.t ¢4 25072011

Spettabile/To:

LADURNER IMPIANT! S.R.L.
VIA INNSBRUCK, 33

39100 BOLZANO (B2)

Carbone attivo fornito in data 18/11/2011 dalla Ditta Norit italia

Data Prellevo !
Sampling Date 16/11/2011 E e
Luogo Prellevo cl/o Stabilimento di Montale (PT) Prelevatore A cura del cliente - By customer

Place of taking Sample Taking

£nd Date

Data Arnvp Campione 1811112011 | Data Inizio Prova 1811172011 Data Fine Prova 1811412011
Dale Received e ) E R Co .

Start Test Date

Metodo UM Risultato Lim.Max.

Prova
Test Method MU Result Upp.L.
Indice di iodio CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons 750
actifs 1989 par 2.3
Umidita CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons % 2,5
aclifs 1989 par 3.2
Ceneri a 650°C CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons % s.s. 12,1
aclifs 1989 par 3.3
Densita apparente CEFIC Methodes de conlrole d'evaluation des charbons  kg/m? 310
aclifs 1989 par 1,1
i presente rapporto NON pué essere riprodolto parzial saivo app: lone scritla del laboratorio.
frisullati riportati sul presente rapp iguardano il solo p P aprova.
The parlial reproduction of the present Test Report is not allowad without written authorization of the lab Y.

The content of the present document refers exclusively to the submitted sample.
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Allegato D

Risultati analisi fiale campionatore AMESA
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Spett.
LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Yia Innsbruck, 33

RAPPORTO DI PROVA N° 2115328-001

Lucca, 25/11/72011 100 - Bol y

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 2

Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del prelicvo: Impianti di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 38

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Arca sezione (inq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)
Inizio del prelicvo: 30/09/2011 ore 15.38 Fine del prelievo: 16/10/2011 ore 12,28

Durata eflettiva del campionamento: 370:57 (hh:mm) Data fine prova: 21/11/2011

Volume aspirato (Nmc): 170,7 Ossigeno valore medio (%): 13,7
I ANALISI ESEGUITE

Descrizione U.mis. Risultato * U (p=95%)*** Liniti* Fattore di TE Metodo di prova
2.3.7.8 TCDD ng/Nmc < (,00001 - non previsto U

1.2.3.7.8 PcCDD ng/Nmc 0,00003 -- non previsto 0,5

1.2.3.4.7.8 HXCDD ng/Nmc <0,00002 -- non previsto 0.1

1.2.3.6.7.8 HXCDD ng/Nme < 0,00002 -- non previsto 0.1

1.2.3.7.8.91IxCDD ng/Nmc <0,00002 .- non previsto o1

1.2.3.4.6.7.8 HpCDD ng/Nme 0,00023 -- non previsto 0,01

1.2.34.6.7.890CDD ng/Nme 0,00037 - non previsto 0,001

2.3.7.8 TCDF ng/Nme 0,00019 -- norn previsto 0.1 UNI EN 1948-2:2006 +
1.2.3.7.8 PeCDF ng/MNmc 0,00006 .- non previsto 0,05 UNI EN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDF ng/Nuc 0,00014 -- non previsto 0,5

1.2.3.4.7.8 HXCDF ng/Nmc 0,00008 - non previsto 0,1

1.2.3.6.7.8 HxCDF ng/Nme 0,00004 - non previsto 0.1

2.3.4.6.7.8 HXCDF ng/Nme 0,00005 -- non previsto | 0.1

1.2.3.7.8.9 HXxCDF ng/Nmc <0,00002 - non previsto 0,1

1.2.3.4.6.7.8 HpCDF ng/Nme¢ 0,00006 - - non previsto 0,0l

1.2.3.4.7.8.9 HpCDF ng/Nmc < 0,00005 -- non previsto 0,01

1.2.3.4.6.7.8.9 OCDF ng/Nme 0,00005 - non previsto 0,001 o
Somma PC.DDAPC.D.E** { ngTE/Nme 0,00020 + 0,00006 0, -- Caleolo

. DA 25/08/2000 SO GU n®

Somma L.LP.A** ug/Nme <0,0441 .- 10 223 23/09/2000 All 4

* Riferimento; D Lgs 133/05 ** | valori di concentrazione sono corretti con Fossigeno di riferimento

Note: per quanto riguarda i vatori di concentrazionc dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDT ¢ stato considerato
pari alla meta del limite di quantificazione stesso. -

*+*#*Considerato quanto riportato nella appendice B del me!odo UNIEN 1948-3: 2006 in paniicotare al punto B.3.1 (Esampl = 1
analitica una incertezza pari al 28%. Tale i & al risul I da ECOL STUDIO Sil. 4

A4y o l'pumu 1},;1 {Etot = 30%%), si associa alla sola fase
i

1

11 presente rapporto NON pud essere riprodotto parz: salvo app tone sctitta deHh
I risultati riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione sottoposto a prova
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Sede Operativa - Amministrativa:
Via Bronzino, 9 Via dei Bichi, 293
20133 Milano - Htalia 55100 Lucca - Ralia
Cap. Soc. € 1.000.000,00 l.v. Tel +39 0583 400.11 - Fax +39 0583 400.300
www.ecolstudio.com E-mail: info @ ecolstudio.com
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Allegato E

Risultati analisi campionamenti emissioni in
atmosfera



Spett,

LADURNER IMPIANTI S.r.l,
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002
Analisi emissionli in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 3
Data prelievo: 17711711 Ora inizio: 8.45 Ora fine: 18.00
Data accettazione: 17/11/11
-Data inizio analisi: 17/11/11
Data fine analisi: 07/12/12

Data rapporto di prova:  07/12/12
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai
Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico ambientale MDOOS/N N. 2115892

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati ed effettuazione delle analisi come previsto
dalla:
©Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.am.i.

Caratteristiche dell'impianto e del processo e condizionl operative: Termovalorizzatore RSU. Come indicato dal
responsabile incaricato dall'azienda, gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno
regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dellimpianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Namero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linee di campionamento: bocchello A= Diossine/PCB Dioxin Like/IPA - bocchello B= restanti parametri.

[
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Spett.

LADURNER IMPIANTI Sir.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Diametro al punto di prelievo (m): 1
Area della sezione di misura (mq): 0,79
Compasizione del gas (% vol): 0y 10,7 €O 7.8 Ny 815 H{0: 16,6
Massa molare media (M) (kg/m?): 077
Pressione atmosferica (Pbar) (kPa): 101
Fattore di taratura del tubo di Pitot (a) :  os82
ui (myfs) = 129%a*(Api* Te,i/Pe,i*M ) Gye = UXA
Presslons Pressione
aﬁon(i:‘n;ento Tempe(r;;ura Te sta(t:gaa )Pe din a(n:; c)a op fw elocita u (m/s)
diametro 1 ' 4 441 1013 14,0 143
15 441 13 o0 | 14,2
30 441 101,3 5050 13,7
70 441 101,3 107,0 138
85 441 1013 1290 152
96 441 101,3 1050 13,7
media -> B 4412 4 (V) 101,3

(o3} 3 Te In ciascun punto ron differisce pili del 5% dal valore medio della Te nella-sezione-di misurazione
la dP in ciascun punto non differisce pil di 25Pa rispetto al valore medio della pressione nella sezione di misurazione

Velocita media u (m/s) = 141 £ 35 (U)

Portata volumica nelle condizioni di esercizio gy, (mefh) = 39847

Portata volumica nelle condizioni di riferimento q,,, (Nmc/h) = 24667

Pottata volumica secca nelle condizioni di riferimento g, (Nmc/h)= 20572 + 5496 (U)

U= incertezza estesa assoluta; p=95%; k=2

Giudizio

Analisi effettuate come previsto dalla ,
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot, n. 135066 e s.m.i.

*) e prove cosi contrassegnate 3 fianco del risultato non sono accreditate Accredia, - W | parametri contraddistinti dal simbolo 2l lato sono fuor Emite.
1t presente rapporto NON pud essere siprodotto parzialmente salvo apgrovazione scritta del faboratonio.
1 risultati riportali sul presente rapporto riguardano i sofo campione satiopasto & prova.

[M .
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RAPPORTO DI PROVA N®2115892-002
Analisi emissioni in atmosfera

Controllo Ufficiale

Spett.

LADURNER IMPIANTL S.rl.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

Determinazione delle polveri secondo la UNI EN 13284-1:2003

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 3
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai
Risultati analitici

02 di riferimento (%) 11 02 misurato (%): 10,7
Descrizione um. [1°prelievo |2° prelievo |3° prelievo  [media |dev. std. |U limite
Data prelievo 17/11/2011 17/11/2011 17/14/2011 (1) p=95%
Data fine prova 29/11/2011 29/112011 29/11/2011 k=2,23
{Ora start stop 9.42 10:42 {1130 12.30 |12.39 13.39
Durata effettiva min 60 60 60
Volume campionato Nlitri 77 749 770
Rispetto condiziont isocinetiche St St St
Grado di isacinetismo medio % 4,05 1787 4,049
{Massa delle polveri sul filtro mg lo,06 0,22 10,14
Massa delle polveri a monte-del filtro _im < 0,03 <003 <003
Polveri 02 rif.__ |mg/Nm® log8 {028 0,17 [o.18 04 006 |30
l.-Pbiveri g/h 1,65 5,97 3,7 ]3,77 2,16 £ 4,01 nonprevisto
}Va[o_re di bianco complessivo mg/Nm® | < 0,04

Nota: Nm” ériterito al voluine di gas-secco-campionato normalizzoto alla T-= 223K, P=101,3kPa
Nota: datigrezzi disponibili /o if laboratorio di Ecol Studio _ _
(1) Media dei congenerl positivi-piti | congeneri al di sotto del limite dirilevazione considerati uguali al fimite di rifévazione diviso due (regola del Medium Bound).

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

1l campionamento & stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. 1l campionamento si & svolto in condizioni

isocinetiche.

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): effettuato

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: positivo

MD 5.10/A Rev. 5 del 04/07/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Numero linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001"
Posizione linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocita secondo fa UNI 10169:2001"
Punti di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Profilo della velocita: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocita secondo-la UNI 10169:2001"

Profilo delfa temperatura: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Analisi di laboratorio eseguite da: M. Cecchi

Composizione del gas (% vol): vedere sezione " composizione del gas"
Misura della velocita : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S
Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm

Temperatura di pre-condizionamneto dei filtri (°C): 180 (1h)
Temperatura di post-condizionamneto dei filtri (°C): 160 (1h)
Correzione dei pesi apparenti: effettuata
Dimensioni della sezione di misura (m): 1,00
Area della sezione di misura (mq): 0,785
Diametro ugello (cm): 6 6 6
Temperatura di filtrazione (°C): 168
Massa molare media (M) (kg/Kmole): 27,74
Vapore acqueo (%): 17

Giudizio

1l camipione in esame;

limitatamente ai parametri analizzat], risulta conforme af valori limite di emissione previsti da

Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*) le prove cosi contrassegnatee al fianco del risultato non 5000 accreditate Accredia. - B i parameti contraddistinli datsimbolo at fato song fuori imite,
1t presente rapporto NON pud essere rgprodatto parziaimente salvo approvazione scritta del laboratorio.
T risultati riportati su! presente rapporto figuandano il solo camplone sottopasto’a prova.
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Spett.
LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

Determinazione della concentrazione di mercurio totale secondo UNI EN 13211:2003 + UNI EN ISO

17852:2009
Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 3
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai
Risultati analitici
02 di riferimento (%): 11 02 misurato (%): 10,7
Descrizione u.m. 1¢ prelievo 2° prelievo  |3° prelievo media  |dev. std. {U timite
Data prelievo 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 (1) 5=95%
Data fine prova 29/11/2011 29/11/2011 29/11/2011 Ik=2,57
Ora start stop 14.14 15:14115.48 16.18 {16,20 17.20
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm 6 6 6
Volume campionato INLitri |53,9 47,4 54,8
IFlusso-aspirazione Wmin 1 0,9 i
Hg bianco di campo mg/Nm® |< 0,001 ,
Mercurio (Hg) O, rif.  |mg/Nm® [0,0027 |0.0032 0,0027 06,0029 0,0003 |+ 0,001 [0,05
Mercurio (Hg) g/h [o,oe ]0.07 0,06 0,06 0,01 £ 002{non previsto
Nota: "Nm?” é riferito sl volunie di gas secco camplonato no:maﬁzzato alla T = 273K, P=101,3kPa
(1) Media del congeneri positivi pliy{ congerieri al di sotto del limite di quantificazione considerati uguali at limite di quantificazione diviso due
{regola de! Medium Bound).
& ‘4,,)31
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si e dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento & stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. Il campionamento si é svolto in condizioni
isocinetiche

Procedura anafitica:
Leffluente viene campionato in modalita isocinetica dal condotto. Il materiale particellare del volume di gas campionato

viene raccolto su un apposito filtro. Il gas campionato viene fatto passare attraverso una serie di gorgogliatori contenenti
soluzioni di assorbimento dove si raccoglie la frazione di analita non trattenuta dal filtro. 1i filtro, la soluzione di

" assorbimento e la soluzione di risciacquo sono recuperati per le analisi. i filtro di campionamento € sottoposto a digestione
acida in microonde. La soluzione di assorbimento e quella di risciacquo sono preparate per la successiva analisi. I campioni
sono analizzati utilizzando il principio della spettroscopia atomica di fluorescenza (AFS)

Identificazione filtro ; M30M31M32
Tipo di filtro : piano
Materiale del filtro : fibra di quarzo

Tipo soluzione assorbente : KMnO4 ( 2% m/my), H,S04 (10% m/m)
Giudizio

Tl campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da
Ordinanza della Provincia di Pistola n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*) le prove cosi contrassegriate at fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - > ip it conlraddistinti dat simbolo at lato sono fuod Emite.
T presente rapporto NON pub essere riprodatto parziaimente salve approvazione scritta del laboratorio.
L risultati riportat sul prasente rapponto riguardanc i solo-camplone sottoposto:a prova.

MD 5.10/A Rev. 5 del 04/07/11 Pag 6 di 18

FIOOH L SYUAOE AP AL - RABORATTOI Y AMALISE - OB LMY PRRMAVRIND I0CTRA DR LANORD

ACCREDIA X,
 PENTE ITAUANO Df ACCREDITAMENTO. %7

Sede Legaie: Seda Operativa - Amministrativa:
Via Bronzino, ¥

20133 Milana - ltalia

Gap. Soc. £ 100000000 Ly,
wyeweCoishidiocom

A5100 Luecs

f-rivail info @ ecolstudio.cnm

LAR Y 0150

WVia det Bichi, 293
ltalia
Tel +39 0563 400,11 - Fax +392 0583 400.300



Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.t.
Via Innsbruck; 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DY PROVA N°2115892-002
Analisl emissioni in atmosfera
Controlio Ufficiale

Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, NI, Pb, Sb, Ti, V
secondo UNI EN 14385:2004

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 3

Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai

Risultati anatitici

Q2 diriferimento (%): 11 02 misurato (%): 10,7
Descrizione um. 1% prelievo 2% prelievo - }3% prelieve media Idev. std. fu limite
Data prelieve 1871172081 18/43/2011 1871172011 (D) 0595%
Data fine prova 30/11/2011 30/11/2013 30/11/20110 Kke2,57
Ora start stop 1444 15.14}15.18 16.18)16.20 1720}
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm & 13 6
Volume camplonato Nuiteh 7494 7531 7559
Husso aspirazione Ymin 135 135 136
Antimanio (Sb) 03 1if.  |mgfim® |< 00258 «0,0194 < 00194 ogiy  j0.0018 0 previstd
Arsenico (As) Oy 1if.  |mg/Nm® |< 0,026 < 0,026 <0,0226 00119 00010 non previst
Cadmio (Cd) O, rif:  Jmg/Nm? {< 00026 < 0,002 < 0,002 <0002 [6.0002 o previsto
Cobalta (Co) O, 1if. mofm® |< 0002 < 0,002 <0002 o001t [0,0002 poes umj
Cromo (Cr) O, 1if.  |mig/Nm® |< 00034 < 0,003 < 0,003 00016 |0,0008 on previst
Manganese (Mn) O, fif.  [mg/Nm?® [0.0016 < 0,00 < 0002 00012 00003 |2 00002 |aon previtd
Nichel (Ni) O, 0. |mg/m® <0007 <0,0058 <0,0058 10,0031 0,0004 non precc
Piombo (Pb) O, nif.  |mgfm® |< 0052 <0,012 <0012 00068 10,0009 oo previst
Rame (Cu) O, dif.  frag/Nm® <004 <0,0116 < 0,0116 00063 [0.0008 non prevstd
Tatlio {Th) O, rif.  |mg/Nm® [< 00164 <0,0128 <0,0128 <0014 [0,0010 non previsto
Vanadio {V)- 0, if.  |mgim? |< 000 <0,0058 < 0,0058 jo003t  foooos non previatq
Antimonio (Sb) gfh <054 <042 <0A2 lq,za 0,03 100 previet
Arsenico'(As) afh <056 <0A8 <048 0,25 0,02 fioa prevst
Cadmio (Cd) g/h <006 <0,04 <004 <001 jo01 500 prevista
Cobalto{Co) afh <006 < 0,04 < 0,04 0,02 0,01 nod.pé
Cromo (Cr) g/h <G08 <0,06 < 0,06 0,03 Io;ox o prevstd
Manganese (M) arh 0,03 < 0,04 <004 000 (001 20,0053 |nos pem‘
Nichel (Ni} g/h <016 «0,12 <012 0,07 0,01 previsy
Piombo (Pb) g/h <02 <026 <0,26 0,14 0.02 non'n::‘:j
Rame (Cu) gth <63 <02 <024 043 0,02 fon prev
Tallio (1} gfh < 0,34 <028 <08 <03 0,02 non prevista
Vanadio (V). a/h <16 <032 <0,12 Joo? {0.01 0N previst]
{Cd + (1) 0; #if. ma/Nm® |< 0019 < 10,0148 < 0,0148 <0162 [0.00} 0,05
{Cd + T)(1) g/h <04 29,32 <0,32 <0,3% 0,02 nan prevsto
(Sb+As+Ph#CrCo%
+Cu+MaHNV) (1) O tif. fng/Nm? {00525 < 0,0821 < 0,042 0,056 0,006 + 0,0002 0,5
{Sh+As+Pb+Cr+Co+
+CutMarNiFV) (1) g/h 1,12 <089 <089 0,97 0,13 + 00053 [non previst

woto: Ner®" & pifecto al voltme U Gas SEcCo CIMDONS(D Imalizalo alfa T = 273K, P=101.3%P3

(1) Somma del congeneri positivi it | congenert al 6 solto del limite i quantificazions (LOQ) considerati uguall at imite 6 quantificarone diviso due

{regota det Medium Bound). Nel caso in cui f "nen valutablie® (LOQ) def singoli analiti non 513 inferion a 1/10 del Baute previsto, st 2pplica !‘e:jq;a deliUppes Baund
(2) tiedia del ongeneri positivi pil § congenei 2! 6i sotto del limite i rilevarzione considerati uguali al Emite di nilevazione diviso due (regoja del tiedum Baund).

(3) Per fe medie défie somime le regola del Modium Bound viene appiiaty bna sola voita {vedi nota 1), £

{
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui i & dovuto far ricorso € motivazione: nessuna

Ii campionamento & stato eseguito in conformitd al metodi sopra Indicati. If campionamento si € syolto in condizioni
isocinetiche

Procedura analftica:

Ueffluente viene campionato in modalith isocinetica dal condotto. If materiale particellare del volume di gas camplonato
viene raccolto su un apposito filtro. 1l gas campionato viene fatto passare attraverso una serle di gorgogliatori contenenti
soluziont di assorbirento. dove si raccoglie ta frazione di analita non trattenuta dat filteo. 1i filtro, la soluzione di
assorbimento ¢ fa soluzione di risciacquo sono recuperati per le analist. 1 filtro di'campionamento & sottoposto a
mineratizzazione tramite digestione atida (microonde). La soluzione di assorbimento e quella di risciacquo sono preparate
per la successiva analisi. I camploni sono analizzati con 1CP-OES (emissione ottica - plasma accopplato induttivamente)

Mdentificazione filtro : ~ M30  M31  M32Z
Tipo di filtro : plano

Materiale del filtro : fibra di quarzo
Tipo'soluzione assorbente : HNO; ( 3.3%), H;0; (1.5%)

",
——

J——
o
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Descrizione um, Valore blance [LOQ
dicampo  |(mgf))

Data prelievo 18/13/2011

Data fine prova 39/13/2013

Volume caimpionato medio  [Ntitri 7528

Flusso aspirazione {min 13,53

Antimonio (Sb) mg/Nm® [« o013 0,0250

Arsenico (As) mg/Nm® < o013 00125

Cadmio (Cd) mg/Nm® < oo 0,0025

Cobalto (Co) mg/Nm® |< 0o 0,0025

Cromo (Cr) mg/Nm® |< 0002 06,0025

Manganese (Mn) ma/Nm® {<  0om 00025

Nichel (i) ma/m® f< a0 0,0050

Piombe (Pb) mg/Nm® j< 0,008 0,0050

Rame (Cy) lmginm® j< 0007 0,0050

Tallio (T1) mo/Nm® < 0,008 0,0125

Vanadio (V) mo/Nm® | 0,004 0.0050
Gludizio

Spett.

LADURNER IMPIANTI Sl
Via Innsbruck, 33

39100 - Batzano (82)

I campione in esame, limitatamente al parametri analizzati, risulta conforme at valori limite di emissione previsti da
Ordinanza delta Provingia di Pistola n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 € s.m.i.

(4316 prove cost

L~ B parametn contradSatioll def simboto af o koo fuod Unte
labaxatork:

R gel Accredia.
nwa«unmﬁmwsmmwm«m SIND apperanons sokia det
A3 fpot: sottoposto 3
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002
Analisi emissiont In atmosfera
Controllo Ufficiate

Spett.

LADURNER HAPIANTI S.r.l.

Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (B2)

Determinazione della concentrazione di PCOD/PCDF (UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 +
UNI EN 1948-3:2006) e di PCB DL (UNI EN 1948-4:2010)

Impianto:

Identificazione della posizione del campionamento:
Serafini-Cassai

Prelievo eseguito da:

Termovalorizzatore di Montale (PT)

Linea 3

PCDD-PCDF e recuperi di campionamento (SS), estrazione (ES) e di siringa (15) di PCOD-PCDF (°C;,)

Metodo di prova (*): UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 -+ UNI EN 1948-3:2006
Descrizione Risultato +U k [umite[SS %|ES % IS %|Biancodi| nv
Data prelievo 17/11/2011 p=95% canmpo )
Data fine prova 06{12/2011 ) 2}
Ora start stopqy himin 9.20 17.26
Durata effettiva rain 486
Diametro ugello mm [
Volume camplonato Niitri 62706
Flusso-asplrazione /min 13,8

3 3 3 ngl1- ng I~
G | 17 [ e s | e
2,3,7,8 TCOD < 000155 i < 000155 |+ 000140 (20 |rorprevst 118 0,00155 10,0015
1,2,3,4 TCOD 100
1,2,3,7,8 PeCOD < 000850 | 05 < 000425 | £ 000381 |20 oo prevst 130 000425 |0,00425
1,2,3,4,7,8 HxCOD < 00040 | 01 < 0,00043 | & 000039 |20 fnonprevist 130 lo.ooms 0,00043
1,2,3,6,7,8 HxCOD % 000560 | 0,1 < 0,00056 | + 000050 |20 |nonpenvist) 123 0,00056  [0,00056
1,2,3,7,8,9 HxCDD < 000550} 01 < 000055 | .+ 000056 |20 frev 100 0,00055  |0,00055
1,2,3,4,6,7,8 HpCOD < 00185 | 001 | < 000018 | 2 60007 |24 fronpee 127 000019 |0,00019
1,2,34,6,7,8,9 OCOD o255 ] 0,001 0,00003 [ & 000002 2.0 |ron prevsted 130 jo,00002 0,00002
2,3,7.8 TCOF < ggoroe | o1 < 000070 | + 000063 2,0 [non peevste 121 0,00070  [0,00070
1,2,3,7,8 PeCOF % 0606507 005 | < 000033 | £ 000029 (20 Iewpevsd 91 }n»,ocmz 10,00033
2,34,7,8 PeCOF ‘€ 001500 0,5 < 0,00750 | t 000685 20 jnonprevstd 117 0,00750  {0,00750
1,2,3,4,2,8 HxCOF < 0,00410 0,1 < 000041 | t 0,00037 20 {nonprevaty 124 000041 0,00041
1,2,3;6,7,8 HxCOF < 000400 01 < 0,00040 | & ;00036 |20 oonpreve 127 0,00050  [0,00040
2,3,4,6,7,8 HxCOF & 000550 0,1 < 000055 | ¥ 0,00050 2,0 |non poevisty 121 0,00055  10,00055
1,2,3,7,8,9 HxCOF < 000650 | 01 < 0,00065 | ¢ 000050 [20 [ompedstd 65 1 0,00065  10,00065
1,2,3,4,6,7,8 HpCOF < 0,00970 0,01 < 0,00010 | £ 000008 [2,0 [nonpeevistd 120 0,00010 0,00010
1,2,34,7,8,9 HpCOF < 000700 | o001 < 000007 | t 000006 (2,0 |meopevstd 57 0,00007  {0,00007
1,2,3,4,6,7,8,9 OCOF < 0009701 000 | < 000001 | £ 000001 2,0 |[nongrecsres 119 0,00001 0,00001
ﬁ;’}'ﬁ‘}é;f,ﬁ;’(ﬁ(’% . o,0091 | ¢+ 0,0081 01

tota: "HWm” & niferito al votume i gas secco camulonato normakierate ala T = 273K; P=101.3kPa

{1) periodo interruzione:

nNESSUNO
(2) In base al limite di quantificaziione strumentale del laboratorio, il bianco di campo risulta essere < 10% rispetto al valore ¥mite di enissione

(3} Sormma di tulti 1 congeneri positivi-piis i Congeneri al di sotto del fimite di quantificazione considerati uguali al limite di quantificazione divisa due {regota det Medium Bound),
4) II recupero & accettabite se: campionamento (55%) >50%; estrazione (ESG): 50<telna-esa sostituite <130, 40<epta-octa sgwuﬂﬁqm
(5) Hinimo vakore di concentrazione'quantificabile al quale pud esseer associata una incertezza non superiore 3l 90% del valore stesso

14D 5.10/A Rev. 5 ded 04/07/11
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Spett.

LADURNESR IMPIANTI S.r.b.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

Bifenilipoliclorurati diossina simifi (PCB DL} e recuperi di campionamento (5S), estrazione (ES) e di siringa (IS)

di PCB DL marcati (°Cyy)

Metodo di prova {*): UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-4:2010

Descrizione Risultato U k $s €S Is Bianco dif nv

Data prelievo 17712018 p=95% % % % campo e

Data fine prova 06/12/2011 e

Ora start  stop 9.20 17.26

Durata effettiva min 486

Diametro ugello mm [

Volume campionato Nitrt 62206

Flusso aspirazione J{min 138

an. o | 00 | 126 i | TEQe? TEQ | Tt
(02+if) Oz ©2df) | (02aH

3,3,44-TBC(77) < 0,155 0,000t | < 0,000016 1+ 0000014 {25 a7 0,000016  10,000016

34,4',5-18C (81) 0,017 0,0003 0,000005 {&  0,000014 |32 % 0,000002  }0,000002

2,3,3,4,4'-Pe(B.(105) 2631 6,00003 0,000079 ¢ 0,000035 (2,0 120 0,000030  }0,000030

2,3,4,4,5-PeCB (114) < 0280 0,00003 | < 0,000008 {+ 0,000007 |2,4 74 0,000008  10,000008

2',3,4,4',5-PeC8 (123) < 0,180 0,00003 | < 0,000005|¢ 0,000005 [2,0 81 0,000005  [6,000005

3,3'4,4',5-PeC8.(126) < 0,040 0,1 < 0004000 f+ 0003410 |24 118 0,004000  }0,004000

2,3,4,4',5-PeCB (118) 5498 6,00003 0,000165 1+ 0000060 {2,0 7 lo,ooooss 0,000056

2,3,3,4,4,5-HxCB.(156) 1,923 0,00003 0000058 {t  0,000021 {2,0 93 0,000007  |0,000007

2,3,3,4,4,5HxCB (157) 0,294 6,00003 0,000009 [t 0,000006 |20 114 0,000007  {0,000007

2,3,4,4',5,5-HxCB (162) 0,913 0,00003 0,000027 [t 0,000010 2,0 95 0,000008 [c,oooeos

3,3',4,4°,5,5-HxCB (169) < 0,004 0,03 < 0000120 [+ 0,00099 [2,3 416 0,000120  10,000120

2,3,3,4,4',5,5-HpCB (189) 0,275 0,00003 0,000008. [t  0,000004 {2,0 92 0,000003  }0,000003

2,3,44'-TeCB(60) 80

2,3 4',5-TeCB (70) 100

2,3,35,5-PeCB:(111) 100

3,3,4,5,5-PeCB (127) 112

2,3,3',4,5,5HxC8 (159) 7

2,2',3,3',4,4HpC8 (170) 100

Nota:

(1) periodo

iope:;

“Wm3" & riferte 3l volume OF gas secco campionato novmalezato als T-= 273K, P=101,3kPa

{2 I recupero & accetiabile se: campionamento (55%) >50%%; 40<estrazione (ES%)<120. 1 simbolo ™t indica # non Hspelte defle precedenti condizion!
(3) Minimo valore i concentrazione quantificabile at quale pud esseer associata una Incertezza non superiore al 90% del valore stesso

MO 5.10/A Rev. § 021 64/07444
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LADURNER IMPIANTI S.r.h.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (82)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002
Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico ambientale MDOOS/N N. 2115892
Scopo delle misurazioni: verifica delfa conformitd con i limiti autorizzati ed effettuazione delle analist come previsto dalla:

Ordinanza delia Provincia di Pistola n 2069 del 30/10/2007 Prot. n, 135066 e s.m.l.

Caratteristiche delfimpianto e del processo e condizioni operative: Termovalorizzatore RSU. Come indicato dal responsabile incaricato dalfazienda, git
impianti-hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime.

Eventuali particolarith rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del condotto, variazioni durante la
conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

a3 12 6 18
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

1. RAPPORTO A M

1.1 Informazioni di misurazione
Ora del prelievo: 9.20

1.2 Informazioni di base

17.26

Concentrazione PCB DL attesa (ng/Nm”®) : le concentrazioni rilevate sono nelordine di grandezza di quelle attese
Concentrazione PCDD_F totali attesa (ng I-TEQ/Nm®) : le concentrazioni rilevate sono nelfordine di grandezza di quelle attese

1.3 Dichiarazione

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

Per PCDD/PCDF e PCB DL il campionamento & stato eseguito in conformita alla UNI EN 1948-1:2006, su almeno due linee di campionamento

In caso di campionamento non coriforme a UNI EN 1948-1:2006, si fornisce la seguente motivazione:
campionamento effettuato su n.1 diametro causa esecuzione di ulteriori prelievi sui restanti bocchelli.

1.4 Precisione

1i laboratorio ha calcolato la propia ripetibilith ed incertezza di misura utilizzando l'approccio metrologico (ISO 20988:2007). Le concentrazioni
precedute dal segno "<" corrispondono a concentrazioni alle quall & associata un'incertezza estesa relativa uguale o minore del 90%.

1.5 Dati relativi all'effluente gassoso

Altezza condotto/camino da terra (m): 410
Area sezione di misufa {mq): 0,785
Geometria del condotto/camino; circolare

Posizione di misura nel condotto: vedere sezione “determinazione della velocitd e della portata secondo la

UNI 10169:2001"

Gas Concentrazione (%) Melodo i misura
Ossigeno riferimento (0, rif, %) 11

Ossigeno (O, , %) 10,7 UNI EN 14789:2006
Biossido di carbonio (€03, %) 7,8 150 12039:2001
Vapore acqueo (%) 17 UNI EN 14790:2006
Massa volumica (kg/m®) 0,766 UNI EN 10169:2003
Pressione statica (kPa) 101,3 UNI EN 10169:2003
Pressione atmosferica (kPa) 1013 UNI EN 10169:2003

Profilo di velocita

vedere sezione "velocitd e portala”™

Profilo di temperatura

vedere sezione “velocild e portala™

MD-5.10/A Rev. § del 04/07/11
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1.6 Linea di campionamento

1l campionamento & stato eseguito con it metodo del "filtro/condensatore”

0

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Spett.

LAOURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33
33100 - Bolzano (BZ)

Strumentazione utilizzata: sonda riscaldata, tubo di Darcy, termometro Delta-OHM HD 2114P.0, sistema refrigerante per condensa, campionatore
Tecora mod. Isostack Basic, analizzatere di 02

1.6.1 Schema della linea di campionamento

Identificazione ditale filtrante :

Tipo-filtro : ditale

Materiale ditale : fibra di vetro
Dimensioni ditale (mm):
Efficienza del ditale attestata dal costruttore: come da metodo

Identificazione resina : XAD-2 (prelavala secondo la procédura descritta i UNI EN 1948-1:2006 app. C)

2115892-002

25 x 100

Tipo resina : copolimero polistirene-divinitbenzene

Quantita resina (g): > 30
Diametro portaresina {mm):
Lunghezza portaresina (mm):

Identificazione condensatore :
Tipo condensatore : a serpentina
Dimensioni condensatore {(mm):

1.7 Dati di campionamento

Materiale ugelto:

Diametro ugello (mm):

Materiale sonda:

Diametro sonda (mm):
Lunghezza sonda (m):
Temperatura sonda (°C):
Temperatura fumi (°C):
Distanza ugello -filtro (m):

Ca

Distanza ugello -condensatore (m):
Velacith del Ausso attraverso it filtro (my/s): 0,19

MD5.10/A Rev. § 0el 84/07/11
BTN MV SO A
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Via Bronemo, 9
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0.d. 100, altezza 130 (awolgimenti 10 circa)

vetro
6

acciaio rivestito internamente di vetro
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Velocita del flusso attraverso la resina adsorbente (m/s): 0,31
Temperatura massima al filtro durante il campionamento (°C): 110
Temperatura massima al condensatore (°C): 20
Temperatura massima alla resina adsorbente durante it campionamento (°C): 15
Temperatura media al contatore di volume (°C): 18
Pressione al contatore di volume (kPa): 101

Volume di effluente campionato (m®) : 6,684
volume di effluente camplonato a 273K, 101,3KPa, O, rif, riferito al gas secco (Nm®): 6,27

Grado di isocinetismo (UNI EN 13284-1:2003): 512
Flusso-{I/min secco): 13,8
Polver (mg/Nm): 0,18

Risultati della prova di tenuta prima e dopo il campionamento: {a finea di camplonamento é

1.8 Marcatura

Comparto soggetto a spike: ditale

Quantita soluzione standard di camplionamento: 100p!

Qualita soluzione standard di campionamento: come da specifiche metodo

D 5.10/A Rev. S otd 04/07/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.i,
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

2. PORTO ITICO
Data inizio analisi: 21/11/2011
Data fine analisi: 06/12/2011

2.1 Informazionl di misurazione
Determinazioni analitiche eseguite da Ecal Studio Srl: Dott.  s.Tabucchi
Dott. A.Meini

2.2 Dichiarazione
L* analisi del parametro PCDD-PCDF é stata eseguita in conformita alla UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006.
L* analisi del parametro PCB DL & stata eseguita In conformita alla UNI EN 1948-2:2006 ¢ UNI EN 1948-4:2010

11 faboratorio per rendere i tempi dell'analisi compatibili con le esigenze de! Cliente, per limitare i costi e soprattutto al fine di garantire la salvaguardia
della salute degli operatori ha deciso di utilizzare la tecriica di estrazione che utilizza FAccellerated Solvent Extraction (ASE) invece del soxhlet, Tale
variazione al metodo di riferimento & stata oppartunamente validata dal faboratorio.

2.3 Precisione

1t laboratorio ha calcolato la propia ripetibilita ed incertezza di- misura utilizzando 'approccio metrologico (ISO 20988:2007). Le concentrazioni
precedute dal segno " <" corrispondono a concentrazioni alle quali & associata un'incertezza estesa relativa uguale o minore del 90%.

2.4 Immagazzinamento dei campioni

Trasperto: il campione ¢ stato conservato alfa T &~ 25°C al buio

Laboratorio: it campione & stato conservato alla T = 25°C al buio

Data in-cui & iniziata fa conservazione del campione; 17/11/2011

2.5 Estrazione, cancentrazione, analisi del campione
Concentrazione degli standards di estrazione aggiunti: come da-metodo

bata in cui sono stati applicati gli standards di estrazione ; 21411/2011
Volume finale dopo la cohcentrazione (mf): 0,1

Data in cui sono stati applicati gli standards di recupero: 06/12/2011
Ora in cui sono stati applicati gii standards di recupero: -

Data in cui sono stali iniettatii gli standards di recupero: 06/12/2011

Ora in cuf sono statl infettatli gl standards di recupero: -
Volume dell'estratto iniettato (pl): 1

Giudizio
It campione in esame, limitatamente al parametri analizzali, risulta conforme ai valori limite-di emissione previsti da

Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*} i& prove cosl contrassegnate 3} Rance def Asuato nom 5000 3¢ Accrega, - wi inli gt simbolo a1 fate 5000 fued Bmite
1! preserite rapporto NOY pud essere riprodotts parziatmente saivo 2pp W0 SCritta del kb i Y
1 risultadl aportati sul presente (3pporto HigUaNdans & 50io CamPione SOHOPISto 3 prove. 7 %
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione degli Idrocarburi policiclici Aromatici

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.1,
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

secondo il

DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All III

Termovalorizzatore di Mo
Linea 3

Impianto:
Identificazione della posizione del campionamento:

Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai

Risultati analitici

02 di riferimento {%): 11

ntale (PT)

02 misurato (%): 10,7

Nota: ‘Nm’" & rifentto al volume df gas secco camplonato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPs
(1) Somma det congeneri positivi pid i congeneri al di sotto del fimite di rilevazione considerati uguali al fimite di rilevaxi

MD 5.10/A Rev. 5 del 04/07/11
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Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Metodo di prova : DM 25/08/2000 G.U..n°223 del 23/09/2000 All 111

Descrizione um. [Risultato u k [limite
Data prelievo 18/11/2011 p=95%

Data fine prova 06/12/2011

Ora start stop 9.20 17.26

Durata effettiva min 486

Diametro ugello mm 6

Volume campionato NLitri 62706

Flusso aspirazione ifmin |38

Benzo{a)antracene O, rif.  |ug/Nm? <02 non previsto
Benzo(b)fluorantene O, rif.  |ug/Nm? [< 02 fion previsto
Benzo(k)fluorantene O, rif.  |ug/Nm? <02 o previsto
Benzo(j)fiuorantene Oy 1if.  |ug/Nm?® <02 non previsto
Benzo(a)pirene O, rif.  |pg/Nm? |<02 non prevista
Dibenzo(a,h)pirene O, rif.  |ug/Nm?®|< 02 non previsto
Dibenzo(a,e)pirene O, rif.  jg/Nm?® |< 0.2 tiof previsto
Dibenzo{a,i)pirene O, rif.  |ug/Nm? <02 non previsto
bibenzo(a,)pirene O, rif.  |ug/Nm?® |<02 non previsto
Dibenzo(a,h)antracene O, rif.  |pg/Nm? <02 non previsto
Indeno(1,2,3-¢,d)pirene 0, rif. Hg_/Nm3 <02 non previsto
IPA totali (1) pg/Nm? |< 17 10

(‘iso due {regola del Medium Bound).

e
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-002

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Analisi eseguite da:  A.Stocchi
Giudizio

Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 de! 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

» i parametri conlraddistinti dal simboto at fato sono kior kmite.
scritta del latx

(*} le prove cost contrassegnate al Ranco del risultato non sono accreditate Accredia. ~

T presente rapporlo HOH pud essere ripradoito parzisimente salvo-app
dano it solo camplone sottoposto a prova.
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RAPPORTQO DI PROVA N°2115892-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione della portata e della velocita secondo la UNI 10169:2001

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1

Data prelievo; 17/11/11 Ora inizio: 9:30 Orafine: 18.00
Data accettazione: 17411711

Data inizio analisi: 17/11/11

Data fine analisi; 07/12/12

Data rapporto di prova:  07/12/12
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai

Piano di camplonamento: foglio di incarico tecnico ambientaie MDOOS/N N: 2115892

Scopo delle misurazioni: verifica della conformita con i limiti autorizzati ed effettuazione delle analisi come previsto
dalla:
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

Caratteristiche dellimpianto e del pracesso e condizioni operative: Termovalorizzatore RSU. Come indicato dal
responsabile incaricato dall'azienda; gli impianti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno

regime.

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione dell'impianto a monte del
condotto, variazioni durante la conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso: nessuna

Numero linee di campionamento: 1 linea di campionamento

Posizione linge di campionamento: bocchello A= Diossine/PCB Dioxin Like/IPA - bocchello B= restanti parametri,

N
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LADURNER IMPIANTI S.r.l,
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Diametro al punto di prelievo (m): 1
Area della sezione di misura (mq): 0,79
Composizione del gas (% vol); 0,198 €0y 84 g 81,8 H,0: 12,1
Massa molare media (M) (kg/m">): 075
Pressione atmosferica (Pbar) (kPa): 10
Fattore di taratura del tubo di Pitot (a) : o682
ui (mys) = 129%a*(Lpi* Te,l /Pe,i* M )% Gre = UXA
Pressione
Pressione
affondamento | Temperatura Te] statica Pe
dinamica ap |velocita u (m/s)
(cm) (K) (kPa) (Pa)
diametro 1 4 ) 463 1014 | 2150 20,0
15 163 101,4 186,0 184
30 463 1014 2420 210
70 463 1014 1820 18,2
85 463 1014 2300 20,5
96 463 1044 221,0 20,1
{media -> 463 £ 5 (U) 101,4

(oot2) 13 Te in clascun punto nion differisce piti del 5% dal valore medio della Te nella sezione di misurazione
La dP differisce in ciascun punto pll di 25Pa rispetto al valore medio della pressione nella sezione di misurazione

Velocita media u (m/s) = 197 £ 49 ()

Portata volumica nelle condizioni di esercizio g, (mc/h) = 55672

Portata volumica nelle condizioni di riferimento g, (Nmc/h) = 32865

Portata volumica secca nelle condizioni di riferimento q,, (Nmc/h)= 28888 + 7330 (U)

U= Incertezza estesa assoluta; p=95%; k=2

Giudizio

Analisi-effettuate come previsto dalla
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*) le prove cosi contrassegnate a! fiarco del risultato non sono accreditate Accredia. - ® ip i ddistinti dat simbolo at fato sono fuor limite,
1f presente rapporto NON pud essere riprodotto parzial salvo appy ione scritta del laboratorio.
1 risultali riportati sul presente rapporto riguardano il solo camprione sottoposto a prova.
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001
Analisi emissioni in atmosfera

Controllo Ufficiale

Spett,
LADURNER IMPIANTI S.r.l.

Via Innsbruck, 33
39100 - Bolzano (BZ)

Determinazione delle polveri secondo la UNI EN 13284-1:2003

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai
Risultati analitici

02 di riferimento (%): 11 02 misurato (%): 9,8
Descrizione um. |1°prelievo |2° prelievo  |3° prelievo dev. std. [U limite
Data prelievo 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 p=95%
Data fine prova 291172011 29/11/2011 29/11/2011 k=2,23
Ora start stop 10.15 11,15 [11.37 12.37 |12.54 1354
Durata effeltiva min {60 60 60
Volume campionato Nlitri 1070 1089 1095
Rispetto condizioni isocinetiche St st S
Grado di isocinetismo - medio % 7,14 8,79 9,339
Massa delle polveri sul filtro mg jo,18 0,22 0,19
Massa delle polveri a monte del filtro  Img < 0,03 < 0,03 <003
Polveri 02 rif, _{mg/Nm® |0,08 0,18 0,15 10,05 005 |30
Polveri g/h 26 5,78 4,91 ]x,m % 1,13 |nonprevisto
Valore di bianco complessivo mg/m® | < 0,03

Nota: “Nm?" é riferite ol volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101, 3kPa
Nota: dali grezzi disporiblli /0 it faboratorio df Ecol Studio
(1) Medta dei congeneri positivi pid i congeneri al di sotto del limite di rilevazione considerati uguall al limite di rilevazione diviso due (regola del Medium Bound).

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si e dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

Il campionamento & stato eseguito in conformitd ai metodi sopra indicati. Il campionamento si & svolto in condizioni

isocinetiche.

Campionamento conforme alla UNI EN 13284-1:2003 (par 5.2): effettuato

Risultati delle prove di tenuta della linea di campionamento: positivo

MD 5.10/A Rev. S del 04/07/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Numero linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"
Posizione linee di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"
Punti di campionamento: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169;2001"

Profilo della velocita: vedere sezione "Determinazione della portata e della velocitd secondo la UNI 10169:2001"

Profilo della temperatura: vedere sezione "Determinazione delfa portata e della velocitd secondo fa UNI 10169:2001°

Analisi di laboratorio eseguite da: M. Cecchi

Composizione del gas (% vol): vedere sezione " composizione del gas*
Misura della velocita : Tubo di Pitot tarato a fronte di tubo di Pitot tipo S
Caratteristiche del filtro: filtro piano, fibra di quarzo, 47mm - -
Temperatura di pre-condizionamneto dei filtri (°C): 180 (1h)
Temperatura di post-condizionamneto dei filtri (°C):  160:(1h)
Correzione dei pesi apparenti: effettuata

Dimensioni della sezione di misura (m): 1,00
Area della sezione di misura {(mq): 0,785
Diametro ugello (cm): 6 6 6
Temperatura di filtrazione (°C): 190
Massa molare media (M) (kg/Kmole): 28,32
Vapore acqueo (%): 12
Giudizio

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.l.

(*) fe prove cosi contrassegnate af fianco del risultato non sono accreditate Accredia. - P 1 parameli contraddistinti dat simbolo al fate sono fuori fimite.
It presente rapporto NON-pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del faboratorio,
1 risultati riportati sul prasente rapporta riguardanc if solo campione sottoposto a prova.
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LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001
Analisi emissioni in atmosfera

Control

lo Ufficiale

Determinazione della concentrazione di mercurio totale secondo UNI EN 13211:2003 + UNI EN ISO
17852:2009

Impianto:
Identificazione della posizione del campionamento:

Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai

Ri
02 di riferimento (%): 11

Termovalorizzatore di Montale (PT)
Linea 1

sultati analitici
02 misurato (%): 9,8

Descrizione u.m. 1° prelievo 2° prelievo  13° prelievo media  |dev. std. U limite
Data prelievo 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2014 (1) P=95%
Data fine prova 29/11/2011 29/11/2011 29711/2011 Kk=2,57
Ora start stop 10.10 11.10}11.15 12.15{12:41 1341
Durata effettiva min 60 60 60
Diametro ugello mm 5 6 6
Volume campionato NLitri  [55.7 52,6 55,2
Flusso aspirazione /min 1 1 1
Hg bianco.di campo mg/Nm? | < 0,000
Mercurio (Hg) O, rif.  |mg/Nm® |<0,0036 j0.0031 0,0033 0,0027 0,0008 |+ 0,001 10,05
Mercurio (Hg) ath <012 jo.s0 ot 009 003 +  0,02non previsto
Nota: "Nm> & riférito 3l volume di gas secco campionato normalizzato alla T = 273K, P=101,3kPa
{1) Medla det congeneri positivi pili i congeneri al di sotto del limite di quantificazione considerati uguali al limite di quantificazione diviso due
(regota del Medidm Bound).
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LADURNER IMPIANTI S.r.lL.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione: nessuna

It campionamento & stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. It campionamento si & svolto in condizioni
isocinetiche

Procedura analitica:
L'effluente viene campionato in modalita isocinetica dal condotto. Il materiale particellare del volume di gas campionato

viene raccolto su un apposito filtro. Il gas campionato viene fatto passare attraverso una serie di gorgogliatori contenenti
soluzioni di assorbimento dove si raccoglie la frazione di analita non trattenuta dal filtro. Il filtro, ta soluzione di
assorbimento e la soluzione di risciacquo sono recuperati per le analisi. 11 filtro di campionamento € sottoposto a digestione
acida in microonde. La soluzione di assorbimento e quella di risciacquo sono preparate per la successiva analisi. I campioni
sono analizzati utilizzando il principio della spettroscopia atomica di fluorescenza (AFS)

Identificazione filtro : M26 M27 M28
Tipo di filtro : piano
Materiale del filtro : fibra di quarzo

Tipo soluzione assorbente : KMnO4 ( 2% m/m), H;504 (10% m/m)
Giudizio

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da
Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*) le prove cosi contrassegnate al fianco del dsultato non 500 accrditate Accredia. - » ip tri contraddistinti dal simbolo al fato sono fuosi Emile.
1t presente rapporto’ NON pud essere tiprodotto parziaimente salvo approvazione scritta del laboratorio.
1 risultati riportati sul presente rapporto riguardanc il solo camplone sottoposto a.prova.
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Determinazione dell'emissione totale di As; Cd, Cr, Co, Cu, Mn, NI, Pb, Sb, TI, V

RAPPORTO DI PROVA N*2115892-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controlio Ufficiale

secondo UNI EN 14385:2004

Spett.

LADURNER IMPIANTL Syl
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (B2)

Implanto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione def campionamento: tinea 1
Prelievo eseguito da: Serafini-Cassal

Risultati analitici

02 di riferimento (%) 11 02 misurato (%); 9,8

Descrizione.... .. um. 1% prelievo - 12%prelieve |3°prelievo - - |media - ldev. std. U limite
Data prelievo 1812011 181172011 187112011 26 p=95%
Data fine prova 3071172011 3/11/2011 30/13/2013 k22,57
Ora stait  stop 10.10 110} 12asjize 1341
Durata effettiva min 60 (53 60
Diametro ugello mm e 6 6
Volume campionato Nt fooss 1028 1033
Flusso asplrazione ymin 178 185 185
Antimonio (Sb) O, nf.  mgstim® [< 0018 <0,0128 < 00128 0,007 {00015 ncn previstd
Arsenico (As) ()2 fif. mg/Nm’ <078 < Q0152 <0,0152 0,008 10,0008 00 precsty
Cadmio (Cd) O, tif,  Img/Nm® [< 00018 < 0,0014 < 0,001¢ <0,0016 10,0001 non previsto
Cobatto (Co) Oy 1if.  [mgyNm® j< 00018 <0,0014 <0,0014 0,008 10,0001 fion peevist
Cromo {Cx) O, fif.  Img/lm?® |< 00026 <0,002 <0002 voote 0,002 o0 previst
Manganese (Mn) O, 1if.  Img/m? |00 < 0,0014 <0,0014 00008 {00002 f£0,0001 [no previst
Nichel (Ni) O, nif. mg/Nm’ <0008 < 0,004 < 0,004 10,0022 0,0003 0. previs
Piombo (Pb) Oy tif.  |mg/Nm?® |< 00106 < 0,0082 <0,0082 00045 00007 o ek
Rame (Cu) Oy rif.  |mg/Nm® <08t <0,008 < 0,008 10,0043 {0,0006 o0 previak
Tallio {T1) Oy fif.  |mg/Nm® <00t < 0,0086 <0,00% SO0 {00007 rion previsto
Vanadio (V) Q; rif. Ne? < 0005 < 0,004 < 0,004 0,0022 10,0003 ron previstl
Antimonio (Sb) ah <058 < 0,42 <042 0,24 0,05 n00 previsty
Arsenico (As) gfb <058 <05 <05 0,26 0,02 non previste
Cadmio:{Cd) a'h <006 <004 <004 jcaos  joor 0N predsto
Cobalto (Co) a/h <006 < 0,04 <004 {002 0,01 0N previstal
Cromo (Cr3 afh <008 < 0,06 < 0,06 0.03 0,01 fion previstd
Manganese (Mn) afh 0,03 < 0,04 <004 0,000 |00t £0,0051 {non previstd
Nichel {NI) g/h <016 <912 <012 0,07 0,01 oon previstd
Piombo (pb) o/l <034 < 0,26 « 9,26 (AT 0,02 0N previst
Rame {Cu) g/h <032 <0,26 <0328 0,14 0,02 non prevstd
Tallio (T1) g/t <036 <028 <0,28 <03 0,02 non previsto
Vanadio (V) g/h <Q,16 <.0,12 <0,12 8,07 0,01 non previste
{Cd + Ty (1) 0, fif.Jmg/Nm® |< 00128 <0,01 < 0,01 <0011 {0,001 0,05
d + T {1) alh <042 <032 <032 <034 0,03 non previsto
{Sh+As+Pb+Cr+Co+
+Cu+MnaNi+V) (1) O rif.img/Nm® {00365 « 0,0285 < 0,0285 06,0312 0,005 £ 00001 0.5
{Sb+As+Ph+Cr+Co+
+CusbneNi+ V) (1) gr/h 11?7 <031 <038 1 0,35 £ 06,0051 |non predstd
Hota: Bm”" & rifento of vovume di aas secco comalondto nomalizzato ae T = 273K, P=10L.3kPa i
1) Somma dei congeneri positivi pill i corgeneri al di sotto del kmite ¢ quantificaziane (LOQ) tonsiderati ugualat fimite ot ificazione Groso due

{regola del- Meditim Bound). Nel caso invcui if "non valutabile” (LOQ) def singolt analdi non sia inferior a 1/10 del limite previsto, §i appliga la regola deliUpper Bound
(2) Media dei congenen positivi pits { congenert 3l 3t sotto del limite di rilevazione considerati uguali al imite di ftevazione diviso fue (f%o!a det Medivm Bound).
(3} Per le medie delle somme le regota del Medium Bound viens applicata una sola voita (vedi nota 1)

#0 5.10/4 Rev. S del 04/07/11

FONDE, NI BN AL - LADBO

Sedy Legate:

Via Bronzing, 9

20133 Milane - Helia

Cap. So0c. £ 1.000.000,00 Lv.
veavecolstudio.com

LAB N™ 0130

\/

Pag7 18

PrlL b AN MR

Sede Operaliva - Amministraliva:

Via det Bichi, 283
55100 Lucea - Balia
Fax 4+ 39 Q883 400,300
E-rpail info@ eeolstudio.com




b oo
= (

S TUDIO

Spett.

LADURNER HMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (B2)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Operazionl non citate nel metodo di riferimento a cui si & dovuto far ricorso e motivazione; nessuna

1t camplonamento & stato eseguito in conformita ai metodi sopra indicati. It campionamento si & svolto in condizioni
isocinetiche

Procedura analitica:

Ueffluente viene camplonato in modalitd isocinetica dal condotto. 1l materiale particeliare del volume di gas campionato
viene raccolto su un apposito filtro. I gas camplonato viene fatto passare attraverso una serie di gorgogliatori contenenti
soluzioni di assorbimento dove:si raccoglie la frazione di analita non trattenuta dal fiftro,. Ii filtro, la soluzione di
assorbimento e fa soluzione di risciacquo sono recuperati per le anafisi. If filtro df campionamento & sottoposto a
mineralizzazione tramite digestione acida (microonde). La soluzione di assorbimento e quella di risciacquo sono preparate
per la successiva analisi. I campioni sono analizzati con ICP-OES (emissione oftica - plasma accopplato induttivamente)

Identificazione filtro M26 M27 Mz8
Tipo di filtro : piano

Materiale del filtro : fibra di quarzo

Tipo soluzione assorbente : HNOs { 3.3%), H,0; (1.5%)

N
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RAPPORTO DI PROVA N®2115892-001

Descrizione . Valore bianco {LOQ
dicampo  {{mo/l)

Data prelievo 18/11/2011

Data fine prova 30/11/2011

Volume campionato medio  |NLitr 1019

Flusso aspirazione fy/min 183

Antimonio (Sb) mg/Nm® J< o010 06,0250
Arsenico (As) mg/Nm® |< o010 06,0125
Cadmio {(Cd) wg/m® |< o0 00025
Cobalto (Co} mg/Nm® |< 0001 0,005
Cromo (Cr) mg/Nm® |< 000t 0,0025
Manganese (Mn) mg/Nn® [« 0001 0,0025
Nichel {Ni) mg/Nm® j< 0003 0,0050
Piombo (Pb) mg/Nm® {< 0006 0,0050
Rame (Cu) mg/Nm® j< 0005 0,0050
Tallio (T1) mg/Nad j< 0008 09,0425
Vanadio (V) !m/ﬂm’ < 0003 02,0050

Giudizio

1t campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da
Ordinanza della Provincia di Pistola n 2069 de! 30/10/2007 Prot. n. 135066 ¢ s.m.i.
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LADURNER IMPIANTIS{S)ig:

Via Innsbruck, 33
39100 - Bolzano {(BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001
Analisl emlssioni in atmosfera
Controllo Ufficlale

Determinazione della concentrazione di PCDD/PCDF (UNI EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 +
UNI EN 1948-3:2006) e di PCB DL (UNI EN 1948-4:2010)

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)
Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1
Prelieve eseguito da: Serafini-Cassai
PCDD-PCDF e recuperi di campionamento (S}, estrazione (ES) e di siringa (IS) di PCOD-PCOF (°C,,)
Metodo di prova (¥): UNI EN 1948-1:2006 + UNIT EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006
Descrizione Risultato U k |Limite {SS %{ES % |IS %|Biancodi nv
Data pretievo 17/1312011 p=95% campo )
Data fine prova 06/12/2011 @ (&)

_{Ora start'_stop fumin 9.20 17.20).
Durata effettiva min 480
Dlametro ugello mm 6
Volume campionato NLitri 85859
Flusso aspirazione min 19,1
um ngNm’ |y g | 00 FTEQ/m' ng LTEQ/Nm’ n"écﬁ;.: m‘g}txa;n'
i {021if) (021if) (021if) 200 | (02
2,3,7,8 7COD < 0,00155 1 < 000155 | & 000146 120 Iwapreving 9 0,00155  }0,00155
1,2,3,4 TCDD 100
1,2,3,7,8 PeCOD < 000850 05 < 000425 |+ 000381 2,0 fnonprevisee 98 000425  ]0,00425
1,2,3,4,7,8 HxCOD < 90033 ] o1 < 000043 | £ 000039 {20 ]onprevits §7 0,00043  |0,00043
1,2,3,6,7,8 HxCDD < 000560 0,& < Q00056 | & 000050 {20 |oaprevss 78 0,00056  10,00056
1,2,3,7,8,9 HxCOD < 0,00550 01 < 000055 | & 000056 [20 [nonpeesist 100 000055  [0,00055
1,2,3,4,6,7,8 HpCOD 0,03775 0,01 0,00038 | i 000024 |24 lroapesto 83 0,00018 0,00019
1,2,3.4,6,7,8,9 0COD 006832 | 0,001 0,00007 | £ 000004 20 fronprevistd 3 000002 0.00002
2,3,7,8 TCOF < 0007200 Ot < 000070 | & 0,00063 2,0 |roaprevite % 000070 10,00070
1,2,3,7,8 PeCDF < 000650 ] 005 | < 000033 | £ 000029 [20 npeteatd 117 0,00033  [0,00033
2,3,4,7,8 PeCOF < Qo500 05 < 000750 | ¢ 000885 {20 prev 87 000750 [0,00750
1,2,3,4,7,8 HxCOF < 0,00410 0,1 < 000081 | & 0,00037 2,0 [nonprevisted 80 0,00041 0,00041;
1,2,3,6,7,8 HxCDF < 0,00400 ot < 000040 | & 000036 {2,0 fnon grevists) 81 0,00040 0,00040
2,34,6,7,8 HxCOF 6,00555 0,1 000066 | £ 0,00053 {20 nooprevst 7% 0,00055 0,00055
1,2,3,7.8,9 HxCOF < 0,00650 01 < 000068 |+ 000050 {20 [nomgevitd 67 0,00065 0,00065
1,2,34,6,7,8 HpCOF < 000970 | 001 < 000010 | & 0,00003 2,0 [nonpredstl 77 0,00010.  }0,00010
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF < 000700 | 001 < 000007 | + 000006 |20 [roaprevstd 53 0,00007 0,00007
1,2,34,6,7,8,9 OCOF < 000770 0,001 | < 000001 | + 0,0000f J2,0 |nonmevstd [ 0,00001 0,00001
S P

Aola: “Ne & difenito 3l volumie df Gas secco camoionato normalizzato aia T = 277K P=101, 35Pa

{1} periodo interruzi )
(2) In base 8l limite di quantificazilone strumentale del laboratorio, § Banco di campo risulta essere < 10% rispetto at valore limite di emissione
(3) Somma di tutti | congened positivi pid | congeneri al di sotto del limite dj quantificazione considerati uguall a! kimite di quantificazione diviso due (regola def Medium Bound).

{4) ¥ recupero & acceltabile se: camplonamento {$5%) >50%; estrazione (E5%): S0<tetra-esa sostituite<130; 40<epta-octa sostituiti<130 N
(5) Minimo valore di concentrazione quantificablie al quale pud esseer associata Una incertezza non superiore al 90% del valore stesso i E
i
§
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LADURNER IMPIANTI Sl
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Bifenifipoficlorurati diossina simili (PCB DL) e recuperi di campionamento (SS), estrazione (ES) e di sitinga (IS)
di PCB DL marcati (°C;;)
Metodo di prova (*): UNT EN 1948-1:2006 + UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-4:2010
Descrizione Risultato EU k sS ES s Biancodii nv
Data prelievo 12/11/2011 p=95% % % % <ampo 3)
Data fine prova 06/12/2011 @
Ora start stop 9.20 12.20
Durata effettiva min 480
Diametro ugello o 3
Volume campionato NLitri 85859
Flusso aspirazione Imin 19,1
U - Y o

(02 rify (02+if) 240 | (0210
3,3,4,4-TBC (77) < 0,155 00001 | < 0000016 |t 0,000014 {25 56 0,000016  }0,000016
3.4,4',5-TBC (81) < 0,005 0,003 | < 0,000002 [t 0,000013 2,5 56 0000002 10,000002
2,3,3',4,4"-PeC8 (105) 3,693 0,00003 0,000111 j2. 0,000045 |20 69 0,000030  10,000030
2,34,4',5-PeCB (114) < 0,260 0,00003 | < 0,000008 [+ 0,000007 {24 55 0,000008  |0,000008
2',3,4,4,5-PeCB (123} < 0,180 0,00003 | < 0,000005 {t 0,000005 |2,0 57 0,000005  10,000005
3,3'4,4',5:PeCB (126) < G040 0,1 < 0,004000.{t 0003410 |24 &7 0,004000  {0,004000
2,3'4,4',5-PeCB (118) 10470 | 0,00003 0,000334 1+ 0,000113 {2,0 83 0,000056  {0,000056
2,3,3,4,4',5-HxCB (156) 3,298 0,00003 0,00009 |£  9,000036 |20 3 0000007 10,000007
2,3,3,4,4",5-HxCB (157) 0,455 0,00003 0000014 1+ 0000007 |20 50 0,000007  {0,000007
2,3',44,5,5-HxCB (167) 1,749 0,00003 0,000052 |+ 0000019 {20 47 0,000008  [0,000008
3,3,4,4',5,5-HxC8 (169) < 0,004 0,03 | < 0000120 j+ 0,00099 2,3 43 0,000120  }0,000120
2,3,3 44',5,5-HpCB (189) 0,509 0,00003 0,0000i5 ¢  $,000006 [2,0 53 0,000003  {0,000003
2,3,4,4-TeCB (60) 88
2,3,4',5-TeCB (70} ‘ 100
2,3,3.55-peCB (111) 100
3,3'4,5,5-PeCB (127) 110
2,3,3'4,5,5-HXC8 (159) 9
2,2',3;3,4,4-HpCB-{170) , 100

Hota: “Hm3"é rfento al volume tf @as secco camplonalto eormakizzato afa T = 273K, P=104,3kPs

(1) periode interruzi >
{2} 1 recupero € accettabile se: campionamento (SS%) >50%; 40 <estrazione (FS596)<120. It simbiolo "1™ indica il non rispetto delle peecedentt condizioni
{3} Minimo valore di concentrazione quantificablle al quale pud esseer 3ssociata una incertezza non superiore a1-90% del valore stesso
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Piano di campionamento: foglio di incarico tecnico amblentale MDOOS/N N. 2115892

Spett.

(LADURNER IMPIANTI S.r.l,
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (82)

Scopo delle misurazioni: verifica della conformitd con i limiti autorizzati ed effettuazione delle analisi come previsto dalla:

Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 def 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

Caralteristiche del'impianto e del processo e condizioni operative: Termovalorizzatore RSU. Come Indicato dal responsabile incaricato dalf‘azienda, gli

implanti hanno funzionato in maniera regolare ed in condizioni di pieno regime,

Eventuali particolarita rilevate nel corso delle misurazioni, notazioni circa la conduzione defl'impianto a monte del condotto, variazioni durante la

conduzione delle misurazioni: nessuna

Operazioni fion Citate nel metodo di riferimento a cul 'sié doviito far ricorso: nessuna

MO 5.10/A Rev. 5:del 04/07/11
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

1. RAPPORTO DI CAMPIONAMENTO

1.1 Informazioni di misurazione
Ora del prelievo: 9.20 17.20

1.2 Informazioni di base

Concentrazione PCB DL attesa (ng/Nm?) : le concentrazioni rilevate sono nell'ordine di grandezza di quelle attese

Concentrazione PCDD_F totali attesa (ng I-TEQ/Nm’) : le concentrazioni ritevate sono nelfordine di grandezza di quelle attese

1.3 Dichiarazione

Per PCDD/PCOF e PCB DL it campionamento & stato eseguito in conformita alla UNT EN1948-1:2006, su almeno due linee di campionamento

In caso di camplonamento non conforme a UNI EN 1948-1:20086, si fornisce la seguente motivazione:
campionamento effettuato su n.1 diametro causa esecuzione di ulteriori prelievi sui restanti: boechelli,

1.4 Precisione

1 faboratorio ha calcolato la propia ripetibilith ed incertezza di misura tilizzando Fapproccio metrologico (1SO 20988:2007), Le concentrazioni
precedute dal segno "<" corrispondono a concentrazioni alle quali & assodata un'incertezza estesa relativa uguale o minore del 90%.

1.5 Dati relativi all'effluente gassoso

Altezza condotto/camino da terra (m): 40
Ared sezione di misura (mq): 0,785
Geometria de! condotto/camino: circolare

Posizione di misura nel condotto: vedere sezione "determinazione della velocits e della portata secondo Ja
UNI 10169:2001°

Gas : Concentrazione (%) Metodo of misura
Ossigeno riferimento (O; rif, %) 11
Ossigeno (0, , %) 9,8 UNI EN 14789:2006
Biossido di carbonia (CO;, %) 84 IS0 12039:2001
Vapore. acqueo (%) 12 UNI £N 14790:20056
Massa volumica (kg/m>) 0,746 UNI EN 10169:2003
Pressione statica (kPa) 1014 UNT EN 10169:2003
Pressione atmosferica (kPa) 101,3 UNIEN 10169:2003
Profilo di velocita vedere sezione “velocitd e portata”
Profifo di temperatura vedere sezione "velocité e portata”
P
{3
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Spett.

LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

1.6 Linea di camplonamento

Ii campionamento @ stato eseguito con il metodo del “filtrofcondensatore”

Strumentazione utilizzata: sonda riscaldata, tubo di Darcy, termometro Delta OHM HD 2114P.0, sistema refrigerante per condensa, campionatore
Tecora mod. Isostack Basic, analizzatore di 02

1.6.1 Schema della linea di campionamento

Identificazione ditale filtrante : 2115892-001
Tipo filtro : ditale

Matetiale ditale : fibra di vetro

Dimensioni ditale (mm): 25 x 100

Efficienza del ditale-attestata dat costruttore: come da metodo

Kdentificazione resina : XAD-2 (prelavata secondo la procedura descritta in UNI EN 1948-1:2006 app. C)
Tipo resina : copoliméro polistirene-divinilbenzene

Quantita resina (g): > 30

Diamietro portaresina (mm): 30
Lunghezza portaresina (mm): 150
Identificazione condensatore : 2115892-001

Tipo condensatore : a serpentina
Dimensioni condensatere (mm);

1.7 Dati di camplonamento

0.d. 100, altezza 130 (avvolgimenti 10 circa)

Materiale ugefio: vetro

Diametro ugello (mm): 6

Materiale sonda: acciaio rivestito internamente di vetro
Diametro sonda (mm): 15

tunghezza sonda (m): i

Temperatura sonda (°C): 120

Temperatura fumi (°C) 190

Distanza ugelio ~filtro:(m): ca 1

Distanza ugello -condensatore (m): ca 11

Velocita del flusso attraverso # filtro {(mys):
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LADURNER IMPIANTI S.rl.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (B2)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Velocita del flusso attraverso la resina adsorbente (m/s):

Temperatura massima al filtro durante if campionamento (°C):

Temperatura massima al condensatore (°C):

Temperatura massima alla resina adsorbente durante il campionamento (°C):
Temperatura media al contatore di volume (°C):

Pressione al contatore di volume (kPa):

Volume di effluente campionato (m?) :

Volume di effluente campionato a 273K, 101,3KPa, O, rif, riferito al gas secco (Nm®):
Grado di isocinetismo (UNI EN 13284-1:2003);

Flusso (I/min secco):

Polveri (mg/Nm’):

Risultati della prova di tenuta prima e dopo il campionamento: la linea di campionamento

1.8 Marcatura

Compatrto soggetto a spike: ditale

Quantita soluzione standard di camplonamento: 100p!

Qualita soluzione standard di campionamento: come da specifiche metodo
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

o
Data inizio analisi: 2171142011
Data fine analisi: 06/12/2011

2.1 Infermazioni di misurazione

Determinazioni analitiche eseguite da Ecol Studio Sri: Dott.  s.Tabucchi
Dott.  A.Meini

2.2 Dichlarazione

" analisi del parametro PCDD-PCOF & stata eseguita in conformity alla UNI EN 1948-2:2006 + UNI EN 1948-3:2006.
L" analisi-del parametro PCB DL & stata esequita in conformita alla UNI EN 1948-2:2006 e UNI EN 1948-4:2010

Il faboratorio per rendere i tempi dell'analisi compatibiff con le esigenze del Cliente, per limitare i costi e soprattutto al fine di garantire {a salvaguardia
della salute degli-operatori ha deciso di utilizzare 1a tecnica di estrazione che utilizza J'Accellerated Solvent Extraction (ASE) invece del soxhlet. Tale
varidzione al metodo di iférimento & stata opportutamenite validata dal laboiatetio.

2.3 Precisione

1i faboratorio ha calcolato la propia ripetibilitd ed incertezza di misura utilizzando I'approccio metrologico (ISO 20988:2007). Le concentrazioni
precedute dal segrig "<" corrispondono a concentrazioni alle quali & associata un'incertezza estesa relativa uguale o minore del 90%.

2.4 Immagazzinamento dei camploni

Trasporto: il campione & stato conservate alla T» 25°C al buio

Laboratorio: il campione € stato conservato alla T ~ 25°C al buio

Data in cuf &iniziata la conservazione del camplone: 17/11/2011

2.5 Estrazione, concentrazione, anallsi del campione
Concentrazione degli standards di estrazione aggiunti: come da metodo

Data in cul sono-stati applicati gl standards di estraziong : 217112011
Volume finale dopo 1a concentrazione (mil); 0;1

Data in cui sono stati applicati gli standards di recupero: 06/12/2011
Qra in cui sono stati applicati gli standards di recupero: -

Data in cui sono stati iniettatii gli standards di recupero; 06/12/2011

Ora in cul sono stati iniettatii gli standards di recupero: -
Volume dell'estratto-iniettato (pl): 1

Gludizio
It campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da

Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

{*} e prove ¢ost contrassegnate 3V fiance gl risutato non sono acuediale Awredia, - BT parsmetd tonraddistintl dat sembo%},a 10 5000 futd: Erte.
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LADURNER IMPIANTI S.r.l.
Via Innsbruck, 33

39100 - Bolzano (BZ)

RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001
Analisi emissioni in atmosfera
Controllo Ufficiale

Determinazione degli Idrocarburi policiclici Aromatici secondo il
DM 25/08/2000 G.U. n°223 del 23/09/2000 All III

Impianto: Termovalorizzatore di Montale (PT)

Identificazione della posizione del campionamento: Linea 1

Prelievo eseguito da: Serafini-Cassai

Risultati analitici
02 diriferimento (%): 11 02 misurato (%); 9,8

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Metodo di prova : DM 25/08/2000 G.U. n°223 de! 23/09/2000 All 111

Descrizione u.m. |[Risultato U k jlimite

Data prelievo 7112011 P=95%

Data fine prova 06/12/2011

Ora start stop 9.20 17.20f

Durata effettiva min 480

Diametro ugello mm 6

Volume campionato NLitrf  [ssss9

Flusso aspirazione I/min 191

Benzo(a)antracene O df. fug/Nm® <ot on previsto

Benzo(b)fluorantene 0, fif. |ug/Nm?® [< ot non previsto

Benzo(k)fluorantene O fif. Jug/Nm? <01 non previsto

Benzo(j)fluorantene O, 1if. pg{Nm3 <0,1 non previsto

Benzo(a)pirene 0, tif. |ug/Nm? [< o e previsto

Dibenzo(a;h)pirene 0, rif. Jug/Nm? [< o1 non previsto

Dibenzo(a,e)pirene O, rif.  lug/Nm® |< 01 non previsto

Dibenzo(a,l)pirene Oy tif.  |ug/Nm? |< o1 nion previsto

Dibenzo(a,l)pirene Oy rif.  |pg/Nm® <01 non previsto

Dibenzo(a; h)antracene Oy rif.  |ug/Nm® [< 0t non prevista

Indeno(1,2,3-c,d)pirene O, 1if, pg_/Nm3 <01 non previsto

IPA totali (1) pg/Nm? |< 1.1 10

Nota: "Nm®" é riferito al volume di gas secco camplonato normalizzato ala T = 273K, P=101,3kPa f %

(1) Somma dei congeneri positivi piti i congeneri al di sotto del limite di rilevazione considerati uguali at fimite di rilevazione dxynso dJe (regola del Medium Bound).
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RAPPORTO DI PROVA N°2115892-001

Operazioni non citate nel metodo di riferimento a cul si & dovuto far ricorso: nessuna

Analisi eseguite da:  A.Stocchi

Giudizio
Il camplone In esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta conforme ai valori limite di emissione previsti da

Ordinanza della Provincia di Pistoia n 2069 del 30/10/2007 Prot. n. 135066 e s.m.i.

(*) le prove cosi contrassegnate al fianco del risuitato non sono accreditate Accredia, - »ip

traddistinti dat simbolo 8! fato s0no fuod invie,
1t presente rapporto HOH pud essere riprodotto parziaimente salvo approvazione scritta det taboratorio.
T risultatf riportati suf presente rapporto rigbardana il solo camplone sottoposto a-prova.

It Coordinatore del Settore
Dott,ssa Chiara Gattai
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