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1 Premessa
Considerato il parere espresso dalla Provincia di Pistoia con ordinanze:

ordinanza n.2069 del 30/10/2007(*);
ordinanza n.2289 del 25/11/2008(*);
ordinanza n.892 del 29/04/2009 (*),
ordinanza n.2173 del 20/10/2009 ;

ordinanza n.2447 del 06/08/2010(*),
ordinanza n.3195 del 23/11/2010(*);
ordinanza n.1332 del 07/09/2011(*);
ordinanza n.1651 del 03/11/2011(*);
ordinanza n.198 del 13/02/2012 (*),

nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale
dellandamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo, sia sotto il profilo impiantistico.
Nello specifico a riguardo delle emissioni in atmosfera vengono riportati:

- analisi del monitoraggio in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente
alle medie giornaliere;

- risultati delle analisi effettuate sui carboni attivi consegnati in data 21/02/2013,;

- risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo (AMESA) per la
misura dei microinquinanti organici (PCCDD, PCDF, e IPA) sulle emissioni in
atmosfera. Per il mese di dicembre sono state mandate ad analizzare;
fiala n°47 campionata sulla linea 2 dal 04/02/2013 al 15/02/2013,
fiala n°48 campionata sulla linea 2 dal 15/02/2013 al 22/02/2013,
fiala n°98 campionata sulla linea 3 dal 22/02/2013 al 01/03/2013,
per la determinazione dei microinquinanti organici (PCCDD, PCDF, e IPA), i risultati
disponibili saranno inseriti nei report successivi.

Relativamente all'andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono riportati:

- registrazioni controlli impianto carbone attivo;
manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate durante i “Fermo impianto”.
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2 Monitoraggio in continuo delle emissioni

In allegato A si riporta, per ciascuna linea in esercizio, una tabella riassuntiva riportante i risultati
del monitoraggio in continuo delle emissioni effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle
medie giornaliere.

Nessun parametro ha superato i valori limite previsti.

3 Carboni attivi

A partire dal giorno 11 marzo 2011 in ottemperanza a quanto richiesto dal Servizio Tutela
Ambientale della Provincia di PT (nota prot. n° 34154 del 10/3/2011) & stata riattivata la
“Procedura di controllo dei carboni attivi” di cui all’Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007, paragrafo 5.2
dellAllegato 2, non piu applicata, come previsto dallordinanza stessa, a seguito dell'installazione
dei misuratori di portata.

Questa prevede il controllo orario da parte di un operatore dell'effettivo passaggio di carbone
attivo.

La predetta procedura & stata inoltre integrata prevedendo mensilmente e in occasione
dellavviamento di una linea, I'effettuazione di controllo, mediante pesatura, della quantita di
carbone effettivamente immessa dalla coclea di dosaggio con linverter del motore di rotazione
della coclea dosatrice impostato a frequenza costante.

In allegato B vengono riportate copie dei moduli di registrazione dei controlli effettuati.

Nell'allegato C si riporta il rapporto di prova, rilasciato dal laboratorio Ecol Studio s.r.l., relativo alle
analisi effettuate sul carbone attivo fornito dalla ditta Norit Italia il 21/02/2013.

4 Analisi fiale campionatore microinquinanti organici

In allegato D si riportano i risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore AMESA per la
misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera come
prescritto al punto 4 del paragrafo “Altre prescrizioni — emissioni in atmosfera” dell’Allegato
tecnico/Prescrizioni dell’Ordinanza dellAmministrazione Provinciale di Pistoia n. 2447 del
06/08/2010 e successive modifiche di cui all'ordinanza n. 3195.
Vengono allegate le analisi delle fiale campionate come segue:

- Linea 3 dal 17.12.2012 ore 10,44 al 02.01.2013 ore 14,42, fiala 94
- Linea 1 dal 02.01.2013 ore 15,37 al 15.01.2013 ore 10,45, fiala 45
- Linea 1 dal 15.01.2013 ore 11,18 al 22.02.2013 ore 10,44, fiala 46
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5 Manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’impianto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riportante le date in cui I'impianto & stato fermato, le ore
di fermo impianto, il motivo e la tipologia dellintervento e/o delle manutenzioni effettuate.

MOTIVO E TIPOLOGIA DATAED ORA | DATAED | RRAVA
IMPIANTO DELL’INTERVENTO E/O DELLA DELLA ORA DEL FERMATA IN
MANUTENZIONE INTERRUZIONE | RIPRISTINO ORE
. , . 22/10/2012 03/02/2013
Linea 2 Fermo per opzione marcia L1+ L3 ore 10.30 ore 03.30 2489
. . . o 03/02/2013 14/02/2013
Linea 1 Fermo linea per manutenzione ordinaria ore 02.30 ore 13.30 275
Linea 2 Fermo per manutenzione linee elettriche|  04/02/2013 04/02/2013 10
di MT — Media Tensione 09.00 19.00
Linea 2 Fermo per manutenzione linee elettriche|  05/02/2013 05/02/2013 1130
di MT — Media Tensione 07.30 19.00 '
Linea 3 Fermo per manutenzione linee elettriche| 04/02/2013 04/02/2013 9
di MT — Media Tensione 08.30 17.30
. Fermo per manutenzione linee elettriche;  05/02/2013 05/02/2013
Linea 3 di MT — Media Tensione 08.30 19.00 10.30
. . . o 14/02/2013 21/02/2013
Linea 3 Fermo linea per manutenzione ordinaria ore 11.00 ore 16.00 173
. . . 21/02/2013
Linea 2 Fermo per opzione marcia L1 +L3 ored430 | T | T -
N.B. L'orario dell'interruzione e ripristino sono riferite all'ora solare.
Pagina5di &
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6 Allegati

A Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3
B.1 Moduli registrazione controlli giornalieri immissione Carbone Attivo

B.2 Moduli registrazione controlli portata Carbone Attivo

C Rapporti di prova delle analisi sui carboni attivi

D Risultati analisi fiale campionatore AMESA

E Risultati analisi campionamenti emissioni in atmosfera
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Allegato A

Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in
continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3



ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER srl  Data: 04/03/2013 15.53.24
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di febbraio 2013}

SEMIORE . Temp Post 02 Post

. Temp, Portata Pressione . . ;
GIORNO o} HCLmg/Nm3]  CO[mg/Nm3] Polveriimg/Nm3]  NOx[mg/Nm3] HF[mg/Nm3] SO2[mg/Nm3]) THC{mg/Nm3] 02 Secco(%] I~y X H20[%] Combustione[® Combustione[
Fumi[*C]  Fumi[KNm3/h} [mBar]

MARCIA C} %)
01/02/2013 48 2,6 2,8 0 178,5 0 6,7 0,8 10,81 180 23,192 1002 12 973 9,04
02/02/2013 48 34 3,8 0 187 ] 8,2 0,9 10,92 184 24,303 997 11 974 9,58
03/02/2013

4 3,2{nf<12} 2,8{nf<12} 0,0{nf<12} 150,6{nf<12}  0,00{nf<12} 8,2{nf<12} 1,0{nf<12} 11,28{nf<12} 185{nf<12} 25,639{nf<12} 996{nf<12} 11{nf<12} 965{nf<12} 10,18{nf<12}
04/02/2013 0 N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, NP, NP, N,P, N,P, N,P, N,P,
05/02/2013 0 N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
06/02/2013 O NP, NP, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
07/02/2013 O NP, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, NP, N,P, N,P, N,P, N,P,
08/02/2013 0O N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
09/02/2013 0 N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
10/02/2013 0 NP, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
11/02/2013 0 NP, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P,
12/02/2013 0 NP, NP, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, NP, N,P, NP,
13/02/2013 0 NP, NP, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, NP, N,P, N,P,
14/02/2013 21 01 33 0 189,8 0 63 1 11,44 168 23,175 1003 10 890 9,89
15/02/2013 47 2,1 38 0 183,9 0 6,2 0,7 10,57 173 24,232 1002 12 983 8,64
16/02/2013 48 2,3 2,3 0 174,1 [0} 6,3 0,7 10,65 176 24,452 1003 12 991 8,63
17/02/2013 48 2,2 0,9 0 1751 0 5.9 0,7 10,53 177 23,711 1003 12 1009 8,46
18/02/2013 48 2 33 0 171,8 0 6,6 0.8 10,81 181 24,262 1002 12 997 8,92
19/02/2013 48 35 1,3 0 1743 0 6,6 0,7 10,45 178 23,273 1002 12 1016 84
20/02/2013 46 2,5 3,5 0 127,8 0 6,5 0,8 11,01 168 21,249 1001 11 968 9,23
21/02/2013 45 0,3 1,2 0 84 0 6,7 0,8 11,88 167 21,274 1001 9 877 10,82
22/02/2013 48 1,5 34 0 137 0 6,9 0,5 11,08 178 23,539 999 10 939 9,72
23/02/2013 48 3 51 0 172,4 0 7,7 0,5 10,85 172 21,794 998 12 968 8,86
24/02/2013 48 2,5 45 0 172,2 0 6,8 0,7 10,86 173 21,635 999 12 971 9
25/02/2013 48 2,2 5,6 0 173,5 0,01 6,8 0,8 11,19 179 22,142 1002 11 961 9,4
26/02/2013 48 2,8 34 1] 171,6 0 5,6 0,7 10,74 181 22,863 1003 13 986 8,67
27/02/2013 48 2,8 2,8 0 171,7 0 6 0,7 10,65 182 22,781 1003 13 996 8,48
28/02/2013 33 1,6 25 0 172,4 0 5,4 0,7 10,78 184 23,241 1003 12 999 8,64
Limite Mensile - - - - - - - - - - - - - -
10,87

Media Mensile 2,3 {98,1%} 3,1{98,1%} N,P, 165,4 {98,1%} 0,00 {98,1%} 6,6 {98,1%} 0,7 {97,0%} {98,1%} 177 {99,9%} 23,031 {98,1%} 1001 {99,9%} 12 {98,1%} 973 {100,0%} 9,06 {100,0%}
Valori validi 757 757 757 757 757 757 745 757 771 757 771 757 772 772
M,24h > Limite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda: N.C. = Media non calcolata
* = Media non valida { } = % valori validi considerati per il calcolo della media
1] = Media>Limite 1d% = Indice di disponibilita in %

N.P. = Media non pervenuta M.48h valide = n* delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese

M.24h > Limite = n* medie 24h > del LIMITE DI LEGGE




ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE)

MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di febbraio 2013)

SEMIORE HCL co
GIORNO DI MARCIA [mg/Nm3] [mg/Nm3]

01/02/2013 O NP, N,P,
02/02/2013 O NP, N,P,
03/02/2013 42 6,3 S
04/02/2013 28 6,2 4
05/02/2013 25 6,3 8,5
06/02/2013 48 6,7 38
07/02/2013 48 6,7 1,5
08/02/2013 48 6,8 2
09/02/2013 48 6,6 1,7
10/02/2013 48 6,5 4,6
11/02/2013 438 6,1 29
12/02/2013 47 6,5 3,7
13/02/2013 48 6,8 2,4
14/02/2013 48 7 1,4
15/02/2013 48 6,7 0,9
16/02/2013 48 6,7 1,2
17/02/2013 48 6,6 0,8
18/02/2013 48 6,7 0,9
19/02/2013 a8 6,5 0,8
20/02/2013 48 6,5 0,7
21/02/2013 27 6,5 2
22/02/2013 0 N,P, NP,
23/02/2013 0 N,P, N,P,
24/02/2013 0 N,P, N,P,
25/02/2013 0 N,P, N,P,
26/02/2013 0 NP, NP,
27/02/2013 0 N,P, NP,
28/02/2013 0 N,P, NP,
Limite Mensile - -
Media Mensile
Valori val 839 839
M,24h > Limite 0 0
Legenda:
* = Media non valida

= Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese

POLV
[mg/Nm3]

NP,
NP,

N,P,
N,P,
N,P,
N,P,
NP,
N,P,
N,P,

Tenore 02 di riferimento:11%

0,8
0,4
0,3
0,3
03
03
03
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
03
0,3
0,3
0,3

(mg/Nm3]

NP,
NP,

NP,
NP,
NP,
N,P,
N,P,
NP,
N,P,

Nox

103
86,8
70,5
91,7

107,8

1153

110,5

103,8
99,2

113,5
118

124,2

122,8

118,7

131,1

137,3

111,4

108,7

108,8

6,6 {99,8%} 2,4{99,8%} 0,3{99,3%} 111,3{99,8%} 0,50{99,8%} NP,
835
0

839
0

LADURNER srl  Data: 04/03/2013 15.55.49
02 Temp,
HF SO2 THC
02[%] Postcombusti Postcombustione[®
[mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] one [%] a
N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P,
N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P,
0,48 o 0 13,48 7,06 920
0,35 0 0,1 13,85 7,11 920
0,38 0 0,3 13,81 7,26 919
0,51 0 0 13,69 7,18 929
0,51 0 0 13,79 7,18 935
0,53 0 0 13,87 7,27 937
0,45 (o] 0 13,95 7,26 938
0,42 0 0 13,99 7,27 935
0,44 0 0 13,91 7,33 930
0,49 0 0 13,94 7,1 934
0,53 0 0 14,02 7,22 935
0,55 0 0 14,05 7,18 937
0,52 0 0 14,02 7,33 935
0,49 0 0 13,93 7,21 934
0,55 0 0 13,95 7,17 933
0,63 0 4] 14,04 7,27 936
0,55 0 0,1 13,95 7,23 939
0,51 0 0 14,02 7,27 938
0,52 0 0,3 13,91 7,33 936
N,P, N,P, NP, NP, NP, N,P,
N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P,
N,P, N,P, N,P, NP, N,P, NP,
N,P, N,P, NP, N,P, N,P, NP,
N,P, N,P, NP, N,P, NP, NP,
N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P,
N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P,

0,0 {99,8%} 13,91{99,8%} 7,22 {100,0%} 933 {100,0%}
839 839 839 839 841 841
0 0 0 0 0 0

N.C. = Media non calcolata

{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
1d% = Indice di disponibilita in %

M.48h valide = n°® delle medie di 48 ore valide nel mese
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE

Temperatura Portata

[*C) [KNm3/h]

NP, N,P,

N,P, N,P,
161 15,585
160 14,529
162 14,672
167 14,472
166 14,767
168 14,998
165 14,855
161 14,607
149 14,171
166 14,537
171 15,254
173 15,256
170 14,829
173 14,937
173 15,125
172 15,482
170 14,91
168 14,679
170 15,057

N,P, N,P,

NP, N,P,

N,P, N,P,

N,P, N,P,

N,P, N,P,

NP, N,P,

N,P, N,P,

167 {100,0%}
841
0

839
0

Pressione
[mbar]

NP,
NP,

N,P,
N,P,
N,P,
NP,
NP,
NP,
N,P,

994
991
992
990
990
999
996

951
985
1000
1011
1002
1009
1009
1010
1002
997
998

841
0

H20[%)

NP,
NP,

N,P,
N,P,
NP,
N,P,
N,P,
NP,
NP,

30
30
29
31
31
31
31
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

14,885 {99,8%} 995 {100,0%} 31 {99,8%}
839

0



ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE)  Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER srl  Data: 04/03/2013 15.58.14

MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di febbraio 2013)

. . 02 Post Temp, Post
SEMIORE DI Polveri Nox HF SO2 THC Temp, Portata Pressione|[ . ) HCL
GIORNO MARCIA COlme/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3}] [mg/Nm3] [mg/Nm3] 02 Secco[*] Fumi[°C]  Fumi{KNm3/h) mBar] H20(%] no:.a.wm_co:m_ noaw“um_ﬂ_o:m [mg/Nm3]
A

01/02/2013 48 6 0 161,5 0,01 5,5 1,4 11,6 161 17,243 999 17 16,77 888 0
02/02/2013 48 6,7 0 161,4 0,01 6 1,3 11,32 163 18,137 995 17 15,34 892 0
03/02/2013 48 6 0 166,9 0 5.6 1,7 11,4 169 19,52 998 17 15,39 905 0
04/02/2013 30 9,8 0 163,1 0,26 5,9 21 11,32 168 19,568 1000 17 14,2 905 0,2
05/02/2013 27 12,3 0 149 0 5,8 1,8 11,28 167 19,458 999 17 17,2 905 0
06/02/2013 48 8,9 0 167,9 0,04 6,1 1,5 11,47 168 19,768 997 16 15,53 899 0,1
07/02/2013 48 6,6 0 168 0,41 6 1,7 11,51 169 19,831 997 16 14,93 900 0,1
08/02/2013 48 55 0 165 0.4 6,1 1,7 11,59 169 19,912 998 16 19,68 905 0
09/02/2013 48 4,1 0 148,7 0,56 6,1 1,7 11,61 170 19,918 999 16 19,65 908 0,1
10/02/2013 48 10 0 148,5 0,17 59 1,7 11,49 172 19,98 999 16 19,42 908 04
11/02/2013 48 10,6 0 150,4 0 6,7 1,5 11,39 166 18,696 997 17 16,68 899 1,8
12/02/2013 48 7,6 0 166,1 0,09 5.8 1,6 11,57 161 17,984 998 17 14,25 903 0,1
13/02/2013 42 10,6 0 1439,9 0,02 5,6 1,7 11,63 170 19,488 999 16 15,52 900 0,3
14/02/2013 21 11,2 0 160 0,05 6,9 1,6 11,6 171 19,827 1000 16 14,6 906 1,6
15/02/2013 0 N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, NP, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P,
16/02/2013 0 N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, NP, N,P, N,P, NP, N,P, N,P,
17/02/2013 0 N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, NP, N,P, NP, N,P, N,P, NP,
18/02/2013 0 NP, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, N,P, NP, NP, N,P, NP,
19/02/2013 0 N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, NP, NP, NP, N,P, N,P, NP, N,P, NP,
20/02/2013 0 N,P, N,P, NP, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, NP, N,P, N,P, N,P, N,P, NP,
21/02/2013 17 16,6 0 170,5 0,57 6 1,6 10,9 158 20,532 998 16 19 894 2,2
22/02/2013 48 14,7 0 172,6 0,44 6,1 1,2 11,12 164 20,909 997 17 19,33 904 0,1
23/02/2013 48 18,1 0 173,5 0,03 6,7 11 11,04 160 20,696 997 16 19,63 901 1
24/02/2013 47 18,5 0 172,6 0,04 6 3,5 11,21 162 20,461 998 17 19,56 896 0,5
25/02/2013 48 16,3 0 172,2 0,12 5,7 2,5 11,3 162 19,71 1000 17 19,27 889 0,4
26/02/2013 48 15,4 0 164,1 0,15 57 1,6 11,44 168 20,103 1001 17 19,3 885 0
27/02/2013 48 13,2 0 164,7 0,01 5,9 14 11,24 166 19,079 1001 17 18,88 885 0
28/02/2013 48 16,6 0 168,7 0,01 6,4 1,6 11,35 168 20,256 1001 17 19,43 888 0,2
Limite Mensile - - - -- - - - - - - - - - -
Media Mensile 10,9 {99,1%} 0,0{99,1%} 163,1{99,1%} 0,15 {99,1%} 6,0 {99,1%} 1,7 {98,8%} 11,39 {99,1% 166 {99,9%} 19,557 {99,1%} 998 {99,9% 17 {99,1%} 17,54 {99,9%} 898 {99,9%} 0,3 {99,1%}
Valori validi 943 943 943 943 943 941 943 951 943 951 943 951 951 943
M,24h > Limite 0 0 (4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0
Legenda: N.C. = Media non calcolata
* = Media non valida { } = % valori validi considerati per il calcolo della media
11 = Media>Limite 1d% = Indice di disponibilita in %
N.P. = Media non pervenuta M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese M.24h > Limite = n®* medie 24h > del LIMITE DI LEGGE




Allegato B.1

Moduli registrazione controlli giornalieri
immissione Carbone Attivo
M2317_1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

@ LADURNER

M231 7___1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCAIGACLY . DAINELE.
Tummo  [6-14 u14-22 022-6
Data OA /O Z,/ZO/KB
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: osi  mno in marcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora | 34,33 & si ono D si o no Al 20 asi ano
22ora | AS 24 asi o no o si D no A5, 20 msi ano
32ora | AL 29 msi o no o si o no A6 32 ®si o no
#ora | AX,28 ®si o no o si o no _/\:"52 asi ano
52 ora | A8,35 s si o no asi 0 no A8,3A wsi ano
62 ora | A%, 30 ® Si o no o si ano )\5/21 ®si ono
72 ora 2@, 2 asi ono osi o no zc 29 ® Si o no
2
82 ora 24.2% m Si ono osi o no DA 4 . si ano

Firma Capoturno

Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

s
Visto Responsabile Impianto é&% ‘\é ........

[9{LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
Capoturno pe NO I
Tumo m6-14 014-22 022-8
Data of- 02 -7e13
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: gsi ono inmarcia: osi w®no in marcia: asi ono
avviamento/spegnimento g avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone A
1% ora 639 | wsi o no osi o no 6,34 wsi o no
220ra | 73,25 msi o no o si o no 124 8 si o no
32 ora 8:35 m si o no osi o no 8:’3& »si ono
420ra | 9,30 usi o no asi o no 920 | wsi  ano
590ra | 10,55 esi o no o si o no 70,7¢ esi o no
62 ora 71,23 msi o no osi o no ’({'%o & si o no
72ora | {2, %0 » si o no o si o no {2 ,55 ®si o no
giora | {255 ssi o no o si 0 no 15,84 msi o no
. g&\ . (O 7 y&
Firma Capoturno /%w L O’,!"/,mé//»f*— Visto Capoimpianto = 54—/"
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto }/ : i
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 A { Pagina 1di 1




@i LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO e Al L
Capoturno j’(% T :
Turmo  W6-14 014-22 022-6
” 27
Data o’ o< 2 =
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: esi  ono inmarcia: osi  mno inmarcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora 0{5Z wsi o no osi a no 0{577 ®si ono
28 ora 0Y75.Z asi o no osi ono 0,751 u si ono
32 ora Og577 asi ono osi ano Oygé msi o no
42 ora 0?3{ m si o no o si ono 0?3? W si ano
5% ora M;A asi o no o si o no 405-7 s si ono
6% ora //// ;,/ = si o no o si o no //// {'{ ®si Gno
72 ora /2 g; #si ono o si o no /Z 60 asi ano
g2 ora |_/3. ‘34 ® si ono o si o no A3 3) u si ono

Visto Capoimpianto m

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

Visto Responsabile Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

[ AL
o

(\ Pagina 1 di 1

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO @Y L,
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno B ( [ { ML’( ﬂﬁ[ [2-69
oz Tumo D6-14 014-22 @22-6
Data @4“ OZ' ZO (>
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ©no in marcia: osi @no in marcia: asi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone i controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora ZZ,}‘-?’ @si o no osi o no 22 /LO &si ano
22 ora Zahl/ Bsi o no o si ono Z;;X & Si ono
32 ora ZQ}O ® Si o no osi o no Zjlzg @ si ano
42 ora @“(5§ @ Si o no o si o no QVUL.O @ si ano
5% ora @Z,Zé ®si o no o si a no OZ ;O o si ono
6% ora @;30 ® Si o no o si o no @35‘9 o si ono
7° ora Qhéé B si ono o si o no @LLLLZ @ si ono
82 ora Qﬁzg ® si o no o si o no 0918 ® si ono

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

Visto Capoimpianto

Y /e
j—

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

e




M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO PO LADURNER
Capoturno ARC ANl NN ELE
Tumno O6-14 014-22 B22-6
Data ot for/zoAs
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia; msi  ono in marcia: msi  ono inmarcia: msi ono
avviamente/spegnimentoxm <avviamento/spegrimento s avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controlio carbone controlio carbone controllo carbone
12 ora | 22 >4 m si D No o si o no 22.2% B Si ono
22ora | 23 2% o si o no osi o no 2> 30 s si ono
32ora | ©C, 3A ssi ono osi ono €036 | wsi ono
420ra | o128 a si o no osi ano SALR6 asi ano
52 2. 35 asi o no g 2 RO ® si ono i c2.28 »Si no
ora | e FERMATA | € PARTEAS 24 i e
6%ora | ©% 25 msi ano ©3,20 ®si ono €e32% asi ono
72 ora o si o no ©4, 2% ® si ono E4, 30 asi ono
8% ora o si ono ©5, du nsi o no C5,23A wsi ono

/
Firma Capoturno _ ',XM Visto Capoimpianto W
. f’ . . " 7 -
Visto Ass.Resp. Impianto % Visto Responsabile impianto | R

ywﬂ C.\Pagina 1di1

M2317_1 Rev.3 de! 01/06/12

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
Capoturno BEND N
Turno  [06-14 |14-22 022-6
Data 0o2-02 - 2pr3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono inmarcia: osi  ano inmarcia: asi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
12ora | 14 %3 ®si ono osi o no 14,270 | wsi ono
20ra | 15 24 | asi o no osi o no 1519 @ si ano
3tora | 16.35 @si o no asi ano 1£,30 8 si ono
42ora | 1%.,40 asi o no o si o no 7TH2S msi ono
stora | 18:41 | asi o no osi o no {£32 | asi ano
1 g2ora | 79.3¢% asi ano o si a no '{%5’0 = si ono
720ra | 20,30 msi a no o si o no 2o 25 ®si o no
! 8° ora 2{/35 Bsi o no o si o no 2{,29 asi ono

Firma Capoturno &d&,&‘

Visto Ass.Resp. Impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

- Visto Capoimpianto M -
Visto Responsabile Impianto /L/%%K
V Pagina 1di1




o7 LADURNER

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

M231 7__1 UMWELTTECHNIK - [COLOGIA
Capoturno j ,4(4 Y 5
Turno  O6-14 " 14-22 022-6
Data 03 - 0oZ2- Co //5
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  ®no in marcia: ®si  ono in marcia: asi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento g
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Nole controllo carbone Note
12 ora osi ono /{640 ¥si o no 4((52 &si ono
2% ora o si o no 461;; wsi o no /{6‘36 #si ono
32 ora osi o no /( 56 wsi o no ,/6'&\0 #si ono
42 ora o si ano %7 5{- Msi o no 47 5? wsi ono
53 ora o si o no /{g 55 #si ono Jg %Z w si ono
6° ora osi ono /4 54 asi ono %,;7 asi ono
7% ora osi o no Z(ﬂ 5/ wsi ano Z&fér -si ono
8% ora o si o no é I. 32 ®si o no 6// 5{ & si ano
. T
Firma Capoturno . g Visto Capoimpianto ¢?
. —— - ~ ;
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile impianto /
Pagina 1.di1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

LADURNER

£

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno l/éf Lacrt]
Tumo  @6-14 014-22 022-8
Data 3 - <= Jl%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia; osi  @no in marcia: @msi  ano in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/speghimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora o si o no é,r[?\ @si o no 6‘ A4S @ si o no
22 ora o si o no ;(25 @ Si o no I 2 @ si o no
32 cra o si ono 868 asi  ano 8(,§S @ si ano
4% ora osi o no o @ si 0 no by

?(f_/ 9[ 2/:}’ @ Si ana
5% ora o si o no ,70[3§  si o no 40(§Z @ si ano
6° ora o si ano /‘4/06 & si o no //4{0} @ si ono
72 ora o si ano /}{,55 @ si o no "7Zl))2, @ si ano
82 ora o si o no .42)/[ 0 @ Si o no /[glggf @ si ono

Firma Capoturno (O/b Qdaa Visto Capoimpianto //{_@-—\

Visto Ass.Resp. Impianto %

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

‘3’% Pagina 1 di 1




CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

o7 LADURNER

M231 7_..1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno 6?) Gl T( " M/Q’ pv €0
Tummo @6-14 014-22 022-6
. - 70
Data 9 4L - 02 - COt ?
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @no in marcia: @si 0no inmarcia: @si  ano
avviamento/spegnimento o avviamepte/spegnimento m avviamente/spegnimento
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controlio carbone controllo carbone
12 ora o si o no 0627/ ® si o no (Qé;O ® si o no
22 ora osi G no O7§O @ s ono @?Z? @ Si o no
32 ora asi ono 05 22/ asi ono @g(?, esi  aono
42 ora osi o no o si o no asi ono
52 ora o si o no o si o no o si o no
62 ora o si o no osi o no o si D no
72 ora o si ono o si o no asi ono
82 ora o si 0 no o si o no osi o no
Lo ‘
Firma Capoturno 20 Az LA o Visto Capoimpianto %-—ﬁ
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto / :/ -,—,LK
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 , LegUs (A Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO  j&4 LADURNER
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno T ANIIN
Turno DO 6-14 014-22 m22-6
Data O3-02 -2613
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  ®no in marcia: msi ono inmarcia: msi ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
1% ora osi o no 22,32 »si D no 22,%0 | wusi ono
22 ora o si o no 23,28 | usi o no 23,24 .si ono
32 ora o si o no 025 ®si o no 9.0 8 si o no
4% ora osi D no 1,%¢é asi o no 132 msi ono
5% ora o si ono 2,59 »si o no 2,35 | wsi ano
62 ora osi o no 3,09 msi o no 3,26 asi ono
72 ora asi ono .54 | wsi o no &, 50| wsi ano
82 ora o si a no 5,50 . si o no 5.6 ® si o no

Firma Capotumno ﬁ)eaf[g‘(“ [/?a

Visto Ass.Resp. Impianto =

Visto Capoimpianto

A=

Visto Responsabile impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

(L
N
- Pagina 1di1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

&

LADURNER

M23 1 7_1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno cﬁﬁ& e S5
Turno  [06-14 014-22 ®22-6
Data OG. 02. E+3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  ®no in marcia: msi ono in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora o si ono Z‘ZGZ ® Si o no Y 5? ® si ono
2% ora osi  ano ’ 3. 34| wsi ono 23 29| wsi  ono
32 ora o si o no 0%5 ® si o no 03(’ s si o no
42 ora a si o no ®si ano '3 » si ono
U437 A3

5° ora osi o no 02%4 8 si o no Q07 3L| wsi  ono
62 ora osi o no 0—330 wsi o no 034,\9 & si ono
72 ora osi ano 06,3_7 @ si o no 04 3& ® si ano
82 ora osi o no 05—%} ®si ano (7§_34 8 si ono

Firma Capoturno % Visto Capoimpianto W

(
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto ,{ /,,,ZL //
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 ﬂm gJ?\Lagina 1di1

9

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ‘/A’\A'M(
Turno  [06-14 714 -22 022-6
Data 4 s - /(%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  ®no in marcia: ®si  ano in marcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamentc/spegnimento @ avviamento/speghimento a
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora osi o no osi o no o si ano
22 ora o si o no osi o no o si ano
3% ora osi  ono %61//4 @si. ono | 4(0 A2l wsi  anc .
MARC (A | MIRC 4
4% ora osi ono /;}’ ?Z @ si o no . 4%\’2({. asi ano
52 ora a si o no . @ si o no . ( @si o no .
1834 SVERY ‘
6° ora osi o no 49( 4_%" 0 si ono - /{3{{(_{‘5 @ si ono
72 ora o si o no 20 oZS o Si ano = aml 27\ wsi ono .
. ) : .
8° ora osi a no (//‘///( #si o no Z/((O% wsi o no
Firma Capoturno S{(/ Qo2 Visto Capoimpianto ) @\) ~
Visto Ass.Resp. impianto g Visto Responsabile Impianto [—7 g[ /\ﬂ
/ Pagina 1 di 1

M2317_1 Rev .3 del 01/06/12

=




M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ~ f&4 LADURNER

Capoturno %é ﬁw'\a MAQ Eo
Dats 05/ 02043

Turno 0 6-14 @14 -22 022-6

Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi ®no in marcia: @si ono inmarcia: #si  ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimeato avviamento/spegrirento @
Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
Ora 99 Note 99 Note 99 Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora asi o no o si 0 no o si ono
22 ora o si o no o si o no asi ono
32 ora o si o no o si o no o si o no
i 42 ora o si o no o si o no osi 0 no

52 ora o si ano [g 26 @ si o no [8}10 @ si ano
6° ora osi o no /(S;O ®si o no [926 asi o no
7% ora osi ono ZO;@ @ si o no ZOZZ, esi  ono

82 ora o si o no 2125 @ si o no Z[ 50 @ si ono
Firma Capoturno B/(/( [ & Oy Visto Capoimpianto W

Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto }/’ L /L /ﬂ

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 64 LADURNER
_— UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALG\OLY DALNELE.
) Tumno m6-14 014-22 D22-6
Data os /02 /2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi mno in marcia: msi  ano in marcia: msi  ©no
; avviamento/spegnimento o Aavwviamente/spegnimento a -avviamente/spegnimento »
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
; controlio carbone Note controllo carbone foie controllo carbone Note
: 12 ora o si o no .28 ® si o no 0,25 s si ono
. LINEA
2% ora o si o no o1, Do ®si ON0 | FERMA 0%,2% ® si o no
’ . . . LiMEA

32 ora o si c no 08.3¢ | si o no i 98)3,\ ® Si ON0 | cepmna

4 ora osi o no o si o no 04 28 8 si o no 4

52 ora osi o no o si o no o si ono

62 ora o si o no D Si o no osi o no

72 ora o si o no o si o no o si o no

82 ora o si o no 7 / osi o no asi o no

Firma Capoturno 7 Visto Capoimpianto M

— s SIS
Visto Ass.Resp. Impianto Q Visto Responsabile Impianto VM

M2317_1 Rev.3 det 01/06/12

Pagina 1di 1



lﬁDUﬁNER

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

M231 7_—1 UMWELTTECHNIK - EEOLOGIA
Capoturno PENO |N(
Turno W6-14 014-22 p22-6
Data Cé- 027013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi ®mno in marcia: @si  ono inmarcia: msi ono
avviamento/spegnimento D avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone

12 ora osi ono 6.50 » si o no 6,25 | wsi ono

22 ora o si o no 138 » si o no 77,33 . si o no

3% ora asi ono 9,25 msi o no 8,20 usi ono

42 ora osi o no G.34 | wmsi ano q,29 esi ano

5 ora o si ono £0,35 » si o no 70,30 wsi ano

62 ora o si ano ‘1‘( .33 ®si o no ff,Z¥ ® si ano ;

7° ora o si ono {7 .36 asi o no 12,15 u si ano ‘

8% ora o si @ no 13.%( =S ono {20 asi o no

Firma Capoturno M.««_[O L BAYGAE e Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile impianto Zé@/
, M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 = Pagina 1di1

LADURNER

e

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Y A 4T Y
- . UMWELITECKNIK - ECOLOGIA
Capoturno \/.Qr Nk
_ Tumme [O6-14 014-22 #22-6
Data - /15
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @no in marcia: msi  ono in marcia: esi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora o si o no (2,23 ® si o no 22\2\9 @ Si ano
i a . * .
; 2% ora osi o no Z%I ({.Q ® si ono (%)q’} @si ano
32 ora Q si o no 4;4‘/ ,{3 @ si o no ZC,L( 4e ® si o no
a H 2 .
42 ora o si o no 4!39 o si o no 4{12)5_ @ si ono
. . ; . . .
5% ora o si o no ZI Zéf ® si o no Z‘Zg) W si ano
6% ora o si o no @ Si o no - si no
%/ '( 3 )>/ /(O @« o
72 ora osi o no 3 @ si o no . s no
443 by 1 o
8° ora osi  ono g/%—?’ w si o no S15S | msi ano
? Y
Firma Capoturno Z{/Q/J()x/\) Visto Capoimpianto / e
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto _ L%X/ 2 j
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 CL//lf‘l Pagina 1 di 1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

% LADURNER

M231 7_1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIR
Capoturno E) [’ l T (/\/l M A i"c)c
Turno [ 6-14 014-22 B22-6
Data o 6 - O Z/ - ZO [ %
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  ®no in marcia: msi o©no in marcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
QOra Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora asi o no 825& g si o no ZZ-/’LO @ Si ono
2% ora osi ano Z; 14 si o no Z; %, @si ono
32 ora osi o no Z//l Zo/ & Si o no ZH;O 0 si ono
4% ora osi  ono Q 20 | wsi ono oA 26 | ssi ano
5% ora o si ono OZQ@ o si o no QZ;O ¢ si o no
6° ora asi o no @%;6 @ si o no Q%Zj' gsi  ono
~ )
7% ora o si ono @h {g @ si ano OL,ZZ— @ si ono
82 ora osi o no OL/ Z{ @ Si ano 972/6 ® Si ono
Firma Capoturno éﬁ L 5(3( Visto Capoimpianto % Z%_—’
———7 o
Visto Ass.Resp. Impianto %:D Visto Responsabile Impianto / i rﬁx ﬂ
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 6 W (\iiq Pagina 1 di 1

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO % LADURNER
- UMWELTTECHNIK - ECOlOGIA
Capoturno ARCALIGIOCL. DAMNELE
) : Turno 0 6-14 W 14-22 022-6
Data 06 /02 /2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  mno in marcia: msi o©ono inmarcia: asi ono

avviamento/spegnimento o

avviamento/spegnimento o

avviamento/spegnimento o

Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
Note
controllo carbone ot controllo carbone Note controllo carbone Note

12 ora o si ono A, 29 » si o no A 3% ® Si ono
22 ora o si o no AS33 ®si o no A530 ® Si ono
32 ora o si o no Ab, 24 asi o no Ab2% asi ano
42 ora o si o no A, 20 a si ano AT 22 m si ono
52 ora o si o no A8 28 w si o no A, B msi ono
6% ora o si a no AS 38 ® si o no /\3, 24 ®si ono
7% ora o si ano 20,34 wsi D no 20,28 ® si ano
8° ora osi o no 7 24,21 wsi ono 24,34 w si ono

Firma Capoturno . . Visto Capoimpianto /://%/—;;?——ﬁ

Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto ;

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagma tdi1



&7 LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO L T e
Capoturno BB NI~
Tumo  [J6-14 . 14-22 022-6
Data O¥-02- 2013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia;: osi  mno in marcia: msi  ano in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
i Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
' controllo carbone controllo carbone controllo carbone
18 ora osi o no {4, 30 . si o no 14,21 @ si ono
22 ora o si ono 1551 ®si o no 15.05 @si ano
32 ora o si o no {é,;g - si o no {6,50 & si o no
42 ora o si a no {1.50 . si o no {71 .24 u si ono
52 ora osi o no {8.%c | msi ono {&%5 wsi  ano
6% ora osi ono 19.%28 | asi o no {9 %% o si ono
72 ora o si o no ZL’,Z? wsi o no o l3 " si ono
82 ora osi ono 2/'5'* &8 si o no Z{/Z? ®si ono
)

Visto Capoimpianto t

Firma Capoturno _fbéwd;/a p )

Visto Ass.Resp. Impianto

-
Visto Responsabile Impianto _/ ;‘ é?, ﬁ
%agina tdi1

}& LADURNER

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Y. 1A R0 Y
- B UMWELTTECKNIK - ECOLOGIA
Capoturno f"g/@” bem S
Tumno  ®E6-14 014-22 022-6
Data 0F. 02. Zor3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia; osi @ano in marcia: esi ono in marcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
! controllo carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
‘ 12 ora asi o no 06%4 @si o no 0631 @ si ono
22 ora osi  ono O;%% esi  ono OF.3( | esi  ono
32 ora osi 0 no 08.38| =i o no Og%C, @si a no
42 ora o si a no Dq' %3 @ Si o no Oq %7 asi oo
52 ora O si o no 40 7)? @ si o no /l\() 3 ® si o no
6% ora o si a no ,{// 56 @ si ano //%2 @ si ono
72 ora osi ano ,{2731 w si a no //Z%? @ si ano
8% ora asi ano 43)—56] @ si o no /{%%Z  si ono
Firma Capoturno% Visto Capoimpianto
N e i
Visto Ass.Resp. impianto — Visto Responsabile Impnanto /
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagina 1 di 1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

j LADURNER

M231 7_1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno \/Q /2 ¥
/{ Turmo  P6-14 014-22 022-6
Data 8 - 2 - %
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @no in marcia: ®si o©ono in marcia; @si ono
avviamento/spegnimento o ) avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone

12 ora o si o no 6{44 8 si o no G(QZ, @ si a no
22 ora osi o no ’?\ZS @ si o no quzl psi ono
32 ora o si o no 8{%5 @si> ono 8,/}0 @ si gno
4? ora g si o no %[ 85 ® Si o no (;{27) psi ano
5% ora osi ono /{Q/L/_’{ @ si o no /O/ (fé @ si ano
6% ora o si o no ///////2:}» a si o no '/'(‘60 asi ono

a i n . si no 2 n< i
7% ora osi o no 44(91 ® o “/21(/8 dsi ono

a i si no / ‘ i
8% ora o si o no 4 [0S 8 o ’27102 @ si ono

Firma Capoturno 24/0/\3 Q- Visto Capoimpianto /@L‘

“A | ——— /-
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto {M/ i
agina 1 di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

5 LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
UMWELITECHNIK - !COLOGU\
Capoturno ARCAIIGOLY .. DMNELE .
Turmno D6-14 014-22 W22-6
Data O“«'—/O?)/2OA3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi ®mno in marcia: msi  ono in marcia:  si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
12 ora osi o no 22,34 ® si o no 22 34 msi o no
22 ora o si o no 23,3y ® si o no 2328 ® si o no
3% ora o si o no ©02% ® si o no ©O0,3 ®si o no
42 ora osi o no 04,28 m si o no 04'34 msi o no
52 ora o si o no 02,35 m Si 0 no 02‘30 ® si ano
62 ora o si o no o3 2% » Si o no ©3 33 w si ano
78 ora o si o no Oc da ®si g no 04, 30 »si ano
82 ora o si o 65 30 asi o no ©526 ® si ano
/’T / ’

Firma Capoturno ~M/

Visto Ass.Resp. Impianto

——

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto _/é%"

Visto Responsabile Impianto

/

I
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

G LADURNER

M231 7—1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno DEHD |
Tumo [16-14 014-22 m22-6
Data 0&-02 - 2013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia;: osi  mno in marcia: wsi ono inmarcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
Not
controllo carbone ote controllo carbone Note controllo carbone Note
1% ora osi o no 22,38 | mwsi o no 22,53 . si ono
22 ora o si ono 22,30 » si o no 23,25 asi ano
32 ora o si o no 013 I8 o si o no 0,18 w si o no
42 ora o si o no 1,25 . si o no 1.2@ asi o no
52 ora o si ono 234 & si o no Z.i30 asi ano
6° ora osi  @ono 3.35 ® si g no 3,2% | asi  a@no
7% ora osi a no 4,25 usi a no 4,3’1 ® si ano
82 ora osi o no 5.24 msi o no 5,29 ®si ono

PN X

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto /4 é

Visto Responsabile Impianto

s

6(/%0 a Pagina 1 di1

s
207

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO soka ALl
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno jﬂyw
Turno 0O6-14 ®14-22 022-8
Data of- 02 - cor3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
ir) marcia: osi  @no in marcia: esi  ono in marcia: ®si  ono
awmmentolspegpimento [a] avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Not Ora Passaggio
controllo carbone controllo carbone ote controllo carbone Note
12 ora osi o no /4 36' @ si o no A¢ 32 | wsi o no
22 ora o si o no A5, 23| wsi o no A5 30 @ si 0 no
32 ora o si ‘o no ,/{5é @si o no '/6 %8 W si o no
4% ora osi o no A7 34| wsi o no /]75(_‘ asi  ono
52 ora osi o no /g%é @ si o no //g 9)7 P si ano
6° ora osi o no W 35) @ si o no /fq;sz asi ono
7% ora o si ono 036 si o no w 7)4 ssi  ono
8% ora osi o no 2/7)2 o si o no 4//%6 @si ono

Firma Capoturno ﬁa—m;

Visto Ass.Resp. Impianto

e

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

~
Visto Capoimpianto /

A
Visto Responsabile Impianto [7
U

7

/
-
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

PoX LADURNER

M231 7.—1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
V
Capoturno L\ AL
/ Turmno [06-14 n14-22 222-6
Data - &
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @no in marcia: @si ano in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/speg.nimento [a] avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone | controlio carbone
1% ora osi ano 44,//0 @ si o no 4&108 o si ono
22 ora o Si o no A §, ?X @ si o no A$ LS| asi ono
32 ora D si o no 46/65 msi, ono //6(6& @ si ono
42 asi ano AN @ si o no - @ si o no
M {8 A 16
5% ora o si o fio ix ))O wsi o no 4% \ Z; Si aono
{
6° ora osi o no 4?1 44_ @ si o no 4{ 42 o si ano
1

7? ora o si o no ) 8 si ono O asi ono

/ (7Y

8% ora o si ano 2’{, Qe é si o no Z/{ oY
/00 sto Gapoimp /cz,%/?

Firma Capoturno éf( Qa 04.a Visto Capoimpianto
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto /; ,,/L /ﬂ
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagma 1di1

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 94 LADURNER
- . UMWELTTEC)‘IN]K ECOLOGIA
Capoturno 57 ! [ . A ﬂ/‘f’()
. Tumo @6-14 014-22 022-6
Data 98‘02‘28(%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi @no in marcia: @si  ono in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
12 ora osi o no 0620 ® si o no 0550 o si 0 no
2% ora osi o no 07130 psi o no (Q?ZZ @si  ono
32 ora o si o no 05 50 @si o no 05 3 6 @ Si ono
42 ora o si o no ()Qaé w si o no (ngo asi ano
52 ora o si o no {Q 4& @ si ono "CO %O @ si ano
6% ora asi o no A4 /Z- @ si ano 4137 ] esi  ano
7% ora o si o no 4&55 @ si o no "(556 B si 0 no
82 ora osi o no /[é%o g si o no /f%&Lz @si ono

Visto Capoimpianto A/@\

Firma Capoturno

DU s

—

Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12




CONTROLLO lMMISSlONE CARBONE ATTIVO

o] LADURNER

M231 7—’I UMWELITECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCASGIOLL. .. DAUIECE ..
Tumo m6-14 014-22 022-6
Data 20 /02/ 2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  wno inmarcia: msi ono inmarcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora .D si ono 06,30 = Si D no 0623 @ Si D no
2% ora osi o no 01,2¢ asi o no oF, 34 ssi ono
32 ora osi o no ©8,34 a si ano 08,21 wsi ono
42 ora o si ono 08 35 ® Si D no 09, 32 . si o no
5% ora O si o o A0 26 = si ono A0, 30 . si ano
6° ora o si o no A >4 - Si o no AL 20 . si o no
72 ora osi o no A2, 32 ® si o no A2,28 wsi o no
82 ora o si o no/7 / ,(3, 30 . si o no ,{3, 21 msi ono

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

M2317_1

CONTROLLO IMMISS‘IONE CARBONE ATTIVO

Visto Capoimpianto /@%_\ —_
“V; &*@M

Visto Responsabile Impianto

1%

agina 1di1

ADURNER

MWELTTECHNIK - ECOLOGIA

Capoturno e 54 A/W 5

_ Tumo  [O6-14 014-22 ®22-6
Data ﬁ/&’(ﬂZC/CO//f
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: o si no inmarcia: msi  ono in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone | Note controllo carbone Note
12 ora o si o no y si i
15{ B o no 5255 @ si ono
28 ora osi o no 6’53_7 @ si ano 8837 a@si ano
3% ora o si o no 030 ( @ o no 0.37| uasi o no
4° ora osi o no O,/—gg @ si o no 0/5”6 asi ano
5% ora osi oo 02 37| msi ono 02 3> | ®si ano
6° ora osi a no O03.32]| asi o no 03 577 ®si o no
72 ora osi ono 0q. 57 ® si o no o6 gs ® si ono
82 ora o si D no 0§\5‘§ u'rSI o no oS >’>/ & si o no

="

Firma Capoturno

Visto Capoimpianto /@

D)

Visto Ass.Resp. Impianto -

-y

Visto Responsabile Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

[/(’089(7‘J ék?;agina 1di1



{ LADURNER

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

M2317_1 GMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno l/@‘ L
Turmo  [6-14 014-22 @22-6
Data Mo-2- 13
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  @no in marcia: msi  ono in marcia: asi ono
avviamento/spegnimento o avviamentc/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora osi o no ZZﬁS & si ono 22(4& ®si ano
a si o no 2 ' @ si o no 2 i
22 ora 0 (';.)(5)) Z%Ij{ as ono
32 ora o si o no ZQ_l /ZS & si o no Z(f( //6 o si ane
42 ora o si o no -/// Ly @ si o no 4 4/{ @ si ano
{
5% ora o si o fio si o no y
2,24 O Ag| v e
6° ora osi ano ’3, Z @ si o no 2 @ Si ono
5 5
72 ora o si ano @ Si o no @ si ono
e L@.’ (¥
a . ¢ .
82 ora o si ono S"/jz/ @ si o no S/OL)O @ si o no
P
Firma Capoturno 0’\) QA Visto Capoimpianto /é/C/\J
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto ~~WK
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 C Pagina 1di 1

(&7 LADURNER

CONTROLLO IMMISSiONE CARBONE ATTIVO

M2317_1 LERSd W TLAY B
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
P .
Capoturno 6 ATl A (L “
_ Turmo  O6-14 ®14-22 022-6
pata Ap-02-2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @no in marcia: asi ono inmarcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
12 ora o si o no /4_( 30 ‘&si o no 1(1 Zé @si ono
22 ora o si ano 1550 o si o no /552, @si o no
32 ora osi o no [686 o si o no (63 si
) 7& e ono
4% ora osi o no [?ZLI @si o no 4?30 @ si ano
5% ora osi o fio ’{gaé{ o si ano /1(§50 o si ono
6° ora osi  ono /[g 27 osi  ono ’{Q,ZO si  ono
el
72 ora osi ano ’Z@;é @ si o no 2051 | wsi o no
82 ora o si ono Z) /{/( @ si o no ZlZé o si ono
Firma Capoturno g/Z/C'\ W[Lf Visto Capoimpianto %)%-}T\
[ é(
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto I /4
//m—' Pagina 1 di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12




}0i LADURNER

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO [ Lol A 4iS) LN
—_— . UMWELTTECHNIX - ECOLOGEA
Capoturno 6? MO [
‘ Turno D 6-14 ®i14-22 022-6
P
Data A{= o2 - 2013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi ®no in marcia: wsi  ano in marcia: msi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora o si o no 14 20 »si o no 14,24 «si  ono
2% ora osi g no {5.25 msi o no 15.20 8 si one
3% ora o si @ no {636 .si o no 46.31 s 0 no
42 ora . osi o no {¥.28 wsi o no 17.22 s o no
52 ora a si ono {8 &O wsi o no 1€ 34 wsi ono
62 ora asi o no 19.29 ® si ono {9.25 »si ono
72 ora o si ano 20030 wsi o no 20.L9 ® si o no
8% ora o si D no 2 1.3¢ ®si o no 2027 »si ono
Firma Capoturno [E’)g,&{ic@_éi; ........ e Visto Capoimpianto /@ﬁ——?
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile impianto kwvg
! L Pagina 1di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

poq LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO L5654 U S AU K G0
. UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno 'PAC‘—YAO\T‘@ RATEACLE
' Tumo @6-14 014-22 022-6
Data /M /OLI/ZO 13
Linea 1 Linea 2 ° Linea 3
in marcia: osi  ®no in marcia: m-si ano inmarcia: msi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note

12 ora osi ono = Si ) .
or ﬂé{/{s o Si o no 06,37  si o no
2% ora O si 0 no O?’,/LO @ Si o no 01 0§ a si ono

Y5
3% ora osi ano 02((/15 asi zno 0% o4 | esi o no
¢
42 ora o si o no W’ 05 @si o no o4 '(9‘2 & Si o no
5° ora o si o no /LO, 05 ® si o no /tolg?' o Si o no
62 ora o si o no 4/;,//5 & si o no /(/{ AO ®» si ano
E ¢
72 ora o si o no AL,O‘f ® si o no /L o5 ® si o no
5 4
8° ora osi o no 13 08 & si o no A3 p0 si ono
D,
Firma Capoturno @ Visto Capoimpianto %
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile impianto W K
C Pagina 1 di 1
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% LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADUKNER
capelme T W6-14 014-22 022-6
urno - - -
Date A PP EerS
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  @&no in marcia: @si  o©no inmarcia: @asi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controlio carbone controllo carbone controllo carbone
1% ora o si ono 05 22| wsi 0 no 0¢. 27| esi ono
22 ora osi ono 0] 3| wsi o no 0732 | @si ono
32 ora o si o no 0,8_9)7 u si a no Oé?g_{ ® si o no
4% ora osi o no 0q.32| wsi ono 09 37 asi  ono
5% ora D si ono /{/@5] @ si o no A0 341 wsi a no
6 ora osi  ono 44. 37| ®si ono A 32 asi  ono
7% ora osi ano /{Z‘Sé @ si o no 4249 | asi  ano
8 ora o si ono /f%%é & si o no 4332 @ si ono

PP
Vsl

U/L/U/!/
( Pagina 1di1

Firma Capoturno Visto Capoimpianto

e Pl
Visto Ass.Resp. Impianto @

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 84 LADURNER
- . UMWELTTECHNIX - ECOLOGIA
M //‘/ -
Capoturno %C o { ﬂfl Ré()
Tumo O6-14 014-22 ®22-6
Data ‘/fx i O Z " ZO ( g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  ®no in marcia: @si  ono inmarcia: asi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controlio carbone controllo carbone
1% ora osi ono 2 2 g si ono Z222| esi ono
2% ora o si o no 2326 ©si o no Z;/é) asi ono
3% ora osi o no ZQZ; o Si o no 5456 ©si o no
42 ora o si o no 4 Zo| esi o no 0426 | esi ano
5% ora osi o no 0234 | esi ono 0230 | @si  ano
62 ora o si a no @;a; @ Si o no Og;g @ si ono
7° ora o si ano @4 26| msi o no 001 Ig @ si ano
8% ora o si o no i) ;é‘cj @ si o no OK; ZO @si ono
Firma Capoturno %jlj —_ [ taar e Visto Capoimpianto /(@_/C% -
[
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile impianto f P #/
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 U(/‘W “ L Pagina 1di 1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

=y

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

M231 7—1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALIAOLL. DASELE
' Turno  O6-14 014-22 m22-6
Data Ao Jo2 [o0an
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  mno in marcia: msi ono inmarcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
1? ora o si ono 22,2% #sj o no 22,30 ® si G no
22 ora o si o no 23 34 m si ono 2328 w si ano
32 ora o si o no ©0 35 msi o no CO,3A m si o no
4 ora osi o no OA 34 m si o no OA, 30 m si ono
5% ora o si ono ©2,3% msi D no o2 30 ® si ano
: 6% ora o si o no O3 373 msi o no ©329% msi ono
7% ora D si ano Ou. 26 ®si a no 4,23 wu si o no
82 ora osi o % 7 05,28 s si o no 05 20 »si ono
Firma Capoturno /M/é Visto Capoimpianto ap S

Visto Responsabile Impianto

% LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
. UMWELHECHNIK ECOLOGIA
Capoturno REMDIN (
. Tumo [D6-14 B14-22 022-6
Data 12 =02 - 2042
Linea 1. Linea 2 Linea 3
in marcia: osi  ano in marcia: @si  ono in marcia: msi ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
12 ora a si o no {Ar 2/ ® si o no 14422 ®si o no
22 ora o si o no 15, 3¢ .si o no 15, 30 8 si ono
3% ora o si o no /430 | wsi ano 16 /25 | wsi ano
42 ora o si o no 1726 wsi o no 1221 asi ono
5% ora o si ono 1844 asi o no 18,38 | asi ano
6° ora osi o no 19,24 » si o no 19.2¢0 wsi ono
72 ora o si ano 10.29 wsi a no 20,25 | asi ono
8° ora osi o no 2134 w si o no 21,30 . si ono
Firma Capoturno /5%;{,,«,‘ (;’M - Visto Capoimpianto W
Visto Ass.Resp. Impianto % Visto Responsabiie Impianto /(M 'é\
v Pagina 1 di 1
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

o LADURNER

M2317_1 { X Switrcnmix - ecoroomn
Capoturno j AL 2t 5
) Turno O 6-14 Z14-22 022-6
Data //5- ﬁZ - oA 3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi ®&no inmarcia: msi ono inmarcia: @si oD no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora a si o no /ﬂ{ 32 B si o no /(,( 3;3 ® Si ono
2% ora 0 si o no /{6’ 3¥ @si ono 4/5’—3{ @si ono
32 ora o si o no //6 %Z @ si ano ,{63? @si o no
42 ora osi ono A9 34 @ si o no 4?%:} asi ono
5% ora osi o no A45.3j msi o no /13%/0/ msi  ono
62 ora o si g no //?»;? @ si o no /?34 & Si ono
7% ora o si ano 50—'54 @si o no é@%i @ si ano
82 ora o si o no Z /‘3'77 M Si ano <5/{%L' o si ono
Firma Capoturno % Visto Capoimpianto @é‘—“—' .
T h,
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile impianto Mﬁ
y‘/v C' Pagina 1 di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

LADURNER

[

M2317_1 CONTROLLO IMMISS!IONE CARBONE ATTIVO LA i) 1T
Capoturno \/.Qf LA
Tumo @6-14 014-22 022-6
Data ’{27 - < /I%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi  ono in marcia: @si  ono in marcia: @asi  ano
avviamento/spegrimento & avviamento’spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
12 ora o si ono é‘l 34 @ si 0 no é(5 Z @ si o no
2% ora O si o no ?{4_? B si 0 no ?,4'} o si o no
32 ora o si o no %(04 ® si ane %‘()é} g si 7 no
42 ora o si ono S?l %O @ si D no Q(l;z @si o no
5° ora osi  ono 40(2((, asi  ono ‘46}(@} asi ano
6% ora osi o no ///445 a si o no /‘f/ 4/(' B si o no
7% ora o si ano /Z{//j & si o no _42,/]2 osi o no
. / . ) .
82 ora osi o no ﬂ'))/ /6 @ si o no .4'f/,¢'4_ e Si ono
)
Firma Capoturno w Visto Capoimpianto //”'
Fath =y / “’
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto /ﬂ% 5
(, > L/ Pagina 1di1
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

@
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

M2317_1
Capoturno 8 C l T LIV | MA f%
Tumno ®6-14 014-22 022-6
> ?
- {4 . 02- 2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: osi ®no in marcia: @si  ono in marcia: msi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento @
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note

controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora asi o no 06{8 ®si g no Oblo | ®si  ©no
2% ora o si o no @?56 @ si o no O?b\?, @ si ono
3% ora o si o no @gaé @ si o no 08 [8 ® si o no
4% ora osi ono OS ZL\ #si o no Qg ;() ®si  ano
52 ora o si ono 4955) #si o no </{QZZ @ si ono
6 ora o si o no ‘”g’t [8 @ si o no asi ono
7% ora osi o no 12 ;O ®si o no o si o no
82 ora o si 0 no /{2) %0 @ si o no osi ono

/] T~y S
Firma Capoturno g@{/\ (S G Visto Capoimpianto /%
7
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto /J é
u C Pagina 1di1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

-

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno B DIy
, Tumno  [16-14 014-22 W22-6
Data {%.072-2013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: o si no in marcia: msi ono inmarcia: asi  ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento D avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbane Note controllo carbone Note
12 ora a si o no 22144 ® si o no 2238 | asi o no
2% ora osi o no 22,29 ®si o no 25,25 esi ono
32 ora a si o no 0,35 asi o no O %0 ® si ono
4% ora osi ono 4,25 wsi o no 4,20 ssi ano
52 ora osi o no 2,28 a si D no 2,18 ® si ono
6° ora osi ono %,%2 ssi o no 2,2F | wmsi ano
72 ora osi a no 4 .37 . si o no &, 32 wsi G no
8% ora o si o no 5.39 asi o no 5. 34 usi ono

Firma Capoturno /b&a‘)'%zju [le%_e’/
Visto Ass.Resp. Impianto Q

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto

Pagina 1 di 1




CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO o LADURNER

M231 7-—1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno C-ﬁ Adrrer =.
. Turno  06-14 014-22 B22-6
Data AC. 02 O3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: w#si oOno in marcia: @si 0 no in marcia: osi = no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegplmento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passbaggm Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
i i si ono
12 ora Zﬁc wsi o no ZZ’ 55 @ si 0 no a
2ora | 73 .37 | wsi o no 23.34 o si o no o si o no
3ora | .37 | ®si  ono 08(? msi  ano asi ono
42 ora O’/‘SJ ¥ si o no 0/{,3(_{ & si o no o si ano
5° ora OZ SZ @si o no 025({ @ si o no osi ono
62ora | 0B ,3] | esi ono 03.52 | esi o no osi ono
72ora | 0 %’I #si ono 0&’38 ®si o no o si ano
82 6ra - wsi ano 0/; /f ® si o no osi ono
05.%6 B 31

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Im

pm———

pianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto

Visto Responsabile Impianto

Pagina 1.di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO | LADURNER
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
i
Capoturno \/é \AKr
Tumo [0O6-14 @14 - 22 022-6
Data 44‘ - 2 = 4 6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: #si  ono in marcia: osi  mno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o aviamento/spegnimento @
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora /4154 wsi o no 44/;)2 ®si o no a si o no
22 ora ® Si ono @ si o no osi ono
AS, 15 15,1
32 ora ‘ é si o no é @ si o no osi ono
16,24 16,03
42 ora ,]Jf‘))S @ si ono 4’}‘3(’/’ m si o no asi ono
52 ora ’/3/4% o si ano //’fgI 40 & si o no osi ano
62 ora /"6,’{ 7)8 B si a no /{/’ g ‘ Bé @ Si o no osi ono
720ma | (0, 7y asi ono 50(/75/ @ Si o no asi o no
. y 8!
82 ora a/f/ ,/Z @si a no C "( | 4@ @ si D no asi ono
Firma Capoturno (y:) OA— Visto Capoimpianto W

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

A

/e

Pagina 1 di 1




% LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
Capoturno [5 AR h/t ¢ cSo
Turno  [O6-14 @ 14-22 022-6
— ) - -
Data '% \O(.‘Qotﬁ
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: gsi ono inmarcia: msi ono inmarcia: osi @ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora [/450 @ si o no l}lzc o si o no o si ono
> R ) .
2% ora [556 @si o no \gﬁé_ ® si o no osi  ono
ora|/L 27 | asi ono (£ L& | msi ono osi  ono
[ 57 [6 4
42 ora [?50 @ si o no /?ZM @ si o no osi ono
stora | (§ 4O | ®si wno 394 | esi  ono osi ono
6% ora {8%& @ si o no '(‘52_% @ Si o no o si ono
72 ora ZQ/ZO @ Si o no ZO) Z m si o no o si ono
~>i 2 )
82 ora Z[ ZO @si o no 2| ﬁc © si ono osi ono
/
Firma Capoturno &D/K_ (J 8 (O/ Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

P e
[ M%’é/

Visto Responsabile Impianto

Pagma tdi1

HNT
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO P94 LADURNER
- UMWELITECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALGIOLL. DAOVELE.
- Tumo m6-14 014-22 022-6
Data )( 5,/02 /QOAB
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: wsi ono in marcia: msi ©no inmarcia: osi  mno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controlio carbone Note
1?ora | O@,2% ®Si o no 6, DO ®si o no o si ono
2°ora | ©1,22 u si o no o1, 23 ® si o no osi o no
32ora | ©8 34 s si o no OB, 3A = si @ no a si ana
4%ora | O 33 msi o no 03, %0 asi 0 no asi o no
5%0ra | 40,2® asi 0 no A0, 3A . si o no osi ono
62ora | A), 3O usi ano AL 26 msi o no osi  ono
7Ttora | A2,35 msi ono A2 28 ® si o no a si o no
82ora | A3,26 = Si o no /] P AD S msi o no o si ono
Firma Capoturno /M Visto Capoimpianto e
T =
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 k Pagina 1 di 1




LADURNER

(¢ LADURNER

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

M231 7__1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
) S
oy " - .
Capoturno ;'KIUJL Vi 5/(%7 Tleeucesxo
, Tumo  @6-14 014-22 022-6
J b 7
Data /{é /C// /(K."{ )
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si  ono in marcia: ¢si ono inmarcia: osi eno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora é/ZZ ®si o no 6,[{ @ si D no o si ono
2% ora - ®si a no xs @si o no o si o no
2,35 225
a ’ g #si o no Vo2 si ano i n
3% ora 3// Zé/ \} , 5 3 ] o
d2ora | & 47U ®si o no L 22 8si o no o si no
%, A% (&L
52 ora 44,"( 25 ®si o no /{U/ 7 & ®si D no =) o
62 ora /M/ Z@ @si a no /{/ 353 ® si o no o si ono
72 ora /2/ oL ®si o no /Z/ 35 @ si o no / o si ano
82 ora /L/';/ Z&/ @si A >/ ’){/ @ si o no / o si ono \
i arad
Firma Capoturno // </ Visto Capoimpianto 7@7‘_]'7 i
e |
E— G
Visto Ass.Resp. impianté "~ Visto Responsabile Impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagina 1di 1
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno VA/LA%(
Tuno  06-14 014-22 Bm22-6
Data 4 S - 2, g /(,%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: asi ono in marcia: msi  ono in marcia: osi gno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora Z?(4a asi o no ZZ(/Z() ® si o no o si o no
2% ora 53 /46 & Si o no ZQJ / QCL s o no osi a no
3eora | 2 (4‘,//37 ¥ si ano 24/ /é & si o no o si ono
4% ora ///55 ® Si o no /{/j,/ & Si o no o si ono
52 ora Z(Ze » Si o no 8/26 asi D ho o si o no
6% ora %(48 @ Si ano ) @ si o no osi ono
72 ora 4_{, ,/ﬂ% e si ano ;{_l ,{5 o si o no o Si oneo
82 ora S-/;.S o no S/ e+ | Bs @ no osi o ne

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

/2o,

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto

-

Visto Responsabile Impianto

/M/Z@Z
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(] LABURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
"
- - N
Capoturno f% Elllna A eQn
» Turmno  [6-14 014-22 @22-6
Data /Lé -9l Zo{g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @ si ©no in marcia: @si ono inmarcia: osi @no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1% ora ZZ;@ o si o no 2‘7& Bsi o no osi  ono
220ra | 2.9 ;O @ si o no Z%(g @ si o no osi ono
32 ora 21/12,5 ® si o no (Z//L [,: g si o no o si ono
42 ora 0425 @ si o no O’{(ZO B si o no a si o no
52 ora @Z/Z() @ si o no OZ,;O @ si o no asi ano
6° ora O;; ﬁ/ @si ano O;/lO @si o no osi ano
72ora | OW4G | esi ano @Lﬁ/{) @si  ano osi ono
8% ora @6’{25 @ Si o no @C/;Z(Q asi o no osi ono
Firma Capoturno ﬂ; 7\ ez U/\Q/Z L@/ Visto Capoimpianto /,z@'
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto //// A
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagina 1di 1

o
M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO  LADURNER
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALIEACL . DMNTELE
Turmo D6-14 B 14-22 022-6
Data Ao ©2-2CA%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: msi  ono in marcia: ssi  ono inmarcia: osi  @no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
1%ora | \4 24 m si o no Ady DA » Si ano osi ono
2%0ra | AS A6 u si o no A5 2% ® Si o no o si ano
32ora | AL, 28 ®si o nRo A6, 33 = si o no o si ono
42 ora | AY, A4 msi o no AT, 24 s Si o no o si ano
5%ora | AD, 26 asi o no A8 22 m si o no o si ono
6%ora | AG 24 wsi o no A8 3¢ m si a no osi ano
72ora | 26,23 msi o no 20,20 msi ano O si ono
82ora | 24,29 » si >4 34 ® si o no o si ono
Firma Capoturno / Visto Capoimpianto )/g@( ( ay/

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto
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7ol LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
oy 5 ’ : R,
Capoturno /r;//z/l/”7@5f7 VAU C O ESC0
) Tumno 0O6-14 &14-22 022-6
-~
Data /ff/&é/ﬂ/‘;
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @ si ono in marcia: @si  ono in marcia: osi  ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note \ controllo carbone Note
12ora | 44,25 | esi o no A4 29 @ si o no \ osi o no /
22 ora /15/ 20| e@si o no /5'53 P si o no \ o si ono /
32 ora /(6/ 22 osi o no /(él 33 & Si o no o si ono
4% ora /(,71 55? ® Si o no A F/ Uz tosi o no oVno
52 ora _/{d?, 20 | esi o no /(f/ 33 wsi o no %\Kno
62ora [ 13,55 | wsi ono A9 Ll o si ano osi  ©no
720ra | 20, 4§ | msi  ono 20,23 esi ano / osi  ono \
gaora | 122 asi o no o 30 @ si o no osi  ono

Firma Capoturno

N, '//(44/7 o.g

Visto Capoimpianto

TPl
Visto Ass.Resp. Impianto @

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

e &
A

Pagina 1di1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO o4 LADURNER
(X}
- . UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ,__:B A Dt é
Turno  ®@6-14 014-22 022-6
Data AL © 2 loAR
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: msi ©ono inmarcia: osi ®no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora Og 35 ®Si ono 0652 ®si o no o si ono
2% ora 0}732 @ si o no O¥_g:]_ ®si o no o si ono
32 ora OchO & Si o no Og%b @ si ano o si o no
43 ora QQ57 wsi o no 0({51 i si o no o si ano
52 ora w])/ w Si o no 4036 nsi o no o si ono
6% ora 4,{66 msi  ono 4. 547 asi  ono osi  ono
72 ora /{2%5 o si ono 42%72 msi o no o si ono
82 ora 4%%5 wsi o no /{3 3/1 & si ano o si o no
Firma Capoturno %—;’—ﬁ) Visto Capoimpianto @ I
Visto Ass.Resp. Impianto el Visto Responsabile Impianto /]W
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 ; ~ Pagina 1 di 1



oY LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno '\/A, \ /M
. Tumno  @6-14 014-22 022-6
Data /1 25 -2~ ‘4%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: #si  ono in marcia: si o no inmarcia: osi  &no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Pa’ssagglo Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora é/ //‘? @*Si o no 6( //6 & si o no o si ono
23 ora ;L, 2 f) B si o no \7“(2_ 6 si o no osi ono
32 ora 8(46 @ si o no B(QL{- Bsi.  ono osi o no
a ‘? s no \:‘ I & si o i
42 ora [,{J @si o] (UX @ si an o si ono
5% ora 45/ 74 @ si ono , (Q/ //;,/ @ si o no osi ano
6%ora | 7./ ./ asi o no / K B Si o0 no osi ano
A4, (L 4,49

7% ora 42/4{ % si ono _//('149 @ si D no o si o no
82 ora /4}/ 0(5 @si ano A_/f',/’/ oly | asi o no osi ano

Firma Capoturno

&/ﬂ QA Al

Visto Ass.Resp. impianto @

M2317_1

Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto m_m e

Visto Responsabile Impianto \ﬂ/ﬁﬁk
VAl —
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Fo LADURNER

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO PYY LR L RIS R
- o UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno LREALIGNOLL  DALNELE
Tumo  [06-14 014-22 m22-6
Data A% /@L /ZO,( >
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ono in marcia: msi  ono inmarcia: osi =no
avviamento/spegnimento 0 avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
120ra | 22,30 ® Si o no 22 33 = si o no o si o no
22ora | 2 B,SL\/ w si ono 23,30 ®si ono osi o no
3*ora | 0O, RO ® si o no co,2% msi o no o si ano
420ra | ©OA, 2 ® Si o no OA, 28 msi ono o si 0 no
520ra | C2.3A m Si o no ©2, 35 ®si o ho osi ano
6°ora | O3 30 = Si o no O3, B3 ® Si ono o si ono
72ora | C4, 26 m Si ono O« 28 m si o no o si o no
g2ora | ©529% @ si ono 05,24 msi o no asi o no
7

Firma Capoturno

Visto A

ss.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 de! 01/06/12

Visto Capoimpianto M -

Visto Responsabile Impianto
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

po4 LADURNER

M231 7—-1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
e
Capoturno /%\U/f vile {fﬁj
. = Turno [O6-14 014 -22 B2-6
N atel g -2
Data /{A/Uc/u(a
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si ono in marcia: @si ono inmarcia: osi  @&no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1°ora | /2,30 | wsi ono 22.5¢ @ si a no osi ono
22 ora '215)/(1/) @ si o no 89} 25 ©si o no asi o no
p . R 2 24 .
32 ora (QU{ 29 @ si o no 2¢,%9 @ si o no asi o no
4% ora /7(5(,'/ @ si o no /{,Zﬁj @ si o no DMO
. 72 . .
Sora | 2, 7¢ asi o no <12 @ si ono D/\BQO
6° ora 3//75 @si o no 5)477 O si ono o si o no
72ora | (4, 0O @ si ano bp AF @ si o no osi o no
82 ora 9/ 2¢ g si o no 5} (?Q & si o no o si ono

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

Visto Capoimpianto

Visto Responsabile Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12
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poi LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO oL LRIV A R
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno j}4ﬁ”w =3
Turno O6-14 w14-22 022-6
Data S OF co43
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: ®si ono in marcia: @si  ono inmarcia: osi  gno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora //(4 30 bsi 0 no //qu ®Si o no osi ono
22 ora 46‘ 5{ @ si o no A5 :52 @ si o no osi o no
32 ora ’/6 2 g @ si ono ,{6 {o| asi o no 0o si o no
42 ora /{gd/{ ® i o no //Z%q @ si o no osi o no
53 ora ,{g%é @ si o no /{334 @si o no asi o no
6°ora m —Sq @ si o no MJ‘)/; asi ano o si ono
7% ora OO %] nsi a no LO.39 | wsi ono o si ano
82 ora 2454 s ano Z// 57 ssi o no osi  ono
Firma Capoturno ﬁ"{ Visto Capoimpianto
Visto Ass.Resp. impianto @ Visto Responsabile Impianto A‘//Mﬂ
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LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO DY e oy
Capoturno Rompcck fedenice
; Turno  [16-14 W14-22 022-6
Data 4(}/2//267(5
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: msi ono in marcia: osi wmno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora //L[bj B si o no 44;& @ si o no osi ono
2% ora ,{27/3/{ B si ono /(g ch #si o no o si ano
32 ora /ﬁZj ®si o no 4&34 #si o no o si ano
4° ora {72? @ si o no {750 wsi o no asi ano
5° ora /{?50 . si o no /[?Zg esi o no osi ono
6 ora /{‘ﬁzg ® si ono /ZC}%O o si ano o si ano
7% ora 2@30 ®si o no w;,( a Si ono osi ono
8 ora Z{ Zr:’r asi 0 no 2/154 ® Si g no o si o no

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto M

Visto Responsabile Impianto
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LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO [ Yol A 8:9L1 7,9
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno PENDINI
Turno m6-14 014-22 022-6
Data {9. O2- 2013
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ono in marcia: msi  ono inmarcia: osi mno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora 6.33 msi ono G24 = si o no osi o no
2% ora ’¥, 4o msi ono L,31 m si o no osi ono
32 ora 2,29 msi o no 8.20 ® Si o no 0 si o no
42ora | 9,30 | wsi ano g 18 usi o no osi ano
520ra | 10,27 wsi ono 10,25 msi o no osi ono
g2ora | 11,34 wsi o no 11.2& msi ono osi o no
7?ora | {2, 44 ® si ano .40 ® Si ono osi ano
82ora | {3,25 | wmsi ono {3. 35 ssi ono osi ano

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

//4%/

Visto Capoimpianto /@\4 o
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

{ LADURNER

M231 7-—‘I UMWELTTECHN!K - ECOLOGIA
Capoturno ARCAIGACL . DALINELE
Tumo M6-14 014-22 022-6
Data 20 -02-20432
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: msi  ono in marcia: osi ®no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone
1%o0ra | OG 32 wsi ono 06, 35 » si ano o si o no
2%ora | ©%, 34 m si ono oY, 20 a si o no o si ono
3%ora | ©8 23 u si o no 08,32  si o no o si o no
4%ora | ©3 2¢ msi o no 0923 m si o no osi o no
52 ora A0, 20 » si o no A0, 33 ® Si o no asi ono
B%ora | A1 35 ® si o no A BA msi ano o si o no
7%0ra | A2 21 msi ono A2, 32 msi o no asi ono
8%ora | A3 3A s si ano 7 J A> 2% msi o no osi o no
. y /‘ . . .
Firma Capoturno 7 p Visto Capoimpianto W
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto /M/f
0 he - Pagina 1di 1
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LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO F
UMWEU'IE(HNIK ECOLOGIA
Capoturno 5/4}’/%’ =.
ota %/,/ o7 2or= Tumo O6-14 014-22 @22-6
Linea 1 Linea 2 Linea 3

in marcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o

in marcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o

in marcia: o si

& no

avviamento/spegnimento o

conotl;zllo P:asrsbigngejo Note conotlr'zllo Pcaasrsbzg\gzo Note conot:)llo P::rstf:)gngeio Note
12ora | 22 % usi ono Ze. 3¢, #si o no o si ano
220ra | Z3.33| asi @ no C3.38 | esi o no osi ano
Fora| O.36 | asi ono 0.3 | asi o no osi ano
42ora | Nf27 | wsi o no oA BZ ® si o no o si o no
5% ora o234 asi o no 06 3/6 g si o ho osi ono
62 ora 03.39 ®si ono O3 34| wsi a no osi o no
72ora |04.4 O @ si ono 06¢.3¢ | wsi o no osi ano
8 ora O;%z @si o no 05.345 | &si o no asi G no

Firma Capoturno

e

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

Visto Capoimpianto M—
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LADURNER

PP

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURINER
Capoturno jJM’ 5
Tummo  0O6-14 014 -22 W22-6
Data oo - 072 - 2O
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ono in marcia: @ si  0no in marcia: osi &no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Not
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone oe
1ora | 77 347 #si ano 2C. 5| osi o no o si ono
2%ora | 73,45 | ® si ono 23,3 i o no osi o no
3fora | ) 372 @ si o no 0.3 é W si o no osi o no
420ra | A 31 @ si o no 0A.37 #si o no o si o no
5%0ra | )7 3/ | #si  ono 07.37 | st ono osi  ano
6*ora | P35 35 | @si ano 03.33 | @si ono osi ono
7°0ra | 04 5| dsi oo 04.5 | #si  ono osi  ano
82 ora p{g/ fsi  ono 06‘9)7) wsi ono asi  ano
Firma Capoturno % Visto Capoimpianto /éﬁ—\—y——— ,
=7 7
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto L M
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 / = Pagina 1di 1

o LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LAMURIVEIG
— UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno REZMNDI~
. Turmmo  [6-14 m14-22 022-6
Data 20-02- 2015
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: asi ono in marcia: msi ono inmarcia: osi ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12ora | {4 364 msi  ono {4,258 | msi  ono osi  ono
2°0ra | 15,30 | asi ono 75.34 w si o no osi ano
320ra | 74,25 s si ono 14,30 esi o no osi o no
42ora | 1£.33 m si ano 17.26 . si ano o si o no
5% ora 182 wsi o no 18./7 w si o no o si o no
6%ora | 19.29 | wmsi ono 1£9.25 ® si o no o si ono
720ra | 20,39 . si ono 20.3%7 » si o no o si o no
82ora | 27,30 | wsi o no 21.25 | wsi o no o si o no
Firma Capoturno J%eqé)u‘ éf - Visto Capoimpianto m
= v Ll &
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto M J
{/ ~— Pagina 1di 1
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{ LADURNER

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO FOLLADURNEK

M2317_1
Capoturno ARCAIGANOLL  DANELE
_ Turno  [06-14 W 14-22 022-6
Data 24 /02 /2083
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: msi  ©no in marcia: msi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento = avviamento/spegnimento =
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone

. TS . i

12 ora | A& >4 msi o no At 25 msi ON0 | cepnata | A% 30 s s OnNo | AWARELIG
i LseA .

22 ora /\5, 24 msi o no A5 28 . si ane |cepua A%, 36 usi 0 no
. . i‘\)

32ora | Ab 23 usi ono osi ano Ab 33 msi 0no | Lapcia

42 ora | AY 30 usi ono osi o no A1 26 ® si ano

5%0ra | AP, 286 s si ano o si ono AB,3A . si o no

B%ora | A 35 = si o no o si ano A8 3« asi ano

7%ora | 20 33 msi ono osi ono 20 2% usi ono

83ora | JA 26 asi o no o si o no 24,23 wsi ano

VA

Firma Capoturno

Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto

Visto Responsabile impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12
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{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Y e oo
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno %&Z{W
) Turmo @6-14 D14-22 022-6
Data &/OZ/Q/(S
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si  ono in marcia: @si  cno in marcia: osi @no
avviamento/spegnimento o awwiamente/spegnimento @ avviamento/spegnimento @
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controlio carbone controlio carbone
a . . . . .
12 ora 6/40 @ si ono é/Z§ @si ano osi Qo no
22 ora ?/35 @ si ano ?(30 ®si ono osi o no
32 ora 00/30 @ s o no :f/jﬂ, @ si o no o si ano
42 ora 5, w @si o no 9/- [(2, @si o no o si o no
sora | AL | esi ono A02L | s o no osi ano
6% ora /u/gj ®si ano M, M ®si ono osi  ono
Z 42 Z§ OLE A2:100 AccEsO
72 ora Qsi ono / ®si ono [CiES N y @®si o no GERT.
ALZ5 / coee 42,20 bedacnr.
82 ora /{6159 ®si o no /{3/30 @si o no 42,05 @si aono
Firma Capoturno )ﬁ Visto Capoimpianto T ZQ —> L,
V= \/ﬁ)) r ¢ i
Visto Ass.Resp. Impiantoz’ . Visto Responsabile Impianto [ /1ol
V/ Pagina 1di 1
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oY LADU

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO i toLaois
Capoturno 5/44//5’5/ =
Turmo W6-14 014-22 022-6
Data = OF. o713
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: asi ono in marcia: osi  mno in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controlio carbone controllo carbone
12 ora 06 54 ® Si o no o si D no %33 @ si o no
2% ora 07 %7 @ Si o no o si ono 0‘7.5{ o si ono
32 ora OS%{ o si ono o si ano 05{3[ @ si o no
42ora | () q 247 wsi ono osi ano 09.32 & si ono
52 ora w%{ » si o no o si o no L0, 30 ® si o no
6%ra | /37 | =si ono asi  ano 4435 | wsi ono
7°0ra | f7.37 | msi  ono osi  ono A7 .33 | asi  ono
8iora | £3.32] wmsi o no o si o no //‘3%5 ® Si o no
Firma Capoturno j, > Visto Capoimpiante /
S
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto / é#ﬁ él
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 ' / Pagina 1 di

§LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LAUURINNLEI
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno BOIVWH[ EZM&(LC&O
Turno  [0O6-14 014-22 W22-6
Data 24/2/2(9/(%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ono in marcia: osi  ®no in marcia: ;si  cono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora ZZ 25 nsi o no osi ano Z&_E// asi ©ono
22 ora Z; Z%? a si ono a si o no Z; '50 msi o no
3% ora Q34 . si o no o si o no 02? .si o no
42 ora 4 Zﬁ’ wsi o no asi o no { ;// asi o no
5% ora Z 5@ asi ano osi  ono ZZ? asi ono
6tora [5 - | msi  ono osi  ano 3_30 esi  ono
72 ora 4, 3// w si o no o si o no AZK ® si ano
8% ora 5—3& wsi aono osi  ono 5280 asi  aono
Firma Capotumo __— ==z /%/ Visto Capoimpiante _foet D
Visto Ass.Resp. Impianto %D Visto Responsabile Impianto / Y/
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 v Pagina 1 di 1




CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

oo

LADURNER

M2317_1 GRWELTFECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALCANOLY  DALNELE
Turno [D6-14 014-22 m22-6
Data 22/02./20A%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi  ono in marcia: osi ®sno in marcia: asi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone
12o0ra | 22 34 u Si ono o si o no 22 3A m si ono
2%ora | 23 3% wsi o no o si ono 23 3A - S ano
3%ora | ©0,2% m si ono o si ono 00, 26 msi o no
420ra | ©4 34 » si o no o si o no OA 2+ » Si ono
5%2o0ra | ©2,30 msi ono o si o no 0226 ® si ano
6%ora | ©3 33 w si o no o si ono 03295 # si ono
72 ora C4 26 msi ono o si o no O4, 30 »si o no
8%ora | ¢©528 u si o no A O si o no ©5 32 m Si ono
A

Firma Capoturno Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
- UMWELTTECKNIK - ECOLOGIA
-
Capoturno ﬁ@a@@%@u% o
Turmo O6-14 & 14 -22 022-6
Data 22/0z2 />
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @ si ono in marcia: osi @no in marcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1% ora /{&( 25 | @si ono o si o no Ak, 39 @si ono
220ra | A5 2p @si  ono \ 45,35 | ®si  ono
3*ora (46, 0 @si ono A6,%7 | @si ono
4ora | AL, 2f | esi  ono A% 3G | @i ono
520ra | A4, 3 p @si o no AJO/J,( ®si ono
6%ora | 16, L0 @ si ono /{9( 30 | esi g no
720ma | 20,29 ®si o no ZO/Zﬂ ®si ono
82ora | A, 20 e®si ono Z//Zop ®si o no
i gf % >
Firma Capoturno Visto Capoimpianto ¢ e
U/{;” 1
Visto Ass.Resp. Impianto % Visto Responsabile Impianto /MQ
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 v (-/Pagina 1di1



CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

EElADURNER

M231 7_1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno i AD7ttlr = -
= Turno 0O 6-14 B 14-22 022-6
Data B vz ZOA43
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si Dno in marcia: osi  gno in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamentolspegpimento =)
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone
1% ora //é 937 ® si one o si o no /[//{ A R si o no
. . - 5 O .
2% ora A5 34| asi o no o si ono A5 A §si o no
a 2/ i i S ‘ no
32ora //{ 2G| asi o no osi o no Af. 37| wst o
4% ora //]77)7 ® Si ano osi o no //75/ msi ano
5% ora //g 3f| msi ano osi ono //536 gsi  ono
6%ora /] (| wmsi ano osi  ono {17 3¢ si ono
72 ora wéz 7 si ono osi o no 037 | wsi ano
. 2 .
82 ora Z/7// 56 @si o no o si o no 2 % asi ono
Firma CapoturnQ.—- S Visto Capoimpianto .
Visto Ass.Resp. Impianto = Visto Responsabile Impianto ‘Z@{;Z%Lé
/ - Pagina 1 di 1
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j9y LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LAMUINRIVET
UMWELTTECKNIK - ECOLOGIA
Capoturno l/é’ LA
Turno @ 6-14 0014 -22 022-6
Data C~2- A2
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia; @asi ono in marcia: osi  @no in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento D avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora Cf./é.l'-%! wsi ono osi ono (a(g(, » si ono
2% ora ?lzﬂ ® si ono o si o no 3 ?% s o no
32 ora g#o @ si ono o si ono %,§%_ 9si o no
42 ora y(g(,) esi o no 0 si o no T)(;5 asi o no
! /
a 7¢ it . .,
52 ora ,/ ) /X a si o no o si o no ‘Q/J/“'/é‘ & si o no
A7 ) S .
6% ora /(12/1 esi ono osi ono g /s« @si  ono
a - . . y .
72 ora //4’45 @si o no asi o no /7Z/<LZ ®si o no
a 7 D f
82 ora ,/5105 & si o no o si ono //;/05 osi D no
Firma Capoturno é’(/o,\\, Conm Visto Capoimpianto
Visto Ass.Resp. Impianto “@é:) Visto Responsabile Impianto %y%é/’ é
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagma 1dit




CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

;ELADURNER

M231 7.._1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGEA
- B
Capoturno Bé’ Vi FAleo
Turno B 6-14 014-22 022-6
Data Z({‘OZ"ZOlg
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: @si ©ono in marcia;: osi ®no in marcia: ®si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
12 ora Q@ZO e si o no osi o no Q(ggO ®si o no
22 ora Qgsz ®si ano o si o no 0% 40| wsi  ono
32 ora OXLLO @si  ono asi  ano 02;5 wsi  ono
4% ora 09[8 wsi o no o si D no @9&6 . si o no
5% ora /{O/t% & si ono osi ono 402/9 &si ono
62 ora 4112_(8 ¢si ano asi o no 44 ;9 ® si o no
72 ora ’{Z/;O wsi ano asi gno AC2L | asi ano
82 ora v{gsg wsi o no o si o no /]é 25| asi o no

Visto Capoimpianto

Firma Capoturno &m h,\vf"&/

Visto Responsabile Impianto

Visto Ass.Resp. Impianto
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Pagina 1 di 1

{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Py | e o acs
- UMWELITECHNIK - ECOLOGIA
% Py
Capoturno P A cidl /gpf CLEAER
’ Turno  [OJ6-14 014-22 B22-6
Data o S S
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: #si ono inmarcia: osi e@no in marcia: @si 0O no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1%ora | 72,7, @ si ano o si o no 25,24 @si o no
220ra | ¢ ff;/ 23 @ si o no o si o no 7 3 24 @si ano
32ora | L2 | wsi ©no osi ang é,(// 25 | ®si ono
4%ora | 1, 20 ®si ano osi 8 no A 35 ®#si  ono
5%0ra | 2, 75 ®si  ono o no 2,24 ®si ano
62 ora ﬁ/ 20 ®si o na o si ano %5/ 7 @ si o no
a . 7. : . [// ; 2 .
7*ora | i, J¢ esi  ono osi o oA esi  ano
82ora |5, 43 @si  ono osi  ono 5/55 @si ono
7 o,
Firma Capoturno ’5 S /';// o/ Visto Capoimpianto
7 R —
=
Visto Ass.Resp. Impianto %"1-—95 Visto Responsabile Impianto /,b% 4
v ~ Pagina 1 di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12



LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO IR ECOLeGia
Capoturno Q/ Bd,ﬁ//%»{ =)
Turno  [06-14 014-22 Z22-6
Data {Z 0. O
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi o no inmarcia: osi ®mno in marcia: @si oDno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1% ora ZZ% & si ono osi o no ol 56 W si ono
23 ora Kg 5&7 asi o no o si o no Z.sg/ ® si o no
32 ora ﬁgz ® si ono osi o no & 56 @ si o no
4% ora &// 35 @ si ano o si a no (7/{ %C{ ® si o no
52 ora 0/%,; o si ono o si o no 0239 o si o no
6° ora 03%6 ® si ono o si o no (9_3 33 @ si o no
7ora | (/G 37 @si ono osi  ono 0((%(59 msi  ono
82 ora 06‘5\9 wsi a no o si ono 04" %6‘ arsi o no

Firma Capoturno %

Visto Ass.Resp. Impianto

=

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto

Visto Responsabile Impianto

/7

Pagina 1 di 1

LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Py e e s
- UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno 1/4’ (A pt i
Turno  [06-14 ®14-22 022-6
Data 21{ ~ 2%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: asi ono in marcia: osi @™no in marcia: @si  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora .44_1,40 o Si ono D si ono 4’4’;27>/ @ si o no
22 ora 45‘},( msi ano osi  ano /{g \Z[J osi  ono
32 ora 4@@2 @ si o no o si o no //é‘ 4o | asi ono
42 ora 41 2,5 wsi  ano o si o no /% ZZ msi  ono
( v
5% ora 4&’);% m si o no osi O o 48 3{ @ si o no
6% ora '4rzlbO w si o no o si ono 4‘7 %g @ Si a no
72 ora 201 Z{ asi ano osi  ano Z,Q\ A% | asi ono
82 ora 24‘/[L ano o si o no Z/{ O? ® si o no

Firma Capoturno

Visto Ass.Resp. Impianto

%,D Qo

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Capoimpianto

Visto Responsabile impianto

éaéina ; di1




LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO FY AU N
- d UMWELITECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno %F’ ﬁll/\/\’ H/O( /ZZQ
; , Turno D6-14 wi14-22 022-6
Data 25|c2 [2042
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: #si ono in marcia: osi @no in marcia: asi agno
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1ora | [§ 24 @si  ono osi  ano (430 @si  ano
22 ora /552, o si ono asi o no fj;/é asi ano
3% ora /G[g R si o no o si o no /682_ @ si ono
4% ora [l(g o si ono osi ono ]?Zé 8 si ano
5° ora {fg 2(; @ si ono o si o no '8;0 @si o no
S iy
6% ora /(9 ;(/ @si o no o si o no /[gjé @si ono
72 ora 2020 & si ano asi ano C025 | esi ono
) Z . . 2 .
82ora |< | 6 osi ano osi o no Z(}Z/ @si  ono
b ]
Firma Capoturno AN~ (ae b Visto Capoimpianto )
- 5 i
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto /M{
b < Pagina 1di 1

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

§LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
— UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno DARCAIGAOCS  DOAINELE
Tumo W6-14 314-22 022-6
Data 25 [032/2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: asi ono in marcia: osi  wno in marcia: wsi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1%ora | 0OG23 LET] o no o si o no 06, 30 ® si o no
2%ora | ©1 23 ® si o no O si ono o1, 33 asi ono
3%ora | ©8,2% ® Si ano osi ano €8,34 ®si o no
42 ora 03 32 wsi o no o si o no 9,26 msi o no
§%ora | Ao, 35 ® Si o no o si o no A0, 32 W si o no
62ora | AL A @ si ano O si ano AL 28 ® si o no
'
72ora | A2 >& & si o no o si o no A2 30 ® Si o no
82ora | A3 28 usi o no , osi o no A3 32 wsi o no
// t
Firma Capoturno /QAM Visto Capoimpianto W o
/ - ‘
Visto Ass.Resp. Impianto @ Visto Responsabile Impianto A /L% é
\l/v C/ Pagina 1 di 1
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{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Y TECHNIK ECOLOGIA
Capoturno [J/'ZLC uwfh /—V@t'?Céf/ijLC)
. Turno @6-14 .. [114-22 122-8
() . - -
Data (é/é?/é/{;%
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si ono in marcia: osi @no in marcia: @si o no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
17 ora (/Zg ®si ano o si ano 6/7)5 @®si ano
2% ora }/ 27 | ®si ono ‘ osi  ano 4,75 | esi gno
_ N L ; L - ‘
3% ora K( 75 ®si  ono xis' on f—j// Jrc | ®si ono
& g, i S & 2a i
42 ora )/ L | esi ono asl o no )/ % @si o no
a v ) i 5{" V7 ;
52 ora JC/CLQ ®si ono } i & AC, D7 | s o no
62ora | A ((24 | @si  @ono O si o no\ /['(/ 44| esi ono
7tora | (7 (& | ®si ono osi ano \ A2, 29| esi ono
82ora |.{> Af @ si o no osi o no N |13, 20 i
A7 oA 2, @si aono

Firma Capoturno

Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto <~
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO |

Lz o
7z

Visto Responsabile Impianto
A4
Pagina 1di 1

{ LADURNER

M231 7__1 “ UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ]/QLA #/
) Turmo [6-14 d14-22 B22-6
Data 2S5-0 — 43
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: masi ono in marcia: osi  ®no in marcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controlio carbone controlio carbone controllo carbone
120ra | / si no si n i no
L-Z(Z,O - ] o o st ono 22‘/‘5 -S| o
-~
2% ora 65/}/{ #si o no o si ano ?7?(2{} osi ano
32 ora 2470?- & si ono osi o no 24( OS @ si o no
42o0ra | 4 9 ® si ano a si ano w Si o no
I) y 7 Z/ /}| )'( 0]
520ra } 7 O o.| wsi ono o si ano 7 7 w si ano
S L% g
6% ora | 2 i o i 1 ¢ i
%!2{:) #si an a si ano %‘/[B psi o no
7% ora ,’,‘_J/_Jr\3 ®si ano osi ono Q—/Cé@ @si  ono
' 4
82 ora S, A2 @ si o no osi a no Sl ¢ Q g si o no
Firma Capoturno éf(./@\') Opm > Visto Capoimpianto " é: ;
. . ] ) . s ;]% ;
Visto Ass.Resp. Impianto - Visto Responsabile Impianto . /V/(‘W é/
M2317_1 Rev.3 def 01/06/12 ! (’ Pagina 1di 1




{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO Py Y e eIk FeoLa0in
Capoturno S CHT g = 5
- — Turmo [J6-14 014 -22 @22-
) - > .2
Data JCG-0Oc-coty
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si cno inmarcia: osi @no in marcia: ® si o no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegplmento 0
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone
1% ora ZZ;O w si o no o si o no ZZ%(; @ si o no
2% ora 27)%[) @ si ono osi o no 2}5& @ si ono
32 ora a[/l}g @si  ono osi  ano 2426 | msi oo
42 ora J(/é o si o no o si o no o4 lo | esi o no
i - ~
5% ora UZ,?( @si  ono osi ono Ol3io| esi  ono
6% ora Q//:%Q & si ano o si a no Q;ZS & si o no
720ra | () 0)1 (:/Y @ si ano o si ono v ['1 ; Z o si ono
8rora [() &/ S| wsi o no o si o no 0S4 @ si o no
i — .
Firma Capoturno o S| /uo/i'(/p/ Visto Capoimpianto ,@:"“/

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto WL é
C Pagina 1di 1

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LALURIEL I
— UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno ARCALMAEYA . DIMIELE,
) v Tummo [0O6-14 ®14-22 022-6
Data 2¢/c2 /2003
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ano inmarcia: osi =sno in marcia: wsi ©no
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controlio carbone controllo carbone

12 ora M, 25 m si ano o si o no Al 20 msi o no

22 ora )\6}25; ESi ano o si ano )\5{ 0 nsi D no

32ora | AG, 34 ® Si ono o si o no Ae, 28 m si o no

42 ora ,\;f‘ B3N = Si o no o si o no AT 24 B Si o no

5%ora | AR, 34 w si ono o si o no A, 2% wsi ono

62ora | A3 23 msi ono o si ono 23 33 u Si o no

72ora | 20,28 msi ono o si o no 2¢,25 nsi o no

g2ora | 2 20C a si o n7> / osi o no 2\, 2% B si o no

Firma Capoturno M" Visto Capoimpianto &9—’
4
Visto Ass.Resp. Impianto % Visto Responsabile impianto /“p%i é
[ Pagina 1di 1
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LADURNER

oo

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO e om0
Capoturno ARCAMAOLL. DMNELE
. Turno 0O6-14 - 14-22 022-6
Data 2% /02 /(2043
Linea 1 Linea 2 Linea 3

in marcia: msi  ono
avviamento/spegnimento o

in marcia: osi  =mno
avviamento/spegnimento o

in marcia: msi  ano
avviamento/spegnimento o

Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio Note
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone
1% 0ra | Az, 2 . si ono o si o no M, 35 @ si o no
2%ora | AS 26 =S o no o si o no AS, 3 @ Si ono
32ora | Ab, 3 m si ano o si o no Ab, 30 = si o no
4%ora | X120 B si ono o si o no At 2% @ si ono
5%ora | Ag 3% = si ano o si ono A8, 3A B Si o no
6%ora | AQ 28 ® Si ono osi ano A% 33 =S o no
7*ora | 20,2% o si ano osi o no 20,34 ®si a no
82ora | 24 33 . si o no 7 / asi ano 2A 29 @ si o no
Firma Capoturno <57 Visto Capoimpianto ,@%’—/
Ly S =
Visto Ass.Resp. Impianto - %@ Visto Responsabile impianto /;/, 7 ﬂ
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 VW C/Pagina 1di1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO P9 LADURNER
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno . T A Dttt <
M' o, ; Turno  @6-14 014-22 022-6
Data 4-/77 Ol LCA
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi ono in marcia: osi ®ano in marcia: msi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
12 ora 0555 q Si o no asi o no 065;2 B si o no
2% ora 075’8 ©Ssi o no o si o no 0755 9 si o no
32ora |7 f ;’75 asi o no osi @ no 05 3 9| esi o no
42 ora 073{ & si o no Dsi ano [;L/% @ si o no
53 ora w 3? & si o no o si o no W7% @ Si ono
6%ora | //. 33| wmsi o no o si o no (il 'ﬂ{ ® si o no
720ra |42 3| msi ano o si ano (7 5; & si o no
8iora | /3 %0 | wsi ano osi  ano /536{ @si  ono

Firma Capoturno

Visto Capoimpianto

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

B e

Visto Responsabile Impianto //Z“)X’% é
e C
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{ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO A I ECOLSOIA
./
Capoturno VA oa e
o ) Turno  @6-14 014-22 022-6
Data 8= L= A3
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: msi ono in marcia: osi @ no inmarcia: si ano
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Pf-lssagglo Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
- ﬂ I3
12 ora 614 ¢ | s ono o si o no @/Lﬁ%} @ si @ no
2% ora ’-:%( ,{” 5 a@si ono osi o no q» | ,7 5 asi ono
3% ora %{52/ asi  ono osi  ono ‘2,‘2%— msi  ano
vos | $,3 %] es 4 ) .
42 ora {g S| wsi o no osi ano _f’)40 @si o no
5 ora {0(55 @ si ono o si o no 40')),( f si ono
62 ora /]4[24‘_ @ si o no o si o no 4// Zz/ asi o no
' /
a i i 3 H
72 ora /]Z‘({_/( ®si ono osi ano 445( asi o no
8% ora y: B Si ono osi o no { ) 8 si o no
11058 14,03 e
Firma Capoturno ¢ :\ r( Vn oy Visto Capoimpianto
Visto Ass.Resp. Impianto % Visto Responsabile Im @‘ajo // ﬁ {
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagina 1 di 1

EBLADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
- UMWELITECHNIK - ECOLOGIA
Capoturno E)wkﬁﬂ’) F-/b@mam(ﬂ
Turno [06-14 014-22 B22-6
Data 2ElO é’// &2
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: msi oOno in marcia: osi = no in marcia: ssi ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note 7 Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone ~controllo carbone
a R . Py .
12 ora ZZ,ZO m s ono asi o no ¢Z(5G ® si ano
220ra | 723 35 w si ono o si o no 2325 ™ si o no
/ )
32 ora QO, 27 o si o no osi o no 00, 36 ®si o no
42ora | Of 23 = si ono o si o no 01139 wsi o no
{
52 ora OZ/ Ao | B o no osi o no 02/ 20 asi o no
g2ora | O? msi ono osi g no @ si o no
) Lf ©3 25
720ra | O, 24 e si o no o si o no 04, 3% asi o no
82 ora 05/25 asi o no a si ano 05}25 ® Si o no

Visto Capoimpianto

Firma Capoturno @///M
=

Visto Ass.Resp. Impianto

M2317_1 Rev.3 del 01/06/12

Visto Responsabile Impianto

égina 1di1




CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

I

LADURNER

M231 7—-1 UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
I A ﬁ
Capoturno Dkttt
Turno [(O6-14 014-22 $22-6
- ~ )
Data CK/02 /1043
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si ono in marcia: osi gno in marcia: @ si _ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegplmento o
Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note Ora Passaggio Note
controllo carbone controllo carbone controllo carbone
1% ora - si o no o si o no A 20 20 ®si a no
22.2%2| *® / Ko
22 ora 2}(5() #si ono osi o no / 7 ®si ano
-~ o3 . . L0 7 N
3ora | QUAY | s ono o si D;}df GUIS | s ono
420ra | A, 27 ®si o no o /}'i no -/l,/(? esi o no
5%ora | /, 3 | e@si o no 9,& no 2,29 | esi ano
pd
E 2 .
62 ora 3)/ 20 ®si o no o si 0 nx\ ?)/ 2S @si ono
7*ora | L, 35 @ si o no o si o no \ 1,2 @ si o no
’:‘ N ( - - .
82 ora f), o) ®si ano osi o no 22y = @®si o no
Firma Capoturno ¢ Visto Capoimpianto /
Visto Ass.Resp. Impianto Visto Responsabile Impianto W
Pagina 1 di 1
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§ LADURNER

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LALUURINEI
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA
- = -
Capoturno j/{é”w :
Turno  006-14 B|14-22 g22-6
Data ~ - O ZO-73
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia;: @si ono in marcia: osi gno in marcia: @si ono
avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o avviamento/spegnimento o
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controllo carbone Note controllo carbone Note
a R . , .
12 ora //4/3& ® Si ono o si o no /@lﬁc @si ano
2% ora /9/ % ( @ si ono o si ano /(§/ ;6 @si o no
3% ora jé/é/) @ si o no o si o no /é/ 36 @si o no
420ra |.// 37 | wsi o no asi ono /T/5( esi  ono
5° ora /f SL/ # si ono asi o no /("f 2 @ si ano
T
6% ora / —| wsi o no o si a no si ano
A9 35 49,28
72 ora Zyﬁq & si o no o si o no ZPrZO @si o no
82ora |7/ 34 wsi ono osi ono o4 3¢ | esi ono
~1
Firma Capoturno % Visto Capoimpianto /ﬁ——\
. . “7",—7“—‘—“7 e —
Visto Ass.Resp. Impianto ‘QQ—Q/D Visto Responsabile impianto m{\
M2317_1 Rev.3 del 01/06/12 Pagina 1.di 1



Allegato B.2

Moduli registrazione controlli portata
Carbone Attivo
M2317_2



M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO

— VARTENZA LINES —

I

LADURNER

UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

Manutentore M%O/M?é, .. ngma

Data Z41.0212043... Linea 01 O2 M3
1% prova 2% prova 3% prova 4% prova
mommwcﬁ on botale di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hh:mm 0900 AD: OO
Frequenza rotazione coclea Hz @ 5 55
Durata prova t minuti \*O, \ﬁO,
Quantita carbone dosato m grammi =% a8 A
Portata carbone attivo Q0= M.:_.omooo kg/h

Firma Manutentore ....

BB

.

o
/

\\\\I
Visto Capo ::ﬂ\?\\\

M2317_2 Rev. 2 del 31/07/2012
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M2317_2

CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO

= CoNTRolLs  CARTE NEA-

I

LADURNER

UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

Manutentore

DAt ONe s
Data \AN\N\ 20 \ﬁﬂ

..... = Linea ®1 02 O3
1% prova 2" prova 3° prova 4® prova
MMCWM .:u% Ms_m di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hh:mm \A@ ,. 8 \w m O r\.u
Frequenza rotazione coclea Hz WN\*/W w N\I 2
Durata prova t minuti \AO. \AQ,
Quantita carbone dosato m grammi \A wg \A \WVQ u.
Portata carbone attivo = Mw_.om%o kg/h MN_ Lon ‘ %* o052

Visto Capo Impianto ,.!

Firma Manutentore .. \.

Visto Resplafisabile Impianto "=

M2317_2 Rev. 2 del 31/07/2012
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Manutentore

M2317_2

DINANY QANIELE

~ ConTiwhe PReravA —

CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO

LADURNER

AMLAGEN stPidnmT

.......... Linea 01 &2 a3
1% prova 2% prova 3% prova 4° prova

mmwcwm_‘w% Ma_m di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore fth:mm w OO AS-.o

Frequenza rotazione coclea Hz MO wo

Durata prova t minuti \AO/ \ﬂo,

Quantita carbone dosato m grammi mNmU MNM M\

Portata carbone attivo Q= m- 60 kg/h

£-1000

Firma Manutentore |

Visto Capo Impianto

M2317_2 Rev. 0 del 16/03/2011

P .
\\Amwﬁo Responsabile Im
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M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO o LABURNER
~ ONTAOWS  RITERAYS . ANLAGEM SHPIANT)

Manutentore ngﬂ/ﬁ\p g NiE&ELe

Data @? / O

.......................... Linea 01 02 W3

1® prova 2% prova 3% prova 4% prova
mommwc_ﬂﬂm% tale i aimeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hh:mm mQu 3D \A St 3D
Frequenza rotazione coclea ‘ Hz MM u M
Durata prova t minuti \A O. ¥ OA
Quantita carbone dosato m grammi @MUVO MwumuO
Portata carbone attivo Q= M.x_.omooo kg/h

Firma Manutentore ..\

Visto Capo Impianto

Alisto Responsabile Impiants=— . e
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M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO o LADURNEER
~ COATTRRDUWLD gﬁ;ngl ANLAGEN imPiamtg

Manutentore W?@%bli ”OP Z ﬁ@\m\

Data @?\ON\NO \«w

1% prova 2% prova 3% prova 4° prova
Ora prova ; X -
Eseguire un totale di alimeno 2 prove intervallate da 4-6 ore hh:mm @ * 8 \« m OO
Frequenza rotazione coclea N
eq | Hz DO So

Durata prova t minuti \/ Q/ ¥ O !
Quantita carbone dosato m grammi m W ¢ mw @Wuv

m- 60 — -
Portata carb tti = AD .
ortata carbone attivo Q 71000 kg/h D ,\ﬁ ,\m» M¢N2\A

Firma Manutentore

. p \»\.\\‘\\J,\ ‘ —
............................. v&wﬂo Responsabile Impiants™

Visto Capo Impianto .......

M2317_2 Rev. 0 del 16/03/2011 Pagina 1 di 1



M2317_2 CONTROLLO PORTATA CARBONE ATTIVO ¢ LADURNER

- CONTAALD (WITEZND ~ ARLAGEM StPiaNT

Manutentore .MMOQC P@Ux ﬂﬁff,wﬁ\m

Data ©\A\©N\ 20 \AW

......... Linea - 31 ®m2 O3

1* prova 2% prova 3% prova 4° prova
Ora prova hh:mm N
Eseguire un totale di almeno 2 prove intervallate da 4-6 ore : \go..% \A .T - N o
Frequenza rotazione coclea Hz M,O mo
Durata prova t minuti \A o) \f o

Quantita carbone dosato m grammi m@m MWN ﬁ
m- 60 —
4356

t-1000

Portata carbone attivo O= kg/h

Firma Manutentore ..

Visto Capo Impianto .. 27 K Swrerm VN\_m”o Responsabile

M2317_2 Rev. 0 del 16/03/2011
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Allegato C

Rapporto di prova delle analisi sui carboni
attivi



Rapporto di Prova n°; 13LA01888 del 04/03/2013
Test Report n©

T w0810 Rer 1 el 78072011

13LA01888 of 04/03/2013

Spettabile/To:
LADURNER S.R.L.
VIA INNSBRUCK, 33
39100 BOLZANO

BZ

Informazionl sul Gamplone - (Sample Information) ~ . R -~

Carbone attivo fornito in data 21/02/2013 dalla Ditta Norit Italia

Data prelievo:
Sampling Date
Luogo prelievo:

! 21/02/2013 '
Place of laking i

c/o Stabilimento di Montate (PT)

Riferimenti:
References

Data Arrivo Campione: 21/02/2013
Datle received

Data inizio prova: 21/02/2013
S!ad test date

Prelievo A cura del cliente - By cuslomer
Sampling

Data fino prova:  21/02/2013
End test date

" Risultati Analiticl ‘(Analylical Resulls)

Prova Metodo (VAN Risultato
Test Method M.U. Results
Indice di iodio CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons aclifs (par 730
2.3)
Umidita CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons aclifs 1988 % 30
par 3.2
Densita apparente CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons aclifs (par Kg/m?s.s. 350
1.4)
Ceneri CEFIC Methodes de controle d'evaluation des charbons actifs (par %s.s. 52
1.4)

It presente rapporto NON pud essere riprodolta parzialimente salvo approvazione scritta del laboratorio
| risultali riportati sul presente rapporto riguardano il solo campione soltoposto a prova.

The partial reproduction of the present Test Report is nol allowed without vritten authorizalion of ihe Jaboratory.
The content of the present document refers exclusively to the submitted sample.

Sede Legale:

Via Bronzino, 9

20133 Milano - Ktalia

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.
vaw.ecolstudio.com

Il Responsabile di Labotatorio
Technical man,ag/d?;’,_,.‘fﬁrf O

A~

RN A

Sede Operativa - Amministrativa

Via dei Bichi, 293

55100 Lucca - ltalia

Tel + 39 0583 400.11 Fax +39 0583 400.300
E-mail: info@ecolstudio.com

Pagina 1 di 1



Allegato D

Risultati analisi fiale campionatore AMESA
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Spett,
LADURNER S.r.l,
Via Inusbruck, 33

RAPPORTO DI PROVA N° 13LAOI418

Lueca,  22/02/2013 39100 - Bolzana (BZ)

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 1

Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: ¢/o Stabilimento CIS s.r.l. di Montale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 46

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalovizzazione CDR Diametro sezione (m): 1,0 Area sezione (mq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)

Inizio del prelievo: 15/01/2013 ore 11.18 Fine del prelievo: 04/02/2013 ore 10.44
Durata eflettiva del campionamento: 398:36 (Iih:min) Data fine prova: 22/02/2013
Volume aspirato (Nime): 240,3 Ossigeno valore medio (%): 11,2

— ANALISI ESEGUITE

b oottt e eeeemee e eemeemeemsens e eeneaaanen
|Descrizione U.mis. _Risultato £ U (p=985)*** [Limiti* I Fattore di TE . Metodo di prova
23787COD ngNme & 000017 4 oo nonprevisto_____f !
12378 PeCOD,_ LngNme | 000067 & ... nonprevisto 05
1.2.3.4.7.8 HxCDD ng/Nmge ' 000084 & -t non previsto 0.t
1236781xCRD 1 ngNme | 0,00148 - non prevista - o
CJhgMNme b 0,00007 o non previsto . ol
L _ng/Nme | 001068 .. non previsto I 0or
11.23467890C0OD 4 ngMNme 0,0234 eefeeeeean I non previsto b _________Qv_q(_’_‘ ________
_______ ng/Nme _{ 000106 & -- . ___.inonprevisto ke ol UNIEN 1948:2:2006 +
L2278 PeCOE L eNme d 000087 . nanpreviste e 008 ] UNIEN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDF reed o mpNme 0,00196 T non previs_l.q_ e 0,5
123478 HxCDE ¢ LogMNme 4 000377 e non previsto . O,I_“
12367810xCDF 1. ng/Nme 000265 1 .- non previsto 0.1 .
23.4.67.8 HxCDF ng/Nine 000381 &+ .. uon previsto 0.1 o
12378915CDF ng/Nme | <0,00002 | .. non previsto 0.1
1234678 HpCDF ng/Nme 0,012 ern 10N previslo o 001 |
1.234.7.89 HpCDF ng/Nme 000067 I .. nion previsto Lo i
12.346.7.8.9 OCDF ng/Nme 0,00334 I non previsto ] T
Somma P.CDDAPCDF** | ngTE/Nme 000328 |  £0,00092 0,1 -- o Calcolo
. . DM 25,08/2000 SO GU n®
Somma LP.A** pg/Nme <0,0467 -- 10 223 23/09/2000 All 4
* Riferimento: D.Lgs. 13305 ** Ivalori di concentrazione sono corretti con lossigeno di rifetimento

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione,
facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDF ¢ stato considerato
pari alla metd del limite di quantificazione stesso. S

***Considesato quanto riportato nella appendice B del metodo UNIT EN 1948-3 2006, in particolare al punio B.3.1 (Esampl = 11 120) e al v :u B Fiof ?JQ}\E). s associa alla sola fase analitiea una
incertezza pari al 28%. Tale incertezza & assoctata al risultate analitico ottenuto da ECOL STUDIO spa ;

1 risultati riponans sul presente rapportn @ dano 1l solo campi 7
it HEIEEE R L T O A A S CaliE Prieorilae b
Serde Legale: Setle Operativa - Aruninistalives
Via Bronzino, 9 Vig chei Bichi, 293
20133 Milang - Haka 55100 Lucea - talia
Can. Soc. € 1.090 000,60 Ly, Tel 139 05683 40011 - Fax +39 0483 400.300
vassecolyludho.com E-mail info @ ecolstudio.com
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RAPPORTO DI PROVA N° 13LA00540 Spett.
LADURNER S.r.l,
Via Innshruck, 33
Lucca,  14/02/2013 39100 - Bolzane (BZ)
Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa Sigla emissione: LINEA 3
Prelievo eseguito da: a cura del cliente Luogo del prelievo: /o Stabilimento CIS s.r.l. di Moutale (PT)
Tipo di campione: matrici da campionatore in continuo Sigla campione: Fiala 94

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)
Fase di processo: Termovalorizzazione RSU Diametro sezione (m): 1,0 Arca sezione (mq): 0,785

Ossigeno di riferimento (%): 11

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)

Inizio del prelievo: 17/12/2012 ore 10,44 Fine del prelievo: 02/01/2013 ore 14.42
Durata eflettiva del campionamento: 384:13 (hh:mm) Data fine prova: 12/02/2013
Volume aspirato (Nme): 203,3 ; Ossigeno valore medio (%): 10,9

—— ANALISI ESEGUITE

| Descrizione ... Uomis. Risultnto 3 U (p=987%8) %" iLimitit e Fatlore diTE | Metodo diprova
12.3.7.8 TCDD . ng/Nme 0,00002 .- 0non previsto [ TS O ‘ ___________

12378PcCDD __hg/Nme 0,00026 LR non previsto U'-f _________

12.34,7.8 HXCDD b npNme 00003 . - - 1non previsto__ or

1.2.3.6.7.8 HxCDD Vhg/Nme  § o 000064 . - - 1non previsto __9:{_'_

123789HxCDD 1 ngNme,_f 000028 _{ i fmenprevisw {44 O ]

1.2.3.4.6.7.8 HpCDD . ng/Nme § 0,0053 - 101 previsto R oor

123467890C0D | ogNme 0,00905 rmaenen 10N prEYiSIO I L

23.7.8 ICDF ng/Nime 0,0001 - - non previsto 0.1

- oo Rt Rl Aaaadbiad UNIEN 1948-2:2006 +

123.7.8 PeCDF gMme | 000021 o b nonprevisto 4 4 ... 005 .. UNIEN 1948-3:2007
2.34.7.8 PeCDF agMNme ¢ 0,00069 . i . ......-: non previsto ; cd 0,5

1.2.3.4.7.8 HXCDF ___ng/Nme .booi3y -t nomprevista 11 or ]
123678HxCDF & ogNme | 00011 i o non previsto___ S LU
12.3.4.6.7.8 HxCDF ng/Nme 1 000126 | .- non previsto___ or

1.2.3.7.8.9 HXCDF LoongNme | <0,00002 .- 110N previsto 0.1

12.3.4.6.7.8 HpCDF ng/Nme 0,00342 < e......__inon previsia 001 |

12.34.7.8.9 HpCDE ng/Nme 0,0004 i non previsto 001

1.2.3.4.6.7.8.9 OCDF ng/Nme o003y ook - non previsto _0_:_0.91 e,
[Somma P.C.DDAP.CD.F.** nglE/MNme Loooy £0,00031 + 0.0 b iy Cololo

. DM 25/08:2000 SO GU n®

Somma 1.P.A.** pg/Nme <0,0536 -- 10 223 23/09/2000 All 4

* Riferimento D 1.gs 13305 ** 1 valori di concentrazione sono corretti con l'ossigeno di riferimento

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congeneri che sono risultati inferiori al valore limite di quantificazione,

facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDF é stato considerato

pari alla metd del limite di quantificazione stesso.

***Considerato quanio riportato nella appendice B del metodo UNI EN 1948-3-2006, in particolare al punto B.3 1 {Fsampl = 11.1%) ¢ al punto B4 (Etot = 303%), st associa alla sola fasc analitica una
incertezza pari al 28% Tale incertezza & associata al nsultato analitico ottenuto da ECOL STUDIO Sii

?\ Tl fespo sabile di labpratorio

11 presente rapporto NON puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta el Lgboratono
I risultati nportati sul presente rapporto riguardano il solv campione sottoposto a P

S0 IR T T I T Y [N TR R O N T R A N AL I B H Loiaged

Sede Opzrativa - Amministaativa:

Via dei Bichi, 293
20133 Milano - Nalia 65100 Lucca - falia
Cap. Soc, € 1.000.000.00 Ly, tel 1390084 4000 1 - Fax +39 0583 400.300
vz ccolstudio.com mianl info @ ecolstudin.com

Sede Legale:
Vin Bronzing, 9




RAPPORTO DI PROVA N° 13LA00539

14/02/2013

Lucca,

Darino 4 A1 4

Spett,

LADURNER S.r.l.
Via Inusbruck, 33
39100 - Bolzano (BZ)

Tipo di analisi: Emissioni da sorgente fissa
Prelievo eseguito da: a cura del cliente

Tipo di campione: matrici da campionntore in continuo

Sigla emissione: LINEA 1
Luogo del prelicvo: c/o Stabilimento CIS s.r.l. di Montale (PT)

Sigla campione: Fiala 45

CARATTERISTICHE EMISSIONE (fornite dal cliente)

Fase di processo: Termovalorizzazione CDR

Ossigeno di riferimento (%): 11

Diametro sezione (m): 1,0

Arca sezione (mq): 0,785

Inizio del prelievo: 02/01/2013 ore 15.37

Durata effettiva del campionamento: 294:32 (hh:mm)

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO (fornite dal cliente)

Fine del prelievo: 15/01/2013 ore 10,45
Data fine prova: 14/02/2013

Volume aspirato (Nme): 166,1 Ossigeno valore medio (%): 141
— ANALISI ESEGUITE
\Descrizione 4 U.mis. Risultato * U (p=95%5)***
2.3.7.8 TCDD LhgiNme _inon previsto
1.2.3.7.8 PeCDD A me non previsto
123478 HxCDD_____{. meNme
123678 115CDD. .ng/Nme
12378905C0D
11234678HpCDD | _ihon previsto
123467890CDD - __{non previsto_
2378 TCDF HOW Previsto

R R AR TUNLEN 1948-2:2006 +
1.2.3.7.8 PeC : monprevisto 1. eeefenneanns O e UNIEN 1948-3:2007
2.3.4.7.8 PeCDF ng/Nme 1 000182 .- on previsto N N A, 9 :5_ _________
123.4.7.8 HXCDF___ ng/Nme 0,00193 .- nonprevisto 4 & 4 or
1.23.6.7.8 1IxCDF ng/Nme 0,00242 T nonprevisto 1 b 4 0,1
2.3.4.6.7.8 HxCDF 1 ngNme 0,00397 - non previsto___ 1t 0.
123789 HxCDF __ng/Nme <0,00002 - - non previsto N 0.1
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF. ng/Nme 000887 -- non previsto 3 0,01
1.2.3.4.7.8.9 HpCDF LoongNme 1000045 f .- nonprevista 1 N 001 ]
12.34.6.7.8.9 QCDF__ ng/MNine 0,00307 -- vonprevisto | j i 000l
Somma P.CD.D+P.CDF** ngTE/Nme | 000273 4 +0,00076 . S SR “- __Laleolo

. DM 25/08/2000 SO GU n®

Scmma [.P.A** pg/Nimc < 0,0669 -- 10 223 23:09:2000 All 4

* Riferimento: D.Lgs. 133/05

** I valori di concentrazione sono correiti con Possigeno di riferimento

Note: per quanto riguarda i valori di concentrazione dei congenceri che sono risultati inferiort al valore limite di quantilicazione,

facendo riferimento al rapporto ISTISAN 04/15, il contributo di ciascuno al calcolo del parametro PCDD+PCDF ¢ stato considerato

pari alla meta del limite di quantilicazionc stesso.
* **Considerato quanto riportato nella appendice B def metodo UNT EN 1948-3:2006, in particolare al punto
incertezza pari al 28%. Tale incertezza € associata et nisultato analitico ottenuto da ECOL STUDIO spa

HEIE

Sede Legate:

Vi Bronzine, 9

20133 Milano - Halia

Gap. Soc. € 1.000,000,00 1y,
vavav.ecolstudio.com

i N R A R O RO [ . FAEE

B3} (Fsampl— 11,1%) e al

LD DI N

HELE I S N S R o

Sede Operativa - Aiministiativae
Via det Bichi, 293

55100 Lucea - ftalia

tel +39 0683 400,01 - 1ax +39 3 400,300
Eomail into @ ccolstindio.com




