Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti

ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
P.zza della Resistenza 54 ~ 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail |.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. Pistoia,

VERBALE RIUNIONE DEL 03/03/2011

Oggetto: Ditta LADURNER IMPIANTI S.p.A. — Termovalorizzatore di Montale.
D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione integrata ambientale. Procedura “Istruzione di Lavoro 19”

Il giorno 03/03/2011 alle ore 15:00, presso i locali del Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi
Boschivi della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n°® 26757 del
24/02/2011, si sono riuniti i tecnici e rappresentanti degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G.Ariberto Merendi | Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambientale
P.I. Luca Gentilini Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambientale
Dott.ssa Cristina Capannoli Provincia di Pistoia - Servizio Tutela Ambientale
Dott. Claudio Coppi A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Serena Perissi A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Claudia Ristori A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Michelangiolo Bolognini | Azienda USL n° 3 di Pistoia

Avv. Lisa Taiti Comune di Montale

Preliminarmente ¢ stato preso atto che le verifiche analitiche di ARPAT non sono concluse e
quindi non risulta possibile ufficializzare la chiusura della procedura “Istruzione di Lavoro 19”. A
tale proposito ARPAT comunica che I’invio del certificato analitico € previsto per lunedi 7 p.v..

Si rileva altresi che successivamente ai rilievi analitici di Ladurner Impianti S.r.l., il cui
campionamento ¢ stato effettuato il 04/02/2011, sono stati realizzati nuovi interventi manutentivi
quali in particolare la sostituzione di ulteriori 8 maniche del relativo impianto di filtraggio. Il
risultato di tali analisi &, per il parametro PCDD/PCDF, pari a 0,0286 ng I-TEQ/Nm’ con un valore
di tolleranza pari a 0, 0107.

Dopo un’ampia discussione sulle possibili motivazioni che hanno portato i valori in
concentrazione di PCDD/PCDF in emissione dalla linea 3 a livelli superiori rispetto a quanto
normalmente osservato in precedenza, si rileva quanto segue:

a) il Dipartimento ARPAT sta conducendo accertamenti tecnico-amministrativi presso il
Termovalorizzatore sia per individuare le possibili cause dei valori emissivi osservati, sia,
piu in generale, per verificare le condizioni gestionali dell’impianto;

b) il Dipartimento ARPAT negli accertamenti di cui sopra ha rilevato che il sistema di
misurazione delle portate di iniezione al reattore dei carboni attivi presenta delle
problematiche di affidabilita della misurazione stessa;

c) nel Report di Gennaio 2011 si rileva un’anomalia, relativamente alla linea 1, nella nottata tra
il 14 e 15 gennaio dove il valore di flusso appare inferiore alla normalita.

Durante la riunione ¢ stato ascoltato I'Ing. Musetti in nome di Ladumer Impianti srl, al quale
sono rivolte alcune domande sulle questioni emerse nel corso dei lavori. Relativamente
all’apparente mancata immissione di carbone attivo nella notte fra il 14 e il 15 gennaio rileva che il
problema & verosimilmente nella informazione fornita dalla sala controllo poiché il sistema di
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adduzione ha continuato a funzionare regolarmente. Relativamente alla sostitituzione delle maniche
del sistema di filtraggio riferisce che sono state acquistate tutte le maniche necessarie per una loro
completa sostituzione e tale operazione potra essere effettuata ricorrendone la necessita. Infatti il
sistema di abbattimento filtro a maniche della linea 3 risulta installato nell’anno 2008 e il
costruttore garantisce la massima prestazione per i primi tre anni di utilizzo.

E’ emerso, inoltre, che il Dipartimento ARPAT ha in corso anche degli approfondimenti circa la
piena osservanza della procedura autorizzata riguardante le modalitd di ingresso e accettazione dei
carboni attivi all’impianto. I risultati saranno comunicati ufficialmente alla Provincia per gli
eventuali atti di competenza.

11 Dott. Bolognini evidenzia che la ASL di essere venuto a conoscenza del controllo di ARPAT
del 24/01/2011 dagli organi di stampa ma non ha ancora ricevuto ufficialmente i risultati analitici.

A tale proposito ARPAT ha comunicato di aver trasmesso tali risultati anche al Comune di
Montale con nota prot. n° 10245 del 11/02/2001. Copia di tale documentazione viene consegnata a
mano in data odierna.

ARPAT rileva che i destinatari delle proprie comunicazioni, secondo le procedure fino ad oggi
concordate con gli stessi, sono la Provincia ed il Comune di Montale. Niente vieta che, gli stessi,
possano disporre affinché ARPAT inserisca la ASL fra i destinatari dei rapporti di prova o di altre
documentazioni che dovranno tuttavia essere specificate.

Stante tutto quanto sopra riportato la righjone si aggiorna a data da destinarsi.

Dott. For. G.Ariberto Merendi
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| (08703/2011) Ariberto Merendi - Fw: resoconto riunione 3 marzo, nota a verbale e considerazion] _ ~~ —~ ~ ™Page ]

Da: "f.degobbi" <f.degobbi@usI|3.toscana.it>
A: <a.merendi@provincia.pistoia.it>
CC: "Roberto Biagini” <r.biagini@usl|3.toscana.it>, "Pietro Gabbrielli" <p.ga...
Data 03/08/11 9:29
Oggetto: Fw: resoconto riunione 3 marzo, nota a verbale e considerazioni]

Con la presente si inoltra per conto de! dr. Gabbrielli I'integrazione al verbale della riunione del
03/03/2010 come richiesto dal dr. Michelangelo Bolognini con nota prot. 596 del 04/03/2011.

De Gobbi Francesco

USL 3 - PISTOIA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

DIP. PREVENZIONE - Area Funzionale di Pistoia
Viale Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

tel. +39 0573 353615 fax +39 0573 353622
e-mail: f.degobbi@usl3.toscana.it

* Il rappresentante dell'Az. USL rappresenta la necessita che le comunicazioni delle attivita di
controlio effettuate da ARPAT siano inviate per il futuro, contestualmente alla Provincia di Pistoia ed
al Comune di Montale, anche allAz. USL.

Relativamente alle pil recenti problematiche gestionali, ed ai fini della valutazione del rispetto
dell'A.l.A da parte del gestore delfimpianto, rileva che dalfesame degli autocontrolli relativi al gennaio
2011, pubblicato nel sito internet della Provincia, ha notato che nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio
2011, al impianto funzionante in quella linea, , in violazione della stessa A.l.A_, si & registrato un
rilevante deficit di carboni attivi immessi nelia linea1 dell'impianto della durata di 8 ore, periodo
durante il quale il trattamento relativo all'abbattimento delle diossine e PCB non si & potuto quindi
adeguatamente svolgere.

Relativamente alle procedure di accettazione dei carboni attivi stabiliti dall'A.L.A. che prevedono la
preventiva analisi di conferma da parte del gestore dell'impianto prima della loro immissione nel silos
di alimentazione, ritiene necessario, sulla base delle affermazioni relative alla durata dello
stazionamento delle autocisterne di trasporto, che deve essere adeguata a permettere le analisi del
carbone attivo acquistato, 'accertamento del loro puntuale rispetto nel tempo.

Rileva inoltre, anche ai fini del mantenimento dell'A.1.A., che al momento attuale l'impianto non appare
essere sotto adeguato controllo gestionale.”
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